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	Централизованная система холодного водоснабжения




[bookmark: _Toc216450070]Определения
В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями.
	Термины
	Определения

	Абонент
	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

	Водоотведение
	Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения

	Водоподготовка
	Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды

	Водопроводная сеть 
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

	Водоснабжение
	Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

	Гарантирующая организация 
	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Горячая вода 
	Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой

	Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
	Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Канализационная сеть 
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод

	Качество и безопасность воды
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру

	Коммерческий учет воды и сточных вод 
	Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом

	Нецентрализованная система горячего водоснабжения 
	Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно

	Нецентрализованная система холодного водоснабжения 
	Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц

	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

	Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы

	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем

	Питьевая вода 
	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции

	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
	Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов

	Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах.

	Приготовление горячей воды 
	Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой

	Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
	Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

	Состав и свойства сточных вод 
	Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах

	Сточные воды централизованной системы водоотведения 
	Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

	Техническая вода 
	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

	Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
	Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Транспортировка воды (сточных вод) 
	Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей

	Централизованная система водоотведения (канализации)
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения

	Централизованная система горячего водоснабжения 
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения)

	Централизованная система холодного водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам




[bookmark: _Toc216450071][bookmark: _Ref25776385]Введение
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, была разработана настоящая схема водоснабжения.
Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.
Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.
Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.
[bookmark: _Toc216450072]1. Схема водоснабжения
[bookmark: _Toc216450073]Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение»
[bookmark: _Ref524614091][bookmark: _Ref184494702][bookmark: _Toc216450074]Описание системы и структуры водоснабжения города и деление территории на эксплуатационные зоны гарантирующих поставщиков водоснабжения и водоотведения
В состав Муринского городского поселения входят следующие населенные пункты:
город Мурино – административный центр;
деревня Лаврики.
На территории Муринского городского поселения ресурсоснабжающими организациями в сфере холодного водоснабжения являются:
ООО «Управляющая компания «Мурино» (далее – ООО «УК «Мурино»);
ООО «Ресурсоснабжающая организация 47» (далее – ООО «РСО 47»);
ООО «Новая Водная Ассоциация» (далее – ООО «НВА»);
ООО «Транспром»;
АО «НПО «Поиск»;
ГУП «Петербургский Метрополитен»;
ЗАО «УНИСТО»;
ГУП «Леноблводоканал».
Источником водоснабжения территорий Муринского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области, подключенных к централизованной системе водоснабжении Санкт-Петербурга, является ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Питьевая вода в Муринское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области поступает с Северной водопроводной станции.
В часть территории Муринского городского поселения, на которой поставку холодного водоснабжения осуществляет ООО «ТрансПром» питьевая вода поступает с водоочистной станции ООО «ТрансПром». Источником водоснабжения является Ладожское озеро.
В сфере горячего водоснабжения ресурсоснабжающей организацией является:
ООО «Новая Водная Ассоциация» (потребители от котельной №8).
Необходимо отметить, что на территории Муринского городского поселения обеспечение потребителей горячей водой осуществляется преимущественно за счет нагрева холодной воды в тепловых пунктах зданий. Также, для части зданий, расположенных в зоне действия теплоснабжающих организаций АО «ТЭК СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» имеет место обеспечение горячей водой за счет разбора теплоносителя из систем централизованного теплоснабжения.
В 2024 году произошли следующие изменения:
- ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» выдало технические условия на подключение ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) к сетям водоснабжения (с отлагательными условиями). После чего, ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300, фактически перешел в эксплуатационную зону ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.
- ООО «НЭК» (строящаяся газовая котельная на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:13158) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» сообщило о невозможности выдачи технических условий на подключение котельной. Котельная перешла в эксплуатацию ООО «ЕТК». После чего, ООО «ЕТК» (котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158, фактически перешел в эксплуатационную зону ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.
На рисунке 1.1 представлена схема, отражающая договорные отношения между ресурсоснабжающими организациями на покупку холодной воды питьевого качества для обеспечения потребителей в границах зон, отраженных ниже на рисунке 1.2 и в таблице 1.1.
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	Наименование организации
	Эксплуатационные зоны

	
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение

	ООО «УК «Мурино»
	МКД и ОДЗ всего западного микрорайона за исключением:
- торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300;
- котельной, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158
	—

	ООО «Транспром»
	г. Мурино, Привокзальная пл., дома 1А корп. 1 и 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, д. 5А корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
г. Мурино, Скандинавский проезд, дома 2, 4 корп. 1 и 2, 8 корп. 1 и 2;
г. Мурино, ул. Боровая, д. 16
	—

	ООО «РСО 47»
	МКД по ул. Новой, д. №7, 7 к.2, 7 к.3, 7 к.4, 11 к.1, 11 к.3; 
МБОУ "Муринская СОШ №3" (ул. Новая, д.9); МДБОУ "ДСКВ №61" (ул. Новая, д.7, корп. 1); МДБОУ "ДСКВ №61" (ул. Новая, д.7, корп. 4); МКД № 55, 59/1, 59/2 по ул. Щоссе в Лаврики и новый р-н по ул. Шоссе в Лаврики : ЖК «Муринский Посад», ЖК «Северный», ЖСК «Муринское 1», ЖК «Ромашки»
	—

	ООО «Новая Водная Ассоциация»
	г. Мурино: МКД № 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 36, 37/1, 45, 47, 51/1, 53, 55 по ул. Оборонной; МКД № 34/1, 34/2, 34/3 на ул. Шоссе в Лаврики, весь частный сектор в г. Мурино;
промзона Мурино, Центральный пр-д, Институтский пр-д, Круговой пр-д, Сквозной пр-д, Северный пр-д;
все объекты в д. Лаврики, включая частный сектор
Торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300
Котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158
	От котельной участок № 8 – МКД № 34/1, 34/2, 34/3 и №42 по ул. Шоссе в Лаврики

	АО «НПО «Поиск»
	ООО «Новая Водная Ассоциация, ООО «САМПО», ООО ПСФ «Строитель», ООО «Скандинавия плюс», ФГКОУ ВО СПБУ МВД РФ, ООО «Восход», ООО «Ресурс-Недвижимость», АО «Перспектива», ООО «Абсолют-Сервис», ООО «Фридом», ООО «Керамический мир», ООО «Виктория».
	—

	ГУП «Петербургский Метрополитен»
	здание вестибюля станции метро «Девяткино» с подземными переходами,  Электродепо «Северное», адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61. Абоненты г. Мурино: ш. Лаврики д.57А, Привокзальная пл., д 3, Привокзальная пл., д 6
	—

	ЗАО «УНИСТО»
	ул. Шоссе в Лаврики, МКД № 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78 к1, 78 к2, 78 к3, 83, 85, 87, 89 и МДОБУ "Муринский ДСКВ № 1" на ул. Шоссе в Лаврики, КОС, ЛОС, ДНС
	—

	ГУП «Леноблводоканал»
	МКД, Романовская улица, 9, Ручьёвский проспект, 20
	—
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Подача воды питьевого качества осуществляется, преимущественно, в соответствии с договорами холодного питьевого водоснабжения между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с одной стороны и ресурсоснабжающими организациями – с другой. 
На основании договора организация обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную воду питьевого качества. Абонент в свою очередь обязуется оплачивать принятую холодную воду установленного качества в объеме, определенном заключенным договором, а также обеспечивать безопасность эксплуатации водопроводных сетей и исправность используемых приборов учета.
Прямые договоры холодного водоснабжения с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заключили следующие ресурсоснабжающие организации:
· ООО «УК «Мурино»;
· ООО «РСО 47»;
· ООО «Новая Водная Ассоциация»;
· АО «НПО «Поиск»;
· ГУП «Петербургский Метрополитен».


0. ООО «УК «Мурино»
Ресурсоснабжающая организация ООО «УК «Мурино» осуществляет свою деятельность в западной части городского поселения в зоне застройки между железной дорогой и границей с Бугровским городски поселением.
Для водоснабжения г. Мурино предприятие ООО «УК «Мурино» осуществляет покупку холодной воды питьевого качества по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 11-892964-О-ВС от 11.12.2014 и дополнительному соглашению № 4 от 15.04.2025. Согласно договору, гарантированный объем подачи холодной воды, составляет 719 866,49 м3/мес (23 602,18 м3/сут). Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения составляет: 15 л/с – при внутреннем, 50 л/с – при наружном. Гарантированный уровень давления холодной воды 26 м. водяного столба.
Границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям и водопроводному хозяйства является:
1. Водопроводный ввод № 1 - второй фланец задвижки, по ходу воды, установленной в конце на точке подключения водопроводного ввода диаметром 710 мм в водопроводную сеть диаметром 1400 мм по Суздальскому проспекту;
2. Водопроводный ввод № 2 - второй фланец задвижки, по ходу воды, установленной в конце на точке подключения водопроводного ввода диаметром 710 мм в водопроводную сеть диаметром 900 мм по Суздальскому проспекту.
Зона деятельности ООО «УК «Мурино» представлена на рисунке 1.3.
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ООО «РСО 47»
Предприятие ООО «РСО 47» осуществляет водоснабжение следующих потребителей: ЖК «Левитан», ЖК «Новое Мурино», ЖК «Муринский Посад», ЖК «Северный», ЖСК «Муринское-1», ЖК «Ромашки».
Источником водоснабжения являются сети ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга», отпуск холодной водой питьевого качества осуществляется на основании по договора № 81-022361-ПП-ВС-В от 11.02.2016 и дополнительного соглашения № 5 от 26.10.2018. Гарантированный объем подачи холодной воды питьевого качества ООО «РСО 47» составляет 222 650 м3/мес (7 300 м3/сут). Гарантированный напор в точке подключения – 18 м вод. ст. Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения (наружное пожаротушение) составляет 20 л/с.
Границами раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям являются:
1) Водопроводный ввод № 1 – точка присоединения (Т1) водопроводного ввода диаметром 400-250 мм по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», к централизованной системе водоснабжения диаметром 1400 мм по ул. Руставели;
2) Водопроводный ввод № 2 – точка присоединения (Т2) водопроводного ввода диаметром 400-250 мм по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», к централизованной системе водоснабжения диаметром 1400 мм по ул. Руставели.
Зона деятельности ООО «РСО 47» представлена на рисунке 1.4.

[image: ]
[bookmark: _Ref184488264]Эксплуатационная зона водоснабжения ООО «РСО 47»

ООО «Новая Водная Ассоциация»
Предприятие ООО «Новая Водная Ассоциация» осуществляет покупку холодной воды питьевого качества по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 36-027707-ПП-ВС от 24.06.2016 - гарантированный объем 18 760,855 м3/мес (615,11 м3/сут) и № 02-61342/10-М от 04.07.2007 - гарантированный объем 16 325 м3/мес (535,245 м3/сут). В соответствии с заключенными договорами, установлен гарантированный объем подачи холодной воды питьевого качества в размере 35 085,9 м3/мес (1 150,360 м3/сут).
ООО «Новая Водная Ассоциация» также осуществляет покупку холодной воды питьевого качества по договору с АО «НПО «Поиск». Объём поставки холодной воды от АО «НПО «Поиск» составляет 331 200 м3/год (907,397 м3/сут).
ООО «Новая Водная Ассоциация» (ООО «НВА») определено гарантирующей организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей на следующих территориях:
д. Лаврики
г. Мурино, ул. Оборонная;
г. Мурино, ул. Английская;
г. Мурино, ул. Боровая;
г. Мурино, ул. Центральная;
г. Мурино, ул. 2-ая Линия;
г. Мурино, ул. Березовая аллея;
г. Мурино, ул. Веселая;
г. Мурино, ул. Вокзальная;
г. Мурино, ул. Гражданская;
г. Мурино, ул. Заречная;
г. Мурино, ул. Кооперативная;
г. Мурино, Родниковый переулок;
г. Мурино, ул. Садовая;
г. Мурино, ул. Тихая;
г. Мурино, ул. Ясная;
г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, кроме территории ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, автомобильной дорогой по ул. Шоссе в Лаврики от д. 74/1, до железнодорожного переезда в д. Лаврики;
г. Мурино, ул. Новая;
г. Мурино, ул. Парковая;
г. Мурино, ул. Школьная;
г. Мурино, ул. Лесная.
г. Мурино, промзона Мурино, Центральный пр-д, Институтский пр-д, Круговой пр-д, Сквозной пр-д, Северный пр-д. 
В 2024 году, произошли следующие изменения:
- ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» выдало технические условия на подключение ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) к сетям водоснабжения (с отлагательными условиями). После чего, ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300, фактически перешел в зону гарантирующей организации ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.
- ООО «НЭК» (строящаяся газовая котельная на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:13158) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» сообщило о невозможности выдачи технических условий на подключение котельной. Котельная перешла в эксплуатацию ООО «ЕТК». После чего, ООО «ЕТК» (котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158, фактически перешел в зону гарантирующей организации ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.
Зона деятельности ООО «Новая Водная Ассоциация» представлена на рисунке 1.5.
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ООО «ТрансПром»
ООО «ТрансПром» осуществляет поставку холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям по следующим адресам:
г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.1;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.2;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/1;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/2;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/3;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/4;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.1;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.2;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.3;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.4;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.5;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.6;
г. Мурино, ул. Боровая, д.16;
г. Мурино, Скандинавский пр., д.2;
г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.1;
г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.2;
г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.1;
г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.2.
В часть территории Муринского городского поселения, на которой поставку холодного водоснабжения осуществляет ООО «ТрансПром» питьевая вода поступает с водоочистной станции ООО «ТрансПром». Источником водоснабжения является Ладожское озеро.
Зона деятельности ООО «ТрансПром» представлена на рисунке 1.6.


[image: ]
[bookmark: _Ref184489638]Эксплуатационная зона водоснабжения ООО «ТрансПром»

АО «НПО «ПОИСК»
АО «НПО «Поиск» в районе ПК-155, расположенного по адресу г. Мурино, ул. Лесная, д. 3, подключено к двум магистральным водопроводам Ду-1200 мм от двух присоединений Ду200 мм. Водоснабжение АО «НПО «Поиск» осуществляется на основании договора холодного водоснабжения от 01.07.2021 №81-128719-ПП-ВС-В, заключенному с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В соответствии с заключенным договором, установлен объем подачи холодной воды питьевого качества в размере 43 464,94 м3/мес (1 425,080 м3/сут). 
Зона деятельности АО «НПО «Поиск» представлена на рисунке 1.7.


[image: ]
[bookmark: _Ref184489106]Эксплуатационная зона водоснабжения АО «НПО «Поиск»

ГУП «Петербургский Метрополитен»
Для водоснабжения потребителей Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский Метрополитен» осуществляет покупку холодной воды питьевого качества по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 32-827684-О-ВС от 13.10.2014 и акту разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводной сети № 81.136455.
Согласно договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», гарантированный объем подачи холодной воды зданию вестибюля станции метро «Девяткино» с подземными переходами составляет 1 165,92 м3/мес (38,228 м3/сут – дополнительное соглашение № 11 от 09.11.2022, включение субабонента), гарантированный объем подачи холодной воды Электродепо «Северное», адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61, составляет 4 649,73 м3/мес (152,45 м3/сут).
Нагрузка абонентов составляет:
- г. Мурино ш. Лаврики д.57А - 20 м3/ мес.;
- г. Мурино Привокзальная пл., д 3 – 100 м3/ мес.;
- г. Мурино Привокзальная пл., д 6 – 10 м3/ мес.
Зона деятельности ГУП «Петербургский метрополитен» представлена на рисунке 1.8.
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[bookmark: _Ref184489424]Эксплуатационная зона водоснабжения ГУП «Петербургский метрополитен»

ЗАО «УНИСТО»
Водоснабжение потребителей ЖК «Тридевяткино Царство» и социального объекта осуществляется холодной водой питьевого качества от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на основании ранее выделенного лимита объемом 3 301,5 м3/ сут (99,045 тыс. м3/ мес.). Водоснабжение территории жилой застройки осуществляется через магистральные сети водоснабжения ООО «УК «Мурино». 
Общий баланс водопотребления данной зоны учтен в балансе ООО «УК «Мурино».
ЗАО «УНИСТО» осуществляет водоснабжение следующих потребителей: ул. Шоссе в Лаврики, МКД № 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78 к1, 78 к2, 78 к3, 83, 85, 87, 89 и МДОБУ "Муринский ДСКВ № 1" на ул. Шоссе в Лаврики, КОС, ЛОС, ДНС.
Зона деятельности ЗАО «УНИСТО» представлена на рисунке 1.9.
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[bookmark: _Ref184489855]Эксплуатационная зона водоснабжения ЗАО «УНИСТО»

[bookmark: _Toc216450075]Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Централизованной системой водоснабжения в Муринском городском поселении охвачены все МКД, социальные объекты и индивидуальные жилые дома.
Зона централизованного водоснабжения на территории городского поселения представлена на рисунке 1.10.
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[bookmark: _Ref184493253]Зона централизованного водоснабжения Муринского городского округа 

[bookmark: _Toc216450076]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Технологической зоной водоснабжения является часть водопроводной сети ресурсоснабжающей организации, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. На территории Муринского городского поселения технологические зоны водоснабжения соответствуют зонам деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Эксплуатационные зоны ресурсоснабжающих организаций представлены в п. 1.1.1 настоящей схемы водоснабжения.
[bookmark: _Ref25600528][bookmark: _Ref25600532][bookmark: _Toc216450077]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Технических обследований систем централизованного водоснабжения за предшествующий период не проводилось.
[bookmark: _Ref25667900]Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
В г. Мурино и д. Лаврики водоснабжение осуществляется от сетей водоснабжения сторонних ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих источники, расположенные за пределами Муринского городского поселения.
[bookmark: _Ref495912163][bookmark: _Toc497983124][bookmark: _Toc500928006]Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Согласно договорам водоснабжения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обязуется подавать потребителям холодную (питьевую) воду установленного качества, соответствующую требованиям государственных стандартов санитарных правил и норм.
Производственный контроль качества питьевой воды для ООО «УК «Мурино» осуществляет Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛиК» (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).
Производственный контроль качества питьевой воды для ООО «ТрансПром» осуществляет ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).
Производственный контроль качества питьевой воды для ООО «РСО 47» осуществляет ООО «ЛиК» (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).
Производственный контроль качества питьевой воды для ООО «Новая Водная Ассоциация» осуществляет ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).
Производственный контроль качества питьевой воды для ГУП «Петербургский Метрополитен» осуществляет Филиал №2 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).
Производственный контроль качества питьевой воды для АО «НПО «Поиск» осуществляет ООО «ПромМаш Тест Экология» (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).
Вода из водопроводной сети ООО «УК «Мурино»
Места отбора проб представляют собой следующие точки:
- водопровод В1 ввод 1 Ду700 мм Вуз 2 ПГ-1, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино;
- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, бул. Менделеева, д.5. корп. 1;
- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, Воронцовский б-р, д.6;
- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова д.5;
- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 1, корп. 1;
- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 13;
- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 31;
- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, Воронцовский б-р, д.14, корп.5;
- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, Воронцовский б-р, д.20, корп.1;
- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 16/9.
Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей ООО «УК «Мурино» за ноябрь 2024 г., представлены на рисунках 1.11-1.16.
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Рисунок 0.1. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 1-2
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Рисунок 0.2. Протокол лабораторных испытаний питьевой воды в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 3-4
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Рисунок 0.3. Протокол лабораторных испытаний питьевой воды в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 5
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Рисунок 0.4. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 1-2
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Рисунок 0.5. Протокол лабораторных испытаний питьевой воды в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 3-4
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Протокол лабораторных испытаний воды питьевой в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 5


Как видно из протоколов лабораторных исследований воды, поступающей из сетей ООО «УК «Мурино» за ноябрь 2024 г., качество воды по химическим, микробиологическим и органолептическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Вода из водопроводной сети ООО «Транспром»
Места отбора проб представляют собой водомерный узел на водоочистных сооружениях ст. Капитолово, на выходе из станции, а также два водомерных узла на водопроводах по ул. Флотской, ул. Привокзальной. Частота отбора проб производится в порядке, согласно законодательству Российской Федерации. 
Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей ООО «ТрансПром» за август и декабрь 2024 г., представлены на рисунках 1.17-1.23.
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Рисунок 0.6. Протокол лабораторных исследований питьевой воды ВОС Капитолово за 12.2024 г. (ООО «Транспром»), лист 1-2
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Рисунок 0.7. Протокол лабораторных исследований питьевой воды ВОС Капитолово за 12.2024 г. (ООО «Транспром»), лист 3-4
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Рисунок 0.8. Протокол лабораторных исследований питьевой воды ВОС Капитолово за 12.2024 г. (ООО «Транспром»), лист 1-2
	[image: ]
	[image: ]


Рисунок 0.9. Протокол лабораторных исследований питьевой воды ВОС Капитолово за 12.2024 г. (ООО «Транспром»), лист 1-2
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Рисунок 0.10. Протокол лабораторных исследований питьевой воды ВОС Капитолово за 12.2024 г. (ООО «Транспром»), лист 3
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Рисунок 0.11. Протокол лабораторных исследований питьевой воды г. Мурино за 08.2024 г. (из сетей ООО «Транспром»), лист 1-2
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Рисунок 0.12. Протокол лабораторных исследований питьевой воды г. Мурино за 08.2024 г. (из сетей ООО «Транспром»), лист 3

Как видно из протокола лабораторных исследований воды, поступающей из сетей ООО «ТрансПром» за август и декабрь 2024 г., качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Вода из водопроводной сети ООО «РСО 47»
Место отбора проб:
- водомерный узел по адресу г. Мурино, ЖК «Муринский посад», Шоссе в Лаврики;
Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей ООО «РСО 47» за ноябрь 2024 г., представлены на рисунке 1.24. и 1.25.



	[image: ]
	[image: ]


[bookmark: _Ref129271546]Протокол лабораторных испытаний питьевой воды в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «РСО 47»)
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Протокол лабораторных испытаний питьевой воды в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «РСО 47»)

Как видно из протоколов лабораторных исследований воды, поступающей из сетей ООО «РСО 47» за ноябрь 2024 г., качество воды по микробиологическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Вода из водопроводной сети ООО «Новая Водная Ассоциация»
Места отбора проб в зоне ответственности ООО «Новая Водная Ассоциация» располагаются по адресам: 
- Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лаврики, дом 40-з, ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» ФАП Лаврики;
- Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лаврики, молочный комплекс, водомерный узел;
- Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ВНС на территории МЧС, водомерный узел;
- Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, к.3, водомерный узел.
Частота отбора проб производится в порядке, согласно законодательству Российской Федерации. 
Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей ООО «Новая Водная Ассоциация» за март 2025 г. представлены на рисунках 1.26-1.33.
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Рисунок 0.13. Протокол лабораторных исследований питьевой воды в д. Лаврики за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 1-2
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Рисунок 0.14. Протокол лабораторных исследований питьевой воды в д. Лаврики за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 3
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Рисунок 0.15. Протокол лабораторных исследований питьевой воды в д. Лаврики за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 1-2
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Рисунок 0.16. Протокол лабораторных исследований питьевой воды в д. Лаврики за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 3
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Рисунок 0.17. Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 1-2
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Рисунок 0.18. Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 3
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Рисунок 0.19. Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 1-2
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Рисунок 0.20. Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 3
1. 
Как видно из протоколов лабораторных исследований воды, поступающей из сетей ООО «Новая Водная Ассоциация» за апрель 2025 г., качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Производственный контроль качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» регулярно проводит лабораторно-производственный контроль качества сетевой воды, транспортируемой по тепловым сетям и поступающей в системе горячего водоснабжения зданий, расположенных в г. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
Место отбора проб воды из системы теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» располагается по адресу: г. Мурино, ул. Оборонная, д.51.
Результаты производственного контроля качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за октябрь 2024 г. представлены на рисунке 1.34.
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[bookmark: _Ref130372647]Результаты производственного контроля качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за октябрь 2024 г.

Как видно из результатов производственного контроля горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за октябрь 2024 г., качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Вода из водопроводной сети ГУП «Петербургский Метрополитен»
Местами отбора проб воды приняты:
- ст.м. «Девяткино», водомерный узел;
- ст.м. «Девяткино», пом. №148.
Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей ГУП «Петербургский Метрополитен» за сентябрь 2024 г. представлены на рисунках 1.35-1.36.
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Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 17.09.2024 г. (из сетей ГУП «Петербургский Метрополитен») лист 1 и 3
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Как видно из протокола лабораторных исследований воды, поступающей из сетей ГУП «Петербургский Метрополитен» за сентябрь 2024 г., качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Вода из водопроводной сети АО «НПО «Поиск»
Местами отбора проб воды приняты: 
точка отбора №1 – водозаборный узел на границе балансовой и эксплуатационной ответственности ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» и АО «НПО «Поиск»;
точка отбора №2 – в распределительной сети АО «НПО «Поиск»;
точка отбора №3 – в распределительной сети АО «НПО «Поиск».
Частота отбора проб производится в порядке, согласно законодательству Российской Федерации. 
Перечень контролируемых показателей качества и частота отбора проб питьевой воды приведены на рисунках 1.37-1.44.
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Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 26.04.2024 г. (из сетей «НПО «Поиск») лист 1 и 2
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Как видно из протокола лабораторных исследований воды, поступающей из сетей «НПО «Поиск» за апрель 2024 г., качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».


[bookmark: _Toc497983125][bookmark: _Toc500928007][bookmark: _Ref524614146][bookmark: _Ref26029006]Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Насосные станции в Муринском городском поселении расположены в г. Мурино и д. Лаврики.
г. Мурино
ООО «РСО 47» эксплуатируют ВНС на территории ЖК «Муринский посад» и ЖК «Новое Мурино». На ВНС установлены насосы марок Wilo BL80/200-30(RU) с производительностями по ЖК 4288 м3/сут и 5400 м3/сут, соответственно.
По данным от ООО «Новая Водная Ассоциация» в настоящий момент на ВНС установлены насосы марок Wilo MVIE и Helix. Наиболее мощная насосная станция имеет суммарную производительность равную 17280 м³/сут.
По данным от АО «НПО «Поиск» на ВНС установлены насосы марок К 160/30. Насосная станция имеет суммарную производительность равную 3840 м³/сут.
Перечень оборудования ВНС в г. Мурино представлен в таблице 1.2.
д. Лаврики
По данным от ООО «Новая Водная Ассоциация» в настоящий момент на ВНС установлен один насос марки КМ 80-65-160-С-УХ. Мощность насосной станции имеет производительность равную 1200 м³/сут.
Характеристика ВНС в д. Лаврики по данным от ООО «Новая Водная Ассоциация» представлен в таблице 1.3.



[bookmark: _Ref129269601]Перечень оборудования ВНС в г. Мурино
	Наименование
	Адрес
	Производительность 
куб. м/ сут
	Напор, м
	Зона охвата
	Год ввода в эксплуатацию
	Марка насосов
	Характеристики насосов
	Кол-во, шт

	
	
	
	расчетный
	фактический
	
	
	
	напор, м
	подача, куб. м/ч
	мощность, квт
	

	ООО «РСО 47»

	ВНС «Муринский посад»
	г. Мурино, ЖК «Муринский посад»
	4288
	35
	35
	ЖК «Муринский посад»
	2018
	Wilo BL80/200-30(RU)
	49,5
	164,5
	30
	5

	ВНС «Новое Мурино»
	г. Мурино, ЖК «Новое Мурино»
	5400
	35
	35
	ЖК «Новое Мурино»
	2018
	Wilo BL80/200-30(RU)
	49,5
	164,5
	30
	5

	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	ВНС №1 «Медвежий стан», Сетевые насосы 1, 2, 3, 4
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 24
	9120
	45
	45
	Ул. Оборонная
	1987
	Wilo MVIE 5204-3/16/Е/3-2
	45
	52
	18,5
	4

	ВНС «Мурино» №2 ЦДС, сетевые насосы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 2
	17280
	45
	45
	Ул. Оборонная
	2009
	Wilo MVIE 5204-3/16/Е/3-2
	45
	52
	18,5
	8

	ВНС МЧС
	г. Мурино, ул. Оборонная, территория МЧС
	1440
	45
	45
	Медвежий стан
	2017
	Helix VE5205-3/16/Е/KS/2G
	80
	52
	18,5
	2

	АО «НПО «Поиск»

	ПНС № 1
	н/д
	3840
	3,5
	3,5
	н/д
	н/д
	К 160/30
	30
	160
	30
	2


[bookmark: _Ref129269648]
[bookmark: _Ref184727339]Перечень оборудования ВНС в д. Лаврики по данным от ООО «Новая Водная Ассоциация»
	Наименование
	Адрес
	Производительность 
куб. м/ сут
	Напор, м
	Зона охвата
	Год ввода в эксплуатацию
	Марка насосов
	Характеристики насосов
	Кол-во, шт

	
	
	
	расчетный
	фактический
	
	
	
	напор, м
	подача, куб. м/ч
	мощность, квт
	

	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	ПНС д. Лаврики
	д. Лаврики тер. Молочного комплекса
	1200
	29
	29
	Д. Лаврики
	н/д
	КМ 80-65-160-С-УХ
	32
	50
	7,5
	1




[bookmark: _Toc497983126][bookmark: _Toc500928008]Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Территория муниципального образования, охваченная централизованной системой водоснабжения, характеризуется разветвленной сетью водоснабжения суммарной протяженностью участков 106,6 км. Общая схема сетей водоснабжения муниципального образования представлена на рисунке 1.45.
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[bookmark: _Ref184498440]Сети водоснабжения Муринского городского поселения

ООО «УК «Мурино»
Водопроводные сети в Муринском городском поселении, расположенные на территории ООО «УК «Мурино», предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей МКД и ОДЗ всего западного микрорайона за исключением:
- торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300;
- котельной, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158.
Все трубопроводы проложены подземным способом на глубине 6 м. Зоной деятельности определена территория, ограниченная с восточной стороны линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, с южной стороны – административной границей МО «Муринское городское поселение» с г. Санкт-Петербургом, с западной стороны – административной границей МО «Муринское городское поселение» с МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с северной стороны – береговой линией водного объекта, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0722001:142, 47:07:0722001:4113, 47:07:0722001:13148, 47:07:0722001:13149/3, 47:07:0722001:13150, 47:07:0722001:176, 47:07:0722001:101825, 47:07:0722001:13152, 47:07:0722001:330 и административной границей деревни Лаврики.
Протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых ООО «УК «Мурино» составляет 32 483,28 пог. м, включая сети, протяженностью 29 278,34 пог. м, расположенные на территории Муринского городского поселения и сети, протяженностью 3 204,94 пог. м –на территории Бугровского городского поселения. Характеристика водопроводной сети Муринского ГП от ООО «УК «Мурино» представлена в таблице 1.4.
ООО «Транспром»
Водопроводные сети в Муринском городском поселении, расположенные на территории ООО «Транспром», предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей по следующим адресам:
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.1;
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.2;
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/1;
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/2;
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/3;
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/4;
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.1;
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.2;
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.3;
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.4;
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.5;
· г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.6;
· г. Мурино, ул. Боровая, д.16;
· г. Мурино, Скандинавский пр., д.2;
· г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.1;
· г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.2;
· г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.1;
· г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.2.
Протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых ООО «ТрансПром», составляет 4395 м.
Характеристика водопроводной сети Муринского ГП от ООО «ТрансПром» представлена в таблице 1.4 с разбивкой по следующим участкам:
Участок №1: от перехода р. Охта в районе дома 59, корп.1 по ул. Шоссе в Лаврики вдоль р. Охта до церкви по ул. Арсенальная;
Участок №2: от церкви по ул. Арсенальная до дома 34, корп. 1 ул. Шоссе в Лаврики;
Участок №3: от дома 34, корп. 1 ул. Шоссе в Лаврики до водопроводной камеры возле здания магазина по ул. Привокзальная площадь, дом 5б;
Участок №4: от водопроводной камеры возле здания магазина ул. Привокзальная площадь, дом 5б по ул. Боровой до водомерного узла возле дома 1а, корп. 2 ул. Привокзальная площадь;
Участок №5: внутриплощадочные сети пожарно-питьевого водопровода г. Мурино, Привокзальная, пл., д. 5А, к. 1 - к. 6;
Участок №6: внутриплощадочные сети пожарно-питьевого водопровода г. Мурино, Привокзальная, пл., д. 1А, к. 1, к. 2.
ООО «РСО 47»
Водопроводные сети в Муринском ГП, эксплуатируемые ООО «РСО 47», предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей в зоне жилой застройки ЖК «Новое Мурино» на ул. Новая, зоне жилой застройки ЖК «Муринский посад» на ул. Шоссе в Лаврики, ЖК «Северный», ЖСК «Муринское 1», ЖК «Ромашки». 
Суммарная протяженность сетей водоснабжения ООО «РСО 47» составляет порядка 36 574 м. Характеристика водопроводной сети Муринского ГП от ООО «РСО 47» представлена в таблице 1.4. Сети выполнены из ПНД и проложены подземно на глубине 2,5.
ООО «Новая Водная Ассоциация»
Водопроводные сети в Муринском ГП, принадлежащие ООО «Новая Водная Ассоциация», предназначены для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд потребителей. Все трубопроводы проложены подземным способом на глубине 1,8 м.
Протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Новая Водная Ассоциация», составляет 28756 м.
Разбивка водопроводных сетей произведена по участкам со следующими зонами действия:
№1: от водомерного узла «Поиск» до ВНС №1 (ул. Оборонная 22-24);
№2: ул. Оборонная, дома 12, 18, 20, 22;
№3: ул. Оборонная, дома 4, 6, 8, 10;
№4: ул. Оборонная дома, 2, 4, 14, 16, 24;
№5: от ВНС №1 (ул. Оборонная 22-24) до ул. Оборонная, дом 26;
№6: от ВНС МЧС до дома 37 по ул. Оборонная;
№7: от ПНД 225 в районе ВНС №1 до ВНС №2 (две ветки по 535 м);
№8: от ВНС №2 до домов 2 корп. 2,3,4 по ул. Оборонная (кольцевая сеть);
№9: от водомерного узла на Пискаревском проспекте до развилки в районе ВНС МЧС;
№10: от развилки в районе ВНС МЧС до ул. Центральной;
№11: от пересечения ул. Садовая и Школьная до ул. Центральной;
№12: от пересечения ул. Центральной и Кооперативной до ул. Ясной;
№13: по ул. Ясной до ул. Вокзальная;
№14: от ул. Вокзальная и по ул. 2-я Линия;
№15: от ул. Кооперативной до ул. Вокзальная;
№16: от пересечения ул. Вокзальная и ул. Ясная до дома №19 по ул. Вокзальная;
№17: от пересечения ул. Вокзальная и ул. 2-я Линия до ул. Тихая;
№18: от ул. Вокзальной по ул. Тихой до ул. Боровая;
№19: от ул. 2-ой Линии по ул. Боровая;
№20: по ул. Боровой до здания 5/б по ул. Привокзальная площадь;
№21: по ул. Боровой до ул. Шоссе в Лаврики;
№22: по ул. Шоссе в Лаврики до ул. Парковой;
№23: от УУХВ НПО «Поиск» до домов 34, 34/1, 34/2, 34/3 по ул. Шоссе в Лаврики;
№24: от УУХВ на Суздальском проспекте до ПНС на территории молочного комплекса;
№25: от ПНС на территории молочного комплекса до БМК д. Лаврики;
№26: от БМК д. Лаврики до домов 40, 40/а, 40/б, 40/в, 40/е и детского сада;
№27: от БМК д. Лаврики до дома 57 д. Лаврики;
№28: от моста через р. Охта до дома 111/а д. Лаврики;
№29: от дома 105 д. Лаврики до дома 101 д. Лаврики;
№30: от дома 107 д. Лаврики до дома 125 д. Лаврики;
№31: от дома 48 д. Лаврики до дома 8 д. Лаврики;
№32: от дома 48 д. Лаврики до дома 14 д. Лаврики;
№33: от дома 13 д. Лаврики до дома 29 д. Лаврики;
№34: по проезду Институтский от проезда Центральный;
№35: по проезду Центральный от пересечения с ул. Лесная до пересечения с проездом Сквозной;
№36: по проезду Сквозной от пересечения с проездом Северный;
№37: по проезду Северный от ул. Лесная до проезда Сквозной;
№38: по проезду Круговой от пересечения с проездом Институтский до проезда Сквозной.
Характеристика водопроводной сети Муринского от ООО «Новая Водная Ассоциация» представлена в таблице 1.4.
ГУП «Петербургский Метрополитен»
Протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых ГУП «Петербургский Метрополитен», составляет 2030 м.
Водопроводные сети в Муринском ГП, эксплуатируемые ГУП «Петербургский Метрополитен», предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей. Зонами деятельности организации определены здание вестибюля станции метро «Девяткино» с подземными переходами и Электродепо «Северное», адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61. Абоненты г. Мурино: ш. Лаврики д.57А, Привокзальная пл., д 3, Привокзальная пл., д 6.
АО «НПО «Поиск»
Водопроводные сети, эксплуатируемые АО «НПО «Поиск», предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей.  Зоной деятельности определены два участка под наименованиями «к 130-с 118» и 
«к 117-к 111» протяженностью 1600 м и 970 м соответственно. Тип прокладки сети подземный, средняя глубина заложения 2,5 м. Сети выполнены из чугуна.
Характеристика водопроводной сети АО «НПО «Поиск» представлена в таблице 1.4.
ЗАО «УНИСТО»
Протяженность сетей водоснабжения ЗАО «УНИСТО» составляет 3969,6 м.
Водопроводные сети в Муринском городском поселении, эксплуатируемые в данной зоне, предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей. Зоной деятельности организации определена территория, ограниченная линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, автомобильной дорогой Шоссе в Лаврики от д. 74, корп. 1 до железнодорожного переезда в д. Лаврики и границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:70, на этой территории располагаются объекты по следующим адресам:
ул. Шоссе в Лаврики, дом 74 корпус 1;
ул. Шоссе в Лаврики, дом 74 корпус 2;
ул. Шоссе в Лаврики, дом 74 корпус 3;
ул. Шоссе в Лаврики, дом 76;
ул. Шоссе в Лаврики, дом 83 корпус 1;
ул. Шоссе в Лаврики, дом 85;
ул. Шоссе в Лаврики, дом 87;
ул. Шоссе в Лаврики, дом 89.
Характеристика водопроводной сети Муринского городского поселения данной зоны  представлена в таблице 1.4.


[bookmark: _Ref129269673]Характеристика водопроводной сети Муринского городского поселения
	Тип сетей
	Наименование участка
	Количество трубопроводов
	Протяженность трубопровода, м
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Способ прокладки водопроводной сети
	Средняя глубина заложения трубопровода, м
	Год ввода в эксплуатацию
	РСО

	магистральные
	Сети В1
	1
	29 278
	110-710
	ПНД
	подземная
	6,0
	2014-2022
	ООО «УК «Мурино»

	магистральные
	участок №1
	2
	1 183
	355
	ПНД
	подземная
	1,8
	2013
	ООО «Транспром»

	магистральные
	участок №2
	2
	500
	355
	ПНД
	подземная
	1,8
	2013
	ООО «Транспром»

	магистральные
	участок №3
	2
	362
	355
	ПНД
	подземная
	1,8
	2013
	ООО «Транспром»

	магистральные
	участок №4
	2
	603
	355
	ПНД
	подземная
	1,8
	2013
	ООО «Транспром»

	внутриквартальные
	участок №5
	1
	1 174
	225
	ПНД
	подземная
	1,8
	2010
	ООО «Транспром»

	внутриквартальные
	участок №6
	1
	573
	63
	ПНД
	подземная
	1,8
	2012
	ООО «Транспром»

	магистральные
	участок №1
	1
	1 100
	225
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	внутриквартальные
	участок №2
	1
	457
	150
	Сталь
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	внутриквартальные
	участок №3
	1
	159
	150
	Сталь
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	внутриквартальные
	участок №4
	1
	484
	150
	Сталь
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	внутриквартальные
	участок №5
	1
	250
	100
	Чугун
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №6
	1
	800
	280
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №7
	1
	535
	160
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №8
	1
	1 870
	160
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №9
	1
	1 880
	225
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №10
	1
	3 470
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №11
	1
	320
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №12
	1
	445
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №13
	1
	380
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №14
	1
	335
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №15
	1
	300
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №16
	1
	290
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №17
	1
	380
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №18
	1
	360
	63
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №19
	1
	740
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №20
	1
	220
	63
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №21
	1
	160
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №22
	1
	550
	63
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №23
	1
	2 600
	160
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №24
	1
	3 200
	225
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №24
	1
	770
	355
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №25
	1
	240
	200
	Чугун
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	распределительные
	участок №26
	1
	600
	100
	Чугун
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №27
	1
	900
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №28
	1
	260
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №29
	1
	91
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №30
	1
	142
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №31
	1
	513
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №32
	1
	420
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №33
	1
	430
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №34
	2
	320
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №35
	2
	1 020
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №36
	2
	960
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №37
	2
	565
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	участок №38
	2
	240
	110
	ПНД
	подземная
	1,8
	н/д
	ООО «НВА»

	магистральные
	водомерный узел ул. Руставели - ВНС ЖК «Новое Мурино»
	2
	5 284
	400
	ПНД
	подземная
	2,5
	2018
	ООО «РСО 47»

	магистральные
	ВНС ЖК «Новое Мурино» - 
ВНС ЖК «Муринский Посад»
	2
	3 200
	315
	ПНД
	подземная
	2,5
	2018
	ООО «РСО 47»

	внутриквартальные
	ЖК «Новое Мурино», ЖК «Муринский Посад», ЖК «Северный», ЖСК «Муринское1», ЖК «Ромашки»
	1
	28 090
	280
	ПНД
	подземная
	2,5
	2018
	ООО «РСО 47»

	магистральные
	Хозяйственно-пожарный водопровод площадки электродепо «Северное» адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61.
	1
	2030
	200
	ПНД
	подземная
	2
	1978
	ГУП «Петербургский Метрополитен»

	магистральные
	к 130-с 118
	1
	1 600
	219
	Чугун
	подземная
	2,5
	н/д
	АО «НПО «Поиск»

	распределительные
	к 117-к 111
	1
	970
	159
	Чугун
	подземная
	2,5
	н/д
	АО «НПО «Поиск»

	распределительные
	н/д
	1
	547,1
	110
	ПНД
	подземная
	2,0
	н/д
	ЗАО «УНИСТО

	распределительные
	н/д
	1
	434,5
	160
	ПНД
	подземная
	2,0
	н/д
	

	внутриквартальные
	н/д
	1
	0,4
	225
	ПНД
	подземная
	2,0
	н/д
	

	внутриквартальные
	н/д
	1
	2 017,6
	250
	ПНД
	подземная
	2,0
	н/д
	

	Итого:
	
	
	106 603
	
	
	
	
	
	





Долевое распределение водопроводных сетей Муринского городского поселения представлено на рисунке 1.46.
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[bookmark: _Ref129271590]Структура водопроводных сетей 
Муринского городского поселения по протяженности
Как видно из рисунка выше, участки полиэтиленовых трубопроводов занимают большую часть всей водопроводной сети Муринского ГП – 95,8 %, на долю чугунных трубопроводов приходится 3,2 %, стальных – 1,0 %.
Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
[bookmark: _Toc497983127][bookmark: _Toc500928009][bookmark: _Ref25660567]Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Основными проблемами обеспечения потребителей качественной питьевой водой являются:
1. У части сетей водоснабжения превышен нормативный срок эксплуатации. К расчётному сроку действия схемы водоснабжения (2030 год), в замене будут нуждаться магистральные и распределительные сети, эксплуатируемые АО «НПО «Поиск» в промышленной зоне г. Мурино, сети на территории МЧС по улице Оборонной.
2. Водоснабжение частного сектора и д. Лаврики осуществляется без резервного водопровода.
[bookmark: _Toc497983128][bookmark: _Toc500928010][bookmark: _Ref28188667]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
На территории Муринского городского поселения закрытая система горячего водоснабжения присутствует только в г. Мурино.
В закрытой системе теплоснабжения сетевая вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только в качестве греющей среды. Установки ГВС присоединяются к тепловым сетям при помощи водо-водяных подогревателей, размещенных в центральных или индивидуальных тепловых пунктах, в которых сетевая вода нагревает водопроводную воду, поступающую далее на горячее водоснабжение.
Перечень потребителей горячего водоснабжения с указанием схемы присоединения ГВС в Муринском ГП, представлен в таблице Приложения 3.1.
Все МКД и соцобъекты подключены к системе ГВС через «открытую» или «закрытую» схему.
Система ГВС функционирует бесперебойно круглосуточно за исключением периода ежегодных ремонтно-профилактических работ (14 дней в летний период).
В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители Муринского городского поселения будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.
Перспективные потребители в зоне обслуживания ООО «УК «Мурино» будут подключены к котельной ООО «Петербургтеплоэнерго», ООО «ТрансПром» и ООО «РСО 47» -  к Северной ТЭЦ-21 ПАО ТГК-1», ООО «Новая Водная Ассоциация» – к собственной котельной, к тепловым сетям ООО «ЕТК» и котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ». Перспективные потребители д. Лаврики будут подключены к тепловым сетям ООО «ВТК» и котельной № 2.
[bookmark: _Toc216450078]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле:

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k — коэффициент, принимаемый равным, м:
для суглинков и глин – 0,23;
для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;
для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;
для крупнообломочных грунтов – 0,34.
В таблице 1.5 приведены среднемесячные температуры для территории г. Санкт-Петербург, как наиболее близко-расположенного населенного пункта к территории Муринского городского поселения.
[bookmark: _Ref129269791]Среднемесячные температуры в Санкт-Петербурге 
(согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99)
	Месяц
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Температура, °С
	-6,5
	-6,1
	-1,4
	4,6
	11,3
	15,8
	18,6
	16,9
	11,6
	5,8
	0,5
	-3,6



Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории Муринского городского поселения составляет, м:
для суглинков и глин – 0,96;
для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,17;
для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,26;
для крупнообломочных грунтов – 1,43.
Сети централизованного водоснабжения Муринского городского поселения выполнены в подземном исполнении ниже глубины промерзания грунта.
Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Муринского городского поселения – не выявлено.
[bookmark: _Toc216450079]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
На территории Муринского городского поселения ресурсоснабжающими организациями в сфере холодного и горячего водоснабжения являются:
· ООО «УК «Мурино»; 
· ООО «ТрансПром»; 
· ООО «РСО 47»;
· ООО «Новая Водная Ассоциация»;
· ГУП «Петербургский Метрополитен»;
· АО «НПО «Поиск»;
· ЗАО «УНИСТО»;
· ГУП «Леноблводоканал».
ООО «Управляющая компания «Мурино»
Зоной деятельности ООО «УК «Мурино» является территория, ограниченная с восточной стороны линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, с южной стороны – административной границей МО «Муринское городское поселение» с г. Санкт-Петербургом, с западной стороны – административной границей МО «Муринское городское поселение» с МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с северной стороны – береговой линией водного объекта, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0722001:142, 47:07:0722001:4113, 47:07:0722001:13148, 47:07:0722001:13149/3, 47:07:0722001:13150, 47:07:0722001:176, 47:07:0722001:101825, 47:07:0722001:13152, 47:07:0722001:330 и административной границей д. Лаврики, за исключением:
- торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300;
- котельной, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158
ООО «УК «Мурино» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунки ниже.
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Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ООО «УК «Мурино»
ООО «РСО 47»
Организация ООО «РСО 47» владеет на правах аренды магистральными межмуниципальными и внутриквартальными сетями водоснабжения, расположенными на части территории муниципального образования и находящимися в собственности ООО «ЛенОблВод».
Объекты водоснабжения ООО «РСО 47» включают в себя сети водоснабжения, суммарной протяженностью 31 290 м. п. и 2 водопроводные насосные станции:
магистральные сети 2Ду-400 мм от водомерного узла в точке подключения к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на ул. Руставели (в створе Токсовского тоннеля) до ВНС на территории ЖК «Новое Мурино» протяженностью сетей 5 284 пог. м;
магистральные сети 2Ду-315 мм от ВНС ЖК «Новое Мурино» до ВНС ЖК «Муринский Посад» протяженностью сетей 3 200 пог. м;
магистральные сети от ЖК «Муринский Посад» и внутриквартальные сети ЖК «Северный», ЖСК «Муринское-1», ЖК «Ромашки»;
ВНС ЖК «Новое Мурино»;
ВНС ЖК «Муринский Посад» проектной производительностью 329 куб. м/ час и напором 49,5 м вод. ст.
Зоной деятельности ООО «РСО 47» на территории МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области определена территория жилой застройки ЖК «Новое Мурино» на ул. Новая, а также территория жилой застройки ЖК «Муринский посад» на ул. Шоссе в Лаврики.
ООО «РСО 47» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунки ниже.
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Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ООО «РСО 47»
ООО «Транспром»
Объектами водоснабжения ООО «Транспром» являются»:
магистральные сети водоснабжения;
квартальные сети водоснабжения.
ООО «Транспром» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунки ниже.
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Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ООО «Транспром»
ООО «Новая Водная Ассоциация»
Зоной деятельности ООО «Новая Водная Ассоциация» определены следующие территории:
г. Мурино, ул. Оборонная;
г. Мурино, ул. Английская;
г. Мурино, ул. Боровая;
г. Мурино, ул. Центральная;
г. Мурино, ул. 2-ая Линия; 
г. Мурино, ул. Березовая аллея;
г. Мурино, ул. Веселая;
г. Мурино, ул. Вокзальная;
г. Мурино, ул. Гражданская;
г. Мурино, ул. Заречная;
г. Мурино, ул. Кооперативная;
г. Мурино, Родниковый переулок;
г. Мурино, ул. Садовая;
г. Мурино, ул. Тихая;
г. Мурино, ул. Ясная;
г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики кроме территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, автомобильной дорогой Шоссе в Лаврики от д. 74, корп. 1 до железнодорожного переезда в д. Лаврики и границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:70;
г. Мурино, ул. Новая;
г. Мурино, ул. Парковая;
г. Мурино, ул. Школьная;
г. Мурино, ул. Лесная;
промзона Мурино, Центральный пр-д, Институтский пр-д, Круговой пр-д, Сквозной пр-д, Северный пр-д.
В 2024 году, произошли следующие изменения:
- ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» выдало технические условия на подключение ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) к сетям водоснабжения (с отлагательными условиями). После чего, ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300, фактически перешел в зону гарантирующей организации ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.
- ООО «НЭК» (строящаяся газовая котельная на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:13158) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» сообщило о невозможности выдачи технических условий на подключение котельной. Котельная перешла в эксплуатацию ООО «ЕТК». После чего, ООО «ЕТК» (котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158, фактически перешел в зону гарантирующей организации ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.
ООО «Новая Водная Ассоциация» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунке 1.50.
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[bookmark: _Ref215118889]Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ООО «Новая Водная Ассоциация»
ГУП «Петербургский Метрополитен»
ГУП «Петербургский Метрополитен» по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 32-827684-О-ВС от 13.10.2014 г. и акту разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводной сети № 10.3473 предоставляет коммунальные услуги холодного водоснабжения зданию вестибюля станции метро «Девяткино» с подземными переходами и Электродепо «Северное», адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61. Абоненты г. Мурино: ш. Лаврики д.57А, Привокзальная пл., д 3, Привокзальная пл., д 6.
ГУП «Петербургский Метрополитен» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунке 1.51.
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[bookmark: _Ref215119072]Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ГУП «Петербургский Метрополитен»
АО «НПО «Поиск»
АО «НПО «Поиск» предоставляет коммунальные услуги холодного водоснабжения для следующих организаций:
ООО «Новая Водная Ассоциация»;
ООО «САМПО»;
ООО ПСФ «Строитель»;
ООО «Скандинавия плюс»;
ФГКОУ ВО СПБУ МВД РФ;
ООО «Восход»;
ООО «Ресурс-Недвижимость»;
АО «Перспектива»;
ООО «Абсолют-Сервис»;
ООО «Фридом»;
ООО «Керамический мир»
ООО «Виктория».
АО «НПО «Поиск» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунке 1.52.
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[bookmark: _Ref215119107]Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения АО «НПО «Поиск»
ЗАО «УНИСТО»
ЗАО «УНИСТО» предоставляет коммунальные услуги холодного водоснабжения в границах зон территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, автомобильной дорогой Шоссе в Лаврики от д. 74, корп. 1 до железнодорожного переезда в деревне Лаврики и границей земельного участка с кадастровым номером 47:0760722001:70. 
ЗАО «УНИСТО» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунке 1.53.
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[bookmark: _Ref215119287]Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ЗАО «УНИСТО»

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения
Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) в сфере холодного водоснабжения по каждой организации водоснабжения за 2021-2025 гг., представлены в таблице 1.6.



[bookmark: _Ref129942761]Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения за 2021-2025 гг. 
	Период действия тарифа
	Территория действия услуги
	Вид услуги
	Тариф экономически обоснованный, руб./м3
	Тариф для населения, руб./м3

	
	
	
	
	без учета налога на добавленную стоимость
	с учетом налога на добавленную стоимость

	ООО «Ресурсоснабжающая организация 47»

	01.01.2021-04.02.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	питьевая вода
	64,98
	56,97
	68,37

	05.02.2021-30.06.2021
	
	
	77,98
	68,37
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	79,46
	70,69
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	
	
	78,28
	70,69
	-

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	78,28
	73,09
	-

	01.12.2022-31.12.2023
	
	
	78,62
	78,62
	-

	01.01.2024-31.12.2024
	
	
	62,07
	62,07
	-

	01.01.2025-30.06.2025
	
	
	61,50
	51,73
	62,07

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	61,50
	59,48
	71,38

	ООО «Прогресс» (до 31.12.2023), ООО «ТрансПром» (с 01.01.2024)

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	питьевая вода
	101,28
	68,37
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	107,27
	70,70
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	
	
	107,27
	70,70
	-

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	123,20
	73,10
	-

	01.12.2022-31.12.2023
	
	
	145,51
	79,68
	-

	01.01.2024-30.06.2024
	
	
	170,88
	79,68
	-

	01.07.2024-31.12.2024
	
	
	170,88
	87,81
	-

	01.01.2025-30.06.2025
	
	
	170,88
	73,18
	87,81

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	184,72
	84,15
	100,98

	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение" (включая территорию д. Лаврики)
	питьевая вода
	100,84
	35,03
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	104,27
	36,22
	-

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение" (пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 34, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 1б, 1в, 3, 3а, 7, 7а), ул. Парковая (д. 6, 7, 8, 10, 21, 29), ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3))
	питьевая вода
	125,64
	66,70
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	129,91
	68,97
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	МО "Муринское городское поселение" (включая территорию д. Лаврики)
	питьевая вода
	104,27
	36,22
	-

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	108,50
	37,45
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	МО "Муринское городское поселение" (пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 29б, д. 33, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 1б, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а), ул. Парковая, 
ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10))
	питьевая вода
	129,91
	68,97
	-

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	134,32
	71,31
	-

	01.12.2022-31.12.2023
	МО "Муринское городское поселение" (включая территорию д. Лаврики)
	питьевая вода
	129,74
	41,57
	-

	
	МО "Муринское городское поселение" (пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 29б, д. 33, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 1б, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а), ул. Парковая, 
ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10))
	питьевая вода
	156,87
	77,73
	-

	01.01.2024-30.06.2024
	МО "Муринское городское поселение" (включая территорию д. Лаврики)
	питьевая вода
	129,74
	41,57
	-

	01.07.2024-31.12.2024
	
	
	135,69
	47,84
	-

	01.01.2024-30.06.2024
	МО "Муринское городское поселение" (пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 29б, д. 33, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 1б, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а), ул. Парковая, 
ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10))
	питьевая вода
	156,87
	77,73
	-

	01.07.2024-31.12.2024
	
	
	174,61
	85,66
	-

	01.01.2025-30.06.2025
	МО "Муринское городское поселение" (включая территорию д. Лаврики)
	питьевая вода
	130,24
	39,87
	47,84

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	130,24
	46,68
	56,02

	01.01.2025-30.06.2025
	МО "Муринское городское поселение" (г. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 29б, д. 33, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д.13), ул. Центральная (д.1, 1б, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а), ул. Парковая, ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10), территория промышленной зоны)
	питьевая вода
	174,61
	71,38
	85,66

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	180,11
	82,09
	98,51

	ООО Управляющая компания «Мурино»

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	питьевая вода
	43,29
	43,29
	51,95

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	43,29
	43,29
	51,95

	01.01.2022-30.06.2022
	
	
	43,29
	43,29
	51,95

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	44,76
	44,76
	53,71

	01.12.2022-31.12.2023
	
	
	48,69
	48,69
	58,43

	01.01.2024-30.06.2024
	
	
	48,69
	48,69
	58,43

	01.07.2024-30.11.2024
	
	
	53,56
	53,56
	64,27

	01.01.2025-30.06.2025
	
	
	53,56
	53,56
	64,27

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	58,85
	58,85
	70,62

	АО «НПО «Поиск»

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	транспортировка воды 
	10,97
	-
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	12,05
	-
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	
	транспортировка воды 
	12,05
	-
	-

	01.07.2022-31.08.2022
	
	
	13,52
	-
	-

	29.09.2022-30.11.2022
	
	питьевая вода
	66,89
	-
	-

	01.12.2022-31.12.2023
	
	питьевая вода
	80,20
	-
	-

	01.01.2024-30.06.2024
	
	питьевая вода
	80,20
	-
	-

	01.07.2024-31.12.2024
	
	питьевая вода
	90,15
	-
	-

	01.01.2025-30.06.2025
	
	питьевая вода
	90,15
	 -
	 -

	01.07.2025-31.12.2025
	
	питьевая вода
	108,02
	 -
	 -

	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	питьевая вода
	38,08
	-
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	
	питьевая вода
	39,45
	-
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	
	питьевая вода
	39,45
	-
	-

	01.07.2022-30.11.2022
	
	питьевая вода
	40,79
	-
	-

	01.12.2022-31.12.2023
	
	питьевая вода
	42,42
	-
	-

	01.01.2024-30.06.2024
	
	питьевая вода
	42,42
	-
	-

	01.07.2024-31.12.2024
	
	питьевая вода
	45,46
	-
	-

	01.01.2025-30.06.2025
	
	питьевая вода
	45,46
	-
	-

	01.07.2025-31.12.2025
	
	питьевая вода
	48,20
	-
	-

	ГУП «Петербургский метрополитен»

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	питьевая вода
	62,65
	-
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	64,91
	-
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	
	
	63,94
	-
	-

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	63,94
	-
	-

	01.12.2022-31.12.2023
	
	
	67,79
	-
	-

	01.01.2024-30.06.2024
	
	
	67,79
	-
	-

	01.07.2024-30.11.2024
	
	
	72,67
	-
	-

	01.01.2025-30.06.2025
	
	
	72,67
	 -
	 -

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	76,88
	 -
	 -




[bookmark: _Toc216450080]Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc216450081]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Муринского городского поселения являются:
повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;
обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;
приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой;
обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;
обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;
организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ (с изменениями от 19 декабря 2022 года) и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:
1. Показатели качества воды;
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Фактические и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 1.7 схемы водоснабжения.
[bookmark: _Toc216450082]Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования «Муринское городское поселение»
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.
Развитие системы водоснабжения предусматривается с учетом генеральной схемы водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) на территории муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области № 322 от 21 октября 2008 г.)
Существует три варианта развития водоснабжения Муринского городского поселения в соответствии с Генеральным планом (постановление №24 от 01.02.2019 г.): 
1.	Водоснабжение от действующего Ладожского водовода, головные сооружения которого расположены в поселке им. Морозова (водовод диаметром 900 мм проходит вблизи восточной границы Муринского городского поселения в направлении на г.п. Кузьмолово);
2.	Водоснабжение от сетей от ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», обладающего развитой инфраструктурой централизованной системы водоснабжения. При этом необходимо учесть, что производственные мощности сооружений системы водоснабжения присутствуют для обеспечения Муринского городского поселения только в рамках гарантированных объемов согласно заключенным договорам. Мощности по производству питьевой воды для перспективной застройки Муринского городского поселения, а также для Бугровского сельского поселения, отсутствуют.
3.	Водоснабжение от планируемого Новоладожского водовода. В случае подключения к ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» рационально организация двух вводов: в створе Гражданского проспекта и в створе Светлановского проспекта г. Санкт-Петербурга, что позволит подключить также МО "Бугровское сельское поселение" и обеспечит бесперебойную подачу воды потребителям. Таким образом можно было бы обеспечить водой первую очередь строительства, а затем, после пуска Новоладожского водовода, переключить потребителей на него. Трасса Новоладожского водовода проходит непосредственно вдоль северной границы Муринского городского поселения и в этом случае целесообразно устройство двух вводов для организации замкнутого контура водоснабжения по территории Муринского городского поселения.
Помимо ввода в застройку линии водовода диаметром около 500 мм протяженностью 3,5 км, необходимо строительство резервного парка, насосной станции подкачки и разводящих сетей, т.к. существующие водопроводные сети ни по техническому состоянию, ни по пропускной способности не могут удовлетворить потребности растущего населения.
Также, согласно данным проекта изменений Генерального плана Муринского городского поселения, рассмотрен сценарий развития, который характеризуется изменением численности населения в сторону интенсивного роста.
Возможность и состав мероприятий, необходимых для подключения перспективных потребителей от водоводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будут определены в установленном порядке, после предоставления заявки с исходными данными в адрес ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Демографический прогноз
Прогноз численности населения осуществлен, исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и планируемом жилом фонде на данной территории. Такой метод расчета объясняется высоким спросом на недорогое комфортное жилье, расположенное в экологически чистой среде и в близкой доступности от центральных районов крупного мегаполиса – г. Санкт-Петербурга.
В соответствии с Генеральным планом (изм. от 2018 г.), численность населения к расчетному сроку – 2030 г. составит 164, 5 тыс. чел.
Распределение численности населения по населенным пунктам Муринского городского поселения, на перспективный период, представлено в таблице 1.7. 
Графическое изображение таблицы 1.7 представлено на рисунке 1.54.


[bookmark: _Ref129269810]Ретроспектива и прогноз численности населения в период действия схемы водоснабжения и водоотведения
	Годы
	Численность населения, чел.

	
	г. Мурино
	д. Лаврики
	Итого по Муринскому городскому поселению

	Ретроспективный период – фактические значения

	2020
	64 939 
	946 
	65 885 

	2021
	78 184 
	941 
	79 125 

	2022
	89 636 
	935 
	90 571 

	2023
	104 611 
	300 
	104 911 

	2024
	112 536 
	286 
	112 822 

	2025
	116 293
	282
	116 575

	Перспективный период – прогнозные значения

	2026
	129192
	322
	129514

	2027
	142092
	362
	142454

	2028
	150137
	382
	150519

	2029
	157466
	401
	157867

	2030
	164082
	418
	164500
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[bookmark: _Ref130798790]Динамика изменения численности населения Муринского городского поселения на перспективный период
На период действия схемы водоснабжения и водоотведения Муринского городского поселения, численность населения, ориентировочно увеличится на 51678 человек по сравнению с численностью в 2024 году.
Наиболее быстрыми темпами будут застраиваться территории и, соответственно, расти численность населения в г. Мурино – как единый урбанизированный узел Муринского городского поселения, наиболее близко расположенный к Санкт‑Петербургу.


[bookmark: _Ref184513763]Проекты планировок перспективной застройки территории
Прогноз развития застройки включает прогноз развития жилищного фонда, общественно-деловых и коммерческих зданий, и вывода из эксплуатации ветхого жилого фонда. Прогноз развития застройки в схеме водоснабжения и водоотведения формируется на основании положений Генерального плана, проектов планировки территории Муринского городского поселения и выданных технических условий для подключения новых объектов. Перечень проектов планировки территории, рассмотренных при выполнении настоящей схемы водоснабжения и водоотведения, представлен в таблице 1.8.


[bookmark: _Ref184024408]Перечень документации по планировке и межеванию территории
	№ 
п/п
	Наименование документа по планировке территории
	№ и дата НПА
	Сведения о внесенных изменениях

	1.
	«Об утверждении проекта планировки  территории, совмещенного с проектом межевания, территории юго-восточной части поселка Мурино»
	№ 124 от 09.07.2010
	не вносились

	2.
	«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул. Заречной, береговой линией реки Охта, береговой линией ручья Капральев, линией электропередач и ул. Оборонной населенного пункта – поселок Мурино муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	№ 153 от 29.05.2014
	Постановление администрации № 149 от 15.06.2022

	3.
	«Об утверждении проекта планировки территории производственной зоны «Мурино» МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	№ 16 от 10.02.2010
	Приказ Комитета градостроительной политики от 22.01.2024 № 8

	4.
	Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, южной границей земельного участка 47:07:0722001:121, северной границей кадастрового квартала 0712001, правым берегом реки Охта, ул. Центральной и ул. Вокзальной муниципального образования  «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской»
	№132 от 26.05.2014
	не вносились

	5.
	«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной линией железной дороги Санкт  Петербург- Приозерск, проектируемой автодорогой, улицей Шоссе в Лаврики, северной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:121 муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	№ 479 от 30.12.2013
	не вносились

	6.
	«Об утверждении документации по планировке территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ограниченной линией железной дороги Санкт  Петербург - Приозерск, улицей Шоссе в Лаврики, южной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:322 и южной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:321»
	№ 323 от 01.11.2012
	не вносились

	7.
	«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в составе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4614, 47:07:0722001:4615, 47:07:0722001:4616, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, севернее пос. Мурино»
	№ 464 от 21.12.2018
	Документация утверждалась распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, достоверная информации о внесённых изменениях, размещена на официальном сайте Комитета.

	8.
	«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	№ 200 от 24.07.2014
	Постановление администрации от 23.12.2021  № 338
Постановление администрации от 06.10.2022 № 289
Постановление администрации от 19.01.2023 № 12

	9.
	«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0722001:9760, 47:07:0722001:873, 47:07:0722001:871, 47:07:0722001:4699, 47:07:0722001:9759 и расположенной в северо-западной части г. Мурино Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	№ 372 от 30.09.2020
	Документация утверждалась распоряжением Комитета градостроительной политики Ленинградской области, достоверная информации о внесённых изменениях, размещена на официальном сайте Комитета.

	10.
	«Об  утверждении проекта планировки с проектом межевания  территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург-Приозерск, границей МО
«Муринское сельское поселение»,  полевой дорогой посёлок Бугры-деревня Лаврики, границей населенного пункта деревня Лаврики, расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	№ 265 от 19.12.2011
	Постановление администрации от 13.02.2019  № 18;
Постановление администрации от 17.06.2019 № 152;
Постановление администрации от 23.07.2019 № 192

	11.
	«Об  утверждении проекта планировки с проектом межевания  территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург-Приозерск, границей населенного пункта деревня Лаврики и полевой дорогой посёлок Бугры, деревня Лаврики, расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	№ 266 от 19.12.2011
	Постановление администрации от 30.08.2019 № 227

	12.
	«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории общественно – деловой зоны для размещения комплекса по продаже и обслуживанию автомобилей в районе поселка Мурино МО «Муринское сельское поселение»
	№ 73 от 09.07.2009
	не вносились

	13.
	Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, включающей южную часть г. Мурино муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	№ 90 от 31.05.2024
	Документация утверждалась Приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской области, размещена на официальном сайте Комитета градостроительной политики Ленинградской области

	14
	О внесении изменений в приказ Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 31 мая 2024 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, включающей южную часть г. Мурино муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	№ 134 от 28.08.2024
	Документация утверждалась Приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской области, размещена на официальном сайте Комитета градостроительной политики Ленинградской области




В настоящее время наиболее перспективными с точки зрения общей площади застройки являются следующие проекты планировок территории:
проект планировки и проект межевания территории ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утв. постановлением Администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.07.2014 г. № 200 (далее – ППТ № 200);
проект планировки территории и проект межевания территории, включающей южную часть г. Мурино муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утв. приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 31.05.2024 г. № 90 (далее ППТ № 90).


Проект планировки территории ограниченной береговой линией р. Охта, административной границей д. Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы Муринского сельского поселения
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2013 г. № 32, территория проектирования расположена в границах поселка Мурино в его северо-западной части. Площадь территории проектирования – 140,61 га.
Схема застройки территории представлена на рисунке 1.55.
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[bookmark: _Ref184034694]Эскиз планировки территории по ППТ № 200


Согласно материалам проекта планировки территории, общий объем водопотребления на рассматриваемой территории составит 9824,3 куб. м/сут, включая хозяйственно-питьевое водоснабжение в объеме 6459,8 куб. м/сут, воду на нужды горячего водоснабжения – 3364,5 куб. м/сут, расход воды на полив территории – 1522,1 куб. м/сут, внутреннее пожаротушение – 2х5 л/с, наружное пожаротушение – 2х30 л/с.
Водоснабжение территорий рассматривается осуществлять от следующих организаций:
[bookmark: _Hlk214972647]территория проекта планировки, за исключением участков №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 28, 36, 37, 38 – от сетей ООО «УК «Мурино», присоединенных к сетям ООО «НВА», подключенных к источнику водоснабжения ООО «Транспром», расположенному на территории АО «РНЦ «Прикладная Химия»; схема сетей водоснабжения согласно проекту планировки представлена на рисунке 1.56.
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[bookmark: _Ref184045572]Схема сетей водоснабжения ООО «УК «Мурино» 
(согласно ППТ № 200)
Первоначально подключение участков №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 28, 36, 37, 38 планировалось осуществлять к сетям ГУП «Ленобловодоканал». В дальнейшем на основании Протокола совещания Правительства Ленинградской области по вопросу актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения Бугровского и Муринского городских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 03.10.2024 г. было принято решение, что объекты в западной части проектируемой территории, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4126 (участок №6), 47:07:0722001:13190 (участок №3), 47:07:0722001:4117 (участок №14), 47:07:0722001:4118 (участок №17), 47:07:0722001:4123 (участок №7), 47:07:0722001:4122 (участок №8), 47:07:0722001:4121 (участок №9), 47:07:0722001:28765 (участок №38), 47:07:0722001:4127 (участок №37), 47:07:0722001:4125 (участок №12), 47:07:0722001:13183 (участок №4), 47:07:0722001:13181 (участок №5), 47:07:0722001:13179 (участок №27), 47:07:0722001:13180 (участок №28), 47:07:0722001:13189 (участок №36), предлагается подключить к сетям ГУП «Леноблводоканал», проложенным на территории Бугровского городского поселения. Таким образом было принято решение о подключении к сетям ГУП «Леноблводоканал» дополнительных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4117 (участок №14), 47:07:0722001:4118 (участок №17). Схема трассировки сетей водоснабжения представлена на рисунке 1.57. Копия протокола представлена в Приложении 3.7.
В настоящий момент к сетям ГУП «Леноблводоканал» уже подкючены два участка с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13190 (участок №3) и 47:07:0722001:4126 (участок №6).
[image: C:\Users\a.bochkov\Desktop\Мурино говно вода\иллюстрации\Схема ВС Лавр ред. 19.09.2024.jpg]
[bookmark: _Ref134177347]Схема подключения перспективных потребителей к сетям водоснабжения ГУП «Леноблводоканал»

Проект планировки территории, включающей южную часть г. Мурино муниципального образования Муринское городское поселение
Территория проектирования расположена в существующих границах города Мурино муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в его южной части, примыкающей к северной границе Санкт-Петербурга.
Площадь территории проектирования – 396,19 га.
Категория земель по целевому назначению – земли населенных пунктов.
Территория проектирования ограничена:
на западе – береговой линией реки Охта;
на севере – производственными территориями;
на востоке – границей города Мурино, совпадающей с границей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и города Всеволожска;
на юге – границей города Мурино.
Схема застройки территории представлена на рисунке 1.58.
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[bookmark: _Ref184047858]Эскиз планировки территории по ППТ № 90

Водоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки объёмом 15015 куб.м/сут возможно обеспечить от коммунальных сетей водопровода ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» диаметром 500 мм, построенных для жилой застройки на территории предприятия «Ручьи», при условии их реконструкции с увеличением диаметра на диаметр не менее 800 мм от места присоединения у Муринской насосной станции до коммунальной сети водопровода диаметром 1400 мм (водовод) до Бокситогорской улицы.
Подключение проектируемых объектов жилой и общественно-деловой застройки к сетям водоснабжения возможно выполнить от проектируемых водопроводных вводов с присоединением к сетям водоснабжения диаметром 1200 мм (водоводы), проходящим в пределах границ, утвержденных проекта планировки и проекта межевания территории, подающим воду от Северной водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на ТЭЦ «Северная» ПАО ТГК-1». Документы, подтверждающие возможность подключение территории ППТ №90 к данному источнику водоснабжения, представлены в Приложении 3.7.
В настоящий момент на территории ППТ №90 проложены участки сетей водоснабжения (защитные футляры) ООО «УК «Мурино».
Проектные решения по организации системы водоснабжения отражены на схеме инженерного оборудования территории проектирования, представленной на рисунке 1.59.
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[bookmark: _Ref184106916]Схема подключения перспективных потребителей, расположенных на территории Южного Мурино к сетям ООО «УК «Мурино» 

[bookmark: _Ref184577783]Объекты перспективного строительства
На основании существующих планов строительства жилых и общественных зданий на территории муниципального образования определен перечень перспективных потребителей и их расчетные нагрузки. Сведения о строительстве объектов представлены в таблице 1.9.



[bookmark: _Ref131661897]Перечень объектов перспективного строительства
	№ п/п
	Основание
	Кадастровый участок
	Назначение
	Инвестор
	Тип застройки
	Расчетная нагрузка, куб. м/ сут
	Планируемая РСО
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	водоснабжения
	водоотведения
	
	

	1
	ППТ-265 (19.12.2011)
	47:07:0722001:614
	ЖК «Графика» корпус 3
	ИСГ «Мавис»
	жилая
	132,923
	132,923
	ООО «УК «Мурино»
	июнь 2026

	2
	ППТ-265 (19.12.2011)
	47:07:0722001:538
	ЖК "Материк" 4, 5 и 6 этапы секции И, К, Л, М, Н, П, ДОУ
	ООО «ПЕТРОСТРОЙ»
	жилая
	149,206
	149,206
	ООО «УК «Мурино»
	Не определен

	3
	ППТ-265 (19.12.2011)
	47:07:0722001:511
	СОШ
	ООО "Школьный двор" 
	общественно-деловая
	109,462
	109,462
	ООО «УК «Мурино»
	Не определен

	4
	ППТ-266 (19.12.2011)
	47:07:0722001:368
	ЖК «Фотограф», корпус 1
	ИСГ «Мавис»
	жилая
	605,320
	577,400
	ООО «УК «Мурино»
	4 кв. 2025

	5
	ППТ-266 (19.12.2011)
	47:07:0722001:386
	ЖК «Фотограф», корпуса 2, 3
	ИСГ «Мавис»
	жилая
	798,190
	751,230
	ООО «УК «Мурино»
	4 кв. 2025

	6
	ППТ-266 (19.12.2011)
	47:07:0722001:2689
	ЖК «Урбанист» корпус 4
	ООО «Стройтек»
	жилая
	117,637
	117,637
	ООО «УК «Мурино»
	июнь 2026

	7
	ППТ-266 (19.12.2011)
	47:07:0722001:378
	ЖК «Авиатор» корпус 1
	ООО «Максима»
	жилая
	238,597
	238,597
	ООО «УК «Мурино»
	март 2027

	8
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:5308
	ЖК «ID-Мурино-2» 
ДОУ
	ООО «Специализированный застройщик «ЕВРОИНВЕСТ Мурино»
	общественно-деловая
	11,079
	11,079
	ООО «УК «Мурино»
	2025

	9
	ППТ-265 (19.12.2011)
	47:07:0722001:395
	СОШ
	ООО «Сельскохозяйственная организация «НИВА»
	общественно-деловая
	21,932
	21,932
	ООО «УК «Мурино»
	4 кв. 2025

	10
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:7:722001:28767
	СОШ
	ООО «Специализированный застройщик «ЕВРОИНВЕСТ Мурино»
	общественно-деловая
	11,079
	11,079
	ООО «УК «Мурино»
	2025

	11
	ППТ-153 (29.05.2014)
	47:07:0712012:49
	Общеобразовательная школа на 1100 мест
	н/д
	общественно-деловая
	12,428
	12,428
	ООО «РСО 47»
	2025

	12
	ППТ-153 (29.05.2014)
	47:07:0712012:49
	Дошкольная образовательное учреждение на 260 мест
	н/д
	общественно-деловая
	9,637
	9,637
	ООО «РСО 47»
	2025

	13
	ППТ-153 (29.05.2014)
	47:07:0712012:49
	Пожарное депо
	н/д
	прочая
	 
	 
	ООО «РСО 47»
	2025

	14
	Генплан
	47:07:0712012:61
	ЖК "Левитан"
	ООО «СЗ Охтинский»
	жилая
	332,972
	332,972
	ООО «РСО 47»
	2025

	15
	ТУ
	47:07:0712018:193
	жилой дом по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 38
	ООО СЗ «ЖК Тихий берег»
	жилая
	468,0
	419,0
	ООО «РСО 47»
	2027

	16
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:4126 (участок №6)
	ЖК «Лаврики», корпус 1
	ООО «Специализированный застройщик «ЛАВР»
	жилая
	213,780
	192,790
	ГУП «Леноблводоканал»
	3 кв. 2024

	17
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:4122 (участок №8)
	ЖК «Лаврики», корпус 4
	ООО «Специализированный застройщик «ЛАВР»
	жилая
	153,608
	153,608
	ГУП «Леноблводоканал»
	Не определен

	18
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:4121 (участок №9)
	ЖК «Лаврики», корпуса 5, 6
	ООО «Специализированный застройщик «ЛАВР»
	жилая
	251,566
	251,566
	ГУП «Леноблводоканал»
	Не определен

	19
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:28765 (участок №38)
	Детское дошкольное учреждение на 255 мест
	ООО «Специализированный застройщик «ЛАВР»
	общественно-деловая
	49,740
	35,773
	ГУП «Леноблводоканал»
	Не определен

	20
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:4127 (участок №37)
	Общеобразовательная школа на 825 мест
	ООО «Специализированный застройщик «ЛАВР»
	общественно-деловая
	137,738
	113,536
	ГУП «Леноблводоканал»
	Не определен

	21
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:4117 (участок №14)
	Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями
	ООО «ЕВРОИНВЕСТ Лаврики»
	жилая
	543,970
	448,540
	ГУП «Леноблводоканал»
	Не определен

	22
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:4125 (участок №12)
	ЖК «ID Мурино III» корпуса 2.1, 2.2
	ООО «ЕВРОИНВЕСТ Лаврики»
	жилая
	155,750
	144,770
	ГУП «Леноблводоканал»
	2026

	23
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:4118 (участок №13)
	ЖК «ID Мурино III» корпуса 1.1, 1.2
	ООО «ЕВРОИНВЕСТ Лаврики»
	жилая
	275,740
	248,430
	ГУП «Леноблводоканал»
	2025

	24
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:13183 (участок №4)
	ЖК «Новые Лаврики» корпус 1.1
	ООО «САМОЛЕТ Лаврики»
	жилая
	130,220
	130,220
	ГУП «Леноблводоканал»
	4 кв. 2025

	25
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:13181 (участок №5)
	ЖК «Новые Лаврики»
	ООО «САМОЛЕТ Лаврики»
	жилая
	93,170
	93,170
	ГУП «Леноблводоканал»
	Не определен

	26
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:13179 (участок №27)
	ЖК «Новые Лаврики» корпус 1.3
	ООО «САМОЛЕТ Лаврики»
	жилая
	156,710
	156,710
	ГУП «Леноблводоканал»
	2 кв. 2027

	27
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:13180 (участок №28)
	ЖК «Новые Лаврики» корпус
	ООО «САМОЛЕТ Лаврики»
	жилая
	117,790
	117,790
	ГУП «Леноблводоканал»
	Не определен

	28
	ППТ-200 (24.07.2014)
	47:07:0722001:13189 (участок №36)
	Детское дошкольное учреждение на 200 мест
	ООО «САМОЛЕТ Лаврики»
	общественно-деловая
	13,200
	13,200
	ГУП «Леноблводоканал»
	Не определен

	29
	ТУ
	47:07:0712012:302
	Коммерческое помещение
	Габриадзе Мамука Гурамиевич
	прочая
	5
	-
	ООО «НВА»
	2025-2026

	30
	ТУ
	47:07:0712013:419
	Физ. лицо 
	Скукин Константин Эдуардович
	жилая
	1
	-
	ООО «НВА»
	2025-2027

	
	Итого:
	
	
	
	
	5317,44
	4994,68
	
	




[bookmark: _Toc216450083]Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Муринского городского поселения, в разрезе водоснабжающих организаций, а также произведен расчет перспективного расхода воды в Муринском городском поселении при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2042 года.
Балансы водоснабжения представлены по гарантирующим поставщикам, осуществляющей централизованное водоснабжение на территории Муринского городского поселения по состоянию на 2024 год.
[bookmark: _Toc216450084]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.
В таблице 1.10 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в Муринском городском поселении за предшествующий пятилетний период.

[bookmark: _Ref129269894]Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2020-2024 гг.
	№ п/п
	Статья потребления
	Годовой расход, тыс. куб. м

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	ООО «УК «Мурино» 
(вкл. потребителей ЗАО «УНИСТО»)
	
	
	
	
	

	1.
	Получено воды со стороны
	5 957,0
	7 182,0
	7 758,0
	8 019,2
	8526,7

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	-*
	-*
	-*
	-*
	241,3

	1.2.
	Подано воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	5 957,0
	7 182,0
	7 758,0
	8 019,2
	8285,4

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	5 957,0
	7 182,0
	7 758,0
	8 019,2
	8285,4

	2.1.
	Отпущено питьевой воды
	5 957,0
	7 182,0
	7 758,0
	8 019,2
	8285,4

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ООО «РСО 47»
	
	
	
	
	

	1.
	Получено воды со стороны
	1 004,76
	1 121,83
	1 243,57
	1 496,9
	1 566,76

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	1.2.
	Подано воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	1 004,76
	1 121,83
	1 243,57
	1 496,9
	1 566,76

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	1 004,76
	1 121,83
	1 243,57
	1 496,9
	1 566,76

	2.1.
	Отпущено питьевой воды
	1 004,76
	1 121,83
	1 243,57
	1 496,9
	1 566,76

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ООО «ТрансПром» (с 2024 года)
Ранее - ООО «Прогресс» (с 21.10.2020 г. по 31.12.2023 г.)
	
	
	
	
	

	1.
	Получено воды со стороны
	78,63
	488,8
	460,75
	460,75
	562,898

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	1.2.
	Подано воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	78,63
	488,8
	460,75
	460,75
	562,898

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	-**
	-**
	-**
	-**
	93,81

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	78,63
	488,8
	460,75
	460,75
	469,088

	2.1.
	Отпущено питьевой воды
	78,63
	488,8
	460,75
	460,75
	469,088

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ООО «Новая водная ассоциация» (для потребителей МО «Муринское г.п.» Всеволожского МР ЛО (включая территорию д. Лаврики))
	
	
	
	
	

	1.
	Получено воды со стороны
	486,54
	486,88
	506,54
	563,1
	551,696

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	-*
	-*
	-*
	-*
	0,0

	1.2.
	Подано воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	486,54
	486,88
	506,54
	563,1
	551,696

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	83,01
	90,50
	92,39
	127,47
	98,160

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	403,54
	396,38
	414,14
	435,63
	453,536

	2.1.
	Отпущено питьевой воды
	403,54
	396,38
	414,14
	435,63
	453,536

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ООО «Новая водная ассоциация» (для потребителей г. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 296, д. 33,34 корп. 1,2,3, д. 36,38,39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д.13), ул. Центральная (д.1,16,1в, 3, За, 6а, 7, 7а), ул. Парковая, ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10), территория промышленной зоны муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района)
	
	
	
	
	

	1.
	Получено воды со стороны
	91,33
	129,65
	103,32
	67,62
	77,899

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	16,87
	18,17
	18,35
	-*
	0

	1.2.
	Подано воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	74,46
	111,49
	84,96
	67,62
	77,899

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	12,01
	14,10
	13,69
	-**
	12,6

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	62,44
	97,39
	71,27
	67,62
	65,299

	2.1.
	Отпущено питьевой воды
	45,57
	81,61
	55,96
	51,98
	50,019

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	16,87
	15,78
	15,31
	15,65
	15,280

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ООО «Новая водная ассоциация» 
(в целом по Муринскому городскому поселению)
	
	
	
	
	

	1.
	Получено воды со стороны
	577,87
	616,54
	609,85
	615,08
	629,595

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	16,87
	18,17
	18,35
	-*
	0

	1.2.
	Подано воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	561,00
	598,37
	591,50
	615,08
	629,595

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	95,02
	104,60
	106,09
	127,47
	110,76

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	465,98
	493,77
	485,41
	487,6
	518,835

	2.1.
	Отпущено питьевой воды
	449,11
	477,99
	470,10
	421,3
	503,555

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	16,87
	15,78
	15,31
	15,6
	15,28

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга»
	
	
	
	
	

	1.
	Получено воды со стороны
	24,87
	24,87
	20,18
	19,08
	6,5235

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	21,91
	21,91
	17,63
	14,33
	3,9595

	1.2.
	Подано воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	2,96
	2,96
	2,56
	4,75
	2,564

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	2,96
	2,96
	2,56
	4,75
	2,564

	2.1.
	Отпущено питьевой воды
	2,96
	2,96
	2,56
	4,75
	2,564

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-

	
	НПО «Поиск»
	
	
	
	
	

	1.
	Получено воды со стороны
	247,69
	328,76
	306,09
	202,11
	233,68

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	53,52
	99,51
	104,78
	53,75
	77,57

	1.2.
	Подано воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	194,17
	229,25
	201,31
	148,36
	156,11

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	0,00
	0,00
	0,00
	-**
	-**

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	194,17
	229,25
	201,31
	148,36
	156,11

	2.1.
	Отпущено питьевой воды
	194,17
	229,25
	201,31
	148,36
	156,11

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	
	Всего по Муринскому городскому поселению
	
	
	
	
	

	1.
	Получено воды со стороны
	7 890,81
	9 762,8
	10 398,5
	10 828,7
	11 526,16

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	92,3
	139,59
	140,76
	68,08
	322,83

	1.2.
	Подано воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	7 798,51
	9 623,21
	10 257,7
	10 760,7
	11 203,33

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	95,02
	104,6
	106,09
	127,47
	204,57

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	7 703,49
	9 518,61
	10 151,6
	10 633,2
	10 998,76

	2.1.
	Отпущено питьевой воды
	7 686,62
	9 502,83
	10 136,3
	10 617,6
	10 983,48

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	22,49
	19,03
	21,17
	15,65
	15,28

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	0,00


*- в предоставленных исходных данных от РСО отсутствует расход на собственные нужды
** - в предоставленных исходных данных от РСО отсутствуют потери воды при отпуске в сеть


Данные по объемам потребления и распределения питьевой воды по абонентам ЗАО «УНИСТО» отсутствуют.
Для наглядности, баланс подачи и отпуска исходной воды за 2024 год, представлен на рисунке 1.60 в виде диаграммы.
[image: ]
[bookmark: _Ref129271660]Структурный баланс подачи и отпуска холодной воды за 2024 год
Из таблицы 1.10 видно, что за базовый (2024) год в Муринском городском поселении 322,83 тыс. куб. м составляют расходы на собственные нужды водоснабжающих организаций, потери при отпуске воды в водопроводных сетях составили 204,60 тыс. куб. м.
Структурный баланс подачи и реализации питьевой технической и горячей воды за 2024 год представлен на рисунке 1.61.
[image: ]
[bookmark: _Ref129271671]Структурный баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2024 год
Анализ данных показывает, что объем реализации холодной воды в базовом (2024) году составил 10 998,8 тыс. куб. м, из них питьевой воды – 10 983,5 тыс. куб. м, на приготовление горячей воды – 15,28 тыс. куб. м, техническая вода на территории Муринского городского поселения потребителям не поставляется.
Доли населенных пунктов в суммарном потреблении питьевой воды представлены на рисунке 1.62.
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[bookmark: _Ref129271683]Долевой баланс подачи питьевой воды за 2024 год
Как видно из рисунка 1.62, на долю г. Мурино приходится почти весь подъем воды – 99,54 % на территории Муринского городского поселения, на долю д. Лаврики – менее 1 %.
Динамика подъема, передачи и потребления воды в ретроспективный период с 2020 по 2024 гг. в Муринском городском поселении представлена на рисунке 1.63.
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[bookmark: _Ref129271711]Динамика подъема, передачи и потребления воды с 2020 по 2024 гг. в Муринском городском поселении
Как видно из графика, представленного на рисунке 1.63, за период с 2020 по 2024 гг. у абонентов Муринского городского поселения, увеличение потребления холодной воды составило 42,89 %.
Техническое водоснабжение в Муринском городском поселении не осуществляется.
В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей на территории Муринского городского поселения можно разделить на:
Собственные нужды:
1. Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
чистка резервуаров;
промывка тупиковых сетей;
на дезинфикацию, промывку после устранения аварий, плановых замен;
расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;
промывка канализационных сетей;
тушение пожаров;
испытания пожарных гидрантов;
2. Организационно-учетные расходы, в том числе:
не зарегистрированные средствами измерения;
не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;
не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.
Потери из водопроводных сетей: 
1. Потери из водопроводных сетей в результате аварий;
2. Скрытые утечки из водопроводных сетей;
3. Утечки из уплотнения сетевой арматуры;
4. Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;
5. Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.
[bookmark: _Toc216450085]Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных систем водоснабжения Муринского городского поселения.
Отчетные данные представлены за 2020-2024 гг. согласно сведениям водоснабжающих организаций.
Согласно требованиям СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:
Qсут.max = Ксут.max∙Qсут.m,
где:
Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;
Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.
Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 1.11.
[bookmark: _Ref129269933]Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2020-2024 гг.
	Отпущено в сети питьевой воды

	Наименование
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	г. Мурино

	Годовой, тыс. м³/год
	7641,05
	9421,22
	10080,33
	10565,58
	10933,46

	В максимальные сутки, м³/сут
	25121,26
	30973,87
	33140,81
	34736,15
	35945,62

	д. Лаврики

	Годовой, тыс. м³/год
	45,57
	81,61
	55,96
	51,98
	50,02

	В максимальные сутки, м³/сут
	149,83
	268,30
	183,96
	170,88
	164,45

	Муринское городское поселение

	Годовой, тыс. м³/год
	7686,62
	9502,83
	10136,29
	10617,56
	10983,48

	В максимальные сутки, м³/сут
	25271,09
	31242,17
	33324,78
	34907,03
	36110,06



Динамика изменения подачи питьевой воды в Муринском городском поселении за период с 2020 по 2024 гг. представлена на рисунке 1.64 в виде графика.
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[bookmark: _Ref129271741]Динамика подачи питьевой воды в Муринском городском поселении за 2020-2024 гг.
Как видно из графика, в среднем по Муринскому городскому поселению за рассматриваемый период наблюдается увеличение подачи холодной воды, связанное с постепенным увеличением численности населения Муринского городского поселения.
Территориальный баланс горячего водоснабжения, представлен в таблице 1.12. 
[bookmark: _Ref129269949]Территориальный баланс горячего водоснабжения за 2020-2024 гг.
	Расход (добыча) горячей воды

	Наименование
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Муринское ГП

	Годовой, тыс. м³/год
	22,49
	19,03
	21,17
	15,65
	15,28

	В максимальные сутки, м³/сут
	73,94
	62,56
	69,60
	51,45
	50,24



Динамика изменения подачи горячей воды за период с 2020 по 2024 гг., представлен на рисунке 1.65 в виде графика.
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[bookmark: _Ref129271755]Динамика подачи горячей воды в Муринском городском поселении за 2020-2024 гг.
Как видно из графика, в среднем по Муринскому городскому поселению, за рассматриваемый период наблюдаются колебания объемов подачи горячей воды, связанное, предположительно, с неполнотой данных учета ресурса на территории Муринского городского поселения.
Техническое водоснабжение на территории Муринского городского поселения не осуществляется.
[bookmark: _Toc216450086]Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Централизованное водоснабжение в Муринском городском поселении представлено холодным и горячим водоснабжением. На территории Муринского городского поселения расположены следующие группы абонентов:
население;
бюджетные потребители;
прочие потребители.
Большая часть населения на территории Муринского городского поселения осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории Муринского городского поселения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ-261 «Об энергосбережении»).
Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен в таблице 1.13.
[bookmark: _Ref129269961]Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2020-2024 гг.
	Группа потребителей
	Период потребления, тыс. м³

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Муринское ГП

	Население
	6845,1
	8400,2
	9222,9
	10148,6
	10612,5

	Бюджетные потребители
	46,4
	90,6
	80,7
	105,1
	128,1

	Прочие потребители
	795,1
	1012,0
	832,7
	363,8
	242,9

	Итого:
	7686,6
	9502,8
	10136,3
	10617,6
	10983,5



Ниже на рисунке 1.66 проиллюстрированы данные таблицы 1.13 за 2024 год.
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[bookmark: _Ref184196947]Структура потребления питьевой воды за 2024 год
Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление холодной воды в Муринском городском поселении осуществляет население— 96,62%, на долю прочих потребителей приходится 2,21%, на долю бюджетных – 1,17 %.
Динамика потребления холодной воды по группам абонентов за период с 2020 по 2024 гг. приведена на рисунке 1.67.

[bookmark: _Ref129271788]Динамика потребления питьевой воды за 2020-2024 гг.
Увеличение потребления питьевой воды населением, напрямую связано с изменением численности населения Муринского городского поселения.
Структурный баланс горячего водоснабжения по типам абонентов, представлен в таблице 1.14.
[bookmark: _Ref129269988]Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов за 2020-2024 гг.
	Группа потребителей
	Период потребления, тыс. м³

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Муринское ГП

	Население
	22,32
	18,86
	21,00
	15,65
	15,28

	Бюджетные потребители
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие потребители
	0,17
	0,17
	0,17
	0,00
	0

	Итого:
	22,49
	19,03
	21,17
	15,65
	15,28



Динамика потребления горячей воды абонентов за период с 2020 по 2024 гг. приведена на рисунке 1.68.
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[bookmark: _Ref129271806]Динамика потребления горячей воды за 2020-2024 гг.


[bookmark: _Ref28188706][bookmark: _Toc216450087]Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории Муринского городского поселения нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями ФЗ‑261 «Об энергосбережении» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).
Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2020-2024 гг. представлено в таблице 1.15.
[bookmark: _Ref129270001]Фактический баланс реализации холодной, горячей и технической воды населению за 2020-2024 гг.
	Наименование
	Период потребления, тыс. м³

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Холодное водоснабжение
	7686,6
	9502,8
	10136,3
	10617,6
	10983,5

	Горячее водоснабжение
	22,5
	19,0
	21,2
	15,6
	15,3

	Техническое водоснабжение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего:
	7709,1
	9521,9
	10157,5
	10633,2
	10998,8



По расчетам, результаты которых представлены в таблице 1.15, можно сделать вывод, что в 2024 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной питьевой воды пришлось почти все 100 %, расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды населения составил менее 1 %, техническая вода населением не потребляется.
Ниже представлена динамика потребления воды населением Муринского городского поселения за 2020-2024 гг.
[image: ]
Динамика потребления воды населением Муринского городского поселения за 2020-2024 гг.
За рассматриваемый период, потребление населением холодной (питьевой) воды увеличилось в 1,42 раза.
Нормативы потребления горячей и холодной воды установлены согласно Постановления Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области» (с изменениями на 19 июля 2022 года).
Действующие нормативы представлены в таблицах 1.16 и 1.17.
На территории Муринского городского поселения техническое водоснабжение не осуществляется.



[bookmark: _Ref129270050]Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области
	№ п/п
	Степень благоустройства
	Нормативы потребления ХВС, м³/чел в мес.

	1
	Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные:
	 

	1.1
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем
	4,59

	1.2
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем
	4,54

	1.3
	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем
	4,49

	1.4
	унитазами, раковинами, мойками, душем
	3,99

	1.5
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	3,15

	2
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	2,05

	3
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные:
	

	3.1
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем
	7,56

	3.2
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем
	7,46

	3.3
	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем
	7,36

	3.4
	унитазами, раковинами, мойками, душем
	6,36

	4
	Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе
	6,18

	5
	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением
	5,23

	6
	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
	4,28

	7
	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения
	5,23

	8
	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	4,28

	9
	Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок
	1,3

	10
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением
	3,16



[bookmark: _Ref129270082]Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области 
	№ п/п
	Степень благоустройства
	Норматив потребления ГВС, м³/чел в мес.

	1
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные:
	 

	1.1
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем
	2,97

	1.2
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем
	2,92

	1.3
	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем
	2,87

	1.4
	унитазами, раковинами, мойками, душем
	2,37

	1.5
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	1,51

	2
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	0,7

	3
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением
	1,72




[bookmark: _Toc216450088]Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.
На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного и горячего водоснабжения осуществляется следующим образом:
юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по фактическим показаниям коммерческих приборов учета;
основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды;
остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ‑261 «Об энергосбережении» оплачивает потребленную воду по нормативам, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области» (с изменениями на 19 июля 2022 года).

ООО «УК «Мурино» 
Организация осуществляет централизованное водоснабжение в г. Мурино.
Приборы коммерческого учета воды установлены на двух подающих трубопроводах диаметрами 700 мм от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Схема расположения узлов учета и мест отбора проб холодной воды представлена на рисунке 1.70.
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[bookmark: _Ref129271826]Схема расположения и мест отбора проб холодной воды
Сведения об узлах и приборах учета представлены в таблице 1.18.
[bookmark: _Ref129270098]Сведения об узлах и приборах учета
	№ п/п
	Марка и заводской номер учета
	Дата опломбирования
	Расположение узла учета
	Диаметр прибора учета, мм

	1
	DN400 SIEMENS SITRANS FM MAG 8000, 375306Н430
	20.07.2017
	Колодец, расположенный по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»
	400

	2
	DN400 SIEMENS SITRANS FM MAG 8000, 375806Н430
	24.07.2018
	Колодец, расположенный по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»
	400



Местоположение отбора проб: пожарный гидрант на водопроводной сети диаметром 900 мм по Суздальскому проспекту правее точки врезки водопроводного ввода № 2, на расстоянии 34,7 м. Частота отбора проб производится согласно законодательству Российской Федерации.
Коммерческие приборы учета вовремя проходят поверку, а также находятся в исправном техническом состоянии.
ООО «РСО 47»
Организация осуществляет централизованное водоснабжение в г. Мурино.
Приборы коммерческого учета воды установлены на подающих трубопроводах от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Схема расположения узлов учета представлена на рисунке 1.71.
[image: ]
[bookmark: _Ref129271843]Схема расположения и мест отбора проб холодной воды
Сведения об узлах и приборах учета представлены в таблице Приложения 2.
Местоположение отбора проб: пожарный гидрант на сети централизованной системы водоснабжения диаметром 1400 мм по ул. Руставели, правее точки врезки водопроводного ввода № 1, на расстоянии 719 м; правее точки врезки водопроводного ввода № 2, на расстоянии 716 м. Частота отбора проб производится согласно законодательству Российской Федерации. 
Коммерческие приборы учета вовремя проходят поверку, а также находятся в исправном техническом состоянии.
ГУП «Петербургский Метрополитен» 
Организация осуществляет централизованное водоснабжение в г. Мурино.
Приборы коммерческого учета воды установлены на двух трубопроводах диаметрами 30 мм и 80 мм от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для водоснабжения здания вестибюля станции метро «Девяткино» с подземными переходами.
Схема линии границы раздела элементов систем водоснабжения представлена на рисунке 1.72.
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[bookmark: _Ref129271854]Схема границы раздела элементов систем водоснабжения
Также приборы коммерческого учета воды установлены на двух трубопроводах диаметрами 50 мм и 100 мм от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для водоснабжения Электродепо «Северное», адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61.
ЗАО «УНИСТО» 
Организация осуществляет централизованное водоснабжение в г. Мурино. 
Приборы коммерческого учета воды, установленные на подающих трубопроводах от ООО «УК «Мурино», в настоящее время не функционируют. Схема расположения нефункционирующих узлов учета и границы раздела элементов системы водоснабжения представлены на рисунке 1.73.


[image: ]
[bookmark: _Ref215119935]Схема расположения нефункционирующих приборов учета и границы раздела элементов системы водоснабжения

[bookmark: _Toc216450089]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение»
В г. Мурино и д. Лаврики водоснабжение осуществляется от сторонних источников, которые расположены за пределами территории Муринского городского поселения.
Анализ текущего состояния централизованных систем водоснабжения Муринского городского поселения выполнен согласно предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и согласно фактическому водоразбору за 2024 год.
Анализ производственных мощностей по состоянию на 2024 год представлен в таблице 1.19.
[bookmark: _Ref129270137]Анализ производственных мощностей по состоянию на 2024 год
	№ п/п
	Наименование территории
	Точка водоразбора
	Максимально разрешенный водоотбор по договорам на поставку воды, м³/час
	Получено воды за 2024 год
	Резерв/дефицит производительности, куб. м/ час
	Резерв/дефицит производительности, %

	
	
	
	
	годовой, 
тыс. куб. м
	среднечасовой, 
куб. м/час
	среднечасовой в макс. сутки, 
куб. м/час
	
	

	ООО «УК «Мурино» (вкл. потребителей ЗАО «УНИСТО»)

	1
	г. Мурино
	н/д
	983,4
	8 526,70
	973,37
	1 168,04
	-184,62
	-18,8%

	ООО «ТрансПром»

	1
	г. Мурино
	н/д
	312,50
	562,90
	64,26
	77,11
	235,39
	75,33%

	ООО «РСО 47»

	1
	г. Мурино
	н/д
	304,17
	1 566,76
	178,85
	214,62
	89,5
	29,4%

	ООО «Новая Водная Ассоциация» (г. Мурино и д. Лаврики)

	1
	г. Мурино
	Пискаревский пр-т, сети МО, сети АО «НПО «Поиск»
	85,74
	551,696
	62,98
	75,57
	10,17
	11,86%

	2
	д. Лаврики
	Суздальский пр-т
	22,30
	77,899
	8,89
	10,67
	11,63
	52,14%

	АО «НПО «Поиск»

	1
	г. Мурино
	н/д
	59,37
	233,68
	26,68
	32,01
	27,37
	46,09%

	ГУП «Петербургский Метрополитен»

	1
	г. Мурино
	н/д
	6,35
	6,52
	0,74
	0,89
	5,46
	85,9%



Фактический забор воды ООО «УК «Мурино» превышает гарантированный объем подачи холодной воды согласно договорам с поставщиком водоснабжения.
На перспективу предлагается компенсировать превышение гарантированного объема подачи холодной воды в сети ООО «УК «Мурино» (западная часть г. Мурино) за счет перераспределения покупки воды из другого источника: подключение к водоочистной станции АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)», расположенной в г п. «Кузьмоловский».
Снабжение водой перспективной застройки в южной части (ППТ №90) планируется от проектируемых водопроводных вводов с присоединением к сетям водоснабжения диаметром 1200 мм (водоводы), проходящим в пределах границ, утвержденных проекта планировки и проекта межевания территории, подающим воду от Северной водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на ТЭЦ «Северная» ПАО ТГК-1». Документы, подтверждающие возможность подключение территории ППТ №90 к данному источнику водоснабжения, представлены в Приложении 3.7.
[bookmark: _Toc216450090][bookmark: _Ref25760795][bookmark: _Ref25760800]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки 
Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории Муринского городского поселения на период с 2025 по 2030 гг. рассчитаны в соответствии с:
СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
проектом изменений Генерального плана Муринского городского поселения;
утвержденными проектами планировок территорий Муринского городского поселения;
Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:
численность постоянного населения Муринского городского поселения в базовый год схемы водоснабжения составляет 112 822 чел. (вкл. г. Мурино – 112 536 чел. и д. Лаврики 286 чел.);
численность постоянного населения Муринского городского поселения к расчетному сроку схемы водоснабжения и водоотведения составит 164 500 человек (прирост населения по отношению к 2024 году составит 51 678 человек);
перспективное удельное среднесуточное водопотребление принято согласно нормативам потребления горячей и холодной воды, установленным согласно Постановления Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области» (с изменениями на 19 июля 2022 года) – таблицы 1.16-1.17, п. 1.3.4;
расход воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 10% от суммарного потребления воды на нужды населения;
потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут на человека. Количество поливок – один раз в сутки.
Перечень объектов, вводимых согласно утвержденных проектов планировки территории, а также других действующих документов, к расчетному сроку действия схемы водоснабжения, представлен в п. 1.2.2.3 в таблице 1.9.
Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в Муринском городском поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории Муринского городского поселения.
Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при выбранном сценарии развития Муринского городского поселения представлен в таблице 1.20.
Объем потребления воды на территориях перспективного развития, при условии полной застройки рассматриваемых территорий, выполнен на основании материалов действующих проектов планировок территорий и представлен в таблице 1.21.

[bookmark: _Ref129270235]Объем расхода воды (при проектировании СВ) на 2024-2030 гг. в существующих зонах централизованного водоснабжения
	№ п/п
	Статья потребления
	Годовое потребление, тыс. куб. м

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	 
	ООО «УК «Мурино» (вкл. потребителей ЗАО «УНИСТО»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Получено воды со стороны
	8 526,70
	8 600,00
	9 000,00
	9 000,00
	9 000,00
	9 000,00
	9 000,00

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	241,30
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00

	1.2.
	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	8 285,40
	8 350,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	8 285,40
	8 350,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00

	2.1.
	Отпущено питьевой воды в т.ч.:
	8 285,40
	8 350,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00

	2.1.1.
	Население, в т.ч.:
	8 188,10
	8 249,50
	8 649,50
	8 649,50
	8 649,50
	8 649,50
	8 649,50

	2.1.1.1.
	Многоквартирные жилые дома
	8 188,10
	8 249,50
	8 649,50
	8 649,50
	8 649,50
	8 649,50
	8 649,50

	2.1.1.2.
	Индивидуальные жилые дома
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Бюджетные потребители
	86,80
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00

	2.1.3.
	Прочие потребители (включая полив территории)
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Всего в т.ч.:
	8 285,40
	8 350,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00
	8 750,00

	3.1.
	Население
	8 188,10
	8 249,50
	8 649,50
	8 649,50
	8 649,50
	8 649,50
	8 649,50

	3.2.
	Бюджетные потребители
	86,80
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00

	3.3.
	Прочие потребители (включая полив территории)
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50

	 
	ООО «РСО 47»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Получено воды со стороны
	1 566,76
	1 645,10
	1 727,35
	1 770,54
	1 813,72
	1 904,40
	1 999,62

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	 

	1.2.
	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	1 566,76
	1 645,10
	1 727,35
	1 770,54
	1 813,72
	1 904,40
	1 999,62

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	1 566,76
	1 645,10
	1 727,35
	1 770,83
	1 813,43
	1 904,40
	1 999,62

	2.1.
	Отпущено питьевой воды в т.ч.:
	1 566,76
	1 645,10
	1 727,35
	1 770,83
	1 813,43
	1 904,40
	1 999,62

	2.1.1.
	Население, в т.ч.:
	1 528,67
	1 605,10
	1 685,30
	1 727,45
	1 769,60
	1 858,10
	1 951,00

	2.1.1.1.
	Многоквартирные жилые дома
	1 528,67
	1 605,10
	1 685,30
	1 727,45
	1 769,60
	1 858,10
	1 951,00

	2.1.1.2.
	Индивидуальные жилые дома
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Бюджетные потребители
	10,57
	11,10
	11,64
	12,23
	11,94
	12,84
	13,48

	2.1.3.
	Прочие потребители
	27,52
	28,90
	30,41
	31,15
	31,89
	33,46
	35,14

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Всего в т.ч.:
	1 566,76
	1 645,10
	1 727,35
	1 770,83
	1 813,43
	1 904,40
	1 999,62

	3.1.
	Население
	1 528,67
	1 605,10
	1 685,30
	1 727,45
	1 769,60
	1 858,10
	1 951,00

	3.2.
	Бюджетные потребители
	10,57
	11,10
	11,64
	12,23
	11,94
	12,84
	13,48

	3.3.
	Прочие потребители
	27,52
	28,90
	30,41
	31,15
	31,89
	33,46
	35,14

	 
	ООО «ТрансПром» (с 2024 года)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Получено воды со стороны
	562,90
	562,90
	562,90
	562,90
	562,90
	562,90
	562,90

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	1.2.
	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	562,90
	562,90
	562,90
	562,90
	562,90
	562,90
	562,90

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	93,81
	93,81
	93,81
	93,81
	93,81
	93,81
	93,81

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09

	2.1.
	Отпущено питьевой воды в т.ч.:
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09

	2.1.1.
	Население, в т.ч.:
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08

	2.1.1.1.
	Многоквартирные жилые дома
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08

	2.1.1.2.
	Индивидуальные жилые дома
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Бюджетные потребители
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98

	2.1.3.
	Прочие потребители
	12,03
	12,03
	12,03
	12,03
	12,03
	12,03
	12,03

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Всего в т.ч.:
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09
	469,09

	3.1.
	Население
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08
	454,08

	3.2.
	Бюджетные потребители
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98

	3.3.
	Прочие потребители
	12,03
	12,03
	12,03
	12,03
	12,03
	12,03
	12,03

	 
	ООО «Новая Водная Ассоциация» (г. Мурино и д. Лаврики)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Получено воды со стороны
	629,60
	648,69
	648,69
	648,69
	648,69
	648,69
	648,69

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	1.2.
	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	629,60
	648,69
	648,69
	648,69
	648,69
	648,69
	648,69

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	110,76
	116,88
	116,88
	116,88
	116,88
	116,88
	116,88

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	518,84
	531,81
	531,81
	531,81
	531,81
	531,81
	531,81

	2.1.
	Отпущено питьевой воды в т.ч.:
	503,56
	516,16
	516,16
	516,16
	516,16
	516,16
	516,16

	2.1.1.
	Население, в т.ч.:
	441,69
	413,05
	413,05
	413,05
	413,05
	413,05
	413,05

	2.1.1.1.
	Многоквартирные жилые дома
	239,10
	205,24
	205,24
	205,24
	205,24
	205,24
	205,24

	2.1.1.2.
	Индивидуальные жилые дома
	202,59
	207,81
	207,81
	207,81
	207,81
	207,81
	207,81

	2.1.2.
	Бюджетные потребители
	12,77
	8,34
	8,34
	8,34
	8,34
	8,34
	8,34

	2.1.3.
	Прочие потребители
	49,10
	94,77
	94,77
	94,77
	94,77
	94,77
	94,77

	2.2.
	Отпущено горячей воды в т.ч.:
	15,28
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65

	2.2.1.
	Население
	15,28
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65

	2.2.2.
	Бюджетные потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3.
	Прочие потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Всего в т.ч.:
	518,84
	531,81
	531,81
	531,81
	531,81
	531,81
	531,81

	3.1.
	Население
	456,97
	428,70
	428,70
	428,70
	428,70
	428,70
	428,70

	3.2.
	Бюджетные потребители
	12,77
	8,34
	8,34
	8,34
	8,34
	8,34
	8,34

	3.3.
	Прочие потребители
	49,10
	94,77
	94,77
	94,77
	94,77
	94,77
	94,77

	 
	ГУП « Петербургский метрополитен»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Получено воды со стороны
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	3,96
	3,96
	3,96
	3,96
	3,96
	3,96
	3,96

	1.2.
	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56

	2.1.
	Отпущено питьевой воды в т.ч.:
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56

	2.1.1.
	Население, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.1.
	Многоквартирные жилые дома
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.2.
	Индивидуальные жилые дома
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Бюджетные потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.
	Прочие потребители
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Всего в т.ч.:
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56

	3.1.
	Население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Бюджетные потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Прочие потребители
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56

	 
	АО «НПО «Поиск»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Получено воды со стороны
	233,68
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	77,57
	110,00
	110,00
	110,00
	110,00
	110,00
	110,00

	1.2.
	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	156,11
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**
	-**

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	156,11
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00

	2.1.
	Отпущено питьевой воды в т.ч.:
	156,11
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00

	2.1.1.
	Население, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.1.
	Многоквартирные жилые дома
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.2.
	Индивидуальные жилые дома
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Бюджетные потребители
	14,98
	15,50
	15,50
	15,50
	15,50
	15,50
	15,50

	2.1.3.
	Прочие потребители
	141,13
	174,50
	174,50
	174,50
	174,50
	174,50
	174,50

	2.2.
	Отпущено горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Отпущено технической воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Всего в т.ч.:
	156,11
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00
	190,00

	3.1.
	Население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Бюджетные потребители
	14,98
	15,50
	15,50
	15,50
	15,50
	15,50
	15,50

	3.3.
	Прочие потребители
	141,13
	174,50
	174,50
	174,50
	174,50
	174,50
	174,50

	 
	Итого по Муринскому городскому поселению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Получено воды со стороны
	11 526,16
	11 763,21
	12 245,46
	12 288,65
	12 331,83
	12 422,51
	12 517,73

	1.1.
	Расход на собственные нужды
	322,83
	363,96
	363,96
	363,96
	363,96
	363,96
	363,96

	1.2.
	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	11 203,33
	11 399,25
	11 881,50
	11 924,69
	11 967,87
	12 058,55
	12 153,77

	1.2.1.
	Потери воды при отпуске в сеть
	204,57
	210,69
	210,69
	210,69
	210,69
	210,69
	210,69

	2.
	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	10 998,76
	11 188,56
	11 670,81
	11 714,29
	11 756,89
	11 847,86
	11 943,08

	2.1.
	Отпущено питьевой воды в т.ч.:
	10 983,48
	11 172,91
	11 655,16
	11 698,64
	11 741,24
	11 832,21
	11 927,43

	2.1.1.
	Население, в т.ч.:
	10 612,54
	10 721,73
	11 201,93
	11 244,08
	11 286,23
	11 374,73
	11 467,63

	2.1.1.1.
	Многоквартирные жилые дома
	10 409,95
	10 513,92
	10 994,12
	11 036,27
	11 078,42
	11 166,92
	11 259,82

	2.1.1.2.
	Индивидуальные жилые дома
	202,59
	207,81
	207,81
	207,81
	207,81
	207,81
	207,81

	2.1.2.
	Бюджетные потребители
	128,10
	127,92
	128,46
	129,05
	128,76
	129,66
	130,30

	2.1.3.
	Прочие потребители
	242,84
	323,26
	324,77
	325,51
	326,25
	327,82
	329,50

	2.2.
	Отпущено горячей воды в т.ч.:
	15,28
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65

	2.2.1.
	Население
	15,28
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65

	2.2.2.
	Бюджетные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3.
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Отпущено технической воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Всего в т.ч.:
	10 998,76
	11 188,56
	11 670,81
	11 714,29
	11 756,89
	11 847,86
	11 943,08

	3.1.
	Население
	10 627,82
	10 737,38
	11 217,58
	11 259,73
	11 301,88
	11 390,38
	11 483,28

	3.2.
	Бюджетные потребители
	128,10
	127,92
	128,46
	129,05
	128,76
	129,66
	130,30

	3.3.
	Прочие потребители
	242,84
	323,26
	324,77
	325,51
	326,25
	327,82
	329,50


*- в предоставленных исходных данных от РСО отсутствует расход на собственные нужды;
** - в предоставленных исходных данных от РСО отсутствуют потери воды при отпуске в сеть.


[bookmark: _Ref185266221]Расчетные объемы потребления воды на территориях перспективной застройки
	Полезный отпуск воды
	Годовое потребление, тыс. куб. м

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	ППТ № 200 (Лаврики), в т.ч.:
	-
	325,99
	651,98
	977,96
	1303,95
	1629,94
	1955,93
	2281,92
	2607,91
	2933,89
	3259,88
	3585,87

	ООО «УК «Мурино»
	-
	247,96
	344,40
	613,53
	882,32
	1128,71
	1375,09
	1621,48
	1867,87
	2114,25
	2440,24
	2766,23

	ГУП «Леноблводоканал» (всего)
	-
	78,03
	307,58
	364,43
	421,63
	501,23
	580,84
	660,44
	740,04
	819,64
	819,64
	819,64

	ГУП «Леноблводоканал» (объекты с установленным сроком сдачи)1
	-
	78,03
	307,58
	364,43
	421,63
	421,63
	421,63
	421,63
	421,63
	421,63
	421,63
	421,63

	ГУП «Леноблводоканал» (объекты с неустановленным точным сроком сдачи)2
	-
	-
	-
	-
	-
	79,60
	159,21
	238,81
	318,41
	398,01
	398,01
	398,01

	ППТ № 90 (Южное Мурино) в т.ч.:
	-
	-
	548,05 
	1 096,10 
	1 644,14 
	2 192,19 
	2 740,24 
	3 288,29 
	3 836,33 
	4 384,38 
	4 932,43 
	5 480,48 

	ООО «УК «Мурино»
	-
	-
	548,05
	1 096,10
	1 644,14
	2 192,19
	2 740,24
	3 288,29
	3 836,33
	4 384,38
	4 932,43
	5 480,48


Примечания:	1. Объемы потребления указаны для объектов перспективного строительства, расположенных на территории указанного проекта планировок, в отношении которых на момент актуализации настоящей схемы водоснабжения застройщиком установлен плановый срок ввода в эксплуатацию;
2. Объемы потребления указаны для объектов перспективного строительства, расположенных на территории указанного проекта планировок, в отношении которых определено место размещения, тип объекта перспективного строительства и расчетная нагрузка водопотребления, но не определен срок ввода объекта в эксплуатацию.




Расчетные объемы потребления воды на территориях перспективной застройки на период до 2035 года приняты, исходя из материалов проектов планировок территорий. 
Согласно материалам проекта планировки территории №200 прогнозируемый прирост водопотребления на рассматриваемой территории к 2035 году составит 9824,3 куб. м/сут (3585,87 тыс. куб. м/год), на расчетный срок схемы (к 2030 году) – 5358,71 куб. м/сут (1955,93 тыс. куб. м/год).
Водоснабжение территории, за исключением участков №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 28, 36, 37, 38, будет осуществляться от сетей ООО «УК «Мурино». Водоснабжение остальной территории ППТ №200 будет осуществляться от сетей ГУП «Леноблводоканал».
Согласно материалам проекта планировки территории №90 прогнозируемый прирост водопотребления на рассматриваемой территории к 2035 году составит 15015 куб. м/сут (5480,48 тыс. куб. м/год), на расчетный срок схемы (к 2030 году) – 7507,51 куб. м/сут (2740,24 тыс. куб. м/год).
Таким образом к 2030 году потребление воды (с учетом существующих зон водоснабжения и перспективных территорий застройки) увеличиться с 11 927,43 до 16 623,6 тыс. куб. м/год.

[image: ]
[bookmark: _Ref184807585]Динамика потребления воды в 2024-2030 гг. согласно предполагаемого сценария развития
[bookmark: _Toc216450091]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
На территории Муринского городского поселения закрытая система горячего водоснабжения присутствует только в г. Мурино.
В закрытой системе теплоснабжения сетевая вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только в качестве греющей среды. Установки ГВС присоединяются к тепловым сетям при помощи водо-водяных подогревателей, размещенных в индивидуальных или центральных тепловых пунктах, в которых сетевая вода нагревает водопроводную воду, поступающую далее на горячее водоснабжение.
Перечень потребителей горячего водоснабжения в Муринском ГП с указанием типов систем представлен в таблице Приложения 1.
В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители Муринского городского поселения будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.
[bookmark: _Toc216450092]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители города будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.
Сравнение фактического потребления воды за 2024 год и ожидаемого объема расхода воды в 2030 году при проектировании СВ представлено в таблице 1.22.
[bookmark: _Ref129270254]Сведения о фактическом потреблении и ожидаемом расходе воды
	Статья расхода
	Единица измерения
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Техническое водоснабжение
	Всего

	Существующее положение (2024)

	Фактическое годовое потребление воды
	тыс. м³/год
	10 983,48
	15,28
	0,00
	10 998,76

	Среднесуточное потребление
	м³/сут
	30 091,73
	41,86
	0,00
	30 133,59

	Максимально-суточное потребление
	м³/сут
	36 110,07
	50,24
	0,00
	36 160,31

	Перспективный сценарий развития (2030)

	Существующие зоны централизованого водоснабжения (2030)

	Ожидаемый годовой расход воды
	тыс. м³/год
	11 927,43
	15,65
	0,00
	11 943,08

	Ожидаемое среднесуточное потребление
	м³/сут
	32 677,89
	42,88
	0,00
	32 720,77

	Ожидаемое максимально-суточное потребление
	м³/сут
	39 213,47
	51,45
	0,00
	39 264,92

	Территории перспективной застройки (2030)

	Ожидаемый годовой расход воды
	тыс. м³/год
	4 696,17
	-
	-
	4696,17

	Ожидаемое среднесуточное потребление
	м³/сут
	12 866,22
	-
	-
	12866,22

	Ожидаемое максимально-суточное потребление
	м³/сут
	15 439,46
	-
	-
	15439,46

	Итого (2030)

	Ожидаемый годовой расход воды
	тыс. м³/год
	16 623,60
	15,65
	0,00
	16 639,25

	Ожидаемое среднесуточное потребление
	м³/сут
	45 544,11
	42,88
	0,00
	45 586,99

	Ожидаемое максимально-суточное потребление
	м³/сут
	54 652,93
	51,45
	0,00
	54 704,38



[bookmark: _Toc216450093]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Территориальная структура потребления питьевой воды на территории Муринского городского поселения в 2024 году, представлена в таблице 1.23.
[bookmark: _Ref129270272]Территориальная структура потребления горячей и питьевой воды
	№ 
п/п
	Группа потребителей
	Холодное водоснабжение, тыс. м³
	Горячее водоснабжение, тыс. м³
	Техническое водоснабжение, тыс. м³

	1
	г. Мурино

	1.1
	Население
	10 570,33
	0,00
	0,00

	1.2
	Бюджетные потребители
	128,10
	0,00
	0,00

	1.3
	Прочие потребители
	235,03
	0,00
	0,00

	
	Итого:
	10 933,46
	0,00
	0,00

	2
	д. Лаврики

	2.1
	Население
	42,21
	15,28
	0,00

	2.2
	Бюджетные потребители
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Прочие потребители
	7,81
	0,00
	0,00

	
	Итого:
	50,02
	15,28
	0,00

	3.
	Итого по Муринскому ГП

	3.1
	Население
	10 612,54
	15,28
	0,00

	3.2
	Бюджетные потребители
	128,10
	0,00
	0,00

	3.3
	Прочие потребители
	242,84
	0,00
	0,00

	
	Итого:
	10 983,48
	15,28
	0,00


Наглядно данные из таблицы 1.23 представлены на рисунке 1.75.
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[bookmark: _Ref132976253]Долевое распределение потребления питьевой воды в Муринском городском поселении в 2024 году
Как видно из рисунка 1.75, потребление питьевой воды в Муринском городском поселении распределяется следующим образом:
г. Мурино — 99,54 %;
д. Лаврики — 0,46 %.
Потребление горячей воды в Муринском городском поселении, согласно предоставленным данным, составляет 15,28 тыс. м3. 
На территории Муринского городского поселения техническое водоснабжение не осуществляется.
[bookmark: _Toc216450094]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по типам абонентов на период актуализации схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с проектом изменений Генерального плана Муринского городского поселения, утвержденными проектами планировки территории, нормативам потребления горячей и холодной воды, установленным согласно Постановления Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. №25, СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также на основе фактических расходов воды абонентами. 
Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения представлены в таблице 1.24 и содержат в себе распределение расхода воды жилым фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями Муринского городского поселения, с разбиением на горячую, холодную и техническую воду.



[bookmark: _Ref129270301]Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов
	Статья расхода воды
	Единица измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Население, в т. ч.:
	тыс. м³/год
	10 627,82
	10 737,38
	11 217,58
	11 259,73
	11 301,88
	11 390,38
	11 483,28

	Среднесуточное потребление
	тыс. м³/сут
	29,12
	29,42
	30,73
	30,85
	30,96
	31,21
	31,46

	Максимально-суточное потребление
	тыс. м³/сут
	34,94
	35,30
	36,88
	37,02
	37,16
	37,45
	37,75

	– холодная питьевая вода
	тыс. м³/год
	10 612,54
	10 721,73
	11 201,93
	11 244,08
	11 286,23
	11 374,73
	11 467,63

	– горячее водоснабжение
	тыс. м³/год
	15,28
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65

	– техническое водоснабжение
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджетные потребители, в т. ч.:
	тыс. м³/год
	128,10
	127,92
	128,46
	129,05
	128,76
	129,66
	130,30

	Среднесуточное потребление
	тыс. м³/сут
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,36
	0,36

	Максимально-суточное потребление
	тыс. м³/сут
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,43
	0,43

	– холодная питьевая вода
	тыс. м³/год
	128,10
	127,92
	128,46
	129,05
	128,76
	129,66
	130,30

	– горячее водоснабжение
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	– техническое водоснабжение
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие потребители, в т. ч.:
	тыс. м³/год
	242,84
	323,26
	324,77
	325,51
	326,25
	327,82
	329,50

	Среднесуточное потребление
	тыс. м³/сут
	0,67
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,90
	0,90

	Максимально-суточное потребление
	тыс. м³/сут
	0,80
	1,06
	1,07
	1,07
	1,07
	1,08
	1,08

	– холодная питьевая вода
	тыс. м³/год
	242,84
	323,26
	324,77
	325,51
	326,25
	327,82
	329,50

	– горячее водоснабжение
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	– техническое водоснабжение
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потребление воды на территориях перспективной застройки
	тыс. м³/год
	-
	325,99
	1200,03
	2074,06
	2948,09
	3822,13
	4696,17

	Среднесуточное потребление
	тыс. м³/сут
	-
	0,89
	3,29
	5,68
	8,08
	10,47
	12,87

	Максимально-суточное потребление
	тыс. м³/сут
	-
	1,07
	3,95
	6,82
	9,69
	12,57
	15,44

	– холодная питьевая вода
	тыс. м³/год
	-
	325,99
	1200,03
	2074,06
	2948,09
	3822,13
	4696,17

	– горячее водоснабжение
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	– техническое водоснабжение
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО, в т. ч.:
	тыс. м³/год
	10 998,76
	11 514,55
	12 870,84
	13 788,35
	14 704,98
	15 669,99
	16 639,25

	Холодная питьевая вода
	тыс. м³/год
	10 983,48
	11 498,90
	12 855,19
	13 772,70
	14 689,33
	15 654,34
	16 623,60

	Горячее водоснабжение
	тыс. м³/год
	15,28
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65

	Техническое водоснабжение
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





[bookmark: _Toc216450095]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения Муринского городского поселения за 2024 год составляют 0,18 % от подачи в сеть.
В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 1.25.



[bookmark: _Ref129270315]Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды (при проектировании СВ) на 2024-2030 гг.
	Статья расхода воды
	Период потребления, тыс. м³

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Подъем воды
	11 526,16
	12 089,20
	13 445,49
	14 362,71
	15 279,92
	16 244,64
	17 213,90

	Собственные нужды
	322,83
	363,96
	363,96
	363,96
	363,96
	363,96
	363,96

	Потери
	204,57
	210,69
	210,69
	210,69
	210,69
	210,69
	210,69

	Отпуск воды в сеть
	10 998,76
	11 188,56
	11 670,81
	11 714,29
	11 756,89
	11 847,86
	11 943,08

	Отпуск воды в сеть для перспективных зон застройки
	-
	325,99
	1200,03
	2074,06
	2948,09
	3822,13
	4696,17





[bookmark: _Toc216450096]Перспективные балансы водоснабжения
В таблице 1.26 представлен подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:
общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;
территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;
структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.




[bookmark: _Ref129270327]Перспективный баланс водоснабжения Муринского городского поселения
	Наименование категории потребления
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Поднято и получено воды всего
	11 526,16
	11 763,21
	12 245,46
	12 288,65
	12 331,83
	12 422,51
	12 517,73

	Расход на собственные нужды
	322,83
	363,96
	363,96
	363,96
	363,96
	363,96
	363,96

	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.:
	11 203,33
	11 399,25
	11 881,50
	11 924,69
	11 967,87
	12 058,55
	12 153,77

	Потери воды при отпуске в сеть
	204,57
	210,69
	210,69
	210,69
	210,69
	210,69
	210,69

	Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.:
	10 998,76
	11 188,56
	11 670,81
	11 714,29
	11 756,89
	11 847,86
	11 943,08

	Реализация воды в д. Лаврики, в том числе:
	65,30
	67,35
	67,35
	67,35
	67,35
	67,35
	67,35

	Холодное водоснабжение
	50,02
	51,70
	51,70
	51,70
	51,70
	51,70
	51,70

	- население
	42,21
	43,89
	43,89
	43,89
	43,89
	43,89
	43,89

	- бюджетные потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- прочие
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81

	Горячее водоснабжение
	15,28
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65

	- население
	15,28
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65

	- бюджетные потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Техническое водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Реализация воды в г. Мурино, в том числе:
	10 933,46
	11 121,21
	11 603,46
	11 646,94
	11 689,54
	11 780,51
	11 875,73

	Холодное водоснабжение
	10 933,46
	11 121,21
	11 603,46
	11 646,94
	11 689,54
	11 780,51
	11 875,73

	- население
	10 570,33
	10 677,84
	11 158,04
	11 200,19
	11 242,34
	11 330,84
	11 423,74

	- бюджетные потребители
	128,10
	127,92
	128,46
	129,05
	128,76
	129,66
	130,30

	- прочие
	235,03
	315,45
	316,96
	317,70
	318,44
	320,01
	321,69

	Горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- бюджетные потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Техническое водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Реализация воды на территориях перспективной застройки, в том числе:
	-
	325,99
	1200,03
	2074,06
	2948,09
	3822,13
	4696,17

	Холодное водоснабжение
	-
	325,99
	1200,03
	2074,06
	2948,09
	3822,13
	4696,17

	Горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Техническое водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Реализация воды в Муринском ГП, в том числе:
	10 998,76
	11 514,55
	12 870,84
	13 788,35
	14 704,98
	15 669,99
	16 639,25

	Холодное водоснабжение
	10 983,48
	11 498,90
	12 855,19
	13 772,70
	14 689,33
	15 654,34
	16 623,60

	- население
	10 612,54
	10 721,73
	11 201,93
	11 244,08
	11 286,23
	11 374,73
	11 467,63

	- бюджетные потребители
	128,10
	127,92
	128,46
	129,05
	128,76
	129,66
	130,30

	- прочие
	242,84
	323,26
	324,77
	325,51
	326,25
	327,82
	329,50

	- зона перспективной застройки
	-
	325,99
	1200,03
	2074,06
	2948,09
	3822,13
	4696,17

	Горячее водоснабжение
	15,28
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65

	- население
	15,28
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65
	15,65

	- бюджетные потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Техническое водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc216450097]Требуемый объем подачи воды, исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Требуемый объем подачи воды определен на основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и представлен в таблице 1.27.


[bookmark: _Ref129270339]Требуемый объем подачи воды
	Показатель
	Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, куб. м/ ч 

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ООО «УК «Мурино» (вкл. потребителей ЗАО «УНИСТО»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактический максимальный разрешенный водоотбор
	983,40
	983,40
	983,40
	983,40
	983,40
	983,40
	983,40

	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	1168,04
	1178,08
	1232,88
	1232,88
	1232,88
	1232,88
	1232,88

	Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час
	-184,64
	-194,68
	-249,48
	-249,48
	-249,48
	-249,48
	-249,48

	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	-18,78%
	-19,80%
	-25,37%
	-25,37%
	-25,37%
	-25,37%
	-25,37%

	ООО «ТрансПром»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактический максимальный разрешенный водоотбор
	312,50
	312,50
	312,50
	312,50
	312,50
	312,50
	312,50

	по договору водоснабжения с ООО «Воотекс»
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	77,11
	77,11
	77,11
	77,11
	77,11
	77,11
	77,11

	Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час
	235,39
	235,39
	235,39
	235,39
	235,39
	235,39
	235,39

	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	75,32%
	75,32%
	75,32%
	75,32%
	75,32%
	75,32%
	75,32%

	ООО «РСО 47»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактический максимальный разрешенный водоотбор
	304,17
	304,17
	304,17
	304,17
	304,17
	304,17
	304,17

	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	214,62
	225,36
	236,62
	242,54
	248,45
	260,88
	273,92

	Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час
	89,55
	78,81
	67,55
	61,63
	55,72
	43,29
	30,25

	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	29,44%
	25,91%
	22,21%
	20,26%
	18,32%
	14,23%
	9,94%

	ООО «Новая Водная Ассоциация» (г. Мурино)
	
	
	
	
	
	
	

	Фактический максимальный разрешенный водоотбор
	85,74
	85,74
	85,74
	85,74
	85,74
	85,74
	85,74

	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	75,53
	78,23
	78,23
	78,23
	78,23
	78,23
	78,23

	Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час
	10,21
	7,51
	7,51
	7,51
	7,51
	7,51
	7,51

	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	11,91%
	8,76%
	8,76%
	8,76%
	8,76%
	8,76%
	8,76%

	ООО «Новая Водная Ассоциация» (д. Лаврики)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактический максимальный разрешенный водоотбор
	22,30
	22,30
	22,30
	22,30
	22,30
	22,30
	22,30

	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67

	Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63

	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	52,15%
	52,15%
	52,15%
	52,15%
	52,15%
	52,15%
	52,15%

	АО «НПО «Поиск»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактический максимальный разрешенный водоотбор
	59,37
	59,37
	59,37
	59,37
	59,37
	59,37
	59,37

	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	32,01
	41,10
	41,10
	41,10
	41,10
	41,10
	41,10

	Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час
	27,36
	18,27
	18,27
	18,27
	18,27
	18,27
	18,27

	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	46,08%
	30,78%
	30,78%
	30,78%
	30,78%
	30,78%
	30,78%

	ГУП «Петербургский Метрополитен»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактический максимальный разрешенный водоотбор
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35

	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час
	5,46
	5,46
	5,46
	5,46
	5,46
	5,46
	5,46

	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	85,93%
	85,93%
	85,93%
	85,93%
	85,93%
	85,93%
	85,93%

	Зоны перспективной застройки
	
	
	
	
	
	
	

	Фактический максимальный разрешенный водоотбор
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	37,21
	136,99
	236,76
	336,54
	436,32
	536,09
	635,87

	Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по Муринскому городскому поселению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактический максимальный разрешенный водоотбор
	1773,83
	1773,83
	1773,83
	1773,83
	1773,83
	1773,83
	1773,83

	Расчетная (требуемая) производительность водозабора
	1578,88
	1648,65
	1814,49
	1920,18
	2025,87
	2138,07
	2250,89

	Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час
	194,95
	125,18
	-40,66
	-146,35
	-252,04
	-364,24
	-477,06

	Резерв/дефицит производительности водозабора, %
	10,99%
	7,06%
	-2,29%
	-8,25%
	-14,21%
	-20,53%
	-26,89%





Согласно полученным результатам расчета, в случае реализации существующих планов перспективной застройки:
у ООО «УК «Мурино» к расчетному сроку схемы водоснабжения возникает превышение установленного лимита в объеме 249,48 куб. м/ час (25,37%) от установленного объема водоотбора. Данная ситуация обусловлена безучетным потреблением воды потребителями ЗАО «УНИСТО». Для определения фактического наличия резерва лимита водоснабжения, первоочередной мерой является выполнение мероприятий по выделению данных потребителей в отдельную группу и обеспечение раздельного учета потребления ресурса. На перспективу предлагается компенсировать превышение гарантированного объема подачи холодной воды в сети ООО «УК «Мурино» (западная часть г. Мурино) за счет перераспределения покупки воды из другого источника: подключение к водоочистной станции АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)», расположенной в г п. «Кузьмоловский»;
у ООО «ТрансПром» к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 235,39 куб. м/ час (75,32 %) от установленного объема водоотбора. Мероприятия по увеличению лимита водопользования не требуются;
у ООО «РСО 47» к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 30,25 куб. м/ час (9,94%) от установленного объема водоотбора. Мероприятия по увеличению лимита водопользования не требуются;
у ООО «НВА» в д. Лаврики к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 11,63  куб. м/ час (52,15%) от установленного объема водоотбора. Информация о размере резерве в г. Мурино отсутствует;
у ООО «НВА» в г. Мурино к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 7,51  куб. м/ час (8,76%) от установленного объема водоотбора;
у АО «НПО «Поиск» к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 18,27 куб. м/ час (30,78 %) от установленного объема водоотбора. Мероприятия по увеличению лимита водопользования не требуются;
у ГУП «Петербургский Метрополитен» к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 5,46 куб. м/ час (85,93 %) от установленного объема водоотбора. Мероприятия по увеличению лимита водопользования не требуются;
требуемый объем подачи воды на территории ППТ №90, в соответствии с прогнозным водопотреблением, к 2030 году составит 312,81 куб. м/ час (2740,24 тыс. куб. м/год), на территории ППТ №200 – 223,28 куб. м/ час (1955,93 тыс. куб. м/год).
Снабжение водой перспективной застройки в южной части (ППТ №90) планируется от проектируемых водопроводных вводов с присоединением к сетям водоснабжения диаметром 1200 мм (водоводы), проходящим в пределах границ, утвержденных проекта планировки и проекта межевания территории, подающим воду от Северной водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на ТЭЦ «Северная» ПАО ТГК-1». Документы, подтверждающие возможность подключение территории ППТ №90 к данному источнику водоснабжения, представлены в Приложении 3.7.

.

[bookmark: _Toc216450098]Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующих организаций
Правовые аспекты определения гарантирующей организации и её отношений с организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, регулируются ст. 12 Ф3‑416 «О водоснабжении и водоотведении».
Гарантирующая организация:
является организацией-элементом системы холодного водоснабжения с функциональными, технологическими, организационно-управленческими и публично-договорными признаками;
определяется решением муниципального образования в отношении каждой централизованной системы холодного водоснабжения;
обладает публичными обязательствами заключения договоров холодного водоснабжения;
заключает публичные обязательства с определенными субъектами (объекты таких субъектов подключены, технологически присоединены к централизованной системе холодного водоснабжения);
получает статус гарантирующей, если к ее сетям подключено (присоединено) наибольшее число абонентов (относительно остальных организаций);
обладает дополнительными обязанностями, поскольку должна заключать все необходимые договоры (холодного или горячего водоснабжения,  транспортировке холодной или горячей воды);
обязана контролировать качество воды в централизованной системе водоснабжения, независимо от принадлежности элементов этой системы.


По состоянию на базовый 2024 год актуализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения, на территории Муринского городского поселения, определены следующие гарантирующие организации в сфере водоснабжения:
ООО «УК «Мурино»;
ООО «ТрансПром»; 
ООО «РСО 47»;
ООО «Новая Водная Ассоциация»;
ГУП «Петербургский Метрополитен»;
АО «НПО «Поиск» (транспортирующая организация);
ЗАО «УНИСТО».


[bookmark: _Ref25653351][bookmark: _Toc216450099]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc216450100]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Данной актуализацией, в качестве направлений развития системы водоснабжения Муринского городского поселения был выделен вариант развития, согласно которому к реализации предусматриваются следующие мероприятия:
· строительство новых водопроводных сетей;
· замена ветхих водопроводных сетей по причине износа;
· перекладка трубопроводов с увеличением диаметра.
План реализации мероприятий по годам, согласно предлагаемому варианту развития, представлен в таблице 1.28.
[bookmark: _Ref129270357]План реализации мероприятий схемы водоснабжения
	№ п/п
	Мероприятие
	Плановый год начала внедрения
	Плановый год завершения мероприятия

	1
	Замена водопроводных сетей по причине износа (участок АО «НПО «Поиск»), г. Мурино 
	2026
	2028

	2
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей на территории АО «НПО "Поиск"
	2026
	2030

	3
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей на территории ООО «НВА»
	2026
	2030

	4
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей на территории ООО «РСО 47»
	2026
	2030

	5
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей на территории ООО «УК «Мурино»
	2026
	2030

	6
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей от ГУП «Леноблводоканал»
	2026
	2028

	7
	Строительство сетей водоснабжения в обход территории АО «НПО «Поиск»
	2026
	2026


Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов Муринского городского поселения.


[bookmark: _Toc216450101]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы водоснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения Муринского городского поселения, которые подробно были описаны в п. 1.1.4.5. При разработке мероприятий учтены перспективные балансы водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты лимитов водопользования.
Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены на этапе разработки проектной документации.
Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей
На период действия схемы водоснабжения и водоотведения Муринского городского поселения, численность населения ориентировочно увеличится на 51 678 человек.
Наиболее быстрыми темпами будут застраиваться территории и соответственно расти численность населения в г. Мурино, как единый урбанизированный узел Муринского городского поселения, наиболее близко расположенный к г. Санкт-Петербург.
Есть также значительные территориальные ресурсы для развития в д. Лаврики.
Проектом изменения Генерального плана предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоснабжения муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Системы водоснабжения принимаются централизованные, объединенные хозяйственно-питьевые, противопожарные низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.
Для обеспечения перспективных территорий инженерной инфраструктурой, необходимо предусмотреть прокладку новых водопроводных сетей общей протяженностью 59 958,60 м.


Подключение объектов перспективной застройки: ЖК «Полис Лаврики», ЖК «Новые Лаврики», ЖК «ID Мурино Ш»
Объекты перспективной застройки расположены в северо-западной части Муринского городского поселения, на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4126 (участок №6), 47:07:0722001:13190 (участок №3), 47:07:0722001:4123 (участок №7), 47:07:0722001:4122 (участок №8), 47:07:0722001:4121 (участок №9), 47:07:0722001:28765 (участок №38), 47:07:0722001:4127 (участок №37), 47:07:0722001:4125 (участок №12), 47:07:0722001:13183 (участок №4), 47:07:0722001:13181 (участок №5), 47:07:0722001:13179 (участок №27), 47:07:0722001:13180 (участок №28), 47:07:0722001:13189 (участок №36) и включают в себя жилые дома, детские сады и школы. Подключение данных объектов предлагается подключить к сетям ГУП «Леноблводоканал», проложенных на территории Бугровского городского поселения. В настоящий момент к сетям ГУП «Леноблводоканал» уже подключены два участка с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13190 (участок №3) и 47:07:0722001:4126 (участок №6).
Подробное описание мероприятия и схема сетей представлены в п. 1.2.2.2 настоящей схемы водоснабжения.
Подключение объектов перспективной застройки Южного Мурино
Объекты перспективной застройки расположены в юго-восточной части городского округа, границы участка и объем застройки определены ППТ-90. Подключение потребителей к системе централизованного водоснабжения запланировано от сетей ГУП «Водоканал Санки-Петербурга». Подробное описание мероприятия представлено в п. 1.2.2.2 настоящей схемы водоснабжения.
Снабжение водой перспективной застройки в южной части (ППТ №90) планируется от проектируемых водопроводных вводов с присоединением к сетям водоснабжения диаметром 1200 мм (водоводы), проходящим в пределах границ, утвержденных проекта планировки и проекта межевания территории, подающим воду от Северной водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на ТЭЦ «Северная» ПАО ТГК-1». Документы, подтверждающие возможность подключение территории ППТ №90 к данному источнику водоснабжения, представлены в Приложении 3.7.
Строительство сетей для подключения жилого дома по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 38 (кад. уч. 47:07:0712018:193)
Подключение объекта перспективного строительства запланировано к сетям ООО «РСО 47». Настоящей схемой водоснабжения предлагается 2 варианта реализации мероприятий по подключение указанного объекта к сетям централизованного водоснабжения.
Вариант 1 предусматривает подключение от сетей ООО «РСО 47» в точке присоединения у ЖК «Новое Мурино» (ул. Новая, д. 19). Трассировка трубопровода – по территории ГУ МЧС (при условии получения согласования). В этом случае к прокладываемому трубопроводу также возможно подключение сетей ГУ МЧС с целью резервирования водоснабжения объектов.
Вариант 2 предусматривает прокладку трубопровода по территории Санкт‑Петербурга.
Оба варианта предполагают прокладку участка сети Ду 225 протяженностью 710 м. п. в 2 нитки. В качестве предпочтительного варианта подключения объекта рассматривается вариант 1. Схемы трассировки сетей для подключения объекта представлены на рисунке 1.76. Эксплуатационные зоны водоснабжения с учетом подключения жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 1 представлены на рисунке 1.77.
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[bookmark: _Ref184398555]Схема подключения жилого дома ул. Оборонная, д. 38 (варианты 1 и 2)
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[bookmark: _Ref184398559]Эксплуатационные зоны водоснабжения с учетом подключения жилого дома ул. Оборонная, д. 38 (по варианту 1)

Строительство магистральной сети водоснабжения для переключения потребителей ООО «НВА», подключенных через сети АО «НПО «Поиск», на сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напрямую
По состоянию на момент актуализации настоящей схемы водоснабжения, подача воды следующим потребителям:
ул. Шоссе в Лаврики, дома 26, 29, 33, 34 (корп. 1, 2, 3), 36, 38, 39, 42, 57 (лит. А, Б, В, Д, Е);
ул. Английская, д. 13;
ул. Центральная д. 1, 16, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а;
ул. Парковая;
ул. Гражданская, д. 6;
ул. Лесная, д. 3, 9а.
Институтский проезд;
Центральный проезд (участок 10);
промзона г. Мурино – осуществляется от сетей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» через сети АО «НПО Поиск».
В рамках мероприятия предлагается выполнить строительство повысительной насосной станции производительностью 280 куб. м/ час и участков сети водоснабжения:
2 Ду250 протяженностью 320 пог. м;
2 Ду200 протяженностью 300 пог. м.
Схема предлагаемой трассировки участков сети водоснабжения представлена на рисунке 1.78.
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[bookmark: _Ref185108992]Схема переключения потребителей 
от АО «НПО «Поиск» к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Реализация предлагаемого мероприятия позволит повысить надежность водоснабжения потребителей, а также оптимизировать организационную структуру водоснабжения на территории муниципального образования.
[bookmark: _Ref185108952]Подключение сетей водоснабжения ООО «УК «Мурино» к источнику ООО «ТрансПром» для обеспечения водой потребителей в границах ППТ № 200
Согласно положениям ППТ № 200, водоснабжение потребителей, расположенных на рассматриваемой территории, обеспечивает ООО «УК «Мурино». В качестве основного источника водоснабжения изначально рассматриваются сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В качестве альтернативного источника водоснабжения предлагается рассмотреть присоединение сетей ООО «УК «Мурино» к водоочистной станции АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)», расположенной в г п. «Кузьмоловский».
В рамках мероприятия предлагается выполнить строительство участка сети водоснабжения:
2 Ду350 протяженностью 102 пог. м;
Схема трассировки сетей с выделенными эксплуатационными зонами представлена на рисунке 1.79.
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[bookmark: _Ref185422422]Схема подключения сетей ООО «УК «Мурино» к источнику ООО «ТрансПром»
Реализация мероприятия позволит обеспечить резерв объемов водоснабжения для подключения перспективных потребителей.
Замена ветхих водопроводных сетей по причине износа
На сегодняшний момент большая часть водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения Муринского городского поселения имеет удовлетворительное состояние. Отслужили свой срок и требуют замены 2 570 м сетей водоснабжения в эксплуатационной зоне АО «НПО «Поиск».
Эксплуатация труб, исчерпавших свой ресурс, приводит к снижению надежности системы водоснабжения, к опасности возникновения аварийных ситуаций, снижает качество питьевой воды, а также приводит к повышенным потерям воды при ее транспортировке, что значительно увеличивает затраты денежных средств на транспортировку воды.
В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции водопроводных сетей, которое позволит осуществлять надежное и бесперебойное снабжение потребителей, водой питьевого качества.
Перекладка трубопровода по ул. Оборонная
Участок сети ООО «Новая Водная Ассоциация» от источника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» до ВНС протяженностью 290 м и диаметром 200 мм необходимо заменить с увеличением диаметра до 250 мм для обеспечения нормативных гидравлических режимов.
[bookmark: _Toc216450102]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В п. 1.4.2 было отмечено, что отслужили свой срок и требуют замены 2,57 км сетей водоснабжения.
Для обеспечения перспективных территорий инженерной инфраструктурой, необходимо предусмотреть прокладку новых водопроводных сетей общей протяженностью 59 958,60 м.
Реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения — отсутствуют.
[bookmark: _Toc216450103]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
С повысительных водопроводных насосных станций, находящихся на балансе ООО «Новая Водная Ассоциация» и расположенных в г. Мурино и д. Лаврики, данные направляются в диспетчерский пункт по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 3.
[bookmark: _Toc216450104]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149.
Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.
В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы коммерческого учета, производят оплату исходя из утвержденных нормативов.
[bookmark: _Toc216450105]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Муринское городское поселение» и их обоснование
Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в картах-схемах, являющихся неотъемлемой частью настоящей актуализации. 
Обоснованием выбора предварительных трасс является: оптимальная величина затрат на строительство водопроводов, техническая возможность их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т. е. стационарных сооружений).
Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и будут уточнены на стадии проектирования. Общая схема сетей водоснабжения на расчетный срок представлена на рисунках 1.80 и 1.81. Схемы сетей водоснабжения отдельно по каждой ресурсоснабжающей организации представлены на рисунках 1.82-1.89.
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[bookmark: _Ref129271914]Перспективная схема водоснабжения 
Муринского городского поселения (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 1)
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[bookmark: _Ref215121457]Перспективная схема водоснабжения 
Муринского городского поселения (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 2)
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[bookmark: _Ref215115711]Перспективная схема сетей водоснабжения АО «НПО «Поиск»
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Перспективная схема сетей водоснабжения ГУП «Леноблводоканал»
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Перспективная схема сетей водоснабжения ГУП «Петербургский Метрополитен»
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Перспективная схема сетей водоснабжения ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»
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Перспективная схема сетей водоснабжения ООО «Новая Водная Ассоциация»
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Перспективная схема сетей водоснабжения ООО «РСО 47» (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 1)
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Перспективная схема сетей водоснабжения ООО «Транспром»
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[bookmark: _Ref215115722]Перспективная схема сетей водоснабжения ООО «УК «Мурино»

[bookmark: _Toc525205794][bookmark: _Toc216450106]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Схема обеспечения потребителей холодной и горячей водой на перспективу сохраняется. Строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не предполагается.
[bookmark: _Toc216450107]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения подробно представлены в электронной модели системы холодного водоснабжения Муринского городского поселения.
На территории существующих зон централизованного водоснабжения планируется подключение точечных объектов, согласно утвержденным проектам планировки территорий, представленных п. 1.2.2.3, таблица 1.9.
Эксплуатационные зоны ресурсоснабжающих организаций на перспективный период представлены на рисунках 1.90-1.96. за исключением ЗАО «УНИСТО», ГУП «Петербургский метрополитен», АО «НПО «Поиск» – сохраняющихся без изменений.
В настоящий момент на территории ППТ №90 проложены участки сетей водоснабжения (защитные футляры) ООО «УК «Мурино» (см. Приложение 3.7.). С учетом наличия существующих объектов (сетей), территория перспективной застройки ППТ №90 отнесена к перспективной эксплуатационной зоне ООО «УК «Мурино».
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[bookmark: _Ref184510784]Перспективное расположение эксплуатационных зон РСО
Муринского городского поселения (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 1)
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Перспективное расположение эксплуатационных зон РСО
Муринского городского поселения (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 2)
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Перспективное расположения эксплуатационных зон ООО «УК «Мурино»
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Перспективное расположение эксплуатационных зон ООО «РСО 47» (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 1) 
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Перспективное расположение эксплуатационных зон ООО «НВА» 
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Перспективное расположение эксплуатационных зон ООО «ТрансПром»
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[bookmark: _Ref184510798]Перспективное расположение эксплуатационных зон 
ГУП «Леноблводоканал»

[bookmark: _Toc216450108]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Существующая и перспективная схемы размещения объектов централизованного холодного и горячего водоснабжения выполнены в программно-расчетном комплексе Zulu 2021 и подробно представлены в электронной модели системы холодного водоснабжения Муринского городского поселения.




[bookmark: _Toc216450109]Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc216450110]Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
На территории Муринского городского поселения не эксплуатируются водозаборные сооружения.
[bookmark: _Toc216450111]Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
При разработке проектов реконструкции и строительства будут учтены правила и нормы по использованию и хранению химических реагентов согласно «Правилам технической эксплуатации систем сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденным приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168.


[bookmark: _Toc216450112]Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc216450113]Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
В настоящей схеме водоснабжения расчет затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства.
Стоимость строительства и реконструкции сетей водоснабжения определена с применением НЦС 81‑02‑14‑2025 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Минстроя России №131/пр от 05.03.2025.
Показатели НЦС рассчитаны в ценах 2025 года для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к текущим условиям строительства для Ленинградской области, дополнительно были использованы следующие коэффициенты:
территориальный Ктер = 0,9;
климатический Ккл = 1,00;
коэффициент, учитывающий проведение работ в стесненных условиях Кст = 1,09.
Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водопровода из полиэтиленовых труб.
Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС 81‑02‑14‑2025, и принята отдельно, в размере 30 % от стоимости прокладки 1 км трубопровода.
Стоимость строительства и реконструкции насосных станций определена с применением НЦС 81-02-19-2025, Сборник № 19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных приказом Минстроя России №136/пр от 05.03.2025.
Показатели НЦС рассчитаны в ценах 2025 года для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к текущим условиям строительства для Ленинградской области, дополнительно были использованы следующие коэффициенты:
территориальный Ктер = 0,90;
климатический Ккл = 1,00.
Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства насосных станций, производительностью 1 м³/час.
Строительство новых водопроводных сетей на территориях перспективного развития г. Мурино и д. Лаврики
Строительство сетей на территориях перспективного развития согласно утвержденным ППТ
Согласно результатам электронного моделирования системы водоснабжения Муринского городского поселения, для подключения перспективных потребителей потребуется строительство новых сетей водоснабжения суммарной протяженностью 59 958,60 м.
Расчет стоимости строительства новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов Муринского городского поселения представлен в Приложениях 3.3 и 3.4. Наименования начала и конца участков соответствуют обозначениям, принятым в электронной модели водоснабжения Муринского городского поселения.
Итоговая стоимость реализации мероприятия по строительству новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов Муринского городского поселения (с учетом строительства после горизонта планирования – 2030 года) оценивается в 918 430,83 тыс. руб. (без НДС), включая:
434 037,99 тыс. руб. – на строительство сетей по ППТ № 90 (Южное Мурино);
484 392,84– по прочим объектам, включая ППТ № 200 (Лаврики).
Строительство сетей для подключения жилого дома по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 38 (кад. уч. 47:07:0712018:193)
Подключение объекта перспективного строительства запланировано к сетям ООО «РСО 47». Расчет капитальных вложений на реализацию мероприятия представлен в таблице 1.29.
[bookmark: _Ref184883337]Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству сетей для подключения МКД ул. Оборонная, д. 38
	№ п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициента
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Прокладка 
в 2 нитки
	Стесненности
	
	
	

	1
	Точка врезки в сети ООО «РСО 47»
	МКД ЖК «Тихий город»
	225
	0,9
	1,00
	1,70
	1,09
	13893,46
	710,00
	16450,79

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	710,00
	16450,79


Итого объем затрат на реализацию мероприятий составит 16 450,78 тыс. руб. (без НДС).
Строительство магистральной сети водоснабжения для переключения потребителей ООО «НВА», подключенных через сети АО «НПО «Поиск», на сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напрямую
Расчет стоимости строительства повысительной насосной станции и сетей водоснабжения представлен соответственно в таблицах 1.30, 1.31.
[bookmark: _Ref185321237]Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству повысительной насосной станции для подачи воды в обход территории АО «НПО «Поиск»
	№ п/п
	Наименование зоны
	Производительность, м3/час
	Коэффициенты
	Стоимость по НЦС 81-02-19-2025, 
за 1 куб. м/ час, 
тыс. руб.
	Итоговая стоимость в ценах 2025 г., тыс. руб.

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	
	

	1
	ПНС вблизи врезки в сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	280
	0,90
	1,00
	128,20
	32 306,40

	 
	Итого по реализации мероприятия
	 
	 
	 
	 
	32 306,40



[bookmark: _Ref185321238]Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству сетей в обход территории АО «НПО «Поиск»
	№ п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициенты
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Прокладка 
в 2 нитки
	Стесненности
	
	
	

	1
	ПНС
	Сущ. трубопровод
	250
	0,9
	1,00
	1,70
	1,09
	14 495,04
	320,00
	7 735,48

	2
	Сущ. Трубопровод
	ВК-2
	200
	0,9
	1,00
	1,70
	1,09
	13 291,88
	300,00
	6 650,06

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	620,00
	14 385,54



Итоговая стоимость реализации мероприятия по переключению потребителей напрямую в обход территории АО «НПО «Поиск» составит 46 691,94 тыс. руб. (без НДС), включая 14 385,54 тыс. руб. – затраты на строительство сетей и 32 306,40 тыс. руб. – на строительство повысительной насосной станции.
Подключение сетей водоснабжения ООО «УК «Мурино» к источнику ООО «ТрансПром» для обеспечения водой потребителей в границах ППТ № 200.
Расчет капитальных вложений в строительство водопроводных сетей, представлен в таблице 1.32.
[bookmark: _Ref185325896]Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству водопровода для подключения сетей ООО «УК «Мурино» к источнику ООО «ТрансПром»
	№ п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициенты
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Прокладка 
в 2 нитки
	Стесненности
	
	
	

	1
	Источник водоснабжения 
ООО "Транспром"
	Сети водоснабжения ООО "УК "Мурино"
	350
	0,9
	1,00
	1,70
	1,09
	18695,71
	102,00
	3 180,24

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	102,00
	3 180,24



Итого стоимость мероприятия составит 3 180,24 тыс. руб. (без НДС)
Замена ветхих водопроводных сетей по причине износа
Расчет капитальных вложений в замену ветхих водопроводных сетей, представлен в таблице 1.33.
[bookmark: _Ref129270422]Оценка затрат на реализацию мероприятия по замена ветхих водопроводных сетей по причине износа
	№ п/п
	Наименование эксплуатирующей РСО
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициенты
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Стоимость демонтажных работ (30%), за 1 км, 
тыс. руб.
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Стесненности
	
	
	
	

	1
	АО «НПО «Поиск»
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	16867,85
	5060,36
	1600
	34 418,51

	2
	
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	3697,17
	970
	15 245,19

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	2570
	49 663,70



Итоговая стоимость реализации мероприятия по замене ветхих водопроводных сетей Муринского городского поселения составит 49 663,70 тыс. руб. (без НДС).
Итоговая протяженность участков трубопроводов, подлежащих замене – 2,57 км.
Перекладка трубопровода с увеличением диаметра в эксплуатационной зоне ООО «Новая Водная Ассоциация» (ул. Оборонная)
Участок сети ООО «Новая Водная Ассоциация» от источника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» до ВНС протяженностью 290 м и диаметром 200 мм необходимо заменить с увеличением диаметра до 250 мм для обеспечения нормативных гидравлических режимов. Расчет капитальных вложений на перекладку трубопровода представлен в таблице 1.34.
[bookmark: _Ref129270484]Стоимость работ по реализации мероприятия – перекладке трубопровода с увеличением диаметра на ул. Оборонной
	№ п/п
	Наименование эксплуатирующей РСО
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициенты
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Стоимость демонтажных работ (30%), за 1 км, 
тыс. руб.
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Стесненности
	
	
	
	

	1
	ООО «Новая Водная Ассоциация»
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	4348,512
	290
	5 357,84

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	290
	5 357,84



Итоговая стоимость реализации мероприятия по перекладке трубопроводов с увеличением диаметра, а также по причине износа на территории ООО «Новая Водная Ассоциация» составит 5 357,84 тыс. руб. (без НДС).


[bookmark: _Toc216450114]Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
В таблице 1.35 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенным вариантом развития централизованной системы водоснабжения Муринского городского поселения. 
В таблице отражены следующие сведения:
1. Стоимости в ценах 2025 года согласно действующих НЦС.
2. Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:
· группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;
· группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;
· группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;
· группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;
· группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».



[bookmark: _Ref129270500]Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения Муринского городского поселения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Разбиение мероприятий по группам в соотв. с ПП РФ от 29.07.2013 № 641
	Стоимость мероприятий по годам, тыс. руб. в ценах 2025 г. (без НДС)

	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Замена водопроводных сетей по причине износа (участок АО «НПО «Поиск»), г. Мурино
	Группа 3
	49 663,70
	—
	16 554,57
	16 554,57
	16 554,57
	—
	—

	2
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей МКД ул. Оборонная, д. 38 к сетям ООО «РСО 47»
	Группа 1
	16 450,79
	—
	16 450,79
	—
	—
	—
	—

	3
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей г. Мурино на территории АО "НПО "Поиск"
	Группа 1
	60 098,87
	—
	12 019,77
	12 019,77
	12 019,77
	12 019,77
	12 019,77

	4
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей в г. Мурино на территории ООО "НВА"
	Группа 1
	23 053,03
	—
	4 610,61
	4 610,61
	4 610,61
	4 610,61
	4 610,61

	5
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей в г. Мурино на территории ООО "РСО 47"
	Группа 1
	53 948,92
	—
	10 789,78
	10 789,78
	10 789,78
	10 789,78
	10 789,78

	6
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей в г. Мурино на территории УК "Мурино"
	Группа 1
	276 765,44
	—
	55 353,09
	55 353,09
	55 353,09
	55 353,09
	55 353,09

	7
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей в г. Мурино от ГУП "Леноблводоканал"
	Группа 1
	70 526,57
	—
	23 508,86
	23 508,86
	23 508,86
	—
	—

	8
	Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей в г. Мурино на территории ППТ Южное Мурино УК "Мурино" (предусмотрено по 2035 г. вкл., показано только на период настоящей схемы водоснабжения)
	Группа 2
	236 747,99
	—
	47 349,60
	47 349,60
	47 349,60
	47 349,60
	47 349,60

	9
	Строительство новых водопроводных сетей для подключения потребителей в обход территории АО "НПО "Поиск"
	Группа 2
	14 385,54
	—
	14 385,54
	—
	—
	—
	—

	10
	Строительство повысиельной насосной станции для подключния потребителей в обход территории АО "НПО "Поиск"
	Группа 2
	32 306,40
	—
	32 306,40
	—
	—
	—
	—

	11
	Строительство трубопровода для подключения сетей водоснабжения ООО «УК «Мурино» к источнику ООО «ТрансПром»
	Группа 1
	3 180,24
	—
	3 180,24
	—
	—
	—
	—

	12
	Перекладка трубопровода с увеличением диаметра на территории ООО «Новая Водная Ассоциация»
	Группа 3
	5 357,84
	—
	5 357,84
	—
	—
	—
	—

	
	ИТОГО:
	
	842 485,33
	0,00
	241 867,09
	170 186,28
	170 186,28
	130 122,85
	130 122,85




Таким образом объем финансовые вложений в реализацию мероприятий схемы водоснабжения Муринского городского поселения составит 842 485,35 тыс. руб. (без НДС).
[bookmark: _Ref24356629][bookmark: _Toc216450115]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:
а) показатели качества воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
[bookmark: _Toc216450116]Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)
Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Показателями качества горячей воды являются:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.
Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
,
Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
,
Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):
,
Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество отобранных проб.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):
,
Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.
Итоговые показатели качества воды представлены далее в таблицах 1.36-1.41.
[bookmark: _Toc216450117]Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:
аварийности централизованных систем водоснабжения;
продолжительности перерывов водоснабжения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления. 
Согласно п.7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:
а) Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
б) Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
в) Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения представлены далее в таблицах 1.36-1.41.
[bookmark: _Toc216450118]Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
Показателями эффективности использования ресурсов являются:
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ м³);
в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ м³);
Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть; 
Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³)

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;
Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;
в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/ м³)

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды.
Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.
Итоговые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке представлены далее 
в таблицах 1.36-1.41.
[bookmark: _Toc216450119]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти в Муринском городском поселении не установлены.

[bookmark: _Ref129270528]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «УК «Мурино»
	Показатели
	Ед. изм
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели надежности и бесперебойности

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0,0 %
	0,0 %
	0,0 %
	0,0 %
	0,0 %
	0,0 %
	0,0 %

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м³
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/м³
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «ТрансПром» 
	Показатели 
	Ед. изм
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели надежности и бесперебойности

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	16,66 %
	16,66 %
	16,66 %
	16,66 %
	16,66 %
	16,66 %
	16,66 %

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м³
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/м³
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42




Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «РСО 47» 
	Показатели
	Ед. изм
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели надежности и бесперебойности

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м³
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/м³
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88




Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «Новая Водная Ассоциация» 
	Показатели 
	Ед. изм
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Показатели надежности и бесперебойности

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	17,59%
	17,59%
	12,25%
	9,30%
	7,50%
	6,28%
	5,40%

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м³
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/м³
	0,429
	0,469
	0,509
	0,549
	0,589
	0,629
	0,669




Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения АО «НПО «Поиск» 
	Показатели
	Ед. изм
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели надежности и бесперебойности

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м³
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/м³
	0,227
	0,251
	0,275
	0,298
	0,322
	0,346
	0,37




[bookmark: _Ref184885547]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ГУП «Петербургский Метрополитен» 
	Показатели
	Ед. изм
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели надежности и бесперебойности

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м³
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/м³
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc216450120]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
По информации, предоставленной администрацией Муринского городского поселения (служебная записка от 05.05.2025 №711/01-37), на территории муниципального образования отсутствуют бесхозяйные объекты и сети централизованных систем водоснабжения.




[bookmark: _Toc216450121]2. Схема водоотведения
[bookmark: _Toc216450122]Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Муринское городское поселение»
[bookmark: _Ref24725005][bookmark: _Toc216450123]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» и деление территории муниципального образования «Муринское городское поселение» на эксплуатационные зоны
В состав Муринского городского поселения входят следующие населенные пункты:
· город Мурино — административный центр;
· деревня Лаврики.
Система централизованного водоотведения Муринского городского поселения включает в себя несколько эксплуатационных зон, территориально охватывающих г. Мурино и д. Лаврики.
Сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения Санкт-Петербурга от территорий Муринского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области, проходят очистку на канализационных очистных сооружениях города Санкт-Петербурга (Северная станция аэрации). 
Сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения от абонентов ООО «Эксплор», проходят очистку на канализационных очистных сооружениях ФГУП «РНЦ «Прикладная Химия», расположенных на территории г.п. Кузьмоловский.
Сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения от абонентов ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», проходят очистку на канализационных очистных сооружениях ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».
Ресурсоснабжающими организациями на территории Муринского городского поселения в сфере водоотведения являются:
ООО «Управляющая компания «Мурино»;
ООО «РСО 47»;
ООО «Новая Водная Ассоциация»;
ГУП «Петербургский Метрополитен»;
АО «НПО «Поиск»;
ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»;
ООО «Эксплор».
Эксплуатационные зоны водоотведения Муринского городского поселения представлены на рисунке 2.1.


[image: ]
[bookmark: _Ref184375753]Эксплуатационные зоны водоотведения на территории 
Муринского городского поселения

ООО «Управляющая компания «Мурино»
Ресурсоснабжающая организация ООО «УК «Мурино» осуществляет свою деятельность в западной части Муринского городского поселения в зоне застройки между железной дорогой и границей с Бугровским городски поселением.
Сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения Санкт-Петербурга от территорий Муринского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области, проходят очистку на канализационных очистных сооружениях города Санкт-Петербурга (Северная станция аэрации).
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» по договору № 11-893530-О-ВО от 11.12.2014 обязуется осуществлять прием сточных вод от потребителей ООО «УК «Мурино», обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект. Максимальный расход сточных вод составляет 20 257,728 м3/сут (844,072 м3/час) - дополнительное соглашение № 3 от 15.04.2025. По условиям договора стоки отводятся по трубопроводу 800 мм по Гражданскому проспекту на очистку в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Границей раздела балансовой принадлежности, согласно договору, по канализационным сетям является точка присоединения к колодцу № К3.
Зона деятельности ООО «УК «Мурино» представлена на рисунке 2.2.

[image: ]
[bookmark: _Ref184379326]Эксплуатационная зона водоотведения ООО «УК «Мурино»

ООО «РСО 47»
Бытовые сточные воды от потребителей ООО «РСО 47» отводятся в сети централизованной системы водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по трубопроводу Ду 500 мм через канализационную насосную станцию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» к очистным сооружениям.
Сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения Санкт-Петербурга от территорий Муринского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области, проходят очистку на канализационных очистных сооружениях города Санкт-Петербурга (Северная станция аэрации). 
Согласно договору водоотведения № 81-022387-ПП-ВО-Вот 11.02.2016. максимальный расход сточных вод составляет 7 200 м3/сут (300 м3/час) - дополнительное соглашение № 2 от 14.08.2017. По договору № 360898/23 ВО от 19.07.2023 г. о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», постоянный сброс бытовых стоков от ООО «РСО 47» составляет 9 143,59 м3/ сут, максимальная мощность - 9 143,59 м3/сут (380,983 м3/ час).
Границей раздела балансовой принадлежности канализационных сетей организаций является точка присоединения к колодцу № 1. 
Зона деятельности ООО «РСО 47» представлена на рисунке 2.3.
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[bookmark: _Ref184380317]Эксплуатационная зона водоотведения ООО «РСО 47»

ООО «Новая Водная Ассоциация»
На территории г. Мурино прием и очистку бытовых и ливневых сточных вод от потребителей ООО «Новая Водная Ассоциация» (ООО «НВА») осуществляет АО «НПО «Поиск» в объеме 630 тыс. м3/год по договору № 15-16/38 от 15.01.2016 г. 
На территории д. Лаврики сточные воды от жилой застройки по самотечному коллектору диаметром 300 мм передаются на канализационную насосную станцию, расположенную на территории поселка.
Суммарная протяженность канализационных трубопроводов — 3,682 км. Средняя глубина заложения — 1,8 м.
Зоны деятельности ООО «НВА» представлена на рисунке 2.4.
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[bookmark: _Ref184380678]Эксплуатационные зоны водоотведения 
ООО «Новая Водная Ассоциация» в г. Мурино и д. Лаврики

ООО «Эксплор»
ООО «Эксплор» с 01.01.2025 г. осуществляет деятельность в сфере водоотведения в бывшей зоне деятельности ООО «Экопром».
ООО «Эксплор» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на территории г. Мурино, и осуществляет водоотведение от многоквартирных жилых домов по адресам:
г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.1;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.2;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/1;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/2;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/3;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/4;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.1;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.2;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.3;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.4;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.5;
г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.6;
г. Мурино, ул. Боровая, д.16;
г. Мурино, Скандинавский пр., д.2;
г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.1;
г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.2;
г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.1;
г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.2.
г. Мурино, ул. Ш в Лаврики д.34, к 1,2,3, д.42, д.33;
г. Мурино, ул. Парковая д.8.
Сточные воды от потребителей ООО «Эксплор» поступают на канализационные очистные сооружения ФГУП «РНЦ «Прикладная Химия», расположенные на территории г.п. Кузьмоловский, где проходят очистку. Зона действия ООО «Эксплор» представлена на рисунке 2.5.
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[bookmark: _Ref129272032][bookmark: _Ref215058909]Эксплуатационная зона водоотведения ООО «Эксплор»

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»
Сточные воды от жилой застройки на территории ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» по трубопроводу диаметром 315 мм перекачиваются через КНС к очистным сооружениям с расчетной производительностью 15 л/сек. 
ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на территории г. Мурино, и осуществляет водоотведение от абонентов по адресам: ул. Шоссе в Лаврики, МКД № 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78 к1, 78 к2, 78 к3, 83, 85, 87, 89 и МДОБУ "Муринский ДСКВ № 1" на ул. Шоссе в Лаврики.
Зона деятельности ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» представлена на рисунке 2.6.
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[bookmark: _Ref215059065]Эксплуатационная зона водоотведения 
ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

ГУП «Петербургский метрополитен»
На территории Муринского городского поселения также осуществляют деятельность в сфере водоотведения ГУП «Петербургский метрополитен». 
ГУП «Петербургский метрополитен» осуществляет водоотведение от следующих абонентов: 
г. Мурино, ш. Лаврики, д. 57А;
г. Мурино, Привокзальная пл., д. 6;
г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19;
г. Мурино, Привокзальная пл., д. 3.
ГУП «Петербургский метрополитен» транспортирует сточные воды на собственные очистные сооружения. Зона деятельности данной организации представлена на рисунке 2.7.
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[bookmark: _Ref184382521]Эксплуатационная зона водоотведения 
ГУП «Петербургский Метрополитен»

АО «НПО «Поиск»
На территории Муринского городского поселения также осуществляют деятельность в сфере водоотведения АО «НПО «Поиск».
АО «НПО «Поиск» осуществляет водоотведение от следующих абонентов: 
ООО «НВА», г. Мурино;
ООО «САМПО», г. Мурино, ул. Лесная, д. 3;
ООО ПСФ «Строитель», г. Мурино, ул. Лесная, д. 4;
ООО «Скандинавия плюс», г. Мурино, ул. Лесная, д. 7;
ФГКОУ ВО СПБУ МВД РФ, г. Мурино, ул. Лесная, д. 18;
ООО «Восход», г. Мурино, ул. Лесная, д. 3;
ООО «Ресурс-Н», г. Мурино, ул. Лесная, д. 3;
АО «Перспектива», г. Мурино, ул. Лесная, д. 12, строение А и Б;
ООО «Абсолют Сервис», г. Мурино, ул. Лесная, д. 4А;
ООО «Керамический мир», г. Мурино, ул. Лесная, д. 9, литер А;
ООО «Виктория», г. Мурино, ул. Лесная, д. 1А.
Зона деятельности данной организации представлена на рисунке 2.8.
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[bookmark: _Ref184382523]Эксплуатационная зона водоотведения 
АО «НПО «Поиск»

[bookmark: _Ref25830655][bookmark: _Toc216450124]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
На территории Муринского городского поселения канализационные очистные сооружения располагаются на территории г. Мурино. 
ООО «Новая Водная Ассоциация»
По предоставленным данным технических обследований централизованной системы водоотведения не проводилось. Сточные воды из зоны водоотведения вдоль ул. Оборонной отводятся в сети водоотведения АО «НПО «Поиск».
ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»
По предоставленным данным технических обследований централизованной системы водоотведения не проводилось. На территории организации расположены очистные сооружения марки «FloTenk-(OP-OM-SB)» расчетной производительностью 15 л/сек. 
Данная комплексная система очистки применяется для механической очистки дождевых сточных вод, содержащих грубодисперсные примеси, масла, продукты сжигания топлива. Она включает в себя пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, исполненные в едином корпусе. Материал – стеклопластик. Срок службы – 25 лет при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации. 
На очистных используются накопительные емкости марки «FloTenk-EN» объемом накопительной полости 150 м3 со сроком службы 25 лет при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.
АО «НПО «Поиск»
По предоставленным данным технических обследований централизованной системы водоотведения не проводилось. На территории организации по адресу: г. Мурино, ул. Лесная, д. 7 расположены очистные сооружения проектной и фактической производительностью 2700 м3/сут, выпуск осуществляется в реку Охта. Очистные сооружения АО «НПО «Поиск» введены в эксплуатацию в 1982 году. Срок эксплуатации превышает предельно допустимый. 
Также на территории АО «НПО «Поиск» располагаются ливневые очистные сооружения, подключенные к сети диаметром 700 мм. Данные очистные сооружения законсервированы.
ГУП «Петербургский Метрополитен»
По предоставленным данным технических обследований централизованной системы водоотведения не проводилось. Очистные сооружения поверхностного стока в эксплуатации ГУП «Петербургский Метрополитен» производительностью 60 л/с состоят из двух пластиковых емкостей ОПС-30 и трех технологических колодцев. Емкость состоит из двух основных камер: предварительной очистки и доочистки. Внутри емкости размещено технологическое оборудование, для доступа к которому имеются технологические колодцы.
В камере предварительной очистки расположены тонкослойные коалесцентные модули, интенсифицирующие процесс отделения основного количества взвешенных веществ и нефтепродуктов.
В камере водоочистки расположен сорбционный фильтр, с помощью которого происходит доочистка стока до требуемых показателей.
Перед началом эксплуатации и после каждого опорожнения емкостей очистных сооружений производится обязательное последующее заполнение чистой водопроводной водой до отметок статического уровня. Необходимый объем чистой воды для полного заполнения емкостей до приведения их в рабочее состояние 21,75 м3.
Заполнение емкости можно осуществлять через подающий патрубок. Заполнение считается законченным, когда при подаче воды в первую камеру на выходе появится сток. Расход воды при заполнении емкости не должен превышать 30 л/с.
На территории организации располагаются биологические очистные сооружения, предназначенные для очистки хозяйственно бытовых сточных вод электродепо «Северное (адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61), станции метро «Девяткино». Очищенные сточные воды сбрасываются через выпуск № 1 в ручей Лесной. 
Очистные сооружения биологической очистки сточных вод имеют производительность 200 м3/сут.
Хозяйственно бытовые сточные воды с площадки э/д «Северное», станции метро «Девяткино» по внутриплощадочной канализационной сети поступают в приемную камеру очистных сооружений, где установлена решетка для задержания крупных включений, мусора и так далее.
Из приемного колодца сточные воды поступают в ЗУМПФ, далее стоки фекальными насосами перекачиваются на вихревые песколовки, где происходит окисление органических загрязнений. Биологическая очистка основана на способности микроорганизмов использовать в процессе своей жизнедеятельности растворенные органические и минеральные соединения, содержащиеся в сточных водах. Для обеспечения их жизнедеятельности необходимо ежемесячно вносить их в аэротенк. 
После аэротенка стоки поступают во вторичный отстойник, где активный ил собирается в нижнем иловом канале, откуда самотеком поступает в илоуплотнитель и насосом перекачивается в аэротенк. Иловый осадок из вторичного отстойника насосом перекачивается на иловые площадки для стабилизации. Фильтрат с иловых площадок поступает в приемный резервуар (камеру) сточных вод.
Очищенные сточные воды обеззараживаются. Для этого в трубопровод, подающий сточные воды в контактные резервуары, дозируется раствор гипохлорита натрия. В контактных резервуарах сточные воды выдерживаются в течение времени, достаточного для получения надлежащего бактерицидного эффекта.
После обеззараживания сточные воды поступают в усреднители и насосом подаются для доочистки на напорные фильтры с песчано-гравийной загрузкой.
После фильтрации на напорных фильтрах сточные воды через выпуск № 1 отводятся в ручей Лесной.
1) Также на территории организации располагаются локальные очистные сооружения на выпуск № 2, предназначенные для очистки поверхностных нефтесодержащих вод, производительностью 60 л/сек. 
Очистные состоят из двух пластиковых емкостей ОПС-30 и трех технологических колодцев. Емкость состоит из двух основных камер: предварительной очистки и доочистки. Внутри емкости размещено технологическое оборудование, для доступа к которым имеются технологические колодцы.
В камере предварительной очистки расположены тонкослойные коалесцентные модули, интенсифицирующие процесс отделения основного количества взвешенных веществ и нефтепродуктов.
В камере доочистки расположен сорбционный фильтр, с помощью которого происходит доочистка стока до требуемых показателей.
Перед началом эксплуатации и после каждого опорожнения емкостей очистных сооружений производится обязательное последующее заполнение чистой водопроводной водой до отметок статического уровня. Необходимый объем чистой воды для полного заполнения емкостей до приведения их в рабочее состояние 21,75 м3.
Заполнение емкости можно осуществлять через подающий патрубок. Заполнение считается законченным, когда при подаче воды в первую камеру на выходе появляется сток. Расход воды при заполнении емкости не должен превышать 30 л/сек.
2) Локальные очистные сооружения выпуска № 3 площадки э/д «Северное» предназначены для очистки поверхностных нефтесодержащих вод и имеют расчетную производительность 10 л/сек.
Сорбционный метод применяется для повышения глубины очистки воды. При помощи сорбционного фильтра происходит доочистка стока до требуемых показателей по нефтепродуктам. Комбинированный сорбционный фильтр состоит из нескольких слоев сорбента НЕС различного гранулометрического состава высотой 0,7 м сверху накрыт волокнисто-пористым материалом «Калан». Вся эта конструкция зафиксирована между съемными решетками-сетками.
Подача воды осуществляется снизу-вверх через две перфорированные трубы. В данном фильтре использована динамическая абсорбция.
3) Локальные очистные сооружения выпуска № 4 э/д «Северное» предназначены для очистки поверхностных нефтесодержащих вод с расчетной производительностью 60 л/сек. 
Эксплуатация и режим работы очистных выпуска № 4 производятся также, как и на очистных сооружениях выпуска № 2.
4) Локальные очистные сооружения выпуска № 5 э/д «Северное» предназначены для очистки поверхностных нефтесодержащих вод с расчетной производительностью 60 л/сек. 
Эксплуатация и режим работы очистных выпуска № 5 производятся также, как и на очистных сооружениях выпуска № 2.
5) Локальные очистные сооружения выпуска № 6 э/д «Северное» предназначены для очистки поверхностных нефтесодержащих вод с расчетной производительностью 40 л/сек. 
Эксплуатация и режим работы очистных выпуска № 6 производятся также, как и на очистных сооружениях выпуска № 2.
6) Локальные очистные сооружения выпуска № 7 э/д «Северное» предназначены для очистки поверхностных нефтесодержащих вод с расчетной производительностью 30 л/сек. 
Эксплуатация и режим работы очистных выпуска № 7 производятся также, как и на очистных сооружениях выпуска № 2.
Сведения о канализационных насосных станциях, обеспечивающих перекачку сточных вод на территории Муринского городского поселения представлены в таблице 2.1. 




[bookmark: _Ref184383384]Перечень и характеристики КНС Муринского городского поселения
	Наименование
	Сточные воды
	Производительность, м3/ сут
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Марка насоса, количество
	Зона охвата
	Диаметр/ протяженность, мм/км
	Принимающие очистные сооружения, наименование

	
	бытовые
	дождевые
	Проектная
	Фактическая
	
	
	рабочий, шт
	резервный, шт
	
	всасывающие
	напорные
	

	КНС-1
	н/д
	н/д
	н/д
	299
	25
	110
	ABS XFP301M-CH2 – 2 шт
	ABS XFP301M-CH2 – 2 шт
	н/д
	н/д
	н/д
	ООО «УК «Мурино»

	КНС-2
	н/д
	н/д
	н/д
	12,5
	10
	3,8
	Grundfos SEV.65.65.30.2.50D – 2 шт
	Grundfos SEV.65.65.30.2.50D – 1 шт
	н/д
	н/д
	н/д
	ООО «УК «Мурино»

	КНС-3
	н/д
	н/д
	н/д
	103
	10
	15
	Grundfos SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D – 2 шт
	Grundfos SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D – 1 шт
	н/д
	н/д
	н/д
	ООО «УК «Мурино»

	КНС-4
	н/д
	н/д
	н/д
	250
	13
	45
	ABS XFP250J-CB2 – 2 шт
	ABS XFP250J-CB2 – 2 шт
	н/д
	н/д
	н/д
	ООО «УК «Мурино»

	КНС-5
	н/д
	н/д
	н/д
	85
	10
	13,5
	Flygt NP3171 MT 3~ 431 – 2 шт
	Flygt NP3171 MT 3~ 431 – 1 шт
	н/д
	н/д
	н/д
	ООО «УК «Мурино»

	КНС №1
	+
	-
	7752
	7752
	30
	30
	«Элита» S1.80.125.300.4.62HC – 2 шт
	«Элита» S1.80.125.300.4.62H - 1шт.
	ЖК «Муринский Посад»
	н/д
	н/д
	ООО «РСО 47»

	КНС №1
	+
	-
	6720
	1300
	30
	30
	WILO EMU FA 10.78Z – 2 шт
	WILO EMU FA 10.78Z – 1 шт
	Вся Оборонная ул.
	100
	225/ 1672
	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	КНС №2
	+
	-
	7560
	450
	10
	5
	Wilo TP 100E 210/30 – 1шт;
Wilo TP 100E 210/52 – 1 шт
	Wilo TP 100E 210/30 – 1шт
	Ул. Оборонная, д. 2, к. 1, 2, 3, 4
	100
	160/ 430
	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	КНС №3
	+
	-
	960
	48
	25
	2,2
	ПФ1-65/160 – 1 шт
	ПФ1-65/160 – 1 шт
	Ул. Оборонная, д. 45, 47
	н/д
	110/ 420
	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	КНС в районе д. №42 ул. Шоссе в Лаврики
	+
	-
	48
	48
	14,5
	3,8
	Grundfos SL1.50.80.30.2.50 D.С. – 1 шт.
	Grundfos SL1.50.80.30.2.50 D.С. – 1 шт.
	Ул. Шоссе в Лаврики д. 29, 29б, 33, 46-а, 349, к. (1-3), 36, 38, 42
	80
	110/ 210
	ФГУП «РНЦ «Прикладная Химия»

	КНС № 1
	+
	+
	2700
	1600
	45
	45
	2 СД 160/45
	1 СД 160/45
	н/д
	200
	600
	АО «НПО «Поиск»

	КНС в районе д. №42 по ул. Шоссе в Лаврики
	+
	-
	500
	400
	55
	110
	ABS XFP 200M-CH2 PE1100/4 – 1шт
	ABS XFP 200M-CH2 PE1100/4 – 1 шт.
	Мурино Ш. Лаврики д.34, к1,2,3 и д.42 
	250
	200
	ООО «Эксплор»

	КНС на территории ЖК «Эланд»
	+
	-
	4000
	2500
	66
	150
	Grundfos s1.100.200.650.4.66h.s.406.g.n.d.z – 2 шт
	Grundfos s1.100.200.650.4.66h.s.406.g.n.d.z – 1 шт
	Мурино Скандинавский пр-д
	250
	200
	ООО «Эксплор»






[bookmark: _Toc216450125]Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Система водоотведения Муринского городского поселения состоит из нескольких технологических зон, территориально охватывающих потребителей г. Мурино и д. Лаврики.
В технологических зонах отведение сточных вод осуществляется в водный объект (выпуск сточных вод) через одно или несколько инженерных сооружений, технологически связанных между собой.
Технологические зоны водоотведения Муринского городского поселения представлены на рисунке 2.9.
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[bookmark: _Ref129272072]Технологические зоны водоотведения (зоны сбора стоков) 
Муринского городского поселения
[bookmark: _Toc216450126]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Актуальной экологической проблемой является поиск эффективных способов утилизации многотоннажного отхода – осадка, образующегося при очистке городских и промышленных сточных вод.
Основными методами утилизации осадков сточных вод (ОСВ) являются:
1) захоронение;
2) использование в качестве удобрений в сельском хозяйстве;
3) термические методы переработки (сжигание и пиролиз).
Наиболее прогрессивным методом утилизации ОСВ является пиролиз. При пиролизе (термическом разложении органического вещества без доступа кислорода) при температурах не выше 700°С образуется горючий газ (~ 55%), полукокс (~ 35%) и жидкие органические вещества (~ 15%), которые при этих температурах летят вместе с газом, а полукокс подвергается процессу газификации и тоже превращается в горючий газ.
Окислы металлов остаются в камере газификации в виде чистого шлака, пригодного для использования в качестве минерального наполнителя.
Газификации и пиролизу подвергается только органические составляющие ОСВ, поэтому выбросы в атмосферу не содержат вредных веществ, как при прямом сжигании.
Обработка осадка (сырой осадок, активный ил), образующегося в результате очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на КОС должен осуществляться в комплексе по обработке осадка. Согласно СП 32.13330-2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», жидкие осадки должны обезвоживаться до влажности не более 82% естественным или механическим методами (с использованием обезвоживающего оборудования).


[bookmark: _Toc216450127]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
ООО «УК «Мурино»
Самотечная прокладка трубопроводов предусматривается из условия заложения труб с заглублением порядка 4,0 м; при заглублении, превышающего 5,0 м, устанавливаются заглубленные насосные станции комплектной поставки с щитами управления. Для отвода бытовых стоков используются полипропиленовые двухслойные гофрированные и полиэтиленовые армированные трубы ø 63 ÷ 1200 мм.
Протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых ООО «УК «Мурино», составляет 29 268,52 пог. м, включая сети на территории Муринского городского поселения – 23 959,27 пог. м и Бугровского городского поселения – 5 309,25 пог. м.
ООО «РСО 47»
Канализационные сети, эксплуатируемые ООО «РСО 47», выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 160-500 мм. Суммарная протяженность канализационных трубопроводов, включая самотечные и напорные сети, составляет порядка 32,120 км. Средняя глубина заложения – 1,8 м и 2,5 м.
ООО «Новая Водная Ассоциация»
Канализационные сети Муринского ГП от ООО «Новая Водная Ассоциация» выполнены из полиэтиленовых и железобетонных труб диаметром 110-300 мм. Суммарная протяженность трубопроводов составляет 3,682 км, средняя глубина заложения — 1,8 м. 
Разбивка канализационных сетей произведена по участкам со следующими зонами действия:
· Участок №1: ул. Оборонная от домов №2, 6, 14 до КНС №1;
· Участок №2: ул. Оборонная от домов №4,8,10,12,16,18,20,22,24 до КНС №1;
· Участок №3: ул. Оборонная от домов №26 до КНС №1;
· Участок №4: от КНС №1 до очистных сооружений НПО «Поиск»;
· Участок №5: от КНС №2 до КНС №1;
· Участок №6: от КНС №3 до КГН у дома 37 по ул. Оборонная;
· Участок №7: от КНС у дома № 42 по ул. Шоссе в Лаврики до КНС на территории ЖК «Эланд» у дома № 34 по ул. Шоссе в Лаврики.
АО «НПО «Поиск»
Канализационные сети, эксплуатируемые АО «НПО «Поиск», выполнены из чугунных труб диаметром 219 мм. Суммарная протяженность магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации – 2,1 км. Средняя глубина заложения – 2,5 - 3 м. 
Состояние сетей характеризуется высокой степенью износа. Износ магистральных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации составляет 50-70 %. Дворовые, уличные сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации имеют высокий уровень износа.
ООО «Эксплор»
Канализационные сети Муринского ГП от ООО «Эксплор» выполнены из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 250 мм. Суммарная протяженность трубопроводов — 1,926 км. Средняя глубина заложения — 1,8 м. 
Разбивка канализационных сетей произведена по участкам со следующими зонами действия:
· Участок №1: от перехода реки Охта в районе дома 59, корп. 1 по улице Шоссе в Лаврики вдоль реки Охта до церкви по улице Арсенальная;
· Участок №2: от церкви по улице Арсенальная по переулку до дома 34, корп. 1 по улице Шоссе в Лаврики;
· Участок №3: ул. Оборонная от домов №26 до КНС №1;
· Участок №4: от дома 34, корп. 1 улицы Шоссе в Лаврики до КНС на территории ЖК «Эланд».
ГУП «Петербургский Метрополитен»
По данным ГУП «Петербургский Метрополитен» протяжённость сетей водоотведения составляет 3,65 км.


Состав и характеристика канализационных сетей Муринского ГП 
	Наименование участка
	Количество трубопроводов
	Протяженность трубопровода, м
	Диаметр трубопровода, мм
	Материал трубопровода
	Средняя глубина заложения
	Назначение сети
	Тип сети
	Ресурсоснабжающая 
организация

	Сети водоотведения
	1
	23959
	63 - 1200
	ПНД
	4
	Бытовая
	самотечная и напорная
	ООО «УК «Мурино»

	Магистральный коллектор ЖК «Новое Мурино» - ЖК «Муринский Посад»
	2
	3561
	250
	ПНД
	2,5
	Бытовая
	напорная
	ООО «РСО 47»

	Внутриквартальные сети ЖК «Ромашки», ЖСК «Муринское 1», ЖК «Северный», ЖК «Муринский Посад»
	1
	26439
	160-315
	ПНД
	2,5
	Бытовая
	самотечная
	ООО «РСО 47»

	Участок №1: ул. Оборонная от домов №2, 6, 14 до КНС №1
	1
	308
	300
	ж/б
	2,5
	Бытовая
	самотечная
	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	Участок №2: ул. Оборонная от домов №4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 до КНС №1
	1
	242
	300
	ж/б
	2,5
	Бытовая
	самотечная
	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	Участок №3: ул. Оборонная от домов №26 до КНС №1
	1
	400
	250
	ж/б
	2,5
	Бытовая
	самотечная
	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	Участок №4: от КНС №1 до очистных сооружений НПО «Поиск»
	1
	1672
	225
	ПНД
	1,8
	Бытовая
	напорная
	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	Участок №5: от КНС №2 до КНС №1
	1
	430
	225
	ПНД
	1,8
	Бытовая
	напорная
	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	Участок №6: от КНС №3 до КГН у дома 37 по ул. Оборонная
	1
	420
	110
	ПНД
	1,8
	Бытовая
	напорная
	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	Участок №7: д. Лаврики
	1
	510
	110
	ж/б
	2,1
	Бытовая
	самотечная
	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	К 117-к 122
	1
	1450
	219
	Чугун
	3
	Бытовая
	Самотечная
	АО «НПО «Поиск»

	К 116-к 152
	1
	650
	219
	Чугун
	2,5
	Бытовая
	Напорная
	АО «НПО «Поиск»

	Участок №1
	1
	1183
	250
	ПНД
	1,8
	Бытовая
	Напорная
	ООО «Эксплор»

	Участок №2
	1
	500
	250
	ПНД
	1,8
	Бытовая
	Напорная
	ООО «Эксплор»

	Участок №3
	1
	243
	250
	ПНД
	1,8
	Бытовая
	Напорная
	ООО «Эксплор»

	Сети канализации ст. Девяткино разводящая 
	1
	700
	50-400
	Чугун
	1,5
	Бытовая
	самотечная
	ГУП «Петербургский Метрополитен»

	Сеть канализации разводящая
	1
	2950
	50-400
	Чугун 
ж/б
	1,5
	Бытовая
	самотечная
	ГУП «Петербургский Метрополитен»

	Итого:
	
	65 617
	
	
	
	
	
	



Долевое распределение канализационных сетей Муринского ГП по материалу трубопроводов представлено на рисунке 2.10.
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[bookmark: _Ref129272107]Долевое распределение канализационных сетей Муринского ГП 
Как видно из рисунка 2.10, на долю участков трубопроводов, выполненных из полиэтиленовых труб приходится 94,6 %, чугунных – 3,2 %, железобетонных – 2,2 %.
Долевое распределение водопроводных сетей Муринского ГП по диаметрам трубопроводов представлено на рисунке 2.11.
[image: ]
[bookmark: _Ref129272138]Долевое распределение по диаметрам трубопроводов 
сетей водоотведения Муринского городского поселения 
Анализ данных рисунка 2.11 показывает, что на территории Муринского ГП наибольшую протяженность имеют участки трубопроводов Ду250 – 9 448 м, без учета участков трубопроводов без разбивки по диаметрам. Общая протяженность трубопроводов системы централизованного водоотведения Муринского городского поселения составляет 65 617 м.
[bookmark: _Toc216450128]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
г. Мурино
Согласно информации, предоставленной ресурсоснабжающими организациями, удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети за 2024 год составляет 0 ед./км. Данный показатель достигнут благодаря тому, что своевременно осуществляются планово-предупредительные работы по гидродинамической промывке труб и очистке шахт канализационных насосных станций.
Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить, что надежность системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на сегодняшний день значителен на территории ООО «Новая Водная Ассоциация», ООО «НПО «Поиск» и составляет более 50 – 70 %. Вследствие этого, надежность всей системы водоотведения ООО «Новая Водная Ассоциация» и АО «НПО «Поиск» можно охарактеризовать как низкую.
Управляемость системы водоотведения определяется функционированием (исправной работой) всех органов управления, а именно: запорной арматуры, насосным оборудованием и пр.
Учитывая срок эксплуатации органов управления системы (с момента ввода в эксплуатацию канализационных сетей и КНС), следует вывод о среднем уровне управляемости системы.
На экологическую безопасность влияет степень очистки сточных вод и физическое и техническое состояние КОС. Как уже отмечалось ранее, очистка сточных вод на территории г. Мурино производится на территории ООО «Новая Водная Ассоциация», ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», АО «НПО «Поиск» и ГУП «Петербургский Метрополитен», а также стоки передаются на очистку в ГИПХ пос. Кузьмолово и в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Учитывая данный факт, следует вывод о среднем уровне экологической безопасности на территории г. Мурино.
д. Лаврики
По данным ООО «Новая Водная Ассоциация» в течение 2024 года в системе водоотведения удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети составляет 0 ед./км. 
Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить, что надежность системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на сегодняшний день довольно низок. 
Управляемость системы водоотведения определяется функционированием (исправной работой) всех органов управления, а именно: запорной арматуры, насосным оборудованием и пр. Вследствие этого, надежность всей системы водоотведения можно охарактеризовать как высокую.
Учитывая срок эксплуатации органов управления системы (с момента ввода в эксплуатацию канализационных сетей и КНС), следует вывод о низком уровне управляемости системы.
[bookmark: _Toc216450129]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от ООО «УК «Мурино», ООО «РСО 47», ООО «Новая Водная Ассоциация».
Хозяйственно-бытовые сточные воды от системы ООО «Эксплор» также отводятся за пределы на очистные сооружения ГИПХ пос. Кузьмолово
Поверхностно-ливневые сточные воды с территории Муринского городского поселения отводятся в прямые ливневые выпуски в р. Охта, а также на очистные сооружения ООО «Новая Водная Ассоциация», ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», АО «НПО «Поиск», ГУП «Петербургский Метрополитен». Также на территории Муринского городского поселения существует несколько ливневых выпусков в мелиоративные канавы. Данные сбросы оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, и в целом, ухудшают экологическое состояние территории Муринского городского поселения.
Декларация, определяющая показатели состава и свойств сточных вод от ООО «УК «Мурино» на 2020 год, представлена на рисунке 2.12.
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[bookmark: _Ref129272167]Декларация о составе и свойствах сточных вод на 2020 г. от ООО «УК «Мурино»


Как видно из декларации о составе сточных вод, поступающих из сетей ООО «УК «Мурино» за 2020 год, состав сточных вод соответствует составу хозяйственно-бытовых стоков. Очистка сточных вод осуществляется за пределами Муринского городского поселения, на очистных сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Протоколы исследования сточных вод, очищенных сточных вод и природных поверхностных вод за сентябрь и декабрь 2024 по выпускам от ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга», представлены на рисунках 2.13-2.21.
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Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 1
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Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 2
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Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 3
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Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 4
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Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 5
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Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 6
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Протокол исследования сточных вод за сентябрь 2024 по вып. №1-7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 1-2
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Протокол исследования сточных вод за сентябрь 2024 по вып. №1-7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 3-4
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Протокол исследования сточных вод за сентябрь 2024 по вып. №1-7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 5-6

Как видно из протоколов исследования сточных вод, очищенных сточных вод и природных поверхностных вод за 2024 год, состав очищенных сточных вод и природных поверхностных вод не соответствует требованиям установленных норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 
Для улучшения показателей качества сточных вод необходимо произвести модернизацию очистных сооружений.
Для снижения концентраций загрязняющих веществ в стоках, сбрасываемых в водоем после очистки на КОС, схемой водоотведения предлагается осуществить мероприятия по реконструкции очистных сооружений ГУП «Петербургский Метрополитен». 
Подробное описание предлагаемой реконструкции КОС представлено в п. 4.3 настоящей главы. Предлагаемые к реализации мероприятия позволят снизить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты.
Протоколы количественного химического анализа сточных вод за 2019 год от АО «НПО «Поиск» представлены на рисунках 2.22-2.24.
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[bookmark: _Ref129272252]Протоколы количественного химического анализа сточных вод за июнь 2019 года от АО «НПО «Поиск»
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Протоколы количественного химического анализа сточных вод за сентябрь 2019 года от АО «НПО «Поиск»
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[bookmark: _Ref129272259]Протоколы количественного химического анализа сточных вод за ноябрь 2019 года от АО «НПО «Поиск»
Как видно из протоколов количественного химического анализа сточных вод, поступающих из сетей АО «НПО «Поиск» за 2019 год, состав сточных вод соответствует составу хозяйственно-бытовых стоков.
Протокол исследования сточных вод, определяющий показатели состава и свойств сточных вод от ООО «РСО 47» представлен на рисунках 2.25-2.26.
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Протокол исследования сточных вод за ноябрь 2024 в контрольном колодце от ООО «РСО 47», лист 1-2 
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Протокол исследования сточных вод за ноябрь 2024 в контрольном колодце от ООО «РСО 47», лист 3

Как видно из протокола исследования сточных вод за ноябрь 2024, поступающих из сетей ООО «РСО 47», состав сточных вод соответствует составу хозяйственно-бытовых стоков. Очистка сточных вод осуществляется за пределами Муринского городского поселения, на очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Данные по остальным ресурсоснабжающим организациям не были предоставлены.
[bookmark: _Toc216450130]Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Застроенные территории Муринского городского поселения характеризуются высокой степенью охвата централизованными системами водоотведения.
Зоны, не охваченные централизованным водоотведением, имеют место как в г. Мурино, так и в д. Лаврики и представлены, преимущественно, объектами индивидуальной жилой застройки.
На территории Муринского городского поселения, где отсутствует централизованное водоотведение, сточные воды отводятся либо в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.
Зоны централизованного водоотведения на территории Муринского городского поселения представлены на рисунке 2.27.
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[bookmark: _Ref184588465]Зона централизованного водоотведения Муринского городского округа

[bookmark: _Toc216450131]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования «Муринское городское поселение»
Основными проблемами в системе водоотведения Муринского городского поселения являются:
1. Высокий износ канализационных сетей в д. Лаврики и в части Западного Мурино. Износ канализационных сетей отдельных участков на 2024 год составляет от 70 % до 100 %.
2. Превышение нормативного срока эксплуатации очистных сооружений: на территории АО «НПО «Поиск» 1982 года ввода в эксплуатацию.
3. Наличие большого количества септиков.
4. Все населенные пункты не охвачены в полной мере централизованным водоотведением.
5. Превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах ГУП «Петербургский Метрополитен».


[bookmark: _Toc216450132]Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782» (с изменениями на 22 мая 2020 года), определен порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, который отражен в таблице 2.3.
[bookmark: _Ref129270695]Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов
	№ п/п
	Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения

	1
	Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев 1.1 и 1.2.

	1.1
	Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах 1.1.1—1.1.7, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов)

	1.1.1
	— сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

	1.1.2
	— сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

	1.1.3
	— сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

	1.1.4
	— сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

	1.1.5
	— сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

	1.1.6
	— поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

	1.1.7
	— сточные воды, не указанные в подпунктах выше, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном подпунктом 1.1.7.1

	1.1.7.1
	В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 1.1, за период, указанный в подпункте 1.1.7.1.1, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте 1.1.7 (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям:
-нефтепродукты - не более 3 мг/дм;
-фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм;
-железо - не более 3 мг/дм;
-медь - не более 0,1 мг/дм;
-алюминий - не более 1 мг/дм;
-цинк - не более 0,5 мг/дм;
-хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм;
-никель - не более 0,1 мг/дм;
-кадмий - не более 0,005 мг/дм;
-свинец - не более 0,01 мг/дм;
-мышьяк - не более 0,01 мг/дм;
-ртуть - не более 0,0001 мг/дм;
-ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм.

	1.1.7.1.1
	Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения.
В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев.

	1.2
	Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод

	2
	К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов).
Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или городского поселения, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

	3
	Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (с изменениями от 22 мая 2020 года).
Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 1, либо документы, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского поселения, предусмотренные пунктом 2, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица).


На момент актуализации схемы водоотведения, в состав Муринского городского поселения, согласно критериям, представленным в таблице 2.3, можно отнести следующие централизованные системы водоотведения:
· г. Мурино;
· д. Лаврики.
На территории Муринского городского поселения ресурсоснабжающими организациями в сфере водоотведения являются:
· ООО «УК «Мурино»;
· ООО «РСО 47»;
· ООО «Новая Водная Ассоциация»;
· АО «НПО «Поиск»;
· ГУП «Петербургский Метрополитен»;
· ООО «Эксплор»;
· ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».
Описание централизованных систем представлено в п. 2.1.1 настоящей схемы.
На территории Муринского городского поселения собственные канализационные очистные сооружения располагаются на территории ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», АО «НПО «Поиск» и ГУП «Петербургский Метрополитен».
Описание очистных сооружений и их режимов работы представлены в п. 2.1.2.
Цены (тарифы) в сфере водоотведения
Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) в сфере водоотведения по каждой организации за 2021-2025 гг., представлены в таблице 2.4.

[bookmark: _Ref129943539]Тарифы на услуги в сфере водоотведения за 2021-2025 гг.
	Период действия тарифа
	Территория действия услуги
	Вид услуги
	Тариф экономически обоснованный, руб./м3
	Тариф для населения, руб./м3

	
	
	
	
	без учета налога на добавленную стоимость
	с учетом налога на добавленную стоимость

	ООО «Ресурсоснабжающая организация 47»

	01.01.2021-04.02.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	водоотведение
	58,96
	44,62
	53,54

	05.02.2021-30.06.2021
	
	
	70,75
	53,54
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	72,36
	55,37
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	
	
	62,31
	55,37
	-

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	62,31
	57,25
	-

	01.12.2022-31.12.2023
	
	
	63,90
	62,40
	-

	01.01.2024-31.12.2024
	
	
	62,16
	62,16
	-

	01.01.2025-30.06.2025
	
	
	62,16
	51,80
	62,16

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	68,14
	59,57
	71,48

	ООО «ЭкоПром»

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	водоотведение
	62,48
	52,53
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	67,16
	54,32
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	
	
	67,16
	54,32
	-

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	77,21
	56,17
	-

	01.12.2022-31.12.2023
	
	
	96,39
	61,22
	-

	01.01.2024-30.06.2024
	
	
	96,39
	61,22
	-

	01.07.2024-31.12.2024
	
	
	130,29
	67,46
	-

	ООО" Эксплор"

	01.01.2025-30.06.2025
	МО "Муринское городское поселение"
	водоотведение
	111,57
	56,22
	67,46

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	111,57
	64,65
	77,58

	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики)
	водоотведение
	65,80
	64,17
	-

	
	МО "Муринское городское поселение" (для пос.Мурино, ул.Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики)
	
	68,04
	66,35
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики)
	
	13,02
	13,02
	-

	
	МО "Муринское городское поселение" (для пос.Мурино, ул.Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики)
	
	13,46
	13,46
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики)
	
	68,04
	66,35
	-

	
	МО "Муринское городское поселение" (для пос.Мурино, ул.Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики)
	
	71,91
	68,61
	-

	01.07.2022-30.11.2022
	МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики)
	
	13,46
	13,46
	-

	
	МО "Муринское городское поселение" (для пос.Мурино, ул.Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики)
	
	13,92
	13,92
	-

	01.12.2022-31.12.2023
	МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики)
	
	88,72
	74,78
	-

	
	МО "Муринское городское поселение" (для пос.Мурино, ул.Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики)
	
	15,45
	15,45
	-

	01.01.2024-30.06.2024
	МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики)
	
	88,72
	74,78
	-

	01.07.2024-31.12.2024
	
	
	104,52
	82,41
	-

	01.01.2024-30.06.2024
	МО "Муринское городское поселение" (для пос. Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д. Лаврики)
	
	15,45
	15,45
	-

	01.07.2024-31.12.2024
	
	
	17,03
	17,03
	-

	01.01.2025-30.06.2025
	МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей г.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д. Лаврики)
	
	104,52
	68,68
	82,41

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	110,57
	78,98
	94,77

	01.01.2025-30.06.2025
	МО "Муринское городское поселение" (для г. Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д. Лаврики)
	
	14,19
	14,19
	17,03

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	16,32
	16,32
	19,58

	ООО «УК «Мурино»

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	водоотведение
	51,14
	51,14
	61,37

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	51,14
	51,14
	61,37

	01.01.2022-30.06.2022
	
	
	51,14
	51,14
	61,37

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	52,88
	52,88
	63,46

	01.12.2022-31.12.2023
	
	
	57,59
	57,59
	69,11

	01.01.2024-30.06.2024
	
	
	57,59
	57,59
	69,11

	01.07.2024-30.11.2024
	
	
	63,00
	63,00
	75,60

	01.01.2025-30.06.2025
	
	
	63,00
	63,00
	75,60

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	71,27
	71,27
	85,52

	ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

	20.10.2021-31.12.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	водоотведение
	49,08
	49,08
	58,90

	01.01.2022-30.06.2022
	
	
	49,08
	49,08
	58,90

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	50,74
	50,74
	60,89

	01.12.2022-31.12.2023
	
	
	55,26
	55,26
	66,31

	01.01.2024-30.06.2024
	
	
	55,26
	55,26
	66,31

	01.07.2024-30.11.2024
	
	
	60,31
	60,31
	72,37

	01.01.2025-30.06.2025
	
	
	61,28
	58,36
	61,28

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	70,26
	68,34
	71,76

	АО «НПО «Поиск»

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	водоотведение
	17,76
	-
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	18,67
	-
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	
	
	18,67
	-
	-

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	21,06
	-
	-

	01.12.2022-31.12.2023
	
	
	25,22
	-
	-

	01.01.2024-30.06.2024
	
	
	25,22
	-
	-

	01.07.2024-31.12.2024
	
	
	32,49
	-
	-

	01.01.2025-30.06.2025
	
	
	39,62
	-
	-

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	35,97
	-
	-

	ГУП «Петербургский метрополитен»

	01.01.2021-30.06.2021
	МО "Муринское городское поселение"
	водоотведение
	59,70
	-
	-

	01.07.2021-31.12.2021
	
	
	61,85
	-
	-

	01.01.2022-30.06.2022
	
	
	61,85
	-
	-

	01.07.2022-30.11.2022
	
	
	68,38
	-
	-

	01.12.2022-31.12.2023
	
	
	68,38 (118-п от 01.11.2023)
	-
	-

	01.01.2024-30.06.2024
	
	
	68,38
	-
	-

	01.07.2024-30.11.2024
	
	
	73,3
	-
	-

	01.01.2025-30.06.2025
	
	
	73,30
	 -
	 -

	01.07.2025-31.12.2025
	
	
	77,55
	 -
	 -




[bookmark: _Toc216450133]Балансы сточных вод в системе водоотведения
Данный раздел сформирован по отчетным и техническим данным, предоставленным ООО «УК «Мурино», ООО «РСО 47», ООО «Новая Водная Ассоциация», АО «НПО «Поиск», ГУП «Петербургский Метрополитен», ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», ООО «Эксплор».
[bookmark: _Ref526117577][bookmark: _Ref526117583][bookmark: _Toc216450134]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
В Муринском городском поселении находится две технологические зоны водоотведения, которые расположены в г. Мурино и д. Лаврики.
Итоговый баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по эксплуатационным зонам представлен в таблице 2.5.
[bookmark: _Ref129270722]Баланс поступления сточных вод в Муринском городском поселении
	Система водоотведения
	Ед. изм.
	Величина показателя по годам

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	ООО "УК "Мурино"
	 
	
	
	
	
	

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	тыс. м³
	10220,00
	10220,00
	10220,00
	10 220,00
	10 220,00

	Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.
	тыс. м³
	6057,00
	6741,00
	7105,00
	7 413,70
	7960,40

	от собственных абонентов:
	тыс. м³
	6057,00
	6741,00
	7105,00
	7 413,70
	7960,40

	- от населения
	тыс. м³
	5365,00
	6384,00
	5642,00
	7 329,10
	7708,80

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³
	41,00
	75,00
	63,00
	80,04
	86,90

	- от прочих потребителей
	тыс. м³
	651,00
	282,00
	136,00
	4,56
	164,70

	Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.)
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ООО "РСО 47"
	 
	
	
	
	
	

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	тыс. м³
	2 628,0
	2 628,0
	2 628,0
	3 352,16
	3 352,16

	Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.
	тыс. м³
	1 004,76
	1 121,83
	1 243,57
	1 496,90
	1566,76

	от собственных абонентов:
	тыс. м³
	1 004,76
	1 121,83
	1 243,57
	1 496,90
	1566,76

	- от населения
	тыс. м³
	989,31
	1 100,95
	1 213,1
	1 354,11
	1528,67

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³
	-
	-
	-
	6,97
	10,57

	- от прочих потребителей
	тыс. м³
	15,45
	20,89
	30,47
	135,82
	27,52

	Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.)
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д 

	ООО "Новая Водная Ассоциация" (МО «Муринское ГП Всеволожского МР ЛО, за исключением потребителей пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 36, 51, 53, 55, д. Лаврики)
	 
	
	
	
	
	

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.
	тыс. м³
	390,09
	375,55
	387,09
	394,40
	395,90

	от собственных абонентов:
	тыс. м³
	390,09
	375,55
	387,09
	386,20
	384,94

	- от населения
	тыс. м³
	382,12
	370,59
	377,80
	377,80
	376,08

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³
	4,21
	2,50
	6,00
	5,15
	5,04

	- от прочих потребителей
	тыс. м³
	3,76
	2,46
	3,30
	3,31
	3,81

	Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.)
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	11,85
	8,20
	10,96

	ООО "Новая Водная Ассоциация" (МО "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области г. Мурино ул. Оборонная д.36,51,53,55, д. Лаврики)
	 
	
	
	
	
	

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-

	Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.
	тыс. м³
	45,96
	24,78
	49,13
	47,89
	50,34

	от собственных абонентов:
	тыс. м³
	45,96
	24,78
	49,13
	47,89
	50,34

	- от населения
	тыс. м³
	43,43
	20,87
	44,37
	43,74
	46,86

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³
	2,34
	3,04
	3,17
	4,10
	2,93

	- от прочих потребителей
	тыс. м³
	0,19
	0,87
	1,59
	0,05
	0,54

	Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.)
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ООО "Новая Водная Ассоциация" 
ВСЕГО
	 
	
	
	
	
	

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	тыс. м³
	630,00
	630,00
	630,00
	630,00
	630,00

	Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.
	тыс. м³
	436,05
	400,33
	436,22
	442,30
	446,23

	от собственных абонентов:
	тыс. м³
	436,05
	400,33
	436,22
	434,10
	435,27

	- от населения
	тыс. м³
	425,55
	391,46
	422,17
	421,49
	422,95

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³
	6,55
	5,54
	9,17
	9,26
	7,97

	- от прочих потребителей
	тыс. м³
	3,95
	3,33
	4,89
	3,36
	4,36

	Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.)
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	н/д
	8,2
	10,96

	ООО «Эксплор» (с 01.01.2025 г.)
ООО "ЭкоПром" (до 01.01.2025 г.)
	 
	
	
	
	
	

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.
	тыс. м³
	518,48
	543,62
	491,52
	546,40
	538,20

	от собственных абонентов:
	тыс. м³
	518,48
	543,62
	491,52
	546,40
	538,20

	- от населения
	тыс. м³
	507,43
	528,84
	473,19
	527,70
	519,93

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³
	3,92
	4,74
	4,05
	4,17
	2,98

	- от прочих потребителей
	тыс. м³
	7,13
	10,04
	14,29
	14,46
	15,29

	Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.)
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	АО НПО Поиск
	 
	
	
	
	
	

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	тыс. м³
	686,30
	686,30
	686,30
	686,30
	686,3

	Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.
	тыс. м³
	518,70
	517,16
	569,52
	452,30
	528,41

	от собственных абонентов:
	тыс. м³
	465,18
	417,65
	464,74
	393,20
	450,83

	- от населения
	тыс. м³
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,05

	- от прочих потребителей
	тыс. м³
	465,18
	417,65
	464,74
	393,18
	431,78

	Собственные нужды
	тыс. м³
	53,52
	99,51
	104,78
	59,14
	78,09

	Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.)
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ООО "ЖилКомТеплоЭнерго"
	 
	
	
	
	
	

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	тыс. м³
	686,30
	686,30
	686,30
	686,30
	686,30

	Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.
	тыс. м³
	363,37
	363,37
	305,99
	296,48
	319,58

	от собственных абонентов:
	тыс. м³
	362,44
	362,44
	305,99
	296,48
	319,58

	- от населения
	тыс. м³
	353,30
	353,30
	303,00
	292,96
	316,36

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³
	3,09
	3,09
	2,99
	3,52
	3,22

	- от прочих потребителей
	тыс. м³
	6,05
	6,05
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные нужды
	тыс. м³
	0,93
	0,93
	0,00
	0,00
	0,00

	Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.)
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ГУП Петербургский метрополитен
	 
	
	
	
	
	

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	тыс. м³
	73,00
	73,00
	73,00
	73,00
	73,00

	Пропущено сточных вод – всего (через очистные сооружения), в т.ч.
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	139,951
	131,85
	115,800

	от абонентов:
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	4,131
	5,007
	4,718

	- от населения
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00
	0,00

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	0,00
	0,00
	0,00

	- от прочих потребителей
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	4,131
	5,007
	4,718

	Собственные нужды (поступившие на полную биологическую  очистку)
	 
	н/д
	н/д
	135,82
	126,843
	111,082

	Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.)
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего по Муринскому городскому поселению
	 
	
	
	
	
	

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	тыс. м³
	14 881,16
	14 881,16
	14 881,16
	15 605,32
	15 605,32

	Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.
	тыс. м³
	8 926,88
	9 715,83
	10 291,77
	10 779,93
	11 475,38

	от собственных абонентов:
	тыс. м³
	8 872,43
	9 615,39
	10 051,17
	10 585,79
	11 275,76

	- от населения
	тыс. м³
	7 665,05
	8 783,01
	8 053,46
	9 925,36
	10 496,71

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³
	54,56
	88,37
	79,21
	103,96
	130,69

	- от прочих потребителей
	тыс. м³
	1 152,82
	749,82
	654,52
	556,39
	648,37

	Собственные нужды
	 
	54,45
	114,56
	240,60
	185,98
	189,17

	Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.)
	тыс. м³
	н/д
	н/д
	н/д
	8,20
	10,96



Для наглядности структурный баланс поступления сточных вод в Муринском городском поселении за 2024 год представлен на рисунке 2.28 в виде диаграммы.
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[bookmark: _Ref129272296]Структурный баланс поступления сточных вод за 2024 год
Структура отведенных стоков по Муринскому городскому поселению за 2024 год, представлена на рисунке 2.29.
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[bookmark: _Ref129272310]Структура отведенных стоков по Муринскому городскому поселению за 2024 год
Анализ структурного распределения показывает, что наибольший отвод стоков в Муринском городском поселении за 2024 год был произведен от населения – 10 491,71 тыс. м³, или 93 %, на долю прочих потребителей приходится – 648,37 тыс. м³, или 6 %, на долю бюджетных потребителей приходится – 130,69 тыс. м³, или 1 %.
Доли организаций в суммарном отводе стоков среди гарантирующих поставщиков в сфере водоотведения, на территории Муринского городского поселения, представлены на рисунке 2.30.
[image: ]
[bookmark: _Ref129272323]Долевой баланс отвода стоков от абонентов за 2024 год
Как видно из рисунка, на долю ООО «УК «Мурино» приходится 69 %, на долю ООО «РСО 47» приходится 14 %, на долю ООО «Новая Водная Ассоциация» приходится 4%, на долю ООО «Эксплор» приходится 5%, на долю ГУП «Петербургский Метрополитен» приходится 1 %, на долю АО «НПО «Поиск» приходится 4 %, на долю ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» приходится 3 % отвода всех стоков в Муринском городском поселении.
Динамика поступления сточных вод в Муринском городском поселении с 2020 по 2024 гг. представлена на рисунке 2.31.
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[bookmark: _Ref129272338]Динамика поступления сточных вод Муринском городском поселении с 2020 по 2024 гг.
Как видно из графика, в среднем по Муринскому городскому поселению за рассматриваемый период наблюдается увеличение поступления сточных вод, связанное в первую очередь с изменением численности населения.
[bookmark: _Ref28279278][bookmark: _Toc216450135]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Инфильтрационный сток – неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений.
Сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.
В соответствии с п. 5.1.10 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» величина дополнительного притока qad, л/с, определяется на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии — по формуле:

где L – общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопровода), км;
md – величина максимального суточного количества осадков, мм (принимается по СП 131.13330.2020) но не больше 30 мм.
Согласно расчетам, максимальный неорганизованный приток сточных вод за 2024 год составит: 
· ООО «УК «Мурино»: 19,68 л/с;
· ООО «РСО 47»: 26,38 л/с;
· ООО «Новая Водная Ассоциация»: 3,02 л/с;
· ООО «Эксплор»: 1,57 л/с;
· ГУП «Петербургский Метрополитен»: 0,16 л/с (бытовая канализация);
· АО «НПО «Поиск»:1,72 л/с;
· ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»: данные по длинам трубопроводов не предоставлены.
Основная часть неорганизованного притока сточных вод приходится на паводковые периоды в весеннее, летнее и осеннее время.
[bookmark: _Toc216450136]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Здания, строения и сооружения на территории Муринского городского поселения не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод, так как система водоотведения выполнена в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учета и аналогичных по принципу действия одним из необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не выполняется.
На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, нежели стоимость ультразвуковых. 
Гарантирующими организациями для расчета объемов принятых стоков применяет данные индивидуальных квартирных приборов учета ХВС и ГВС. В случае отсутствия у абонентов индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, расчет за услуги по водоотведению определяется на основании нормативов, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области» (с изменениями на 19 июля 2022 года).
Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области
	№ п/п
	Степень благоустройства
	Нормативы потребления, 
м³/чел в мес.

	
	
	Водоотведение

	1
	Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные:
	 

	1.1
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем
	7,56

	1.2
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем
	7,46

	1.3
	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем
	7,36

	1.4
	унитазами, раковинами, мойками, душем
	6,36

	1.5
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	4,66

	2
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	 

	3
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные:
	 

	3.1
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем
	7,56

	3.2
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем
	7,46

	3.3
	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем
	7,36

	3.4
	унитазами, раковинами, мойками, душем
	6,36

	4
	Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе
	6,18

	5
	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением
	5,23

	6
	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
	4,28

	7
	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения
	 

	8
	Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	 

	9
	Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок
	 

	10
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением
	4,88




[bookmark: _Toc216450137]Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
На территории Муринского городского поселения статусом гарантирующей организации наделены следующие организации, представленные в таблице 2.7.
[bookmark: _Ref178600832]Гарантирующие организации в сфере водоотведения, осуществляющие свою деятельность на территории Муринского городского округа
	№ п/п
	Наименование гарантирующей организации
	Сфера наделения статусом гарантирующей организации

	
	
	

	1
	ООО «Эксплор»
	водоотведение

	2
	ООО «РСО 47»
	холодное водоснабжение и водоотведение

	3
	ООО «УК «Мурино»
	холодное водоснабжение и водоотведение

	4
	ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»
	водоотведение

	5
	ООО «Новая Водная Ассоциация»
	холодное водоснабжение и водоотведение

	6
	АО «НПО «Поиск»
	водоотведение

	7
	ГУП «Петербургский Метрополитен»
	водоотведение



[bookmark: р_45_ретро_диаграм]Исходя из вышесказанного, ретроспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен за период 2016-2024 гг. и сведен в таблицу 2.8. Данные таблицы 2.8 проиллюстрированы на рисунке 2.32.



[bookmark: _Ref129270745]Ретроспективный баланс поступления сточных вод за 2016-2024 гг.
	Система водоотведения
	Ед. изм.
	Величина показателя по годам

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.
	тыс. м³
	2 300,0
	3 094,3
	5 397,1
	7 526,2
	8 926,88
	9 715,83
	10 291,77
	10 779,93
	11 475,38

	от собственных абонентов:
	тыс. м³
	2259,244
	3091,107
	5428,69
	7540,16
	8 872,43
	9 615,39
	10 051,17
	10 585,79
	11 275,76

	- от населения
	тыс. м³
	1 819,68
	2 603,25
	4 168,66
	6 416,92
	7 665,05
	8 783,01
	8 053,46
	9 925,36
	10 496,71

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³
	8,32
	11,04
	11,77
	20,03
	54,56
	88,37
	79,21
	103,96
	130,69

	- от прочих потребителей
	тыс. м³
	431,24
	476,82
	1 248,25
	1 103,21
	1 152,82
	749,82
	654,52
	556,39
	648,37

	Собственные нужды
	тыс. м³
	1,411
	1,291
	5,68
	0,93
	54,45
	114,56
	240,6
	185,98
	189,17

	Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.)
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,20
	10,96




[image: ]
[bookmark: _Ref129272358]Ретроспективный баланс поступления сточных вод Муринского городского поселения за 2016 — 2024 гг.
Из вышеприведенных данных следует, что прием сточных вод от абонентов в течении рассматриваемого периода увеличивался, что объясняется изменением численности населения.
На территории Муринского городского поселения, образовавшиеся стоки передаются на очистку в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на очистные сооружения АО «НПО «Поиск», ООО «Новая Водная Ассоциация», ГУП «Петербургский Метрополитен» и на очистные сооружения ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» в гп. Кузьмолово.
В связи с вышесказанным, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения Муринского городского поселения выполнен по параметру максимально-разрешенного приема сточных вод, установленный по договорам отведения стоков с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а также на основе параметров очистных сооружений канализации, расположенных на территории Муринского городского поселения.
Анализ представлен резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения за 2020-2024 гг. в таблице 2.9.

[bookmark: _Ref129270776]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения за 2020-2024 гг.
	Показатель
	Ед. изм.
	Среднесуточный расход воды в максимальные сутки, м³/сут

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Очистные сооружения ФГУП «РНЦ «Прикладная химия»

	Максимальный разрешенный прием сточных вод очистными сооружениями
	м³/сут
	7729,00
	7729,00
	7729,00
	7729,00
	7729,00

	Расчетная (требуемая) производительность
	м³/сут
	1420,49
	1489,36
	1580,00
	1602,01
	1608,11

	Резерв/дефицит производительности
	м³/сут
	6308,51
	6239,64
	6149,00
	6126,99
	6120,89

	Резерв/дефицит производительности 
	%
	81,62%
	80,73%
	79,56%
	79,27%
	79,19%

	Очистные сооружения АО «НПО «Поиск»

	Максимальный разрешенный прием сточных вод очистными сооружениями
	м³/сут
	2700,00
	2700,00
	2700,00
	2700,00
	2700,00

	Расчетная (требуемая) производительность 
	м³/сут
	1421,10
	1416,88
	1560,33
	1563,20
	1447,70

	Резерв/дефицит производительности 
	м³/сут
	1278,90
	1283,12
	1139,67
	1136,80
	1252,30

	Резерв/дефицит производительности 
	%
	47%
	48%
	42,21%
	42,10%
	46,38%

	Очистные сооружения ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

	Максимальный разрешенный прием сточных вод очистными сооружениями
	м³/сут
	1296,00
	1296,00
	1296,00
	1296,00
	1296,00

	Расчетная (требуемая) производительность 
	м³/сут
	995,53
	995,53
	838,33
	812,27
	875,56

	Резерв/дефицит производительности 
	м³/сут
	300,47
	300,47
	457,67
	483,73
	420,44

	Резерв/дефицит производительности 
	%
	23,18%
	23,18%
	35,31%
	37,32%
	32,44%

	Очистные сооружения ГУП «Петербургский Метрополитен»

	Максимальный разрешенный прием сточных вод очистными сооружениями
	м³/сут
	200,00
	200,00
	200
	200
	200

	Расчетная (требуемая) производительность 
	м³/сут
	н/д
	н/д
	383,43
	361,23
	317,26

	Резерв/дефицит производительности 
	м³/сут
	н/д
	н/д
	-183,43
	-161,23
	-117,26

	Резерв/дефицит производительности 
	%
	н/д
	н/д
	-91,71%
	-80,62%
	-58,63%



Из представленной выше таблицы следует, что очистные сооружения ГУП «Петербургский метрополитен» не имеют резерва мощности.
Для остальных организаций максимальный разрешенный прием сточных вод в период с 2020 по 2024 не был превышен. 


[bookmark: _Ref24738318][bookmark: _Toc216450138]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов
Для застраиваемых территорий, отдельных объектов капитального строительства Муринского городского поселения предусматривается организация централизованного водоотведения.
Прогноз объемов поступления сточных вод на территории Муринского городского поселения на период с 2024 по 2030 гг. рассчитаны в соответствии с:
· СП 32.13330-2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· проектом изменений Генерального плана Муринского городского поселения;
· утвержденными проектами планировок территорий Муринского городского поселения;
Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:
· отвод стоков от существующего населения Муринского городского поселения, подключенного к централизованной системе водоотведения, на расчетный срок будет согласно фактическому водопотреблению за 2024 год; 
· численность постоянного населения Муринского городского поселения в базовый год схемы водоснабжения и водоотведения составляет 112 822 чел.;
· численность постоянного населения Муринского городского поселения к расчетному сроку схемы водоснабжения и водоотведения составит 164 500 чел. (прирост населения по отношению к 2024 году составит 51 678 чел.);
· перспективное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 32.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений;
· неучтенные расходы для г. Мурино и д. Лаврики принимаются как среднее значение инфильтрационного притока за отчетный период деятельности ресурсоснабжающих организаций, представленные в п. 2.2.1 и 2.2.2.
В Главе 1 настоящей схемы рассматривался единственный сценарий развития централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается единственный сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения Муринского городского поселения.
Наиболее перспективными с точки зрения общей площади застройки являются проекты планировок территории ППТ № 200 и ППТ № 90. При расчете перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения Муринского городского поселения учитываются также положения, принятые в материалах проектов планировок.
Согласно материалам проекта планировки территории ПТТ № 200 общий объем хозяйственно-бытовых стоков составляет 8302,2 куб. м/сут, расход дождевого стока по коллектору – 1553,0 л/с, расход дождевого стока, направляемого на очистку – 107,0 л/с.
Сброс хозяйственно-бытовых стоков от территории ППТ № 90 возможно выполнить в проектируемые канализационные сети в пределах границ территории с поступлением стоков на канализационно-очистные сооружения Северной части территории и канализационно-очистные сооружения Южной части территории, с последующим сбросом очищенных сточных вод в водный объект — р. Охта. Возможно поэтапное увеличение производительности и ввод в эксплуатацию двух очистных сооружений.
Расчетное среднесуточное (за год) водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принято равным расчетному среднесуточному (за год) водопотреблению и составляет 12856 куб. м/сут.
Объем поверхностного стока, отводимого с территории проекта планировки, составляет для I бассейна стока (северная часть проекта планировки, 128 га) 1626,6 л/с и для II бассейна стока (южная часть проекта планировки, 160 га) – 1996,6 л/с.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых объектов жилой и общественной застройки предусматривается по проектируемым сетям ООО «УК «Мурино» на собственные проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС). Размещение КОС планируется в границах проекта планировки на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0940001:1279. Отведение очищенного стока предусматривается проектом в р. Охту.
В проекте предусматривается раздельная система канализования. Отвод поверхностных вод с территории проекта планировки предусматривается по закрытой сети дождевой канализации на очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС-1 и ОСПС-2). Проектом предусматривается также очистка загрязненных поверхностных сточных вод с территории автостоянок перед сбросом в сеть дождевой канализации.
В таблице 2.10 показаны перспективные объемы удельного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения, в соответствии со сценарием развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения, проектом изменений Генерального плана.
Объемы удельного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения на территориях перспективного развития, при условии полной застройки рассматриваемых территорий, выполнен на основании материалов действующих проектов планировок территорий и представлен в таблице 2.11.
09.12.2025 г. поступила информация о планах подключить площадку электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор», а именно: 
- хозяйственно-бытовые сточные воды от площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» будут поступать через проектируемые сети ООО «Эксплор» на КНС у дома 42 адресу: Ленинградская область, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики и далее по напорным коллекторам на очистные сооружения ООО «Эксплор», расположенные по адресу: Ленинградская область, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, территория ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».
Очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная химия» имеют достаточный резерв производительности для реализации данного мероприятия. 
Мероприятие по подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7.


[bookmark: _Ref129270790]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
	Статья расхода воды
	Ед. изм.
	Период потребления, тыс. м³

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ООО «УК «Мурино»

	Годовой прием сточных вод:
	тыс.м³/год
	7 960,40
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00

	Среднесуточный
	тыс.м³/сут
	21,81
	21,92
	21,92
	21,92
	21,92
	21,92
	21,92

	Максимальный суточный
	тыс.м³/сут
	26,17
	26,30
	26,30
	26,30
	26,30
	26,30
	26,30

	Максимальный часовой
	тыс.м³/ч
	1,09
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	Максимальный секундный
	тыс.л/с
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.:
	тыс.м³/год
	7 960,40
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00

	 
	тыс.м³/сут
	21,81
	21,92
	21,92
	21,92
	21,92
	21,92
	21,92

	Население
	тыс.м³/год
	7 708,80
	7 985,00
	7 985,00
	7 985,00
	7 985,00
	7 985,00
	7 985,00

	 
	тыс.м³/сут
	21,12
	21,88
	21,88
	21,88
	21,88
	21,88
	21,88

	Бюджетные предприятия
	тыс.м³/год
	86,90
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00

	 
	тыс.м³/сут
	0,24
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Прочие предприятия
	тыс.м³/год
	164,70
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00

	 
	тыс.м³/сут
	0,45
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Неучтенный приток
	тыс.м³/год
	н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	 
	тыс.м³/сут
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	ООО «РСО 47»

	Годовой прием сточных вод:
	тыс.м³/год
	1 566,76
	1 645,10
	1 645,10
	1 645,10
	1 645,10
	1 645,10
	1 645,10

	Среднесуточный
	тыс.м³/сут
	4,29
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51

	Максимальный суточный
	тыс.м³/сут
	5,15
	5,41
	5,41
	5,41
	5,41
	5,41
	5,41

	Максимальный часовой
	тыс.м³/ч
	0,21
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Максимальный секундный
	тыс.л/с
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.:
	тыс.м³/год
	1 566,76
	1 645,10
	1 645,10
	1 645,10
	1 645,10
	1 645,10
	1 645,10

	 
	тыс.м³/сут
	4,29
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51

	Население
	тыс.м³/год
	1 528,67
	1 605,10
	1 605,10
	1 605,10
	1 605,10
	1 605,10
	1 605,10

	 
	тыс.м³/сут
	4,19
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40

	Бюджетные предприятия
	тыс.м³/год
	10,57
	11,10
	11,10
	11,10
	11,10
	11,10
	11,10

	 
	тыс.м³/сут
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Прочие предприятия
	тыс.м³/год
	27,52
	28,90
	28,90
	28,90
	28,90
	28,90
	28,90

	 
	тыс.м³/сут
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Неучтенный приток
	тыс.м³/год
	 н/д
	н/д 
	 н/д
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	 
	тыс.м³/сут
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	Годовой прием сточных вод:
	тыс.м³/год
	446,24
	436,75
	436,75
	436,75
	436,75
	436,75
	436,75

	Среднесуточный
	тыс.м³/сут
	1,22
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	Максимальный суточный
	тыс.м³/сут
	1,47
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44

	Максимальный часовой
	тыс.м³/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Максимальный секундный
	тыс.л/с
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.:
	тыс.м³/год
	435,28
	436,75
	436,75
	436,75
	436,75
	436,75
	436,75

	 
	тыс.м³/сут
	1,19
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	Население
	тыс.м³/год
	422,95
	419,23
	419,23
	419,23
	419,23
	419,23
	419,23

	 
	тыс.м³/сут
	1,16
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	Бюджетные предприятия
	тыс.м³/год
	7,97
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26
	9,26

	 
	тыс.м³/сут
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Прочие предприятия
	тыс.м³/год
	4,36
	8,26
	8,26
	8,26
	8,26
	8,26
	8,26

	 
	тыс.м³/сут
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Неучтенный приток
	тыс.м³/год
	10,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	тыс.м³/сут
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Эксплор» (с 01.01.2025 г.)
ООО «ЭкоПром» (до 01.01.2025 г.)

	Годовой прием сточных вод:
	тыс.м³/год
	538,20
	538,20
	538,20
	538,20
	538,20
	538,20
	538,20

	Среднесуточный
	тыс.м³/сут
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	Максимальный суточный
	тыс.м³/сут
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77

	Максимальный часовой
	тыс.м³/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Максимальный секундный
	тыс.л/с
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.:
	тыс.м³/год
	538,20
	538,20
	538,20
	538,20
	538,20
	538,20
	538,20

	 
	тыс.м³/сут
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	Население
	тыс.м³/год
	519,93
	519,93
	519,93
	519,93
	519,93
	519,93
	519,93

	 
	тыс.м³/сут
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	Бюджетные предприятия
	тыс.м³/год
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98

	 
	тыс.м³/сут
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Прочие предприятия
	тыс.м³/год
	15,29
	15,29
	15,29
	15,29
	15,29
	15,29
	15,29

	 
	тыс.м³/сут
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Неучтенный приток
	тыс.м³/год
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	 
	тыс.м³/сут
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	АО «НПО «Поиск»

	Годовой прием сточных вод:
	тыс.м³/год
	528,41
	560,00
	560,00
	560,00
	560,00
	560,00
	560,00

	Среднесуточный
	тыс.м³/сут
	1,45
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53

	Максимальный суточный
	тыс.м³/сут
	1,74
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	Максимальный часовой
	тыс.м³/ч
	0,07
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Максимальный секундный
	тыс.л/с
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.:
	тыс.м³/год
	450,83
	450,00
	450,00
	450,00
	450,00
	450,00
	450,00

	 
	тыс.м³/сут
	1,24
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	Население
	тыс.м³/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	тыс.м³/сут
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджетные предприятия
	тыс.м³/год
	19,05
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00

	 
	тыс.м³/сут
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Прочие предприятия
	тыс.м³/год
	431,78
	430,00
	430,00
	430,00
	430,00
	430,00
	430,00

	 
	тыс.м³/сут
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Неучтенный приток
	тыс.м³/год
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	 
	тыс.м³/сут
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

	Годовой прием сточных вод:
	тыс.м³/год
	319,58
	401,98
	401,98
	401,98
	401,98
	401,98
	401,98

	Среднесуточный
	тыс.м³/сут
	0,88
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	Максимальный суточный
	тыс.м³/сут
	1,05
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Максимальный часовой
	тыс.м³/ч
	0,04
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Максимальный секундный
	тыс.л/с
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.:
	тыс.м³/год
	319,58
	401,98
	401,98
	401,98
	401,98
	401,98
	401,98

	 
	тыс.м³/сут
	0,88
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	Население
	тыс.м³/год
	316,36
	398,44
	398,44
	398,44
	398,44
	398,44
	398,44

	 
	тыс.м³/сут
	0,87
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	Бюджетные предприятия
	тыс.м³/год
	3,22
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54

	 
	тыс.м³/сут
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Прочие предприятия
	тыс.м³/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	тыс.м³/сут
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Неучтенный приток
	тыс.м³/год
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	 
	тыс.м³/сут
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	ГУП «Петербургский Метрополитен» (планируется переключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор». Мероприятие будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Год реализации мероприятия не определен)

	Годовой прием сточных вод:
	тыс.м³/год
	115,80
	199,36
	199,36
	199,36
	199,36
	199,36
	199,36

	Среднесуточный
	тыс.м³/сут
	0,32
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	Максимальный суточный
	тыс.м³/сут
	0,38
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	Максимальный часовой
	тыс.м³/ч
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Максимальный секундный
	тыс.л/с
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.:
	тыс.м³/год
	4,72
	5,03
	5,03
	5,03
	5,03
	5,03
	5,03

	 
	тыс.м³/сут
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Население
	тыс.м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	тыс.м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджетные предприятия
	тыс.м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	тыс.м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие предприятия
	тыс.м³/год
	4,72
	5,03
	5,03
	5,03
	5,03
	5,03
	5,03

	 
	тыс.м³/сут
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Неучтенный приток
	тыс.м³/год
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	 
	тыс.м³/сут
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 

	Всего по Муринскому городскому поселению

	Годовой прием сточных вод:
	тыс.м³/год
	11 475,39
	11 781,39
	11 781,39
	11 781,39
	11 781,39
	11 781,39
	11 781,39

	Среднесуточный
	тыс.м³/сут
	31,44
	32,28
	32,28
	32,28
	32,28
	32,28
	32,28

	Максимальный суточный
	тыс.м³/сут
	37,73
	38,73
	38,73
	38,73
	38,73
	38,73
	38,73

	Максимальный часовой
	тыс.м³/ч
	1,57
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61

	Максимальный секундный
	тыс.л/с
	0,44
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.:
	тыс.м³/год
	11 275,77
	11 477,06
	11 477,06
	11 477,06
	11 477,06
	11 477,06
	11 477,06

	 
	тыс.м³/сут
	30,90
	31,44
	31,44
	31,44
	31,44
	31,44
	31,44

	Население
	тыс.м³/год
	10 496,71
	10 927,70
	10 927,70
	10 927,70
	10 927,70
	10 927,70
	10 927,70

	 
	тыс.м³/сут
	28,76
	29,94
	29,94
	29,94
	29,94
	29,94
	29,94

	Бюджетные предприятия
	тыс.м³/год
	130,69
	54,88
	54,88
	54,88
	54,88
	54,88
	54,88

	 
	тыс.м³/сут
	0,36
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Прочие предприятия
	тыс.м³/год
	648,37
	494,48
	494,48
	494,48
	494,48
	494,48
	494,48

	 
	тыс.м³/сут
	1,78
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	Неучтенный приток
	тыс.м³/год
	10,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	тыс.м³/сут
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




[bookmark: _Ref215046991]Расчетные объемы удельного поступления сточных вод на территориях перспективной застройки
	Наименование ППТ
	Годовое поступление сточных вод тыс. куб. м

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	ППТ № 200 (Лаврики)
	-
	275,48
	550,96
	826,45
	1101,93
	1377,41
	1652,89
	1928,37
	2203,86
	2479,34
	2754,82
	3030,30

	ООО «УК «Мурино»
	-
	205,11
	266,34
	488,99
	707,27
	982,75
	1258,23
	1467,94
	1677,64
	1887,35
	2097,05
	2306,76

	ГУП «Леноблводоканал»
	-
	70,37
	284,62
	337,46
	394,66
	394,66
	394,66
	460,44
	526,21
	591,99
	657,77
	723,54

	ППТ № 90 (Южное Мурино)
	-
	-
	469,24
	938,49
	1407,73
	1876,98
	2346,22
	2815,46
	3284,71
	3753,95
	4223,20
	4692,44

	ООО «УК «Мурино»
	-
	-
	469,24
	938,49
	1407,73
	1876,98
	2346,22
	2815,46
	3284,71
	3753,95
	4223,20
	4692,44



Расчетные объемы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения на территориях перспективной застройки на период до 2035 года приняты, исходя из материалов проектов планировок территорий. 
Согласно материалам проекта планировки территории №200 прогнозируемый прирост поступления сточных вод на рассматриваемой территории к 2035 году составит 8302,20 куб. м/сут (3030,30 тыс. куб. м/год), на расчетный срок схемы (к 2030 году) – 4528,47 куб. м/сут (1652,89 тыс. куб. м/год).
Согласно материалам проекта планировки территории №90 прогнозируемый прирост поступления сточных вод на рассматриваемой территории к 2035 году составит 12856,00 куб. м/сут (4692,44 тыс. куб. м/год), на расчетный срок схемы (к 2030 году) – 6428,00 куб. м/сут (2346,22 тыс. куб. м/год).
Таким образом к 2030 году прогнозируемое поступление сточных вод (с учетом существующих зон водоотведения и перспективных территорий застройки) увеличится с 11 475,39 до 15 780,50 тыс. куб. м/год.

[image: ]
Динамика поступления сточных вод в 2024-2030 гг.


[bookmark: _Toc216450139]Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc216450140]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 2.2.5 настоящей схемы.
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения Муринского городского поселения приведены в таблице пункта 2.2.5.
[bookmark: _Toc216450141]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Структура централизованной системы водоотведения Муринского городского поселения состоит из двух технологических зон водоотведения, которые расположены в г. Мурино и д. Лаврики.
Гарантирующими поставщиками в сфере водоотведения являются:
· ООО «УК «Мурино» в г. Мурино;
· ООО «РСО 47» в г. Мурино;
· ООО «Новая Водная Ассоциация» в г. Мурино и д. Лаврики;
· АО «НПО «Поиск» в г. Мурино;
· ООО «Эксплор» в г. Мурино;
· ГУП «Петербургский Метрополитен»;
· ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».
Структура абонентского состава централизованных систем водоотведения подробно была рассмотрена ранее в п. 2.2.1.


[bookmark: _Ref28286535][bookmark: _Toc216450142]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
На территории Муринского городского поселения образовавшиеся стоки передаются на очистку в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на основании договоров отведения сточных вод с ресурсоснабжающими организациями ООО «УК «Мурино», ООО «РСО 47», ООО «Новая Водная Ассоциация», АО «НПО «Поиск» и ООО «Эксплор». Также часть сточных вод от ООО «Новая Водная Ассоциация» отводятся на очистные сооружения ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» в пос. Кузьмолово и АО «НПО «Поиск» на основании договоров оказания услуг.
Часть сточных вод от потребителей ООО «Новая Водная Ассоциация» и АО «НПО «Поиск» и сточные воды в полном объеме от потребителей ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» и ГУП «Петербургский Метрополитен» проходят очистку на собственных очистных сооружениях.
В связи с вышесказанным, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения Муринского городского поселения выполнен по параметру максимально-разрешенного приема сточных вод, установленный по договорам отведения стоков с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а также по производительности канализационных очистных сооружений, которые расположены на территории Муринского ГП.
Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми объемами приема сточных вод (при проектировании СВО) по годам, с учетом перспективного изменения объемов водоотведения.
В таблице 2.12 представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные сутки, фактической и необходимой в перспективе на 2030 год мощности очистных сооружений.
09.12.2025 г. поступила информация о планах подключить площадку электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор», а именно: 
- хозяйственно-бытовые сточные воды от площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» будут поступать через проектируемые сети ООО «Эксплор» на КНС у дома 42 адресу: Ленинградская область, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики и далее по напорным коллекторам на очистные сооружения ООО «Эксплор», расположенные по адресу: Ленинградская область, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, территория ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».
Согласно таблице 2.12, очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная химия» имеют достаточный резерв производительности для реализации данного мероприятия. 
Мероприятие по подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7.


[bookmark: _Ref129270834]Требуемая мощность очистных сооружений Муринского городского поселения
	Показатель
	Ед. изм.
	Среднесуточный расход воды в максимальные сутки, м³/сут

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная химия»

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	м³/сут
	7729,00
	7729,00
	7729,00
	7729,00
	7729,00
	7729,00
	7729,00

	Расчетная (требуемая) производительность КОС
	м³/сут
	1608,11
	1581,92
	1581,92
	1707,76
	1707,76
	1707,76
	1707,76

	Резерв/дефицит производительности КОС
	м³/сут
	6120,89
	6147,08
	6147,08
	6021,24
	6021,24
	6021,24
	6021,24

	Резерв/дефицит производительности КОС
	%
	79,19%
	79,53%
	79,53%
	77,90%
	77,90%
	77,90%
	77,90%

	АО «НПО «Поиск»

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	м³/сут
	2700,00
	4000,00
	4000,00
	4000,00
	4000,00
	4000,00
	4000,00

	Расчетная (требуемая) производительность КОС
	м³/сут
	1447,70
	1534,25
	1534,25
	1534,25
	1534,25
	1534,25
	1534,25

	Резерв/дефицит производительности КОС
	м³/сут
	1252,30
	2465,75
	2465,75
	2465,75
	2465,75
	2465,75
	2465,75

	Резерв/дефицит производительности КОС
	%
	46,38%
	61,64%
	61,64%
	61,64%
	61,64%
	61,64%
	61,64%

	ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	м³/сут
	1296,00
	1296,00
	1296,00
	1296,00
	1296,00
	1296,00
	1296,00

	Расчетная (требуемая) производительность КОС
	м³/сут
	875,56
	1101,32
	1101,32
	1101,32
	1101,32
	1101,32
	1101,32

	Резерв/дефицит производительности КОС
	м³/сут
	420,44
	194,68
	194,68
	194,68
	194,68
	194,68
	194,68

	Резерв/дефицит производительности КОС
	%
	32,44%
	15,02%
	15,02%
	15,02%
	15,02%
	15,02%
	15,02%

	Очистные сооружения ГУП «Петербургский Метрополитен»

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	м³/сут
	200
	200,00
	200,00
	Планируется переключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор». Мероприятие будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Год реализации мероприятия не определен.

	Расчетная (требуемая) производительность КОС
	м³/сут
	317,26
	546,19
	546,19
	

	Резерв/дефицит производительности КОС
	м³/сут
	-117,26
	-346,19
	-346,19
	

	Резерв/дефицит производительности КОС
	%
	-58,63%
	-173,10%
	-173,10%
	

	ООО «УК «Мурино»

	Максимальный разрешенный прием сточных вод по договору с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
	м³/сут
	20 257,73
	20 257,73
	20 257,73
	20 257,73
	20 257,73
	20 257,73
	20 257,73

	Расчетная (требуемая) производительность КОС
	м³/сут
	21 809,32
	21 917,81
	21 917,81
	21 917,81
	21 917,81
	21 917,81
	21 917,81

	Резерв/дефицит производительности КОС
	м³/сут
	-1 551,59
	-1 660,08
	-1 660,08
	-1 660,08
	-1 660,08
	-1 660,08
	-1 660,08

	Резерв/дефицит производительности КОС
	%
	-7,66%
	-8,19%
	-8,19%
	-8,19%
	-8,19%
	-8,19%
	-8,19%

	ООО «РСО 47»

	Максимальный разрешенный прием сточных вод по договору с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
	м³/сут
	9 143,59
	9 143,59
	9 143,59
	9 143,59
	9 143,59
	9 143,59
	9 143,59

	Расчетная (требуемая) производительность КОС
	м³/сут
	4292,49
	4507,12
	4732,47
	4851,59
	4968,30
	5217,53
	5478,41

	Резерв/дефицит производительности КОС
	м³/сут
	4851,10
	4636,47
	4411,12
	4292,00
	4175,29
	3926,06
	3665,18

	Резерв/дефицит производительности КОС
	%
	53,05%
	50,71%
	48,24%
	46,94%
	45,66%
	42,94%
	40,08%

	АО «НПО «Поиск»

	Максимальный разрешенный прием сточных вод по договору с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
	м³/сут
	1880,00
	1880,00
	1880,00
	1880,00
	1880,00
	1880,00
	1880,00

	Расчетная (требуемая) производительность КОС
	м³/сут
	1447,7
	1534,25
	1534,25
	1534,25
	1534,25
	1534,25
	1534,25

	Резерв/дефицит производительности КОС
	м³/сут
	432,58
	346,03
	346,03
	346,03
	346,03
	346,03
	346,03

	Резерв/дефицит производительности КОС
	%
	23,01%
	18,40%
	18,40%
	18,40%
	18,40%
	18,40%
	18,40%

	Зоны перспективной застройки

	Максимальный разрешенный прием сточных вод
	м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная (требуемая) производительность КОС
	м³/сут
	-
	754,75
	2795,09
	4835,44
	6875,78
	8916,13
	10956,47

	Резерв/дефицит производительности КОС
	м³/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит производительности КОС
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc216450143]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения Муринского городского поселения, использовалась геоинформационная система Zulu 2021.
Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.
Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет Zulu Drain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено.
[bookmark: _Toc216450144]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Из таблицы п. 2.3.3 следует, что на расчетный срок в Муринском городском поселении сохраняется резерв производительности очистных сооружений АО «РНЦ «Прикладная Химия».
На перспективу предлагается компенсировать превышение максимального расхода сточных вод от сетей ООО «УК «Мурино» (западная часть г. Мурино) за счет переброски части стоков через напорный коллектор ООО «Эксплор» на очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная Химия».
Для организации очистки хозяйственно-бытовых сточных вод рассматривается мероприятие по переключению потребителей д. Лаврики на очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная Химия».
09.12.2025 г. поступила информация о планах подключить площадку электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор», а именно: 
- хозяйственно-бытовые сточные воды от площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» будут поступать через проектируемые сети ООО «Эксплор» на КНС у дома 42 адресу: Ленинградская область, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики и далее по напорным коллекторам на очистные сооружения ООО «Эксплор», расположенные по адресу: Ленинградская область, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, территория ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».
Согласно таблице 2.12, очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная химия» имеют достаточный резерв производительности для реализации данного мероприятия. 
Мероприятие по подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7.
[bookmark: _Toc216450145]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc216450146]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Основными задачами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования Муринского городского поселения являются:
· реконструкция канализационных сетей с целью повышения надежности централизованной системы водоотведения;
· строительство канализационных сетей с целью обеспечения перспективных абонентов качественным и надежным отведением стоков;
· повышение надежности и эффективности функционирования системы в целом;
· снижение негативного влияния централизованной системы водоотведения на окружающую среду;
· перенаправление хозяйственно-бытовых стоков жилого массива г. Мурино с очистных сооружений АО «НПО «Поиск» на иные очистные сооружения.
Принципы развития централизованной системы водоотведения:
· обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное улучшение качества предоставления услуг с использованием централизованной системы водоотведения;
· обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;
· внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития централизованной системы водоотведения:
· обновление сетевого хозяйства;
· расширение зоны действия систем водоотведения;
· внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;
· применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения:
· показатель надежности и бесперебойности водоотведения – снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного водоотведения;
· показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки и очистки сточных вод.
[bookmark: _Toc216450147]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Для развития существующей централизованной системы водоотведения проектом предусмотрены следующие мероприятия:
1. Строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей;
2. Замена ветхих канализационных сетей на территории АО «НПО «Поиск»;
3. Реконструкция очистных сооружений в г. Мурино в эксплуатации АО «НПО «Поиск»;
4. Приоритетный вариант перевода стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения других РСО: 1 этап – строительство участка сети канализации для временного переключения части стоков на сети ООО «РСО 47» через КНС ЖК «Левитан». 2 этап – строительство модульных КОС 1500 м. куб/сут. юго-восточнее территории АО «НПО «Поиск». Строительство отводящего коллектора от КОС АО «НПО «Поиск» до границ земельного участка новых модульных КОС. Окончательное переключение стоков на модульный КОС 1500 м. куб/сут.
5. Также рассматривается альтернативный вариант переключения стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» в пос. Кузьмолово. Данный вариант является предварительным и требует дополнительной проработки;
6. Строительство КОС 15 000 м. куб/сут на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 (Южное Мурино) для отвода стоков от зоны перспективной застройки ППТ № 90;
7. Строительство выпускного коллектора от границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:094001:1279 до предполагаемой точки сброса в водный объект;
8. Подключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор». Мероприятие будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7.
План реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения представлен в таблице 2.13.
[bookmark: _Ref129270851]План мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения
	№ п/п
	Мероприятие
	Плановый год начала внедрения
	Плановый год завершения мероприятия

	1
	Строительство новых канализационных сетей к сетям ООО "РСО 47"
	2026
	2030

	2
	Строительство новых канализационных сетей к сетям ООО «УК «Мурино»
	2026
	2032

	3
	Строительство новых канализационных сетей к сетям ГУП "Леноблводоканал"
	2026
	2030

	4
	Строительство новых канализационных сетей на территории ППТ № 90 (Южное Мурино) ООО «УК «Мурино»
	2026
	2035

	5
	Строительство участка канализационной сети от жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) до КНС ЖК «Левитан» с целью временного переключения части стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения ООО «РСО 47»
	2026
	2026

	6
	Строительство модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО.
	2026
	2027

	7
	Строительство отводящего коллектора от КОС АО «НПО «Поиск» до границ земельного участка новых модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО.
	2026
	2027

	8
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Плановые сроки реализации мероприятий по строительству определены исходя из дат планируемого прироста поступления стоков в Муринском городском поселении с учетом времени, отводимого на строительство объекта.
Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования.
Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов города.
Техническое обоснование предложенных мероприятий представлено далее, в п. 2.4.3.
[bookmark: _Ref25844169][bookmark: _Toc216450148]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей 
На период действия схемы водоотведения Муринского городского поселения, прогноз увеличения численности населения составляет 51 678 человек.
Для организации централизованного отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от неканализованых населенных пунктов предлагается строительство новых участков канализационных сетей общей протяженностью 39 225,57м, из которых:
самотечных участков — 36 646,79 м.;
напорных участков — 2 758,78 м.
Подключение объектов перспективной застройки: ЖК «Полис Лаврики», ЖК «Новые Лаврики», ЖК «ID Мурино Ш»
Объекты перспективной застройки расположены в северо-западной части Муринского городского поселения, на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4126 (участок №6), 47:07:0722001:13190 (участок №3), 47:07:0722001:4123 (участок №7), 47:07:0722001:4122 (участок №8), 47:07:0722001:4121 (участок №9), 47:07:0722001:28765 (участок №38), 47:07:0722001:4127 (участок №37), 47:07:0722001:4125 (участок №12), 47:07:0722001:13183 (участок №4), 47:07:0722001:13181 (участок №5), 47:07:0722001:13179 (участок №27), 47:07:0722001:13180 (участок №28), 47:07:0722001:13189 (участок №36) и включают в себя жилые дома, детские сады и школы. Подключение данных объектов предлагается осуществить к сетям водоотведения ГУП «Леноблводоканал», проложенных на территории Бугровского городского поселения.
В настоящий момент к сетям ГУП «Леноблводоканал» уже подкючены два участка с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13190 (участок №3) и 47:07:0722001:4126 (участок №6).
Подключение объектов перспективной застройки Южного Мурино
Объекты перспективной застройки расположены в юго-восточной части городского округа, границы участка и объем застройки определены ППТ-90. Отведение сточных вод запланировано на проектируемые очистные сооружения.
Строительство участка канализационной сети от жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) до КНС ЖК «Левитан» с целью временного переключения части стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения ООО «РСО 47»
Данное мероприятие является первым этапом перевода части стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения других РСО. Характеристики строящегося участка канализационной сети будут определены после разработки проектной документации.
Строительство модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО.
Данное мероприятие является вторым этапом перевода стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО. Модульные КОС 1500 м. куб/сут будут построены юго-восточнее территории АО «НПО «Поиск».
Строительство отводящего коллектора от КОС АО «НПО «Поиск» до границ земельного участка новых модульных КОС 1 500 м. куб/сут
Данное мероприятие является вторым этапом перевода стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО. 
Характеристики отводящего коллектора будут определены после разработки проектной документации.
Предлагаемое мероприятие обусловлено необходимостью разгрузить КОС АО «НПО «Поиск», по результатам совещания Комитете ЖКХ Ленинградской области от 24.10.2024 г. (протокол представлен в Приложении – рисунок 3.3). Схема переключения потребителей Медвежьего стана от сетей АО «НПО «Поиск» на другие сети водоотведения представлена на рисунке ниже.
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Схема переключения потребителей Медвежьего стана от сетей АО «НПО «Поиск» на другие сети водоотведения (1 и 2 этапы реализации)
Строительство КОС 15 000 м. куб/сут на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 (Южное Мурино) ООО «УК «Мурино»
КОС 15 000 м. куб/сут будут построены на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 и обеспечат прием и очистку сточных вод от перспективной застройки Южного Мурино (ППТ №90). Строительство КОС будет производиться очередями (методом поэтапной установки блок-модулей).
Строительство выпускного коллектора от границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:094001:1279 до предполагаемой точки сброса в водный объект
Строительство выпускного коллектора от границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:094001:1279 до предполагаемой точки сброса в водный объект. Характеристики коллектора будут определены после разработки ПСД. Коллектор будет предназначен для отвода очищенной воды от КОС 15000 м. куб/сут (Южное Мурино) в р. Охта.
Подключение жилых домов по адресу г. Мурино, ул. Оборонная
В данном пункте рассматриваются варианты подключения к сетям водоотведения следующих объектов перспективного строительства:
жилой дом ЖК «Левитан» по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 31/1 
(кад. уч. 47:07:0712012:61);
жилой дом по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 38 
(кад. уч. 47:07:0712018:193).
Подключение объектов перспективного строительства запланировано к сетям ООО «РСО 47». В зависимости от точки приема сточных вод рассматривается 2 варианта подключения зданий к системе централизованного водоотведения. В связи с разными сроками ввода зданий в эксплуатацию, реализация мероприятий по подключению объектов перспективного строительства в каждом из рассматриваемых вариантов предусматривает 2 этапа.
Вариант 1 предусматривает прокладку перспективных сетей водоотведения по территории ГУ МЧС, реализация мероприятий выполняется в 2 этапа:
на 1 этапе выполняется строительство КНС-1 и прокладка напорных коллекторов по территории ГУ МЧС до точки сброса стоков для подключения ЖК «Левитан»;
на 2 этапе выполняется прокладка самотечных сетей от точки подключения жилого дома по адресу ул. Оборонная, д. 38 по территории ГУ МЧС с попутным переключением на него существующих объектов ГУ МЧС до перспективной КНС-3, предназначенной для перекачки стоков в напорный коллектор, построенный на 1 этапе.
Конечной точкой сброса стоков является КНС ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» на территории г. Санкт-Петербурга.
Вариант 2 подключения потребителей обеспечивает прокладку трубопроводов в обход территории ГУ МЧС и также включает в себя 2 этапа:
на 1 этапе выполняется строительство КНС-1 и прокладка напорных коллекторов на противоположном берегу р. Охты до точки приема стоков в сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для подключения ЖК «Левитан»;
на 2 этапе выполняется подключение жилого дома по адресу ул. Оборонная, д. 38 со строительством КНС-2 и напорных коллекторов до точки сброса сточных вод в КНС ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вблизи ЖК «Новая Охта. На речке» на территории г. Санкт-Петербурга.
В качестве предпочтительного варианта подключения объекта рассматривается вариант 1. Варианты трассировки сетей для подключения объекта представлены на рисунке 2.35.
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[bookmark: _Ref184403118]Схема подключения жилых домов по ул. Оборонная к сетям ООО «РСО 47 (варианты 1 и 2)

Организация отведения сточных вод от д. Лаврики
По состоянию на момент актуализации настоящей схемы водоотведения, существует проблема сброса неочищенных сточных вод от жилых домов, расположенных на территории д. Лаврики, в р. Охту.
Для решения выявленной проблемы предполагается переключение стоков деревни Лаврики в проектируемую КНС ООО «УК «Мурино» с перебросом стоков на очистные сооружения ООО «Эксплор».
Схема расположения объектов системы водоотведения представлена на рисунке 2.36.
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[bookmark: _Ref185341658]Схема подключения системы водоотведения д. Лаврики
 к очистным сооружениям

Замена ветхих канализационных сетей
На сегодняшний момент большая часть канализационных сетей централизованной системы водоотведения Муринского городского поселения имеет удовлетворительное состояние. Отслужили свой срок и требуют замены 2,1 км сетей водоотведения на территории АО «НПО «Поиск».
Эксплуатация труб, исчерпавших свой ресурс, приводит к снижению надежности системы водоотведения, к опасности возникновения аварийных ситуаций, а также приводит к загрязнению грунтовых вод, что значительно ухудшает экологическую обстановку.
В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции канализационных сетей, которое позволит осуществлять надежное и бесперебойное отведение стоков от потребителей.
Реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск» в г. Мурино
Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов АО «НПО «Поиск» осуществляется по напорным внутриквартальным и магистральным канализационным сетям на канализационные очистные сооружения.
Очистные сооружения в настоящее время работают по максимальной производительности и имеют высокий износ оборудования, что сказывается на возможности подключения перспективных потребителей, поэтому настоящей схемой предлагается их модернизация с увеличением производительности до 4000 м3/сут.
Модернизация КНС на территории АО «НПО «Поиск» в г. Мурино
Настоящей схемой предлагается модернизация канализационной станции на территории АО «НПО «Поиск» с увеличением производительности до 4000 м3/сут в связи с высоким износом оборудования и для устранения дефицита в связи с перспективным подключением потребителей. Год ввода в эксплуатацию КНС – 1982 г.
Строительство новых канализационных насосных станции 
На период действия схемы водоотведения Муринского городского поселения, численность населения, ориентировочно увеличится на составляет 51 678 человек.
Наиболее быстрыми темпами будут застраиваться территории и соответственно расти численность населения в г. Мурино — как единый урбанизированный узел Муринского городского поселения, наиболее близко расположенный к г. Санкт-Петербург.
Проектом изменения Генерального плана предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоотведения, предполагающее подключение новых абонентов, расположенных на территории всех населенных пунктов Муринского городского поселения.
Для организации централизованного отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов капитального строительства по ППТ № 90 (Южное Мурино) предлагается строительство 2 КНС мощность будет определена после разработки проектной документации.
Подключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»
Мероприятие будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения.
Предварительно предполагается:
- проектирование и строительство напорных сетей водоотведения 2Ду110 мм общей протяженностью ориентировочно 1,5 км;
- проектирование и реконструкция существующей канализационной станции на производительность 150 м3/сут., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики д.42;
- проектирование и строительство новой канализационной насосной станции на границе земельного участка заявителя;
- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции на границе земельного участка заявителя;
- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Привокзальная д. к5, включающая ремонт трех насосов и замену вентиляционных установок;
- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Флотская д.9, включающая ремонт силового кабеля и замену сетевого насоса.
Окончательный размер платы за подключение (технологическое присоединение) будет установлен в индивидуальном порядке ЛенРТК.

[bookmark: _Toc216450149]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлены в разделах 2.4.3.1-2.4.3.8.

[bookmark: _Toc216450150]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Согласно данным гарантирующих организаций все КНС работают в автоматическом режиме.
Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами:
поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
[bookmark: _Toc216450151]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Муринское городское поселение», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Муринского городского поселения показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории Муринского городского поселения. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.
Приоритетный вариант трассировки является предварительным и будет уточнен на стадии проектирования. Схема сетей водоотведения на расчетный срок представлена на рисунке 2.37. Схемы сетей водоотведения отдельно по каждой ресурсоснабжающей организации представлены на рисунках 2.38-2.45.
Окончательная трассировка сетей будет формироваться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.
09.12.2025 г. поступила информация о планах подключить площадку электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор», а именно: 
- хозяйственно-бытовые сточные воды от площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» будут поступать через проектируемые сети ООО «Эксплор» на КНС у дома 42 адресу: Ленинградская область, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики и далее по напорным коллекторам на очистные сооружения ООО «Эксплор», расположенные по адресу: Ленинградская область, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, территория ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».
Мероприятие по подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Окончательная трассировка сетей будет формироваться на стадии разработки проектов. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7.
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[bookmark: _Ref215116993]Перспективная схема сетей водоотведения АО «НПО «Поиск» 
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Перспективная схема сетей водоотведения ГУП «Леноблводоканал» 
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Перспективная схема сетей водоотведения ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» 
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Перспективная схема сетей водоотведения ООО «Новая Водная Ассоциация»
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 Перспективная схема сетей водоотведения ООО «РСО 47» (после переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС 1500 м.куб/сут)
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Перспективная схема сетей водоотведения ООО «Эксплор»
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Перспективная схема сетей водоотведения ГУП «Петербургский Метрополитен»
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[bookmark: _Ref215116999]Перспективная схема сетей водоотведения ООО «УК «Мурино»

[bookmark: _Toc216450152]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице 2.14.
[bookmark: _Ref129270900]Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м³/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	 
	 
	 
	 

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300





[bookmark: _Toc216450153]Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Существующая и перспективная схемы размещения объектов централизованного водоотведения выполнены в программно-расчетном комплексе Zulu 2021 и отражены в электронной модели систем питьевого, горячего водоснабжения и водоотведения.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения подробно представлены в электронной модели системы водоотведения Муринского городского поселения.
На территории существующих зон централизованного водоотведения планируется подключение точечных объектов, согласно утвержденным проектам планировки территорий, представлены в п. 1.2.2.3, в таблице 1.9.
Общие виды расположения технологических зон сбора сточных вод на перспективный период представлены на рисунках 2.46, 2.47 с разбивкой на два этапа.
Общий вид расположения эксплуатационных зон ресурсоснабжающих организаций представлен на рисунке 2.49.
Зоны действия отдельно по каждой ресурсоснабжающей организации представлены на рисунках 2.50-2.57. 
В настоящий момент на территории ППТ №90 проложены участки сетей водоотведения (защитные футляры) ООО «УК «Мурино» (см. Приложение 3.7.). С учетом наличия существующих объектов (сетей), территория перспективной застройки ППТ №90 отнесена к перспективной эксплуатационной зоне ООО «УК «Мурино».
09.12.2025 г. поступила информация о планах подключить площадку электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор», а именно: 
- хозяйственно-бытовые сточные воды от площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» будут поступать через проектируемые сети ООО «Эксплор» на КНС у дома 42 адресу: Ленинградская область, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики и далее по напорным коллекторам на очистные сооружения ООО «Эксплор», расположенные по адресу: Ленинградская область, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, территория ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».
Очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная химия» имеют достаточный резерв производительности для реализации данного мероприятия. 
Мероприятие по подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7. 
Технологические зоны сбора сточных вод на перспективный период в случае подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» представлены на рисунке 2.48.
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[bookmark: _Ref184595291]Перспективное расположение технологических зон сбора стоков
Муринского городского поселения – этап 1 переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на сети других РСО
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[bookmark: _Ref184595280]Перспективное расположение технологических зон сбора стоков
Муринского городского поселения – этап 2 переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО
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Перспективное расположение технологических зон сбора стоков
Муринского городского поселения в случае подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»
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[bookmark: _Ref214965582]Перспективное расположение эксплуатационных зон РСО
Муринского городского поселения
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[bookmark: _Ref184595711]Перспективное расположение эксплуатационной зоны ООО «УК «Мурино»
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Перспективное расположение эксплуатационной зоны ООО «РСО 47» - этап 2 переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО 
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Перспективное расположение эксплуатационной зоны АО «НПО «Поиск»
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Перспективное расположение эксплуатационной зоны ООО «НВА» этап 2 переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО 
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Перспективное расположение эксплуатационной зоны ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»
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Перспективное расположение эксплуатационной зоны ГУП «Петербургский Метрополитен»
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Перспективное расположение эксплуатационной зоны ООО «Эксплор»
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[bookmark: _Ref184595726]Перспективное расположение эксплуатационной зоны ГУП «Леноблводоканал»

[bookmark: _Toc216450154]Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc216450155]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды
Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади может происходить из следующих основных элементов централизованной системы водоотведения:
· из трубопроводов и арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения при возникновении аварийных ситуаций (утечки из арматуры на напорных участках сети, прорывы и засорения трубопроводов, механические повреждения трубопроводов);
· из КНС в результате отключения питания электродвигателей насосного оборудования, превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КНС;
· из канализационных очистных сооружений в результате превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КОС, засорения элементов КОС, нарушения технологии очистки.
Для предотвращения возникновения аварийной ситуации на канализационных сетях, схемой водоотведения предусматривается мероприятие по замене изношенных участков канализационной сети, включая замену арматуры, на полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы со сроком гарантированной службы не менее 50 лет, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред, что позволит значительно снизить аварийность на канализационных сетях.
[bookmark: _Toc216450156]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Предлагаемые к реконструкции КОС предназначены для очистки стоков до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК при сбросе в водоем (реку), в т.ч. рыбохозяйственного назначения. Внутри корпуса сточные воды проходят 5-ти ступенчатую очистку - первичный отстойник, биотенк, вторичный отстойник, биореактор, третичный отстойник. Очищенная вода отводится в естественные водоприемники (лог, овраг, водоем и т.д.) после обеззараживания.
Процесс очистки должен быть автоматизирован, не требовать постоянного обслуживающего персонала. Обслуживание должно сводиться к откачке осадка ассенизаторской машиной (1-2 раза в год).
Установки могут комплектоваться кислородомером. Кислородомер предназначен для непрерывного измерения содержания растворенного кислорода в иловой смеси. Сигналы подаются на программируемый контроллер, который позволяет изменять интенсивность аэрации в часы максимального (минимального) притока. Это позволяет поддерживать в заданном диапазоне растворенный кислород, что в свою очередь приводит к улучшению качества очистки и экономии энергоресурсов.
Среди альтернативных методов утилизации обезвоженного осадка первичных отстойников и избыточного активного ила, образующих основной объем отходов, можно выделить следующие:
сжигание в специальных илосжигательных печах, оснащенных системой газоочистки;
термическое разложение в пиролитических реакторах.
Метод сжигания широко практикуется, комплексы оборудования, реализующие этот метод внедрены на многих предприятиях водоотведения в различных городах.
К началу 1990-х годов один из трех полигонов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – «Волхонка-1» был полностью заполнен, а полигоны «Волхонка-2» (площадью 35 га) и «Северный» (83 га) были заполнены примерно на 70 % и 50 % соответственно. 
В настоящее время Санкт-Петербург является единственным мегаполисом, в котором обезвоженный осадок канализационных очистных сооружений не складируется, а сжигается и вывозится в виде золы на полигоны. Внедрение технологии сжигания осадков является шагом на пути решения задачи по снижению негативного воздействия на окружающую среду.


[bookmark: _Toc216450157]Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
В настоящей схеме водоотведения расчет затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства.
Стоимость строительства и реконструкции сетей водоснабжения определена с применением НЦС-81-02-14-2025 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Минстроя России №131/пр от 05.03.2025.
Показатели НЦС рассчитаны в ценах 2024 года для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к текущим условиям строительства для Ленинградской области, дополнительно были использованы следующие коэффициенты:
территориальный Ктер = 0,9;
климатический Ккл = 1,00;
коэффициент, учитывающий проведение работ в стесненных условиях Кст = 1,09.
Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водопровода из полиэтиленовых труб.
Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС-81-02-14-2025, и принята отдельно, в размере 30 % от стоимости прокладки 1 км трубопровода.
Стоимости строительства канализационных насосных станций определена с применением НЦС 81-02-19-2025, Сборник № 19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных приказом Минстроя России №136/пр от 05.03.2025. 
Показатели НЦС рассчитаны в ценах 2025 года для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к текущим условиям строительства для Ленинградской области, дополнительно были использованы следующие коэффициенты:
территориальный Ктер = 0,9;
климатический Ккл = 1,00;
коэффициент, учитывающий проведение работ в стесненных условиях 
Кст = 1,09.
Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства КНС, производительностью 1 м³/сут.

[bookmark: _Toc216450158]Строительство новых канализационных сетей на территориях перспективного развития в г. Мурино и д. Лаврики
Строительство сетей на территориях перспективного развития согласно утвержденным ППТ
Согласно результатам электронного моделирования системы водоотведения Муринского городского поселения, для подключения перспективных потребителей потребуется строительство новых канализационных сетей суммарной протяженностью 39 225,57 м (включая 36 646,79 м – самотечные и 2 578,78 м – напорные участки).
Расчет капитальных вложений в строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей Муринского городского поселения, представлен в Приложениях 3.5 и 3.6. Наименования начала и конца участков соответствуют обозначениям, принятым в электронной модели водоотведения Муринского городского поселения.
Итоговая стоимость реализации мероприятий по строительству новых канализационных сетей до перспективных потребителей Муринского городского поселения оценивается в 419 135,40 тыс. руб. (без НДС), включая:
181 692,59 тыс. руб. на строительство сетей водоотведения (самотечные участки) по ППТ № 90 (Южное Мурино);
71 144,46 тыс. руб. – на строительство сетей водоотведения (напорные участки) по ППТ № 90 (Южное Мурино);
166 298,35 тыс. руб. – на строительство сетей водоотведения (самотечные участки) по ППТ № 200 (Лаврики).
[bookmark: _Toc216450159]Строительство участка канализационной сети от жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) до КНС ЖК «Левитан» с целью временного переключения части стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения ООО «РСО 47»
Данное мероприятие является первым этапом перевода части стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения других РСО. Стоимость строящегося участка канализационной сети будут определены после разработки проектной документации.
[bookmark: _Toc216450160]Строительство модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО.
Данное мероприятие является вторым этапом перевода стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО. Модульные КОС 1500 м. куб/сут будут построены юго-восточнее территории АО «НПО «Поиск».
Стоимость работ по реализации мероприятий по строительству модульных КОС КОС представлена в таблице ниже.
Стоимость реализации мероприятия по строительству модульных КОС
	№ п/п
	Наименование зоны
	Производительность, м3/сут
	Коэффициенты
	Итоговая стоимость в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	

	1
	Модульные КОС
	1 500
	0,9
	1,00
	255 000,00

	 
	Итого по реализации мероприятия
	 
	 
	
	255 000,00


[bookmark: _Toc216450161]Строительство отводящего коллектора от КОС АО «НПО «Поиск» до границ земельного участка новых модульных КОС 1 500 м. куб/сут
Данное мероприятие является вторым этапом перевода стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО. 
Стоимость отводящего коллектора будут определены после разработки проектной документации.
[bookmark: _Toc216450162]Строительство КОС 15 000 м. куб/сут на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 (Южное Мурино)
Стоимость работ по реализации мероприятий по строительству КОС на территории нового ППТ Южного Мурино представлена в таблице 2.16.
[bookmark: _Ref185411376]Стоимость реализации мероприятия по строительству КОС на территории Южное Мурино
	№ п/п
	Наименование зоны
	Производительность, м3/сут
	Коэффициенты
	Итоговая стоимость в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	

	1
	КОС на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279
	15 000
	0,9
	1,00
	2 550 000,00

	 
	Итого по реализации мероприятия
	 
	 
	
	2 550 000,00



Итоговая стоимость реализации мероприятия по строительству КОС на территории ППТ Южное Мурино составит 2 550 000,00 тыс. руб. (без НДС).
[bookmark: _Toc216450163]Строительство сетей для подключения объектов к ООО «РСО 47» (ЖК «Левитан» и жилого дома по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 38 (кад. уч. 47:07:0712018:193)
Подключение объектов перспективного строительства запланировано к сетям ООО «РСО 47» по напорным участкам. Оценка объема капитальных вложений в строительство канализационных сетей, представлен в таблицах 2.17, 2.18.
[bookmark: _Ref185405522]Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству сетей для подключения объектов к сетям ООО «РСО 47» (вар. 1)
	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Наименование участков
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициента
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Прокладка 
в 2 нитки
	Стесненности
	
	
	

	1
	Вариант 1 этап 1
	Подключение ЖК"Левитан"
	200
	0,9
	1,00
	1,70
	1,09
	13 291,88
	750,0
	16 625,15

	2
	Вариант 1 Этап 2
	Подключение перспективных объектов
	200
	0,9
	1,00
	1,70
	1,09
	13 291,88
	500,0
	11 083,43

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 250,0
	27708,59



[bookmark: _Ref185405524]Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству сетей для подключения объектов к сетям ООО «РСО 47» (вар. 2)
	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Наименование участков
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициента
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Прокладка 
в 2 нитки
	Стесненности
	
	
	

	1
	Вариант 2 Этап 1
	Подключение ЖК"Левитан"
	200
	0,9
	1,00
	1,70
	1,09
	13 291,88
	650,0
	14 408,46

	2
	Вариант 2 Этап 2
	Подключение перспективных объектов
	200
	0,9
	1,00
	1,70
	1,09
	13 291,88
	350,0
	7 758,40

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 000,0
	22 166,87


Итоговая стоимость реализации мероприятий по строительству новых канализационных сетей для подключения перспективных потребителей к сетям ООО «РСО 47» оценивается в 27708,59 тыс. руб. (без НДС) – по варианту 1 (основному) и в 22 166,87 тыс. руб. (без НДС) – по варианту 2 (альтернативному).
[bookmark: _Toc216450164]Строительство новых канализационных сетей водоотведения от потребителей д. Лаврики
По состоянию на момент актуализации настоящей схемы водоотведения, существует проблема сброса неочищенных сточных вод от жилых домов, расположенных на территории д. Лаврики, в р. Охту.
Для решения выявленной проблемы предполагается переключение стоков деревни Лаврики в проектируемую КНС ООО «УК «Мурино» с перебросом стоков на очистные сооружения ООО «Эксплор». Расчет капитальных вложений по строительству сетей представлен в таблице 2.19.
[bookmark: _Ref129270913]Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство канализационных сетей для подключения д. Лаврики к ОС ООО «Эксплор»
	№ п/п
	Наименование сетей
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициенты
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Прокладка 
в 2 нитки
	Стесненности
	
	
	

	1
	Напорные сети водоотведения для подключения к ОС ООО «Эксплор»
	300
	0,9
	1,00
	1,70
	1,09
	16 542,80
	155,00
	4 276,20

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	155,00
	4 276,20



Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство новых канализационных сетей от потребителей д. Лаврики и подключение их к канализационным сетям ООО «УК «Мурино», составит 4 276,20 тыс. руб. (без НДС).
[bookmark: _Toc216450165]Замена ветхих канализационных сетей АО «НПО «Поиск»
Расчет капитальных вложений в замену ветхих канализационных сетей, представлен в таблице 2.20.
[bookmark: _Ref129270950]Стоимость работ по реализации мероприятия — замена ветхих канализационных сетей на территории АО «НПО «Поиск»
	№ п/п
	Наименование эксплуатирующей РСО
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициенты
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Стоимость демонтажных работ (30%), за 1 км, 
тыс. руб.
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. 
(без НДС)

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Стесненности
	
	
	
	

	1
	АО «НПО «Поиск»
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	1945,08
	1450
	11989,38

	2
	
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	1945,08
	650
	5374,55

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	2100
	17363,92



Итоговая стоимость реализации мероприятия — замена ветхих канализационных сетей на территории АО «НПО «Поиск», составит 17363,92 тыс. руб. (без НДС).
Итоговая протяженность труб, подлежащих замене — 2,1 км.
[bookmark: _Toc216450166]Реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск»
Стоимость работ по реализации мероприятия — реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск», представлена в таблице 2.21.
[bookmark: _Ref129270960]Стоимость работ реконструкции КОС на территории АО «НПО «Поиск»
	№ п/п
	Наименование зоны
	Производительность, м3/сут
	Коэффициенты
	Итоговая стоимость 
в ценах 2025 г., тыс. руб. 
(без НДС)

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	

	1
	КОС АО «НПО «Поиск»
	4000
	0,9
	1,00
	349 812,0

	 
	Итого по реализации мероприятия
	 
	 
	
	349 812,0



Итоговая стоимость реализации мероприятия — реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск», составит 349 812,0 тыс. руб. (без НДС).
[bookmark: _Toc216450167]Реконструкция КНС на территории АО «НПО «Поиск»
Стоимость работ по реализации мероприятия по реконструкция КНС АО «НПО «Поиск» представлена в таблице 2.22.
[bookmark: _Ref133226921]Стоимость реализации мероприятия по реконструкции КНС на территории АО «НПО «Поиск»
	№ п/п
	Наименование зоны
	Производительность, м3/час
	Коэффициенты
	Итоговая стоимость 
в ценах 2025 г., тыс. руб. 
(без НДС)

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	

	1
	КНС АО «НПО «Поиск»
	166,7
	0,9
	1,00
	54 394,66

	 
	Итого по реализации мероприятия
	 
	 
	
	54 394,66



Итоговая стоимость реализации мероприятий по реконструкции КНС на территории АО «НПО «Поиск» составит 54 394,66 тыс. руб. (без НДС).
[bookmark: _Toc216450168]Подключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»
Мероприятие будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения.
Предварительно предполагается:
- проектирование и строительство напорных сетей водоотведения 2Ду110 мм общей протяженностью ориентировочно 1,5 км;
- проектирование и реконструкция существующей канализационной станции на производительность 150 м3/сут., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики д.42;
- проектирование и строительство новой канализационной насосной станции на границе земельного участка заявителя;
- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции на границе земельного участка заявителя;
- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Привокзальная д. к5, включающая ремонт трех насосов и замену вентиляционных установок;
- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Флотская д.9, включающая ремонт силового кабеля и замену сетевого насоса.
Окончательный размер платы за подключение (технологическое присоединение) будет установлен в индивидуальном порядке ЛенРТК.
[bookmark: _Toc216450169]Суммарные капиталовложения
В таблице 2.23 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения в соответствии с предложенным вариантом развития централизованной системы водоотведения Муринского городского поселения. 
В таблице отражены следующие сведения:
Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции и НДС.
Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:
· группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;
· группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;
· группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;
· группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий»;
· группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения».
Общий объем финансовых вложений в реализацию мероприятий схемы водоотведения Муринского городского поселения оценивается в 3 533 608,58 тыс. руб. (в ценах 2025 г., без НДС).

[bookmark: _Ref129271036]Оценка капитальных вложений на модернизацию системы водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Разбиение меро-приятий по группам в соотв. с ПП РФ от 29.07.2013 №641
	Стоимость мероприятий по годам, тыс. руб. в ценах 2025 г. (без НДС)

	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Строительство новых канализационных сетей к сетям ООО "РСО 47"
	Группа 1
	30 143,09
	—
	6 028,62
	6 028,62
	6 028,62
	6 028,62
	6 028,62

	2
	Строительство новых канализационных сетей к сетям ООО «УК «Мурино»
	Группа 1
	70 905,89
	—
	10 129,41
	10 129,41
	10 129,41
	10 129,41
	10 129,41

	3
	Строительство новых канализационных сетей к сетям ГУП "Леноблводоканал"
	Группа 1
	36 093,10
	—
	7 218,62
	7 218,62
	7 218,62
	7 218,62
	7 218,62

	4
	Строительство новых канализационных сетей на территории ППТ № 90 (Южное Мурино) ООО «УК «Мурино»
	Группа 1
	137 911,12
	—
	13 791,11
	13 791,11
	13 791,11
	13 791,11
	13 791,11

	5
	Строительство участка канализационной сети от жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) до КНС ЖК «Левитан» с целью временного переключения части стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения ООО «РСО 47»
	Группа 1
	Характеристики и стоимость будут определены после разработки ПСД.

	6
	Строительство модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО.
	Группа 1
	255 000,00
	-
	122 500,00
	122 500,00
	
	
	

	7
	Строительство отводящего коллектора от КОС АО «НПО «Поиск» до границ земельного участка новых модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО.
	Группа 1
	Характеристики и стоимость будут определены после разработки ПСД.

	8
	Строительство КОС 15 000 м. куб/сут на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 (Южное Мурино) ООО «УК «Мурино»
	Группа 1
	2 550 000,00
	—
	255 000,00
	255 000,00
	255 000,00
	255 000,00
	255 000,00

	9
	Строительство выпускного коллектора от границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:094001:1279 до предполагаемой точки сброса в водный объект ООО «УК «Мурино»
	Группа 1
	Характеристики и стоимость коллектора будут определены после разработки ПСД.

	10
	Подключение ЖК "Левитан" и МКД к сетям ООО "РСО 47"
	Группа 1
	27 708,59
	—
	27 708,59
	—
	—
	—
	—

	11
	Строительство напорных сетей водоотведения для подключения д. Лаврики к очистным сооружениям
	Группа 1
	4 276,20
	—
	2 138,10
	2 138,10
	—
	—
	—

	12
	Замена канализационных сетей по причине износа на территории АО «НПО «Поиск» в г. Мурино
	Группа 3
	17 363,92
	—
	8 681,96
	8 681,96
	—
	—
	—

	13
	Реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск», г. Мурино
	Группа 1
	349 812,00
	—
	174 906,00
	174 906,00
	—
	—
	—

	14
	Реконструкция КНС на территории АО «НПО «Поиск», г. Мурино
	Группа 1
	54 394,67
	—
	27 197,34
	27 197,34
	—
	—
	—

	15
	Подключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»
	Группа 1
	Окончательный размер платы за подключение (технологическое присоединение) будет установлен в индивидуальном порядке ЛенРТК.

	
	ИТОГО:
	
	3 533 608,58
	-
	655 299,75
	627 591,16
	292 167,76
	292 167,76
	292 167,76



[bookmark: _Toc216450170]Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоотведению сточных вод;
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели качества очистки сточных вод;
в) показатели эффективности использования ресурсов.


[bookmark: _Toc419292629][bookmark: _Toc428726817][bookmark: _Toc428783333][bookmark: _Toc428802055][bookmark: _Toc493856801][bookmark: _Toc503259384][bookmark: _Toc216450171]Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения; 
· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию.
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед./км.) (П н): определяется следующим образом:
П н = К а/п /L сети, где:
К а/п - количество аварий и засоров на канализационных сетях;
L сети - протяженность канализационных сетей (км).
Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоотведения сведены в таблицы 2.24-2.30.
[bookmark: _Toc419292631][bookmark: _Toc428726819][bookmark: _Toc428783335][bookmark: _Toc428802057][bookmark: _Toc493856802][bookmark: _Toc503259385][bookmark: _Toc216450172]Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:
· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.
Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) (%) (Д нн) определяется следующим образом:
Д нн = К пнндс /К п, где:
К пнндс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;
К п - общее количество проб сточных вод.
Итоговые показатели качества очистки сточных вод сведены в таблицы 2.24-2.30.
[bookmark: _Toc428726820][bookmark: _Toc428783336][bookmark: _Toc428802058][bookmark: _Toc493856803][bookmark: _Toc503259386][bookmark: _Toc216450173]Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.20214 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» значения показателей энергетической эффективности систем водоотведения определяются следующим образом:
1. Уельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (Урост):
Урост=Кэ/Vобщ
Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;
Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.
2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/м³) (Ур тр осв):
Ур тр осв = Кэ/Vобщ тр осв
Vобщ тр осв – общий объем транспортируемых сточных вод.
Итоговые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод сведены в таблицы 2.24-2.30.
[bookmark: _Toc216450174]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены. 


[bookmark: _Ref129271055]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «УК «Мурино»
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели очистки сточных вод

	Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВтч/м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВтч/м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «РСО 47»
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели очистки сточных вод

	Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВтч/м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВтч/м³
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18






Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «Новая Водная Ассоциация»
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели очистки сточных вод

	Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВтч/м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВтч/м³
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42






Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели очистки сточных вод

	Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВтч/м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВтч/м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения АО «НПО «Поиск»
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели очистки сточных вод

	Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВтч/м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВтч/м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д






Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «Эксплор» (до 2025 года - ООО «ЭкоПром»)
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели очистки сточных вод

	Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВтч/м³
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВтч/м³
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






[bookmark: _Ref129271061]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ГУП «Петербургский Метрополитен»
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый год
	Перспективное положение

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели очистки сточных вод

	Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВтч/м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВтч/м³
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





[bookmark: _Toc216450175]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
По информации, предоставленной администрацией Муринского городского поселения (служебная записка от 05.05.2025 №711/01-37) на территории муниципального образования располагаются следующие бесхозяйные объекты централизованного водоотведения:
· Сети ливневой канализации с кадастровым номером 47:07:0000000:96842, протяженностью 220 м, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Привокзальная пл., д. 1А, к.1, к. 2;
· Сети хозяйственно-бытовой канализации с кадастровым номером 47:07:0000000:96860, протяженностью 340 м, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Привокзальная пл., д. 1А, к.1, к. 2;
· Сети ливневой канализации с кадастровым номером 47:07:0000000:96861, протяженностью 1360 м, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, к.1 – к. 6;
· Сети хозяйственно-бытовой канализации с кадастровым номером 47:07:0000000:96847, протяженностью 635 м, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, к.1 – к. 6;
· Сеть ливневой канализации, ориентировочной протяженностью 400-500 м, с местоположением: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, участок улицы Екатерининской в направлении от Петровского бульвара до ул. Графская (магистраль 4).




[bookmark: _Toc216450176]Приложения
[bookmark: _Ref184629793][bookmark: _Toc216450177]Перечень потребителей горячего водоснабжения с указанием типа системы ГВС в Муринском ГП




	№п/п
	Место расположения (адрес) потребителя
	Тип системы ГВС

	ООО «Новая Водная Ассоциация»

	1
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 3
	Закрытая

	2
	г. Мурино, ул. Оборонная ул д. 26
	Закрытая

	3
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корп. 1
	Закрытая

	4
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корп. 2
	Закрытая

	5
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корп. 3
	Закрытая

	6
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 57
	Закрытая

	7
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2
	Открытая

	8
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 4
	Открытая

	9
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 6
	Открытая

	10
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 8
	Открытая

	11
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 10
	Открытая

	12
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 12
	Открытая

	13
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 20
	Открытая

	14
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 22
	Открытая

	15
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 36
	Закрытая

	16
	дер. Лаврики, д. 40
	Нет ГВС

	17
	дер. Лаврики, д. 40А
	Нет ГВС

	18
	дер. Лаврики, д. 40Б
	Нет ГВС

	19
	дер. Лаврики, д. 40В
	Нет ГВС

	20
	дер. Лаврики, д. 40Г
	Нет ГВС

	21
	дер. Лаврики, д. 40Д
	Нет ГВС

	22
	дер. Лаврики, д. 40Е
	Нет ГВС

	23
	г. Мурино, ул. Привокзальная, д. 3
	Закрытая

	24
	г. Мурино, ул.  Парковая, д. 8
	Нет ГВС

	25
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 33
	Закрытая

	26
	г. Мурино, ул. Лесная, ком 3, лит. А
	Нет ГВС

	27
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 26
	Нет ГВС

	28
	г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 17-а
	Нет ГВС

	29
	г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19
	Нет ГВС

	30
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 30
	Нет ГВС

	31
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, лит. А
	Нет ГВС

	32
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 50А
	Нет ГВС

	33
	г. Мурино, ул. Новая, д. 6
	Нет ГВС

	34
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 21
	Нет ГВС

	35
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 49
	Закрытая

	36
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 48
	Нет ГВС

	37
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 52
	Нет ГВС

	38
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 14
	Нет ГВС

	39
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 37, корп. 1
	Закрытая

	40
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 12
	Нет ГВС

	41
	г. Мурино, ул. Садовая, уч. 37Б
	Нет ГВС

	42
	г. Мурино, ул. Новая, уч. 2
	Нет ГВС

	43
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 13
	Нет ГВС

	44
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51/1
	Закрытая

	45
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51
	Закрытая

	46
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 53
	Закрытая

	47
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 55
	Закрытая

	48
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 45
	Закрытая

	49
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 47
	Закрытая

	50
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 2
	Открытая

	51
	г. Мурино, ул. Новая, уч. 24
	Нет ГВС

	52
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 1
	Открытая

	53
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 14
	Открытая

	54
	г. Мурино, ул. Новая, уч. 26
	Нет ГВС

	55
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 3
	Открытая

	56
	г. Мурино, ул. Лесная, ком 4
	Нет ГВС

	57
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 4
	Открытая

	58
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 14
	Открытая

	59
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 14/1
	Открытая

	60
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 32, а
	Нет ГВС

	1
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 16
	Открытая

	62
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 10
	Открытая

	63
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 18
	Открытая

	64
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 24
	Открытая

	65
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 5-В
	Нет ГВС

	66
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 5
	Открытая

	67
	дер. Лаврики, д. 42А
	Нет ГВС

	68
	дер. Лаврики, школа
	Нет ГВС

	69
	дер. Лаврики, д. 403
	Нет ГВС

	70
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 1
	Нет ГВС

	71
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 2
	Нет ГВС

	72
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 4
	Нет ГВС

	73
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 6
	Нет ГВС

	74
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 8
	Нет ГВС

	75
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 10А
	Нет ГВС

	76
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 10/1
	Нет ГВС

	77
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 10/2
	Нет ГВС

	78
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 13
	Нет ГВС

	79
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 15
	Нет ГВС

	80
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 16
	Нет ГВС

	81
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 20
	Нет ГВС

	82
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 20/1
	Нет ГВС

	83
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 26
	Нет ГВС

	84
	г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 28
	Нет ГВС

	85
	г. Мурино, ул. Английская, д. 1
	Нет ГВС

	86
	г. Мурино, ул. Английская, д. 7, корп. 1
	Нет ГВС

	87
	г. Мурино, ул. Английская, д. 7, корп. 2
	Нет ГВС

	88
	г. Мурино, ул. Английская, д. 13
	Нет ГВС

	89
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 1
	Нет ГВС

	90
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 2
	Нет ГВС

	91
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 3
	Нет ГВС

	92
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 4
	Нет ГВС

	93
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 5
	Нет ГВС

	94
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 6
	Нет ГВС

	95
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 8
	Нет ГВС

	96
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 10
	Нет ГВС

	97
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 10А
	Нет ГВС

	98
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 12
	Нет ГВС

	99
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 14
	Нет ГВС

	100
	г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 15
	Нет ГВС

	101
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 2
	Нет ГВС

	102
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 4/1
	Нет ГВС

	103
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 4/2
	Нет ГВС

	104
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 4/3
	Нет ГВС

	105
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 4/4
	Нет ГВС

	106
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 5
	Нет ГВС

	107
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 5/1
	Нет ГВС

	108
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 5/2
	Нет ГВС

	109
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 5А
	Нет ГВС

	110
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 7
	Нет ГВС

	111
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 7/1
	Нет ГВС

	112
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 7В
	Нет ГВС

	113
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 8
	Нет ГВС

	114
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 11Г
	Нет ГВС

	115
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 13
	Нет ГВС

	116
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 15
	Нет ГВС

	117
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 21/1
	Нет ГВС

	118
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 21/2
	Нет ГВС

	119
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 22
	Нет ГВС

	120
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 23
	Нет ГВС

	121
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 25А
	Нет ГВС

	122
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 28
	Нет ГВС

	123
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 28А
	Нет ГВС

	124
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 30
	Нет ГВС

	125
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 32
	Нет ГВС

	126
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 39/1
	Нет ГВС

	127
	г. Мурино, ул. Боровая, д. 39/2
	Нет ГВС

	128
	г. Мурино, ул. Веселая, д. 2
	Нет ГВС

	129
	г. Мурино, ул. Веселая, д. 3
	Нет ГВС

	130
	г. Мурино, ул. Веселая, д. 5
	Нет ГВС

	131
	г. Мурино, ул. Веселая, д. 5А
	Нет ГВС

	132
	г. Мурино, ул. Веселая, д. 8
	Нет ГВС

	133
	г. Мурино, ул. Веселая, д. 9
	Нет ГВС

	134
	г. Мурино, ул. Веселая, д. 9А
	Нет ГВС

	135
	г. Мурино, ул. Веселая, д. 10
	Нет ГВС

	136
	г. Мурино, ул. Веселая, д. 11
	Нет ГВС

	137
	г. Мурино, ул. Веселая, д. 11Б
	Нет ГВС

	138
	г. Мурино, ул. Веселая, д. 12
	Нет ГВС

	139
	г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 1А
	Нет ГВС

	140
	г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 1Б
	Нет ГВС

	141
	г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 2
	Нет ГВС

	142
	г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 6
	Нет ГВС

	143
	г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 8А
	Нет ГВС

	144
	г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 9
	Нет ГВС

	145
	г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 10
	Нет ГВС

	146
	г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 14
	Нет ГВС

	147
	г. Мурино, ул. Гражданская, д. 10
	Нет ГВС

	148
	г. Мурино, ул. Гражданская, д. 2
	Нет ГВС

	149
	г. Мурино, ул. Гражданская, д. 4
	Нет ГВС

	150
	г. Мурино, ул. Гражданская, д. 6
	Нет ГВС

	151
	г. Мурино, ул. Гражданская, д. 8
	Нет ГВС

	152
	г. Мурино, ул. Гражданская, д. 11А
	Нет ГВС

	153
	г. Мурино, ул. Гражданская, д. 11
	Нет ГВС

	154
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 14А
	Нет ГВС

	155
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 5
	Нет ГВС

	156
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 5/2
	Нет ГВС

	157
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 7
	Нет ГВС

	158
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 9
	Нет ГВС

	159
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 10
	Нет ГВС

	160
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 15А
	Нет ГВС

	161
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 18
	Нет ГВС

	162
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 22
	Нет ГВС

	163
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 26
	Нет ГВС

	164
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 28
	Нет ГВС

	165
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 32А
	Нет ГВС

	166
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 32Б
	Нет ГВС

	167
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 36
	Нет ГВС

	168
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 42
	Нет ГВС

	169
	г. Мурино, ул. Заречная, д. 36А
	Нет ГВС

	170
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 17
	Нет ГВС

	171
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 3
	Нет ГВС

	172
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 4
	Нет ГВС

	173
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 6
	Нет ГВС

	174
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 7
	Нет ГВС

	175
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 8
	Нет ГВС

	176
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 8А
	Нет ГВС

	177
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 9
	Нет ГВС

	178
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 11
	Нет ГВС

	179
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 12, корп. 1
	Нет ГВС

	180
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 12, корп. 3
	Нет ГВС

	181
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 13
	Нет ГВС

	182
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 16
	Нет ГВС

	183
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 22
	Нет ГВС

	184
	г. Мурино, ул. Новая, д. 3
	Нет ГВС

	185
	г. Мурино, ул. Новая, д. 3А
	Нет ГВС

	186
	г. Мурино, ул. Новая, д. 5
	Нет ГВС

	187
	г. Мурино, ул. Новая, д. 4
	Нет ГВС

	188
	г. Мурино, ул. Новая, д. 6
	Нет ГВС

	189
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 3
	Нет ГВС

	190
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 5
	Нет ГВС

	191
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 7
	Нет ГВС

	192
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 13
	Нет ГВС

	193
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 15
	Нет ГВС

	194
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 17
	Нет ГВС

	195
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 19
	Нет ГВС

	196
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 21
	Нет ГВС

	197
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 23
	Нет ГВС

	198
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 25
	Нет ГВС

	199
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 27
	Нет ГВС

	200
	г. Мурино, ул. Оборонная, д. 31
	Нет ГВС

	201
	г. Мурино, ул. Родниковый пер., д. 7
	Нет ГВС

	202
	г. Мурино, ул. Родниковый пер., д. 7А
	Нет ГВС

	203
	г. Мурино, ул. Родниковый пер., д. 9
	Нет ГВС

	204
	г. Мурино, ул. Родниковый пер., д. 10
	Нет ГВС

	205
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 1А
	Нет ГВС

	206
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 10А
	Нет ГВС

	207
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 10/1
	Нет ГВС

	208
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 11
	Нет ГВС

	209
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 11А
	Нет ГВС

	210
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 12
	Нет ГВС

	211
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 12А
	Нет ГВС

	212
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 13
	Нет ГВС

	213
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 14/1
	Нет ГВС

	214
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 14/2
	Нет ГВС

	215
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 14/3
	Нет ГВС

	216
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 16
	Нет ГВС

	217
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 16/2
	Нет ГВС

	218
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 17
	Нет ГВС

	219
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 17А
	Нет ГВС

	220
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 17Б
	Нет ГВС

	221
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 18
	Нет ГВС

	222
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 19
	Нет ГВС

	223
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 1Б
	Нет ГВС

	224
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 1В
	Нет ГВС

	225
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 2
	Нет ГВС

	226
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 23
	Нет ГВС

	227
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 23А
	Нет ГВС

	228
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 25
	Нет ГВС

	229
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 26
	Нет ГВС

	230
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 27
	Нет ГВС

	231
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 27/1
	Нет ГВС

	232
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 28
	Нет ГВС

	233
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 29
	Нет ГВС

	234
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 29А
	Нет ГВС

	235
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 2А
	Нет ГВС

	236
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 2В
	Нет ГВС

	237
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 3
	Нет ГВС

	238
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 30
	Нет ГВС

	239
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 32
	Нет ГВС

	240
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 32А
	Нет ГВС

	241
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 33
	Нет ГВС

	242
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 35/1
	Нет ГВС

	243
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 35/2
	Нет ГВС

	244
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 35А
	Нет ГВС

	245
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 36
	Нет ГВС

	246
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 37А
	Нет ГВС

	247
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 39
	Нет ГВС

	248
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 3А
	Нет ГВС

	249
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 4
	Нет ГВС

	250
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 42
	Нет ГВС

	251
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 44/1
	Нет ГВС

	252
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 44/2
	Нет ГВС

	253
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 46
	Нет ГВС

	254
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 48А
	Нет ГВС

	255
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 50
	Нет ГВС

	256
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 50Б
	Нет ГВС

	257
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 52
	Нет ГВС

	258
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 54
	Нет ГВС

	259
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 56
	Нет ГВС

	260
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 58
	Нет ГВС

	261
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 6
	Нет ГВС

	262
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 60
	Нет ГВС

	263
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 64
	Нет ГВС

	264
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 66
	Нет ГВС

	265
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 68
	Нет ГВС

	266
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 6А
	Нет ГВС

	267
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 7
	Нет ГВС

	268
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 70
	Нет ГВС

	269
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 72
	Нет ГВС

	270
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 74
	Нет ГВС

	271
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 74Б
	Нет ГВС

	272
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 74А/2
	Нет ГВС

	273
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 74В
	Нет ГВС

	274
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 8
	Нет ГВС

	275
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 9
	Нет ГВС

	276
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 9/2
	Нет ГВС

	277
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 9/3
	Нет ГВС

	278
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 2Г
	Нет ГВС

	279
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 26А
	Нет ГВС

	280
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 26Б
	Нет ГВС

	281
	г. Мурино, ул. Садовая, д. 20А
	Нет ГВС

	282
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 2
	Нет ГВС

	283
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 3
	Нет ГВС

	284
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 4А
	Нет ГВС

	285
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 4Б
	Нет ГВС

	286
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 5Б
	Нет ГВС

	287
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 5А
	Нет ГВС

	288
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 5В
	Нет ГВС

	289
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 11/1
	Нет ГВС

	290
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 11/2
	Нет ГВС

	291
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 17
	Нет ГВС

	292
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 7
	Нет ГВС

	293
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 7А
	Нет ГВС

	294
	г. Мурино, ул. Тихая, д.18
	Нет ГВС

	295
	г. Мурино, ул. Тихая, д. 5
	Нет ГВС

	296
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 1
	Нет ГВС

	297
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 11
	Нет ГВС

	298
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 12
	Нет ГВС

	299
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 14
	Нет ГВС

	300
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 15
	Нет ГВС

	301
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 16
	Нет ГВС

	302
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 1Б
	Нет ГВС

	303
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 1В
	Нет ГВС

	304
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 20
	Нет ГВС

	305
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 23
	Нет ГВС

	306
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 3
	Нет ГВС

	307
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 35
	Нет ГВС

	308
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 3А
	Нет ГВС

	309
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 41
	Нет ГВС

	310
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 45
	Нет ГВС

	311
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 47
	Нет ГВС

	312
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 48
	Нет ГВС

	313
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 56
	Нет ГВС

	314
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 58А
	Нет ГВС

	315
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 6
	Нет ГВС

	316
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 7
	Нет ГВС

	317
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 9
	Нет ГВС

	318
	г. Мурино, ул. Центральная, д. 6А
	Нет ГВС

	319
	г. Мурино, ул. Школьная, д. 4
	Нет ГВС

	320
	г. Мурино, ул. Школьная, д. 5А
	Нет ГВС

	321
	г. Мурино, ул. Школьная, д. 6
	Нет ГВС

	322
	г. Мурино, ул. Школьная, д. 7
	Нет ГВС

	323
	г. Мурино, ул. Школьная, д. 3Б
	Нет ГВС

	324
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 15А
	Нет ГВС

	325
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 19
	Нет ГВС

	326
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 21
	Нет ГВС

	327
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 22
	Нет ГВС

	328
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 22А
	Нет ГВС

	329
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 25
	Нет ГВС

	330
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 26
	Нет ГВС

	331
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 28
	Нет ГВС

	332
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 29
	Нет ГВС

	333
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 31
	Нет ГВС

	334
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34
	Нет ГВС

	335
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 35
	Нет ГВС

	336
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 38
	Нет ГВС

	337
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 39
	Нет ГВС

	338
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 43
	Нет ГВС

	339
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 45
	Нет ГВС

	340
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 46
	Нет ГВС

	341
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 46А
	Нет ГВС

	342
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 46Б
	Нет ГВС

	343
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 47
	Нет ГВС

	344
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 48
	Нет ГВС

	345
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 50
	Нет ГВС

	346
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 52
	Нет ГВС

	347
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 52А
	Нет ГВС

	348
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 54
	Нет ГВС

	349
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 56
	Нет ГВС

	350
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 58
	Нет ГВС

	351
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 60
	Нет ГВС

	352
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 62
	Нет ГВС

	353
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 8
	Нет ГВС

	354
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 10
	Нет ГВС

	355
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 19/1
	Нет ГВС

	356
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 30
	Нет ГВС

	357
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 1А
	Нет ГВС

	358
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 2, корп. 2
	Нет ГВС

	359
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 3
	Нет ГВС

	360
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 3/2
	Нет ГВС

	361
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 4
	Нет ГВС

	362
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 5
	Нет ГВС

	363
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 7
	Нет ГВС

	364
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 8
	Нет ГВС

	365
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 11
	Нет ГВС

	366
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 12
	Нет ГВС

	367
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 13
	Нет ГВС

	368
	г. Мурино, ул. Ясная, д. 14
	Нет ГВС

	369
	г. Мурино, ул. Парковая, д. 6
	Нет ГВС

	370
	г. Мурино, ул. Парковая, д. 7
	Нет ГВС

	371
	г. Мурино, ул. Парковая, д. 10
	Нет ГВС

	372
	г. Мурино, ул. Парковая, д. 17
	Нет ГВС

	373
	г. Мурино, ул. Парковая, д. 19
	Нет ГВС

	374
	г. Мурино, ул. Парковая, д. 21
	Нет ГВС

	375
	г. Мурино, ул. Парковая, д. 29
	Нет ГВС

	376
	дер. Лаврики, д. 10
	Нет ГВС

	377
	дер. Лаврики, д. 101
	Нет ГВС

	378
	дер. Лаврики, д. 103
	Нет ГВС

	379
	дер. Лаврики, д. 109А
	Нет ГВС

	380
	дер. Лаврики, д. 111А
	Нет ГВС

	381
	дер. Лаврики, д. 113
	Нет ГВС

	382
	дер. Лаврики, д. 119
	Нет ГВС

	383
	дер. Лаврики, д. 121, кв. 1
	Нет ГВС

	384
	дер. Лаврики, д. 121А
	Нет ГВС

	385
	дер. Лаврики, д. 123
	Нет ГВС

	386
	дер. Лаврики, д. 125
	Нет ГВС

	387
	дер. Лаврики, д. 14
	Нет ГВС

	388
	дер. Лаврики, д. 16
	Нет ГВС

	389
	дер. Лаврики, д. 17
	Нет ГВС

	390
	дер. Лаврики, д. 20
	Нет ГВС

	391
	дер. Лаврики, д. 21
	Нет ГВС

	392
	дер. Лаврики, д. 22А
	Нет ГВС

	393
	дер. Лаврики, д. 23
	Нет ГВС

	394
	дер. Лаврики, д. 24
	Нет ГВС

	395
	дер. Лаврики, д. 24А
	Нет ГВС

	396
	дер. Лаврики, д. 27
	Нет ГВС

	397
	дер. Лаврики, д. 30
	Нет ГВС

	398
	дер. Лаврики, д. 31
	Нет ГВС

	399
	дер. Лаврики, д. 32А
	Нет ГВС

	340
	дер. Лаврики, д. 33
	Нет ГВС

	341
	дер. Лаврики, д. 35Б
	Нет ГВС

	342
	дер. Лаврики, д. 36/1
	Нет ГВС

	343
	дер. Лаврики, д. 39
	Нет ГВС

	344
	дер. Лаврики, д. 39А
	Нет ГВС

	345
	дер. Лаврики, д. 41
	Нет ГВС

	346
	дер. Лаврики, д. 42
	Нет ГВС

	347
	дер. Лаврики, д. 44
	Нет ГВС

	348
	дер. Лаврики, д. 46/1
	Нет ГВС

	349
	дер. Лаврики, д. 50
	Нет ГВС

	350
	дер. Лаврики, д. 52
	Нет ГВС

	351
	дер. Лаврики, д. 54
	Нет ГВС

	352
	дер. Лаврики, д. 55
	Нет ГВС

	353
	дер. Лаврики, д. 56
	Нет ГВС

	354
	дер. Лаврики, д. 58
	Нет ГВС

	355
	дер. Лаврики, д. 60
	Нет ГВС

	356
	дер. Лаврики, д. 62
	Нет ГВС

	357
	дер. Лаврики, д. 64
	Нет ГВС

	358
	дер. Лаврики, д. 66
	Нет ГВС

	359
	дер. Лаврики, д. 67
	Нет ГВС

	360
	дер. Лаврики, д. 68
	Нет ГВС

	361
	дер. Лаврики, д. 70
	Нет ГВС

	362
	дер. Лаврики, д. 72
	Нет ГВС

	363
	дер. Лаврики, д. 74
	Нет ГВС

	364
	дер. Лаврики, д. 85
	Нет ГВС

	365
	дер. Лаврики, д. 87
	Нет ГВС

	366
	дер. Лаврики, д. 9
	Нет ГВС

	367
	дер. Лаврики, д. 91А
	Нет ГВС

	ООО «ТрансПром» и ООО «Эксплор»

	368
	г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 2
	Закрытая

	369
	г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 3, корп. 1
	Закрытая

	370
	г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 3, корп. 2
	Закрытая

	371
	г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 3, корп. 3
	Закрытая

	372
	г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 3, корп. 4
	Закрытая

	373
	г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 4, корп. 1
	Закрытая

	374
	г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 8, корп. 1
	Закрытая

	375
	г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 8, корп. 2
	Закрытая

	376
	г. Мурино, Привокзальная пл., д. 1А, корп. 1
	Закрытая

	377
	г. Мурино, Привокзальная пл., д. 1А, корп. 2
	Закрытая

	378
	г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, корп. 1
	Открытая

	379
	г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, корп. 2
	Открытая

	380
	г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, корп. 3
	Закрытая

	381
	г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, корп. 5
	Закрытая

	382
	г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, корп. 6
	Закрытая

	ООО «РСО 47»

	383
	г. Мурино, ул. Новая, д. 7, корп. 4
	Закрытая

	384
	г. Мурино, ул. Новая, д. 7/1
	Закрытая

	385
	г. Мурино, ул. Новая, д. 9
	Закрытая

	386
	г. Мурино, ул. Новая, д. 7
	Закрытая

	387
	г. Мурино, ул. Новая, д. 7, корп. 2
	Закрытая

	388
	г. Мурино, ул. Новая, д. 7, корп. 3
	Закрытая

	389
	г. Мурино, ул. Новая, д. 7, корп. 4
	Закрытая

	390
	г. Мурино, ул. Новая, д. 11, корп. 1
	Закрытая

	391
	г. Мурино, ул. Новая, д. 11, корп. 3
	Нет ГВС

	392
	г. Мурино, ул. Новая, д. 13, корп. 1
	Закрытая

	393
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 55
	Закрытая

	394
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 55А
	Закрытая

	395
	г. Мурино, ул. Новая, уч. 8
	Закрытая

	396
	г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 20
	Закрытая

	397
	г. Мурино, ул. Новая, строение 1
	Закрытая

	398
	г. Мурино, ул. Новая, д.13, корп. 2
	Закрытая

	399
	г. Мурино, ул. Новая, д.15
	Закрытая

	400
	г. Мурино, ул. Новая, д.17, корп. 1
	Закрытая

	401
	г. Мурино, ул. Новая, д.17, корп. 2
	Закрытая

	402
	г. Мурино, ул. Новая, д.19
	Закрытая

	403
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, корп. 1
	Закрытая

	404
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 57, корп. 1
	Закрытая

	405
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, корп. 2
	Закрытая

	406
	г. Мурино, ул. Новая, д. 13, лит. А
	Закрытая

	407
	г. Мурино, ул. Новая, д. 13, лит. В
	Закрытая

	408
	г. Мурино, ул. Новая, д. 17, лит. А
	Закрытая

	ООО «УК «Мурино»

	409
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 5
	Закрытая

	410
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 7
	Закрытая

	411
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 9, корп. 1
	Закрытая

	412
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 9, корп. 2
	Закрытая

	413
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 1
	Закрытая

	414
	г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 11, корп. 1
	Закрытая

	415
	г. Мурино, аллея Охтинская, д. 10
	Закрытая

	416
	г. Мурино, аллея Охтинская, д. 12
	Закрытая

	417
	г. Мурино, аллея Охтинская, д. 16
	Нет ГВС

	418
	г. Мурино, аллея Охтинская, д. 8
	Нет ГВС

	419
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 3
	Закрытая

	420
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 14, корп. 1
	Закрытая

	421
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 14, корп. 2
	Закрытая

	422
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 14, корп. 3
	Закрытая

	423
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 14, корп. 4
	Закрытая

	424
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 14, корп. 5
	Закрытая

	425
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 1, корп. 1
	Закрытая

	426
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 3
	Закрытая

	427
	г. Мурино, ул. Графская, д. 9
	Закрытая

	428
	г. Мурино, ул. Графская, д. 11
	Закрытая

	429
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 2
	Закрытая

	430
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 19, корп. 1
	Закрытая

	431
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 19, корп. 2
	Закрытая

	432
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 21
	Закрытая

	433
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 4
	Закрытая

	434
	г. Мурино, аллея Охтинская, д. 2
	Закрытая

	435
	г. Мурино, аллея Охтинская, д. 4
	Закрытая

	436
	г. Мурино, аллея Охтинская, д. 6
	Закрытая

	437
	г. Мурино, аллея Охтинская, д. 14
	Закрытая

	438
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 4, корп. 1
	Закрытая

	439
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 12, корп. 1
	Закрытая

	440
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 12, корп. 2
	Закрытая

	441
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 13/10
	Закрытая

	442
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 15
	Закрытая

	443
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 17
	Закрытая

	444
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 2, корп. 2
	Закрытая

	445
	г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 2
	Закрытая

	446
	г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 6, корп. 1
	Закрытая

	447
	г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 6, корп. 2
	Закрытая

	448
	г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 22, корп. 1
	Закрытая

	449
	г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 22, корп. 2
	Закрытая

	450
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 48
	Закрытая

	451
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 50
	Закрытая

	452
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 9, корп. 3
	Закрытая

	453
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 31
	Закрытая

	454
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 16/9
	Закрытая

	455
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 16/9 Б
	Закрытая

	456
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 23
	Закрытая

	457
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 25, корп. 1
	Закрытая

	458
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 25, корп. 2
	Закрытая

	459
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 27/7
	Закрытая

	460
	г. Мурино, ул. Графская, д. 8
	Закрытая

	461
	г. Мурино, ул. Графская, д. 12, корп. 1
	Закрытая

	462
	г. Мурино, ул. Графская, д. 12, корп. 2
	Закрытая

	463
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 11/1
	Закрытая

	464
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 3, корп. 1
	Закрытая

	465
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 3, корп. 1
	Закрытая

	466
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 3, корп. 2
	Закрытая

	467
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 2, корп. 1
	Закрытая

	468
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 2, корп. 2
	Закрытая

	469
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 2, корп. 3
	Закрытая

	470
	г. Мурино, аллея Охтинская, д. 10, корп. 1
	Закрытая

	471
	г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 8, корп. 1
	Закрытая

	472
	г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 8, корп. 2
	Закрытая

	473
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 13
	Закрытая

	474
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 15
	Закрытая

	475
	г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 17
	Закрытая

	476
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 10/18
	Закрытая

	477
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 5, корп. 1
	Закрытая

	478
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 7, корп. 1
	Закрытая

	479
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 7, корп. 2
	Закрытая

	480
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 9, корп. 2
	Закрытая

	481
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 7
	Закрытая

	482
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 1
	Закрытая

	483
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 3
	Закрытая

	484
	г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 2
	Закрытая

	485
	г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 4
	Закрытая

	486
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 4
	Закрытая

	487
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 6
	Закрытая

	488
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 11, корп. 1
	Закрытая

	489
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 11, корп. 4
	Закрытая

	490
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 12, корп. 1
	Закрытая

	491
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 12, корп. 2
	Закрытая

	492
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 16
	Закрытая

	493
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 8
	Закрытая

	494
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 9, корп. 1
	Закрытая

	495
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 10
	Закрытая

	496
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 11, корп. 2
	Закрытая

	497
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 14
	Закрытая

	498
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 6
	Закрытая

	499
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 8
	Закрытая

	500
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 13
	Закрытая

	501
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 20
	Закрытая

	502
	г. Мурино, б-р Менделеева, д. 22
	Закрытая

	503
	г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 6
	Закрытая

	504
	г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 8
	Закрытая

	505
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 5
	Закрытая

	506
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 7
	Закрытая

	507
	г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 10
	Закрытая

	508
	г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 12
	Закрытая

	509
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 11, корп. 1
	Закрытая

	510
	г. Мурино, б-р Петровский, д. 11, корп. 2
	Закрытая

	511
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 11
	Закрытая

	512
	г. Мурино, ул. Шувалова, д. 9
	Закрытая

	ГУП «Петербургский Метрополитен»

	513
	г. Мурино, здание вестибюля ст. м. «Девяткино» с подземными переходами
	Нет ГВС

	514
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. А
	Закрытая

	515
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Б
	Закрытая

	516
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. В
	Закрытая

	517
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Д
	Закрытая

	518
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Е
	Закрытая

	519
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Ж
	Закрытая

	520
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. З
	Закрытая

	521
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. И
	Закрытая

	522
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. К
	Закрытая

	523
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Л
	Закрытая

	524
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. М
	Закрытая

	525
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Н
	Закрытая

	526
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. О
	Закрытая

	527
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. П
	Закрытая

	528
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Р
	Закрытая

	529
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. С
	Закрытая

	530
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Т
	Закрытая

	531
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. У
	Закрытая

	532
	г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Ф
	Закрытая

	
АО «НПО «Поиск»

	533
	ООО «Новая Водная Ассоциация»
	-

	534
	ООО «Сампо»
	Закрытая

	535
	ООО «Абсолют-Сервис»
	Закрытая

	536
	ООО ПСФ «Строитель»
	Закрытая

	537
	ООО «Скандинавия плюс»
	Закрытая

	538
	ФГКОУ ВО СПБУ МВД РФ
	Закрытая

	539
	ООО «Восход»
	Закрытая

	540
	ООО «Ресурс-Недвижимость»
	Закрытая

	541
	АО «УК Корта»
	Закрытая

	542
	ООО «Виктория»
	Закрытая

	543
	ООО «УНИСТО Петросталь Проект»
	Закрытая

	544
	ООО «Обуховский»
	Закрытая

	АО «ТЭК СПб»

	545
	пл. Привокзальная, д.3
	Открытая

	546
	Кооперативная ул. д.24 лит.А
	Открытая

	547
	Вокзальная ул. д.6
	Открытая

	548
	шоссе в Лаврики, д.61
	Открытая

	549
	шоссе в Лаврики д.61
	Открытая

	550
	шоссе в Лаврики д.61
	Открытая

	551
	шоссе в Лаврики д.61
	Открытая

	552
	шоссе в Лаврики д.61
	Открытая

	553
	шоссе в Лаврики д.61
	Открытая




[bookmark: _Toc216450178]Сведения об узлах учета потребителей
	№ п/п
	Объект
	№ узла учета
	Диаметр прибора учета, мм
	Марка прибора учета

	1
	Ул. Новая, д. 7
	12527634
	80
	ВСХНд

	2
	
	12527067
	80
	ВСХНд

	3
	
	12596739
	25
	ВСХНд

	4
	Ул. Новая, д. 7, к. 2
	13568468
	80
	ВСХНд

	5
	
	15327429
	80
	ВСХНд

	6
	
	12583371
	25
	ВСХНд

	7
	Ул. Новая, д. 7, к. 3
	15327433
	65
	ВСХНд

	8
	
	14506281
	65
	ВСХНд

	9
	
	131043967
	25
	ВСХНд

	10
	Ул. Новая, д. 7, к. 4
	438879
	65
	РМ-5

	11
	
	3962
	65
	Норма СТВ

	12
	
	438696
	65
	РМ-5

	13
	
	3955
	56
	Норма СТВ

	14
	
	34822723
	25
	ВСХНд

	15
	Ул. Новая, д. 11, к.1
	437076
	50
	РМ-5

	16
	
	13565840
	50
	ВСХН

	17
	Ул. Новая, д. 11, к.3
	438986
	65
	РМ-5

	18
	
	16726836
	65
	Meistream

	19
	
	438989
	65
	РМ-5

	20
	
	16726837
	65
	Meistream

	21
	Ул. Новая, д. 13, к.1
	438720
	65
	РМ-5

	22
	
	15350921
	65
	ВСХНд

	23
	
	438721
	65
	РМ-5

	24
	
	15350955
	65
	ВСХНд

	25
	Ул. Новая, д. 13, к.2
	440355
	65
	РМ-5

	26
	
	15358520
	65
	ВСХНд

	27
	
	440359
	65
	РМ-5

	28
	
	15358522
	65
	ВСХНд

	29
	Ул. Новая, д. 15
	440357
	65
	РМ-5

	30
	
	15358464
	65
	ВСХНд

	31
	
	440358
	65
	РМ-5

	32
	
	15358509
	65
	ВСХНд

	33
	Ул. Новая, д. 17, к. 1
	440351
	50
	РМ-5

	34
	
	15355396
	65
	ВСХНд

	35
	Ул. Новая, д. 17, к. 2
	440352
	65
	РМ-5

	36
	
	3960
	65
	Норма СТВ

	37
	
	440354
	65
	РМ-5

	38
	
	3959
	65
	Норма СТВ

	39
	Ул. Новая, д. 19
	440356
	65
	РМ-5

	40
	
	16355399
	65
	ВСХНд

	41
	
	440355
	65
	РМ-5

	42
	
	16355447
	65
	ВСХНд

	43
	Ул. Шоссе в Лаврики, д. 55
	434888
	65
	РМ-5

	44
	
	14771148
	80
	Meilwin

	45
	
	14382837
	80
	Meilwin

	46
	
	434887
	65
	РМ-5

	47
	
	14771150
	80
	Meilwin

	48
	
	14382839
	80
	Meilwin

	49
	
	1710996032
	25
	Sensus

	50
	Ул. Шоссе в Лаврики, д. 57, к. 1
	438970
	65
	РМ-5

	51
	
	18360346
	65
	ВСХНд

	52
	
	438719
	65
	РМ-5

	53
	
	18345555
	65
	ВСХНд

	54
	
	40084997
	65
	ВСХНд

	55
	Ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, к. 1
	437087
	65
	РМ-5

	56
	
	17327039
	65
	ВСХНд

	57
	
	437089
	65
	РМ-5

	58
	
	16783544
	65
	Meistream

	59
	
	56799300
	25
	ВСХНд

	60
	
	56799337
	25
	ВСХНд

	61
	
	437086
	65
	РМ-5

	62
	
	17327044
	65
	ВСХНд

	63
	
	437084
	65
	РМ-5

	64
	
	17327035
	65
	ВСХНд

	65
	
	56799309
	25
	ВСХНд

	66
	
	40020598
	25
	ВСХНд

	67
	
	437083
	65
	РМ-5

	68
	
	17337209
	65
	ВСХНд

	69
	
	437085
	65
	РМ-5

	70
	
	17337196
	65
	ВСХНд

	71
	
	40026330
	н/д
	н/д

	72
	
	40026288
	н/д
	н/д

	73
	Ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, к. 2
	438717
	65
	РМ-5

	74
	
	16062101
	65
	Zenner

	75
	
	438716
	65
	РМ-5

	76
	
	16062103
	65
	Zenner

	77
	
	6175846
	15
	СВКМ

	78
	Ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, к. 1, лит. А
	56779182
	20
	ВСХд

	79
	
	15355046
	80
	ВСХНд

	80
	
	56779155
	20
	ВСХд

	81
	
	15355107
	80
	ВСХНд

	82
	Ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, к. 1, лит. Б
	56779171
	20
	ВСХд

	83
	
	17310349
	80
	ВСХНд

	84
	
	190347476
	20
	ВСХд

	85
	
	17325120
	80
	ВСХНд

	86
	Ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, к. 1, лит. В
	58626287
	20
	ВСГд

	87
	
	17329040
	80
	ВСХНд

	88
	
	58626280
	20
	ВСГд

	89
	
	16356149
	80
	ВСХНд

	90
	Ул. Шоссе в Лаврики, д. 63
	449797
	80
	РМ-5

	91
	
	449796
	80
	РМ-5

	92
	
	13555578
	25
	ВСХД

	93
	Ул. Новая, д.13, лит. А
	16363854
	н/д
	н/д

	94
	
	56779161
	н/д
	н/д

	95
	
	56779157
	н/д
	н/д

	96
	
	16363858
	н/д
	н/д

	97
	Ул. Новая, д.13, лит. В
	15372063
	н/д
	н/д

	98
	
	56623149
	н/д
	н/д

	99
	Ул. Новая, д.17, лит. А
	16352702
	н/д
	н/д

	100
	
	58686358
	н/д
	н/д

	101
	Ул. Шоссе в Лаврики, д. 55А
	1510520266
	н/д
	н/д

	102
	
	14771112
	н/д
	н/д

	103
	
	15105220255
	н/д
	н/д

	104
	
	14771114
	н/д
	н/д

	105
	Ул. Новая, д.7, к.4
	34822723
	н/д
	н/д

	106
	Ул. Новая, д.7/1
	13565822
	н/д
	н/д

	107
	
	13565862
	н/д
	н/д

	108
	
	13565853
	н/д
	н/д

	109
	
	13565868
	н/д
	н/д

	110
	Ул. Кооперативная, д. 20
	15034113
	н/д
	н/д

	111
	
	15707244
	н/д
	н/д

	112
	
	15034112
	н/д
	н/д

	113
	
	15707245
	н/д
	н/д

	114
	Ул. Новая, д. 7, строение 1
	13521850
	н/д
	н/д

	115
	
	14568572
	н/д
	н/д

	116
	Ул. Новая, уч. 8
	438313
	н/д
	н/д

	117
	
	18323409
	н/д
	н/д

	118
	
	438315
	н/д
	РМ-5

	119
	
	18323420
	н/д
	н/д

	120
	Ул. Новая, д. 9
	17309327
	н/д
	н/д

	121
	
	17309300
	н/д
	н/д







[bookmark: _Ref184818322][bookmark: _Toc216450179]ВС Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных потребителей Муринского городского поселения (без НДС)
	№ п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициенты
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Стесненности
	
	
	

	1
	ВК-369/П
	ЗАО «ГТ Морстрой»
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	25,38
	283,25

	2
	ВК-370/П
	ООО «Промэкспо»
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	27,72
	309,37

	3
	ВК-1-0/П
	ВК-374/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	47,31
	528,00

	4
	ВК-366/П
	ООО «Ювента»
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	240,39
	2 682,85

	5
	ВК-372/П
	Склад
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	75,97
	847,86

	6
	ВК-372/П
	ВК-396/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	160,25
	1 788,45

	7
	ВК-373/П
	ВК-372/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	470,78
	5 254,09

	8
	ВК-373/П
	Промзона
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	53,27
	594,51

	9
	ВК-373А/П
	ВК-373/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	20,74
	231,47

	10
	ВК-374/П
	ООО "АН" ЛАХТА-ОЛЬГИНО"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	52,30
	583,69

	11
	ВК-374А/П
	ВК-374/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	182,81
	2 040,23

	12
	ВК-374А/П
	ВК-375/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	833,81
	9 305,65

	13
	ВК-375/П
	ООО "АС"
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	97,25
	1 085,35

	14
	ВК-375/П
	ВК-376/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	82,55
	921,29

	15
	ВК-376/П
	Промзона уч. №10
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	102,00
	1 138,36

	16
	ВК-376/П
	ВК-377/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	605,75
	6 760,41

	17
	ВК-377/П
	ВК-378/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	78,86
	880,11

	18
	ВК-378/П
	ВК-379/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	131,06
	1 462,68

	19
	ВК-378/П
	Промзона уч. №9
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	66,60
	743,28

	20
	ВК-379/П
	ВК-380/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	178,02
	1 986,77

	21
	ВК-379/П
	Промзона уч. №8
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	62,16
	693,73

	22
	ВК-380/П
	ВК-381/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	162,04
	1 808,43

	23
	ВК-380/П
	Промзона уч. № 7
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	54,62
	609,58

	24
	ВК-381/П
	Промзона уч. №6
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	55,19
	615,94

	25
	ВК-381/П
	ВК-382/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	147,39
	1 644,93

	26
	ВК-382/П
	ВК-383/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	104,78
	1 169,39

	27
	ВК-382/П
	Промзона уч. №5
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	55,55
	619,96

	28
	ВК-383/П
	Уз. 9/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	73,06
	815,38

	29
	ВК-383/П
	Промзона уч. №4
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	48,54
	541,73

	30
	ВК-384/П
	Уз. 4/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	504,18
	5 626,85

	31
	ВК-384/П
	ООО "Исток - СВ"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	152,07
	1 697,16

	32
	ВК-396/П
	Элком
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	152,17
	1 698,28

	33
	ВК-397/П
	ООО «ПCФ «СТРОИТЕЛЬ»
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	28,57
	318,85

	34
	Уз. 4/П
	Промзона уч. №1
	25
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	137,93
	1 539,35

	35
	Уз. 4/П
	Промзона уч. № 2
	25
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	51,85
	578,67

	36
	Уз. 9/П
	ВК-384/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	83,42
	931,00

	37
	Уз. 62
	СЗИПК ФСКН
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	31,77
	354,57

	38
	ВК-392/П
	ИЖС
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	36,33
	405,46

	39
	ВК-394
	ИЖС
	25
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	49,36
	550,88

	40
	ВК-400/П
	ИЖС
	25
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	48,36
	539,72

	41
	ВК-285
	ИЖС
	25
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	27,98
	312,27

	42
	ВК-402/П
	ИЖС
	25
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	27,13
	302,78

	43
	ВК-398/П
	ВК-367/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	178,62
	1 993,47

	44
	ВК-367/П
	ООО «Вариант»
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	45,55
	508,36

	45
	ВК-367/П
	ВК-368/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	77,97
	870,18

	46
	ВК-368/П
	ЗАО «Стройснаб»
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	58,96
	658,02

	47
	Уз. 273
	ИЖС
	25
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	24,70
	275,66

	48
	ВК-365/П
	НС - 11/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	44,61
	497,87

	49
	НС - 11/П
	МКД ЖК "Охтинский"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,69
	52,34

	50
	ВК-363/П
	НС - 12/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	47,25
	527,33

	51
	НС - 12/П
	МКД ЖК "Охтинский"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,52
	72,77

	52
	ВК-363/П
	ВК-364/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	51,23
	571,75

	53
	ВК-361/П
	Магазин
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	11,49
	128,23

	54
	ВК-362/П
	Паркинг ЖК "Охтинский"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	36,07
	402,56

	55
	ВК-364/П
	Детский сад
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	68,10
	760,02

	56
	ВК-364/П
	Школа
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	33,21
	370,64

	57
	ВК-354/П
	ВК-167
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	44,40
	495,52

	58
	ВК-167
	Жилой дом
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,34
	115,40

	59
	ВК-354/П
	Жилой дом
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	21,06
	235,04

	60
	ВК-353/П
	Садовая, 6Б
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	9,35
	104,35

	61
	ВК-353/П
	ВК-354/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	80,64
	899,97

	62
	ВК-352/П
	ВК-353/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	37,30
	416,28

	63
	ВК-352/П
	Жилой дом
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,49
	117,07

	64
	ВК-168
	Жилой дом
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	34,22
	381,91

	65
	ВК-169
	Жилой дом
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	18,10
	202,00

	66
	ВК-170
	ВК-352/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	80,99
	903,88

	67
	ВК-333
	ООО «Рико Лтд Плюс»
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	144,90
	1 617,14

	68
	ВК-355/П
	ВК-356/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	71,04
	858,86

	69
	ВК-765
	МКД с полуподземными автостоянками
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,58
	84,60

	70
	ВК-356/П
	МКД
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	19,88
	221,87

	71
	ВК-356/П
	ВК-357/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	82,91
	1 002,36

	72
	Уз №1
	Уз №2
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	27,45
	306,35

	73
	Уз №2
	Уз. №3
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	123,19
	1 374,85

	74
	Уз №2
	Уз. №3
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	123,35
	1 376,64

	75
	Уз. №3
	Уз №4
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	35,36
	394,63

	76
	ВК-358/П
	ФОК Оборонная
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	19,18
	214,06

	77
	ВК-357/П
	ВК-358/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	96,05
	1 071,96

	78
	ВК-357/П
	МКД
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	23,78
	265,39

	79
	ВК-6.2П
	ЖК Ромашки
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	26,88
	299,99

	80
	ВК-6.1П
	ЖК Ромашки
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	26,52
	295,97

	81
	ВК-5.2П
	ЖК Сила природы
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	37,61
	419,74

	82
	ВК-5.1П
	ЖК Сила природы
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	39,40
	439,72

	83
	ВК-4.2П
	ЖК Сила природы
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	26,17
	292,07

	84
	ВК-4.1П
	ЖК Сила природы
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	25,86
	288,61

	85
	НС - 162/П
	МКД №7 ЖК Северный
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,16
	57,59

	86
	НС - 163/П
	МКД №7 ЖК Северный
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,52
	50,45

	87
	ВК-317/П
	Автостоянка надземная
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	75,35
	840,94

	88
	ВК-323а/П
	ПГ
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	163,17
	2 127,63

	89
	ВК-322/П
	ВК-323а/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	26,09
	340,20

	90
	ВК-322а/П
	ПГ
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	53,47
	697,21

	91
	ПГ
	ВК-310/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	200,74
	2 617,52

	92
	ВК-322а/П
	ВК-322/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	53,96
	703,60

	93
	ВК-310/П
	ВК-319/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	64,68
	843,38

	94
	ВК-319/П
	ВК-318/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	101,49
	1 323,36

	95
	ВК-320/П
	НС - 163/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	36,69
	409,48

	96
	ВК-320/П
	НС - 162/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	43,67
	487,37

	97
	ВК-319/П
	Автостоянка надземная
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	28 038,36
	68,15
	1 874,51

	98
	ВК-318/П
	Автостоянка надземная
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	72,64
	810,69

	99
	ВК-322/П
	МКД ЖК Северный
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	25,00
	302,24

	100
	ВК-310/П
	Автостоянка надземная
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	84,53
	943,39

	101
	ВК-320/П
	ВК-322а/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	42,34
	552,09

	102
	ПГ
	ВК-320/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	6,42
	83,71

	103
	ВК-318/П
	ПГ
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	79,21
	1 032,85

	104
	ПГ
	ВК-317/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	57,39
	748,33

	105
	ВК-317/П
	ПГ
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	69,43
	905,32

	106
	ВК-317/П
	ВК-316/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	44,77
	583,77

	107
	ПГ
	ВК-323/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	16,85
	219,71

	108
	ВК
	ДОУ (со столовой, прачечной)
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	78,81
	879,55

	109
	ВК-375
	СОШ "Муринский пасад" (825 мест)
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	51,22
	571,64

	110
	ВК-343/П
	МКД "ЖК Муринский пасад"
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	21,57
	240,73

	111
	ВК-339/П
	МКД "ЖК Муринский пасад"
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	22,28
	248,65

	112
	ВК-342/П
	МКД "ЖК Муринский пасад"
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	21,08
	235,26

	113
	ВК-340/П
	МКД "ЖК Муринский пасад"
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	21,98
	245,31

	114
	ВК-388/П
	МКД ЖК "Муринский Пасад"
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	29,86
	333,25

	115
	ВК-395/П
	Общ. деловая застройка ЖК "Муринский Пасад"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	40,17
	448,31

	116
	ВК-337/П
	Общ. деловая застройка ЖК "Муринский Пасад"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	48,40
	540,16

	117
	ВК-341/П
	СОШ "Муринский пасад" (825 мест)
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	42,55
	474,88

	118
	ВК-387/П
	МКД "Муринский Пасад"
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	30,11
	336,04

	119
	Уз. 2/П
	МКД ЖК 'Муринский Пасад"
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	19,29
	215,28

	120
	Уз. 3/П
	МКД ЖК 'Муринский Пасад"
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	17,81
	198,77

	121
	ВК-344/П
	ДОУ ЖК"Муринский Пасад"(285 мест)
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	31,43
	350,77

	122
	ВК-5
	ВК-3.2П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	72,38
	1 174,62

	123
	ВК-3.2П
	ВК-3.1П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	2,71
	43,98

	124
	ВК-3.1П
	ВК-2.2П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	127,61
	2 070,92

	125
	ВК-2.2П
	ВК-2.1П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	1,90
	30,83

	126
	ВК-2.1П
	Уз.4.2
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	33,56
	544,63

	127
	ВК-15
	ВК-1.1П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	128,80
	2 090,23

	128
	ВК-1.2П
	ВК-12
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	40,32
	654,33

	129
	ПГ
	ЖК Сила природы
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	67,64
	754,89

	130
	ПГ
	ЖК Сила природы
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	67,62
	754,67

	131
	ВК-18/П
	ВК-17/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	146,48
	1 770,91

	132
	ВК-17/П
	ЖК Сила природы
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	14,86
	179,65

	133
	ВК-9
	ВК-18/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	124,47
	1 504,81

	134
	ВК-9/П
	ВК-8/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	110,11
	1 228,87

	135
	ВК-7/П
	ВК-9/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	32,17
	419,48

	136
	ВК-9/П
	ВК-10/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	17,93
	233,80

	137
	ВК-10/П
	ВК-11/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	233,79
	3 048,47

	138
	ВК-8/П
	МКД ЖК "Ромашки"
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	31,65
	353,23

	139
	ВК-8/П
	МКД ЖК "Ромашки"
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	119,59
	1 334,67

	140
	ВК-14/П
	ЖК Сила природы
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	39,42
	439,94

	141
	ВК-11/П
	ЖК Ромашки
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	86,58
	966,27

	142
	ВК-11/П
	ВК-12/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	178,04
	2 321,52

	143
	ВК-13/П
	ЖК " Ромашки"
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	41,57
	463,94

	144
	ВК-12/П
	ВК-13/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	59,42
	774,80

	145
	ВК-13/П
	ВК-14/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	99,18
	1 293,24

	146
	ВК-4.3П
	ВК-14/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	53,65
	699,56

	147
	ВК-15
	ВК-7/П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	13 291,88
	64,20
	837,13

	148
	ВК-2.1П
	ЖК Сила природы
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	23,55
	262,83

	149
	ВК-2.2П
	ЖК Сила природы
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	23,29
	259,93

	150
	ВК-3.1П
	ЖК Сила природы
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	29,14
	325,21

	151
	ВК-3.2П
	ЖК Сила природы
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	28,99
	323,54

	152
	ВК-1.2П
	ЖК Ромашки
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	25,81
	288,05

	153
	ВК-7/П
	ЖК Ромашки
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	24,13
	269,30

	154
	ВК-1.1П
	ВК-1.2П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	2,25
	36,51

	155
	ВК-1.1П
	ЖК Ромашки
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	25,46
	284,14

	156
	ВК-347/П
	АЗС
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	51,29
	572,42

	157
	ВК-351/П
	Автоцентр
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	38,64
	431,24

	158
	ВК-6/П
	Административное здание
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	95,65
	1 067,49

	159
	ВК-4/П
	ВК-1АП
	225
	0,9
	1,00
	1,09
	13 893,46
	76,88
	1 047,83

	160
	ВК1/П
	ВК-2/П
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	28 038,36
	33,16
	912,09

	161
	ВК-7/П
	ВК-2/П
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	28 038,36
	56,06
	1 541,97

	162
	ВК-1/П
	ВК-2/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	15,27
	170,42

	163
	ВК-59/П
	ВК-2А/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	177,15
	2 519,01

	164
	ВК-60/П
	ВК-2А/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	322,69
	4 588,53

	165
	ВК-2/П
	ВК-3/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	63,23
	705,67

	166
	ВК-2/П
	ВК-3/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	221,73
	3 152,92

	167
	ВК-3С/П
	ВК-3А/П
	225
	0,9
	1,00
	1,09
	13 893,46
	174,95
	2 384,48

	168
	ВК-17/П
	ВК-3Б/П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	7,98
	129,50

	169
	ВК-3А/П
	ВК-3Б/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	87,51
	1 244,36

	170
	ВК-27А/П
	ВК-3С/П
	225
	0,9
	1,00
	1,09
	13 893,46
	478,29
	6 518,85

	171
	ВК-3/П
	ВК-4/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	84,36
	941,49

	172
	ВК-4/П
	ВК-4/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	174,75
	2 484,88

	173
	ВК-3/П
	ВК-4/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	158,85
	2 258,79

	174
	ВК-13/П
	ВК-4А/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	19,11
	213,28

	175
	ВК-4А/П
	ВК-4Б/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	11,22
	125,22

	176
	ВК-4/П
	ВК-5/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	179,92
	2 558,40

	177
	ВК-1/П
	ВК-5/П
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	28 038,36
	6,97
	191,71

	178
	ВК-2/П
	ВК-6/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	29,96
	549,48

	179
	ВК-6/П
	ВК-6/П
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	28 038,36
	95,82
	2 635,59

	180
	ВК-5/П
	ВК-6/П
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	28 038,36
	54,04
	1 486,40

	181
	ВК-6/П
	ВК-7/П
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	28 038,36
	39,26
	1 079,87

	182
	ВК-6/П
	ВК-8/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	12,10
	221,92

	183
	ВК-8/П
	ВК-9/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	82,66
	1 516,03

	184
	ВК-9/П
	ВК-10/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	61,23
	1 122,99

	185
	ВК-42/П
	ВК-11/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	155,99
	2 860,93

	186
	ВК-10/П
	ВК-11/П
	355
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	44,78
	821,29

	187
	ВК-43/П
	ВК-12/П
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	28 038,36
	26,98
	742,10

	188
	ВК-11/П
	ВК-12/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	41,56
	762,23

	189
	ВК-12/П
	ВК-13/П
	225
	0,9
	1,00
	1,09
	13 893,46
	145,14
	1 978,18

	190
	ВК-13/П
	ВК-14/П
	225
	0,9
	1,00
	1,09
	13 893,46
	97,13
	1 323,83

	191
	ВК-14/П
	ВК-15/П
	225
	0,9
	1,00
	1,09
	13 893,46
	12,93
	176,23

	192
	ВК-15/П
	ВК-16/П
	225
	0,9
	1,00
	1,09
	13 893,46
	102,69
	1 399,61

	193
	ВК-391/П
	ВК-17/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	23,71
	434,85

	194
	ВК-16/П
	ВК-17/П
	225
	0,9
	1,00
	1,09
	13 893,46
	207,51
	2 828,25

	195
	ВК-3Б/П
	ВК-18/П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	93,49
	1 517,20

	196
	ВК-18/П
	ВК-20/П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	69,48
	1 127,55

	197
	ВК-20/П
	ВК-21/П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	92,62
	1 503,08

	198
	ВК-21/П
	ВК-22/П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	27,26
	442,39

	199
	ВК-22/П
	ВК-23/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	38,33
	702,99

	200
	ВК-23/П
	ВК-24/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	90,38
	1 657,61

	201
	ВК-24/П
	ВК-25/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	7,42
	136,09

	202
	ВК-25/П
	ВК-26/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	8,67
	159,01

	203
	ВК-27А/П
	ВК-26А/П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	110,39
	1 791,46

	204
	ВК-26/П
	ВК-26А/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	121,87
	2 235,16

	205
	ВК-26А/П
	ВК-27/П
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	16 542,80
	29,59
	480,20

	206
	ВК-1АП
	ВК-27А/П
	225
	0,9
	1,00
	1,09
	13 893,46
	777,25
	10 593,52

	207
	ВК-26/П
	ВК-28/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	103,72
	1 157,56

	208
	ВК-27/П
	ВК-28/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	198,44
	3 639,49

	209
	ВК-28/П
	ВК-29/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	43,67
	800,93

	210
	ВК-29/П
	ВК-30/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	23,53
	262,60

	211
	ВК-30/П
	ВК-31/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	42,08
	469,63

	212
	ВК-31/П
	ВК-32/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	21,08
	235,26

	213
	ВК-389/П
	ВК-33/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	133,95
	2 456,71

	214
	ВК-33/П
	ВК-33А/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	112,92
	2 071,01

	215
	ВК-35/П
	ВК-33А/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	66,18
	1 213,77

	216
	ВК-33/П
	ВК-34/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	103,91
	1 159,68

	217
	ВК-37/П
	ВК-35/П
	355
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	22,14
	406,06

	218
	ВК-1АП
	ВК-36/П
	75
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	114,26
	1 275,19

	219
	ВК-36/П
	ВК-36а/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	45,53
	508,13

	220
	ВК-36/П
	ВК-36с/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	35,47
	395,86

	221
	ВК-5/П
	ВК-37/П
	355
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	36,72
	673,46

	222
	ВК-5/П
	ВК-39/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	185,65
	3 404,91

	223
	ВК-39/П
	ВК-42/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	42,55
	780,39

	224
	ВК-45/П
	ВК-43/П
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	28 038,36
	78,52
	2 159,74

	225
	ВК-71/П
	ВК-45/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	67,92
	1 245,69

	226
	ВК-45/П
	ВК-46/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	102,40
	1 878,07

	227
	ВК-46/П
	ВК-47/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	12,08
	221,55

	228
	ВК-47/П
	ВК-48/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	223,38
	4 096,90

	229
	ВК-48/П
	ВК-49/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	39,47
	440,50

	230
	ВК-48/П
	ВК-50/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	65,57
	1 202,59

	231
	ВК-52/П
	ВК-51/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	176,45
	3 236,18

	232
	ВК-50/П
	ВК-51/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	34,91
	640,27

	233
	ВК-51/П
	ВК-52/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	152,37
	2 794,54

	234
	ВК-55/П
	ВК-52/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	32,59
	597,72

	235
	ВК-52/П
	ВК-53/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	18,60
	224,87

	236
	ВК-53/П
	ВК-54/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	16,30
	197,06

	237
	ВК-56/П
	ВК-55/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	59,02
	1 082,46

	238
	ВК-57/П
	ВК-56/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	128,53
	1 827,65

	239
	ВК-58/П
	ВК-57/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	18,32
	260,50

	240
	ВК-2А/П
	ВК-58/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	107,77
	1 532,45

	241
	ВК-59А/П
	ВК-59/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	144,49
	2 054,59

	242
	ВК-3А/П
	ВК-59А/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	727,42
	10 343,65

	243
	ВК-63/П
	ВК-60/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	79,26
	1 127,05

	244
	ВК-60/П
	ВК-61/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	30,98
	345,75

	245
	ВК-61/П
	ВК-62/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	39,94
	445,75

	246
	ВК-64/П
	ВК-63/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	93,77
	1 333,38

	247
	ВК-475
	ВК-64/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	80,66
	1 146,96

	248
	ВК-386А/П
	ВК-67/П
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	20 719,86
	89,27
	1 814,52

	249
	ВК-67/П
	ВК-68/П
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	20 719,86
	115,16
	2 340,76

	250
	ВК-68/П
	ВК-69/П
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	20 719,86
	75,12
	1 526,90

	251
	ВК-69/П
	ВК-70/П
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	20 719,86
	45,28
	920,37

	252
	ВК-70/П
	ВК-71/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	76,10
	1 395,71

	253
	ВК-71/П
	ВК-72/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	58,31
	650,76

	254
	ВК-70/П
	ВК-73/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	110,45
	1 232,67

	255
	ВК-73/П
	ВК-74/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	40,84
	455,79

	256
	ВК-74/П
	ВК-75/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	17,90
	199,77

	257
	ВК-73/П
	ВК-76/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	41,28
	460,70

	258
	ВК-386А/П
	ВК-90/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	61,20
	683,02

	259
	ВК-90/П
	ВК-91/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,34
	81,92

	260
	ВК-91/П
	ВК-92/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,46
	38,61

	261
	ВК-90/П
	ВК-93/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	50,85
	567,51

	262
	ВК-93/П
	ВК-94/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,06
	45,31

	263
	ВК-94/П
	ВК-95/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	26,01
	290,28

	264
	ВК-95/П
	ВК-96/П
	800
	0,9
	1,00
	1,09
	98 671,30
	4,45
	430,74

	265
	ВК-96/П
	ВК-97/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	71,42
	797,08

	266
	ВК-97/П
	ВК-98/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,06
	34,15

	267
	ВК-127/П
	ВК-99/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	129,15
	1 441,37

	268
	ВК-99/П
	ВК-100/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,08
	45,53

	269
	ВК-100/П
	ВК-101/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	135,56
	1 512,90

	270
	ВК-101/П
	ВК-102/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,97
	44,31

	271
	ВК-102/П
	ВК-103/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	84,68
	945,06

	272
	ВК-126/П
	ВК-104/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	150,00
	1 674,06

	273
	ВК-103/П
	ВК-104/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,70
	52,45

	274
	ВК-104/П
	ВК-105/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,38
	48,88

	275
	ВК-105/П
	ВК-106/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	99,87
	1 114,59

	276
	ВК-106/П
	ВК-107/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,23
	36,05

	277
	ВК-107/П
	ВК-108/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	70,17
	783,13

	278
	ВК-108/П
	ВК-109/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,19
	35,60

	279
	ВК-109/П
	ВК-110/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	63,80
	712,03

	280
	ВК-110/П
	ВК-111/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	1,89
	21,09

	281
	ВК-111/П
	ВК-112/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	90,42
	1 009,12

	282
	ВК-112/П
	ВК-113/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,44
	49,55

	283
	ВК-478
	ВК-119/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	63,21
	764,19

	284
	ВК-119/П
	ВК-120/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	50,38
	562,26

	285
	ВК-120/П
	ВК-121/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,88
	65,62

	286
	ВК-121/П
	ВК-122/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	33,36
	372,31

	287
	ВК-122/П
	ВК-123/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,74
	41,74

	288
	ВК-143/П
	ВК-124/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	178,34
	1 990,35

	289
	ВК-119/П
	ВК-124/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	51,32
	572,75

	290
	ВК-124/П
	ВК-125/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,11
	34,71

	291
	ВК-124/П
	ВК-125/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,58
	39,95

	292
	ВК-125/П
	ВК-126/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	137,85
	1 538,46

	293
	ВК-126/П
	ВК-127/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,89
	54,57

	294
	ВК-127/П
	ВК-128/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	26,61
	296,98

	295
	ВК-128/П
	ВК-129/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,02
	44,86

	296
	ВК-129/П
	ВК-130/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	73,62
	821,63

	297
	ВК-130/П
	ВК-131/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,93
	32,70

	298
	ВК-132А/П
	ВК-132/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,60
	118,30

	299
	ВК-132/П
	ВК-133/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	86,39
	964,15

	300
	ВК-133/П
	ВК-134/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,50
	61,38

	301
	ВК-140/П
	ВК-135/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	43,89
	530,62

	302
	ВК-134/П
	ВК-135/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	35,03
	423,50

	303
	ВК-135/П
	ВК-136/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	102,54
	1 144,39

	304
	ВК-135/П
	ВК-136/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	26,65
	322,19

	305
	ВК-136/П
	ВК-137/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	33,07
	399,81

	306
	ВК-136/П
	ВК-137/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	42,22
	471,19

	307
	ВК-137/П
	ВК-138/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	39,38
	439,50

	308
	ВК-137/П
	ВК-138/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,19
	35,60

	309
	ВК-137/П
	ВК-139/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	36,11
	403,00

	310
	ВК-136/П
	ВК-139/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	57,56
	642,39

	311
	ВК-139/П
	ВК-140/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,14
	23,88

	312
	ВК-139/П
	ВК-140/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,13
	34,93

	313
	ВК-140/П
	ВК-141/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	2,94
	35,54

	314
	ВК-142/П
	ВК-141/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	208,78
	2 524,10

	315
	ВК-140/П
	ВК-141/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	35,54
	396,64

	316
	ВК-154/П
	ВК-142/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	61,54
	744,00

	317
	ВК-144/П
	ВК-143/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	50,06
	558,69

	318
	ВК-141/П
	ВК-143/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,78
	42,19

	319
	ВК-145/П
	ВК-144/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,01
	44,75

	320
	ВК-146/П
	ВК-145/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	121,85
	1 359,89

	321
	ВК-147/П
	ВК-146/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,10
	34,60

	322
	ВК-155/П
	ВК-147/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	99,54
	1 110,91

	323
	ВК-149/П
	ВК-148/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,17
	35,38

	324
	ВК-153/П
	ВК-149/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	101,95
	1 137,80

	325
	ВК-151/П
	ВК-150/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,57
	39,84

	326
	ВК-152/П
	ВК-151/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	90,50
	1 010,02

	327
	ВК-205/П
	ВК-206/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	131,93
	1 472,39

	328
	ВК-206/П
	ВК-207/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,33
	48,32

	329
	ВК-208/П
	ВК-209/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	137,17
	1 530,87

	330
	ВК-209/П
	ВК-210/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,75
	30,69

	331
	ВК-211/П
	ВК-212/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	89,07
	994,06

	332
	ВК-212/П
	ВК-213/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,47
	27,57

	333
	ВК-213/П
	ВК-214/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	63,97
	713,93

	334
	ВК-214/П
	ВК-215/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,94
	32,81

	335
	ВК-217/П
	ВК-218/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	55,23
	785,35

	336
	ВК-218/П
	ВК-219/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	9,97
	141,77

	337
	ВК-219/П
	ВК-220/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	40,71
	454,34

	338
	ВК-220/П
	ВК-221/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,31
	25,78

	339
	ВК-221/П
	ВК-222/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	68,42
	763,59

	340
	ВК-222/П
	ВК-223/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,84
	31,70

	341
	ВК-223/П
	ВК-224/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	101,77
	1 135,79

	342
	ВК-224/П
	ВК-225/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,56
	28,57

	343
	ВК-469
	ВК-226/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	43,86
	623,67

	344
	ВК-225/П
	ВК-226/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	36,68
	409,36

	345
	ВК-219/П
	ВК-226/П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	140,30
	1 995,01

	346
	ВК-234/П
	ВК-228/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	109,73
	1 224,63

	347
	ВК-218/П
	ВК-228/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	35,10
	391,73

	348
	ВК-228/П
	ВК-229/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	14,38
	160,49

	349
	ВК-229/П
	ВК-230/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,03
	22,66

	350
	ВК-230/П
	ВК-231/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	88,77
	990,71

	351
	ВК-231/П
	ВК-232/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	1,95
	21,76

	352
	ВК-232/П
	ВК-233/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	117,97
	1 316,59

	353
	ВК-233/П
	ВК-234/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,22
	35,94

	354
	ВК-247/П
	ВК-248/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	74,36
	829,89

	355
	ВК-248/П
	ВК-249/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	28,31
	315,95

	356
	ВК-249/П
	ВК-250/П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	29,16
	325,44

	357
	ВК-250/П
	ВК-251/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	160,72
	1 793,70

	358
	ВК-251/П
	ВК-252/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	71,57
	798,75

	359
	ВК-248/П
	ВК-252/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	155,92
	1 740,13

	360
	ВК-582
	ВК-347/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	179,68
	2 005,30

	361
	ВК-347/П
	ВК-348/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	390,49
	4 358,02

	362
	ВК-348/П
	ВК-348а/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	50,27
	561,03

	363
	ВК-348а/П
	ВК-349/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	16,34
	182,36

	364
	ВК-349/П
	ВК-349а/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	104,80
	1 169,61

	365
	ВК-348/П
	ВК-350/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	243,33
	2 715,66

	366
	ВК-350/П
	ВК-351/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	97,22
	1 085,01

	367
	ВК-29/П
	ВК-389/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	42,82
	785,34

	368
	ВК-52/П
	ВК-391/П
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	78,73
	1 443,95

	369
	ВК-59/П
	Газовая котельная
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	25,78
	287,72

	370
	ВК-249/П
	ДОУ
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	92,77
	1 035,35

	371
	ВК-24/П
	ДОУ 40
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	23,09
	257,69

	372
	ВК-27/П
	ДОУ 41
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	24,08
	268,74

	373
	ВК-62/П
	ДОУ 51
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	28,38
	316,73

	374
	ВК-75/П
	ДОУ 52
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	32,37
	361,26

	375
	ВК-53/П
	ДОУ 54
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	25,65
	286,26

	376
	ВК-52/П
	ДОУ 55
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	38,10
	425,21

	377
	НС - 50/П
	ЖК "Lampo"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,76
	64,28

	378
	НС - 49/П
	ЖК "Lampo"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,58
	62,28

	379
	НС - 48/П
	ЖК "Lampo"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,80
	42,41

	380
	НС - 47/П
	ЖК "Lampo"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,14
	46,20

	381
	НС - 46/П
	ЖК "Lampo"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,44
	60,71

	382
	НС - 44/П
	ЖК "Lampo"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,14
	79,69

	383
	НС - 45/П
	ЖК "Lampo"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,70
	63,61

	384
	ВК-138/П
	ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	28,98
	323,43

	385
	ВК-125/П
	ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	18,95
	211,49

	386
	ВК-128/П
	ЖК "Авиаторов"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	16,91
	188,72

	387
	ВК-129/П
	ЖК "Авиаторов"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	15,91
	177,56

	388
	НС - 3/П
	ЖК "Десяткино"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,93
	121,98

	389
	НС - 13/П
	ЖК "Материк"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,22
	69,42

	390
	НС - 14/П
	ЖК "Материк"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,18
	113,61

	391
	НС - 129/П
	ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,91
	65,96

	392
	НС - 134/П
	ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,41
	82,70

	393
	НС - 130/П
	ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,37
	59,93

	394
	НС - 133/П
	ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,58
	73,44

	395
	НС - 262/П
	ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,53
	72,88

	396
	НС - 131/П
	ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,74
	75,22

	397
	НС - 100/П
	ЖК 'Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,61
	40,29

	398
	НС - 99/П
	ЖК 'Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,88
	43,30

	399
	НС - 90/П
	МКД  ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,44
	71,87

	400
	НС - 91/П
	МКД  ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,57
	62,16

	401
	НС - 244/П
	МКД 2
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,86
	31,92

	402
	НС - 222/П
	МКД 2
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,77
	30,91

	403
	НС - 247/П
	МКД 3
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	2,53
	30,59

	404
	НС - 253/П
	МКД 4
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,27
	25,33

	405
	НС - 250/П
	МКД 5
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,08
	34,37

	406
	НС - 214/П
	МКД 9
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,92
	32,59

	407
	НС - 220/П
	МКД 9
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,88
	43,30

	408
	НС - 256/П
	МКД 10
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,25
	25,11

	409
	НС - 260/П
	МКД 10
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,13
	23,77

	410
	НС - 213/П
	МКД 10
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,51
	117,30

	411
	НС - 218/П
	МКД 11
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,02
	44,86

	412
	НС - 259/П
	МКД 11
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,61
	29,13

	413
	НС - 217/П
	МКД 15
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,37
	48,77

	414
	НС - 216/П
	МКД 16
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,16
	35,27

	415
	НС - 258/П
	МКД 17
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,16
	24,11

	416
	НС - 257/П
	МКД 18
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,54
	28,35

	417
	НС - 261/П
	МКД 19
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,36
	37,50

	418
	НС - 227/П
	МКД 19
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,13
	57,25

	419
	НС - 226/П
	МКД 19
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,59
	40,07

	420
	НС - 224/П
	МКД 20
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,83
	31,58

	421
	НС - 225/П
	МКД 21
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,10
	45,76

	422
	НС - 221/П
	МКД 22
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,86
	31,92

	423
	НС -234/П
	МКД 23
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,61
	29,13

	424
	НС - 231/П
	МКД 24
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,76
	64,28

	425
	НС - 233/П
	МКД 24
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,84
	31,70

	426
	НС - 232/П
	МКД 24
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,10
	45,76

	427
	НС - 252/П
	МКД 25
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,51
	39,17

	428
	НС - 228/П
	МКД 26
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,29
	47,88

	429
	НС - 249/П
	МКД 27
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,21
	24,66

	430
	НС - 248/П
	МКД 28
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,40
	37,95

	431
	НС - 237/П
	МКД 29
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,33
	26,00

	432
	НС - 240/П
	МКД 30
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,79
	31,14

	433
	НС - 239/П
	МКД 31
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,77
	30,91

	434
	НС - 238/П
	МКД 32
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,56
	28,57

	435
	НС - 229/П
	МКД 33
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,82
	42,63

	436
	НС - 230/П
	МКД 34
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,25
	36,27

	437
	НС - 235/П
	МКД 35
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,70
	30,13

	438
	НС - 236/П
	МКД 35
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,40
	71,43

	439
	НС - 215/П
	МКД 38
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,24
	36,16

	440
	НС - 102/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,18
	57,81

	441
	НС - 93/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,95
	77,56

	442
	НС - 98/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,04
	56,25

	443
	НС - 94/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,44
	49,55

	444
	НС - 101/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,47
	61,05

	445
	НС - 89/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,06
	45,31

	446
	НС - 103/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,68
	41,07

	447
	НС - 96/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,15
	68,64

	448
	НС - 104/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,12
	45,98

	449
	НС - 92/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,36
	70,98

	450
	НС - 97/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,38
	60,04

	451
	НС - 5/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,03
	67,30

	452
	НС - 88/П
	МКД ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,41
	49,22

	453
	НС - 41/П
	МКД ЖК "Девяткино 2.0"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,31
	59,26

	454
	НС - 40/П
	МКД ЖК "Девяткино 2.0"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,91
	54,80

	455
	НС - 39/П
	МКД ЖК "Девяткино 2.0"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,77
	75,56

	456
	НС - 43/П
	МКД ЖК "Девяткино 2.0"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,66
	74,33

	457
	НС - 51/П
	МКД ЖК "Девяткино 2.0"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,32
	37,05

	458
	НС - 52/П
	МКД ЖК "Девяткино 2.0"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,82
	42,63

	459
	НС - 53/П
	МКД ЖК "Девяткино 2.0"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,15
	46,32

	460
	НС - 54/П
	МКД ЖК "Девяткино 2.0"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,57
	39,84

	461
	НС - 42/П
	МКД ЖК "Девяткино 2.0"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,58
	73,44

	462
	НС - 78/П
	МКД ЖК "Квартал в Мурино"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,62
	73,88

	463
	НС - 80/П
	МКД ЖК "Квартал в Мурино"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,12
	57,14

	464
	НС - 79/П
	МКД ЖК "Квартал в Мурино"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,55
	73,10

	465
	НС - 81/П
	МКД ЖК "Квартал в Мурино"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,75
	53,01

	466
	НС - 77/П
	МКД ЖК "Квартал в Мурино'
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,83
	53,90

	467
	НС - 76/П
	МКД ЖК "Квартал в Мурино'
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,43
	60,60

	468
	НС - 2/П
	МКД ЖК "Муринские высоты"
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,11
	57,03

	469
	НС - 263/П
	МКД ЖК "Муринские высоты"
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,21
	58,15

	470
	НС - 3/П
	МКД ЖК "Муринские высоты"
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,59
	73,55

	471
	НС - 70/П
	МКД ЖК "Три кита"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,50
	50,22

	472
	НС - 74/П
	МКД ЖК "Три кита"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,99
	44,53

	473
	НС - 69/П
	МКД ЖК "Три кита"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,09
	79,13

	474
	НС - 68/П
	МКД ЖК "Три кита"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,26
	81,02

	475
	НС - 73/П
	МКД ЖК "Три кита"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,89
	54,57

	476
	НС - 75/П
	МКД ЖК "Три кита"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,53
	39,40

	477
	НС - 72/П
	МКД ЖК "Три кита"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,97
	55,47

	478
	НС - 71/П
	МКД ЖК "Три кита"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,50
	50,22

	479
	НС - 118/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,34
	48,44

	480
	НС - 117/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,63
	51,67

	481
	НС - 116/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,65
	40,74

	482
	НС - 115/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,86
	43,08

	483
	НС - 114/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,69
	52,34

	484
	НС - 113/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,09
	45,65

	485
	НС - 135/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	8,97
	100,11

	486
	НС - 136/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	8,58
	95,76

	487
	НС - 105/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,76
	53,12

	488
	НС - 106/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,80
	53,57

	489
	НС - 107/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,83
	53,90

	490
	НС - 108/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,39
	48,99

	491
	НС - 109/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,72
	63,84

	492
	НС - 110/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,05
	56,36

	493
	НС - 111/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,82
	42,63

	494
	НС - 112/П
	МКД ЖК "Урбанист"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,53
	39,40

	495
	НС - 120/П
	МКД ЖК "Урбанит "
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,96
	77,68

	496
	НС - 119/П
	МКД ЖК "Урбанит "
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,70
	74,77

	497
	НС - 84/П
	МКД ЖК 'Квартал в Мурино'
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,57
	73,32

	498
	НС - 83/П
	МКД ЖК 'Квартал в Мурино'
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,77
	64,40

	499
	НС - 82/П
	МКД ЖК 'Квартал в Мурино'
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,96
	66,52

	500
	НС - 86/П
	МКД ЖК 'Квартал в Мурино'
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	3,47
	38,73

	501
	НС - 87/П
	МКД ЖК 'Квартал в Мурино'
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,90
	32,37

	502
	НС - 85/П
	МКД ЖК 'Квартал в Мурино'
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,02
	78,35

	503
	НС - 95/П
	МКД ЖК Авиатор
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,90
	77,01

	504
	ВК-2/П
	НС - 1/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	51,04
	569,63

	505
	ВК-211/П
	НС - 2/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	46,87
	523,09

	506
	ВК-410/П
	НС - 3/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	31,71
	353,90

	507
	ВК-235/П
	НС - 3/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	30,20
	337,04

	508
	ВК-467
	НС - 5/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	15,84
	176,78

	509
	ВК-251/П
	НС - 13/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,95
	88,73

	510
	ВК-252/П
	НС - 14/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	11,58
	129,24

	511
	ВК-143/П
	НС - 39/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,71
	63,73

	512
	ВК-144/П
	НС - 40/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	8,05
	89,84

	513
	ВК-145/П
	НС - 41/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,86
	76,56

	514
	ВК-147/П
	НС - 42/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	8,18
	91,29

	515
	ВК-146/П
	НС - 43/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	8,36
	93,30

	516
	ВК-142/П
	НС - 44/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	11,41
	127,34

	517
	ВК-140/П
	НС - 45/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,55
	117,74

	518
	ВК-141/П
	НС - 46/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,92
	121,87

	519
	ВК-149/П
	НС - 47/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,64
	85,27

	520
	ВК-148/П
	НС - 48/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,71
	86,05

	521
	ВК-151/П
	НС - 49/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	13,73
	153,23

	522
	ВК-150/П
	НС - 50/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	13,18
	147,09

	523
	ВК-139/П
	НС - 51/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,64
	62,94

	524
	ВК-140/П
	НС - 52/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,34
	59,60

	525
	ВК-137/П
	НС - 53/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,16
	57,59

	526
	ВК-138/П
	НС - 54/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,32
	59,37

	527
	ВК-214/П
	НС - 68/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,17
	68,86

	528
	ВК-215/П
	НС - 69/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	5,67
	63,28

	529
	ВК-209/П
	НС - 70/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	9,93
	110,82

	530
	ВК-210/П
	НС - 71/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	9,95
	111,05

	531
	ВК-206/П
	НС - 72/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,70
	85,94

	532
	ВК-207/П
	НС - 73/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,61
	84,93

	533
	ВК-212/П
	НС - 74/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,98
	89,06

	534
	ВК-213/П
	НС - 75/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	8,09
	90,29

	535
	ВК-234/П
	НС - 76/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	8,61
	96,09

	536
	ВК-233/П
	НС - 77/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	8,13
	90,73

	537
	ВК-231/П
	НС - 78/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	14,24
	158,92

	538
	ВК-232/П
	НС - 79/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	14,17
	158,14

	539
	ВК-230/П
	НС - 80/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	9,97
	111,27

	540
	ВК-229/П
	НС - 81/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,65
	118,86

	541
	ВК-224/П
	НС - 82/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	17,01
	189,84

	542
	ВК-225/П
	НС - 83/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	17,62
	196,65

	543
	ВК-223/П
	НС - 84/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	15,87
	177,12

	544
	ВК-222/П
	НС - 85/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	14,63
	163,28

	545
	ВК-221/П
	НС - 86/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,89
	76,90

	546
	ВК-220/П
	НС - 87/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,99
	78,01

	547
	ВК-124/П
	НС - 88/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	16,09
	179,57

	548
	ВК-125/П
	НС - 89/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	16,62
	185,49

	549
	ВК-141/П
	НС - 90/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	29,29
	326,89

	550
	ВК-143/П
	НС - 91/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	29,75
	332,02

	551
	ВК-139/П
	НС - 92/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	32,29
	360,37

	552
	ВК-140/П
	НС - 93/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	32,00
	357,13

	553
	ВК-136/П
	НС - 94/П
	80
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	12,00
	133,92

	554
	ВК-134/П
	НС - 95/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	20,04
	223,65

	555
	ВК-133/П
	НС - 96/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	20,30
	226,56

	556
	ВК-131/П
	НС - 97/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	11,62
	129,68

	557
	ВК-130/П
	НС - 98/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	12,46
	139,06

	558
	ВК-127/П
	НС - 99/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	28,53
	318,41

	559
	ВК-126/П
	НС - 100/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	27,52
	307,13

	560
	ВК-121/П
	НС - 101/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	18,17
	202,78

	561
	ВК-120/П
	НС - 102/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	16,36
	182,58

	562
	ВК-122/П
	НС - 103/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	22,23
	248,10

	563
	ВК-123/П
	НС - 104/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	22,17
	247,43

	564
	ВК-113/П
	НС - 105/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,33
	115,29

	565
	ВК-112/П
	НС - 106/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,76
	120,09

	566
	ВК-111/П
	НС - 107/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,05
	78,68

	567
	ВК-110/П
	НС - 108/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,68
	85,71

	568
	ВК-109/П
	НС - 109/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	9,16
	102,23

	569
	ВК-108/П
	НС - 110/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	9,43
	105,24

	570
	ВК-107/П
	НС - 111/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	11,77
	131,36

	571
	ВК-106/П
	НС - 112/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	11,98
	133,70

	572
	ВК-105/П
	НС - 113/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,35
	115,51

	573
	ВК-104/П
	НС - 114/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	9,51
	106,14

	574
	ВК-104/П
	НС - 115/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	9,61
	107,25

	575
	ВК-103/П
	НС - 116/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	9,58
	106,92

	576
	ВК-102/П
	НС - 117/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	13,23
	147,65

	577
	ВК-101/П
	НС - 118/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	12,93
	144,30

	578
	ВК-100/П
	НС - 119/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	35,93
	400,99

	579
	ВК-99/П
	НС - 120/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	36,32
	405,35

	580
	ВК-98/П
	НС - 129/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,68
	119,19

	581
	ВК-97/П
	НС - 130/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	11,35
	126,67

	582
	ВК-96/П
	НС - 131/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	11,35
	126,67

	583
	ВК-6/П
	НС - 132/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	52,11
	581,57

	584
	ВК-94/П
	НС - 133/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	14,72
	164,28

	585
	ВК-93/П
	НС - 134/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	14,24
	158,92

	586
	ВК-92/П
	НС - 135/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	17,74
	197,99

	587
	ВК-91/П
	НС - 136/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	18,15
	202,56

	588
	ВК-36с/П
	НС - 213/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	46,24
	516,06

	589
	ВК-36с/П
	НС - 214/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	13,98
	156,02

	590
	ВК-39/П
	НС - 215/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	56,33
	628,67

	591
	ВК-25/П
	НС - 216/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	16,67
	186,04

	592
	ВК-27/П
	НС - 217/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	20,98
	234,15

	593
	ВК-32/П
	НС - 218/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	33,84
	377,67

	594
	ВК-36а/П
	НС - 220/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	27,43
	306,13

	595
	ВК-69/П
	НС - 221/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	18,08
	201,78

	596
	ВК-72/П
	НС - 222/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	12,65
	141,18

	597
	ВК-64/П
	НС - 224/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	23,93
	267,07

	598
	ВК-63/П
	НС - 225/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	27,12
	302,67

	599
	ВК-68/П
	НС - 226/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	30,39
	339,16

	600
	Уз.1/П
	НС - 227/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	71,86
	801,99

	601
	ВК-13/П
	НС - 228/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	44,83
	500,32

	602
	ВК-56/П
	НС - 229/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	19,16
	213,83

	603
	ВК-57/П
	НС - 230/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	33,00
	368,29

	604
	ВК-55/П
	НС - 231/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	40,05
	446,97

	605
	ВК-76/П
	НС - 232/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	121,80
	1 359,34

	606
	ВК-76/П
	НС - 233/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,31
	81,58

	607
	ВК-49/П
	НС - 235/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	14,00
	156,25

	608
	ВК-49/П
	НС - 236/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	71,39
	796,74

	609
	ВК-50/П
	НС - 237/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	29,00
	323,65

	610
	ВК-54/П
	НС - 238/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	46,08
	514,27

	611
	ВК-54/П
	НС - 239/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	29,34
	327,45

	612
	ВК-391/П
	НС - 240/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	24,29
	271,09

	613
	ВК-72/П
	НС - 244/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	169,25
	1 888,90

	614
	ВК-70/П
	НС - 247/П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	12 323,92
	367,90
	4 447,82

	615
	ВК-16/П
	НС - 248/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	14,74
	164,50

	616
	ВК-14/П
	НС - 249/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	21,97
	245,19

	617
	ВК-15/П
	НС - 250/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	101,74
	1 135,46

	618
	ВК-47/П
	НС - 252/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	35,04
	391,06

	619
	ВК-4Б/П
	НС - 253/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	11,22
	125,22

	620
	ВК-34/П
	НС - 256/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	37,37
	417,06

	621
	ВК-3С/П
	НС - 257/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	25,62
	285,93

	622
	ВК-23/П
	НС - 258/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	20,48
	228,57

	623
	ВК-32/П
	НС - 259/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	33,90
	378,34

	624
	ВК-34/П
	НС - 260/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	41,14
	459,14

	625
	Уз.1/П
	НС - 261/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,84
	120,98

	626
	ВК-95/П
	НС - 262/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	10,36
	115,62

	627
	ВК-208/П
	НС - 263/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	70,42
	785,92

	628
	ВК-46/П
	НС -234/П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	44,33
	494,74

	629
	ВК-386/П
	Общественно-деловая застройка
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	178,17
	1 988,45

	630
	ВК-7/П
	Отделение полиции
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	54,95
	613,26

	631
	НС - 1/П
	Поликлиника
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,55
	73,10

	632
	НС - 132/П
	Поликлиника
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,58
	73,44

	633
	ВК-10/П
	СОШ 37
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	46,65
	520,63

	634
	ВК-33/П
	СОШ 39
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	34,77
	388,05

	635
	ВК-58/П
	СОШ 53
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	45,28
	505,34

	636
	ВК-124/П
	СОШ ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	19,27
	215,06

	637
	ВК-4/П
	Спортивный комплекс
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	61,59
	687,37

	638
	ВК-3/П
	Станция скорой помощи
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	57,28
	639,27

	639
	ВК-157/П
	Стройгородок
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	70,34
	785,02

	640
	ВК-349/П
	Торговый центр
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	20,11
	224,44

	641
	ВК-349а/П
	Торговый центр
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	24,77
	276,44

	642
	ВК-67/П
	Уз.1/П
	65
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	36,95
	412,38

	643
	ВК-132/П
	Хоз. корпус ЖК "Авиатор"
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	17,82
	198,88

	644
	ВК-3П
	МКД уч.14
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	1,28
	14,29

	645
	ВК-2П
	ВК-6П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	142,42
	2 025,16

	646
	ВК-2П
	ВК-3П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,15
	46,32

	647
	ВК-3П
	МКД уч.14
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	8,97
	100,11

	648
	ВК-34П
	ВК-4П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	535,26
	7 611,20

	649
	ВК-4П
	ВК-2П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	182,90
	2 600,77

	650
	ВК-4П
	МКД уч.13
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,52
	50,45

	651
	ВК-6П
	ВК-5П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	124,61
	1 771,91

	652
	ВК-7П
	ВК-8П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	1,54
	21,90

	653
	ВК-10П
	пр-кт Ручьевский, уч. 8
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	8,06
	89,95

	654
	ВК-11П
	пр-кт Ручьевский, уч. 8
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,50
	72,54

	655
	ВК-10П
	пр-кт Ручьевский, уч. 8
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	40,42
	451,10

	656
	ВК-11П
	пр-кт Ручьевский, уч. 8
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	39,07
	436,04

	657
	ВК-8П
	ВК-12П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	149,78
	2 129,82

	658
	ВК-12П
	ВК-13П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	1,83
	26,02

	659
	ВК-13П
	ВК-9П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	106,54
	1 514,96

	660
	ВК-12П
	ВК-10П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	16,96
	189,28

	661
	ВК-13П
	ВК-11П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	18,50
	206,47

	662
	ВК-31П
	ВК-42П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	185,30
	2 634,90

	663
	ВК-14П
	пр.Ручьевский, уч. 6,
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	15,33
	171,09

	664
	ВК-15П
	пр.Ручьевский, уч. 6,
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	15,40
	171,87

	665
	ВК-16П
	ВК-17П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	1,43
	15,96

	666
	ВК-18П
	ВК-16П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	1,39
	15,51

	667
	ВК-17П
	ВК-14П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,34
	26,12

	668
	ВК-18П
	ВК-15П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	2,11
	23,55

	669
	ВК-17П
	ПГ-1
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	25,48
	284,37

	670
	ПГ-1
	ПГ-2
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	35,00
	390,61

	671
	ПГ-2
	ВК-19П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	70,48
	786,59

	672
	ВК-19П
	ВК-20П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	1,29
	14,40

	673
	ВК-20П
	пр.Ручьевский, уч. 6,
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,69
	52,34

	674
	ВК-19П
	ВК-21П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	0,66
	7,37

	675
	ВК-21П
	ВК-22П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	0,69
	7,70

	676
	ВК-22П
	ВК-23П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	1,31
	14,62

	677
	ВК-23П
	пр.Ручьевский, уч. 6,
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	4,41
	49,22

	678
	ВК-22П
	ПГ-3
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	143,02
	1 596,16

	679
	ПГ-3
	ВК-24П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	22,60
	252,23

	680
	ВК-24П
	ВК-25П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	1,35
	15,07

	681
	ВК-25П
	пр.Ручьевский, уч. 6,
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,52
	72,77

	682
	ВК-24П
	ВК-26П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	1,35
	15,07

	683
	ВК-26П
	ВК-27П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	1,65
	18,41

	684
	ВК-27П
	ВК-28П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	1,50
	16,74

	685
	ВК-28П
	пр.Ручьевский, уч. 6,
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,72
	75,00

	686
	ВК-9П
	ВК-27П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	53,86
	601,10

	687
	ВК-31П
	ВК-18П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	32,37
	361,26

	688
	ВК-29П
	ВК-31П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	39,44
	560,82

	689
	ВК-9П
	ВК-30П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	211,83
	3 012,15

	690
	ВК-38П
	ВК-39П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	677,54
	7 561,62

	691
	ВК-32П
	ВК-30П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	384,74
	5 470,86

	692
	ВК-32П
	ВК-29П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	391,33
	5 564,57

	693
	Точка подключения к ГУП «Леноблводоканал»
	ВК-32П
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	28 038,36
	1,00
	27,51

	694
	ВК-6П
	ВК-1П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	58,75
	655,67

	695
	ВК-1П
	МКД уч.14
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	52,19
	582,46

	696
	ВК-34П
	ВК-35П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	42,21
	600,21

	697
	ВК-36П
	пр-кт Ручьевский, уч. 7
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	40,14
	447,98

	698
	ВК-37П
	пр-кт Ручьевский, уч. 7
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	39,15
	436,93

	699
	ВК-36П
	пр-кт Ручьевский, уч. 7
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,85
	76,45

	700
	ВК-37П
	пр-кт Ручьевский, уч. 7
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	6,72
	75,00

	701
	ВК-35П
	ВК-7П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	254,16
	3 614,06

	702
	ВК-7П
	ВК-36П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	28,66
	319,86

	703
	ВК-8П
	ВК-37П
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	30,27
	337,83

	704
	ВК-5П
	ВК-35П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	170,18
	2 419,90

	705
	ВК-5П
	ВК-43П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	120,27
	1 342,26

	706
	ВК-43П
	МКД уч. 12
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	22,43
	250,33

	707
	ВК-33П
	ВК-40П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	7,44
	83,03

	708
	ВК-40П
	ул. Романовская, уч. 3
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	14,28
	159,37

	709
	ВК-42П
	ВК-41П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	9,68
	108,03

	710
	ВК-41П
	ул. Романовская, уч. 3
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	17,30
	193,07

	711
	ВК-40П
	ВК-39П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	110,76
	1 236,13

	712
	ВК-41П
	ВК-38П
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	112,34
	1 253,76

	713
	ВК-42П
	ВК-33П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	2,34
	33,27

	714
	ВК-33П
	ВК-34П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	360,40
	5 124,76

	715
	ВК-39П
	ул. Романовская, уч. 3
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	27,40
	305,79

	716
	ВК-38П
	ул. Романовская, уч. 3
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	26,58
	296,64

	717
	ВК-43П
	МКД уч.12
	50
	0,9
	1,00
	1,09
	11 376,56
	118,99
	1 327,98

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	37 749,0
	484 392,84





[bookmark: _Ref185270283][bookmark: _Toc216450180]ВС Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству сетей водоснабжения на территории перспективного развития согласно ППТ № 90 (Южное Мурино)
	№ п/п
	Наименование сетей
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициенты
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Стесненности
	
	
	

	1
	Магистральные сети водоснабжения
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	28 038,36
	5 406,70
	148 714,70

	2
	Распределительные сети водоснабжения
	350
	0,9
	1,00
	1,09
	18 695,71
	11 257,90
	206 475,42

	3
	Внутриквартальные сети водоснабжения
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	14 495,04
	5 545,00
	78 847,87

	
	Итого
	
	
	
	
	
	22 209,60
	434 037,99






[bookmark: _Ref185344204][bookmark: _Toc216450181]ВО Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству новых участков сетей водоотведения для присоединения перспективных потребителей Муринского городского поселения (без НДС)
	№ п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициенты
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб.
(без НДС)
	Общая протяженность участков, м
	Итоговая стоимость в ценах 2025 г., тыс. руб.

	
	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Стесненности
	
	
	

	1
	КК-22
	33
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	19,79
	125,87

	2
	КК-17
	35
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	30,62
	194,76

	3
	ЖК «Северный»
	ЖК «Северный»
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,33
	61,40

	4
	ЖК Ромашки
	К1П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,86
	87,42

	5
	ЖК Ромашки
	К2П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,47
	69,81

	6
	К1П
	К2П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	24,57
	181,11

	7
	К2П
	К3П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	36,65
	270,16

	8
	К3П
	К4П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,97
	117,72

	9
	ЖК Ромашки
	К4П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,43
	76,88

	10
	ЖК Ромашки
	К5П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,15
	74,82

	11
	К4П
	К5П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	23,85
	175,81

	12
	К5П
	К6П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	29,51
	217,53

	13
	ЖК Ромашки
	К7П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,03
	81,31

	14
	Паркинг
	К8АП
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,59
	85,43

	15
	К7П
	К8П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	31,01
	228,59

	16
	К8АП
	К8П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,75
	101,36

	17
	К8П
	К9П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	19,46
	143,45

	18
	ЖК Ромашки
	К9П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,35
	91,04

	19
	К9П
	К10П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	20,31
	149,71

	20
	ЖК Ромашки
	К10П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,74
	86,54

	21
	К10П
	К11П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	31,72
	233,82

	22
	ЖК Ромашки
	К11П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,75
	86,61

	23
	ЖК Ромашки
	К12П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,06
	96,27

	24
	К11П
	К12П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	38,80
	286,01

	25
	Паркинг
	К13П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,18
	134,01

	26
	К12П
	К13П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,64
	56,32

	27
	К13П
	К14П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,60
	100,25

	28
	Паркинг
	К15П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,95
	110,20

	29
	К15П
	К16П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	10,83
	68,88

	30
	ЖК Ромашки
	К16П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	11,90
	75,69

	31
	К16П
	К17П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	41,35
	263,00

	32
	ЖК Ромашки
	К17П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,59
	100,18

	33
	ЖК Ромашки
	К18П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,73
	123,32

	34
	К17П
	К18П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	23,09
	146,86

	35
	Паркинг
	К19П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,09
	118,61

	36
	К18П
	К19П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	10,13
	64,43

	37
	К19П
	К20П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	19,74
	145,51

	38
	К36
	К20П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	86,13
	625,69

	39
	К20П
	К21П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	42,28
	307,14

	40
	К21П
	К22П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	7,92
	57,53

	41
	К22П
	К23П
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	175,65
	1276,00

	42
	ЖК Ромашки
	К23П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,06
	103,64

	43
	К23П
	К24П
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	40,53
	374,59

	44
	К25П
	К24П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	41,50
	263,96

	45
	ЖК Ромашки
	К25П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	188,38
	1198,17

	46
	ЖК Сила природы
	К26П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	22,70
	167,33

	47
	К24П
	К26П
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	69,82
	645,30

	48
	ЖК Сила природы
	К27П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	21,37
	157,53

	49
	К26П
	К27П
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	34,12
	315,35

	50
	ЖК Сила природы
	К28П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	19,84
	146,25

	51
	К27П
	К28П
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	36,79
	340,02

	52
	ЖК Сила природы
	К29П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	19,46
	143,45

	53
	Паркинг
	К29П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	24,02
	177,06

	54
	К29П
	К30П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	32,09
	204,11

	55
	ЖК Сила природы
	К30П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,08
	125,90

	56
	К30П
	К31П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	40,00
	254,42

	57
	ЖК Сила природы
	К31П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,73
	115,95

	58
	Паркинг
	К32П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	21,69
	159,88

	59
	К31П
	К32П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	30,16
	191,83

	60
	ЖК Сила природы
	К33П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,19
	119,34

	61
	ЖК Сила природы
	К34П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,76
	101,43

	62
	К33П
	К34П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	27,65
	175,87

	63
	ЖК Сила природы
	К35П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,27
	119,93

	64
	К34П
	К35П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	63,10
	401,34

	65
	К37
	К36
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	75,30
	547,01

	66
	К14П
	К36
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,70
	115,73

	67
	ЖК Сила природы
	К36П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,18
	126,64

	68
	К35П
	К36П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	32,26
	205,19

	69
	К6П
	К37
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,38
	98,63

	70
	К36П
	К37П
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	30,22
	192,21

	71
	ЖК Сила природы
	К38П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,93
	110,05

	72
	К38П
	К39П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,28
	61,03

	73
	Паркинг
	К39П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	19,19
	141,46

	74
	К39П
	К40П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	24,80
	182,81

	75
	ЖК Сила природы
	К40П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,00
	132,68

	76
	К40П
	К41П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	43,55
	321,02

	77
	ЖК Сила природы
	К41П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,38
	113,37

	78
	К41П
	К42П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	47,74
	351,91

	79
	ЖК Сила природы
	К42П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,46
	84,48

	80
	Паркинг
	К43АП
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,59
	85,43

	81
	К43АП
	К43П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,89
	117,13

	82
	К42П
	К43П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	35,51
	261,76

	83
	ЖК Сила природы
	К43П
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,19
	82,49

	84
	К43П
	КК-1-1
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	25,42
	187,38

	85
	КК-1-1
	КК-1-2
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	37,50
	272,42

	86
	К37П
	КК-1-3
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	28,00
	178,09

	87
	КК-1-2
	КК-1-3
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	45,00
	367,58

	88
	КК-1-3
	КК-1-4
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	50,00
	462,11

	89
	КК-1-4
	КК-1-5
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	49,11
	453,89

	90
	ЖК Сила природы
	КК-1-5
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	237,96
	1728,65

	91
	К32П
	КК-1-5
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	12,00
	87,17

	92
	КК-1-5
	КК-1-6
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	30,35
	280,50

	93
	КК-1-6
	КК-1-6А
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	21,13
	195,29

	94
	К28П
	КК-1-6А
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	27,23
	251,67

	95
	КК-1-6А
	КК-1-7
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	37,52
	401,17

	96
	КК-1-7
	КК-1-8
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	27,74
	296,60

	97
	КК1
	КК-2
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,71
	115,80

	98
	ЖК «Северный»
	КК-3
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,85
	138,95

	99
	КК-2
	КК-3
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	83,66
	616,69

	100
	КК-3
	КК-4
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	46,87
	298,11

	101
	ЖК «Северный»
	КК-5
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,65
	63,76

	102
	КК-4
	КК-5
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	8,44
	53,68

	103
	КК-5
	КК-6
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	9,93
	63,16

	104
	ЖК «Северный»
	КК-6
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,69
	56,69

	105
	ЖК «Северный»
	КК-7
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,10
	59,71

	106
	КК-6
	КК-7
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	10,12
	64,37

	107
	КК-7
	КК-8
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	33,85
	215,30

	108
	КК-9
	КК-8
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	22,00
	139,93

	109
	КК-10
	КК-9
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	54,29
	345,31

	110
	КК-11
	КК-10
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	14,37
	91,40

	111
	КК-12
	КК-11
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	17,66
	112,32

	112
	ЖК «Северный»
	КК-11
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,71
	64,20

	113
	ЖК «Северный»
	КК-12
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,66
	63,84

	114
	КК-13
	КК-12
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	15,94
	101,38

	115
	ЖК «Северный»
	КК-13
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,29
	61,11

	116
	КК-14
	КК-13
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	16,80
	106,85

	117
	КК-15
	КК-14
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	23,86
	151,76

	118
	ЖК «Северный»
	КК-14
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,85
	65,24

	119
	ЖК «Северный»
	КК-15
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,28
	68,41

	120
	КК-16
	КК-15
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	23,01
	146,35

	121
	ЖК «Северный»
	КК-16
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,14
	74,75

	122
	КК-8
	КК-17
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	45,43
	288,95

	123
	КК-18
	КК-17
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	41,13
	261,60

	124
	КК-19
	КК-18
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	51,12
	376,82

	125
	КК-20
	КК-18
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	86,09
	634,60

	126
	ЖК «Северный»
	КК-19
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,50
	84,77

	127
	КК-21
	КК-20
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,26
	75,63

	128
	ЖК «Северный»
	КК-21
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,85
	65,24

	129
	КК-23
	КК-22
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	20,87
	132,74

	130
	КК-34
	КК-23
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,22
	67,96

	131
	КК-24
	КК-23
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,71
	115,80

	132
	КК-25
	КК-24
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	4,96
	36,56

	133
	КК-26
	КК-24
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,79
	42,68

	134
	ЖК «Северный»
	КК-25
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,20
	38,33

	135
	ЖК «Северный»
	КК-26
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,88
	58,09

	136
	КК-27
	КК-26
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	25,61
	188,78

	137
	КК-28
	КК-27
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,90
	58,23

	138
	КК-29
	КК-28
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,43
	106,37

	139
	ЖК «Северный»
	КК-29
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,21
	67,89

	140
	КК-30
	КК-29
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,95
	110,20

	141
	КК-31
	КК-30
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,22
	90,08

	142
	КК-32
	КК-31
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	29,07
	214,29

	143
	КК-33
	КК-32
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,26
	75,63

	144
	ЖК «Северный»
	КК-33
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,60
	41,28

	145
	ЖК Северный
	КК-34
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,76
	42,46

	146
	КК-35
	КК-34
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	19,99
	147,35

	147
	КК-36
	КК-35
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,76
	116,17

	148
	ЖК «Северный»
	КК-35
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,15
	60,08

	149
	КК-37
	КК-36
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,52
	70,18

	150
	КК-38
	КК-37
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,35
	127,89

	151
	КК-39
	КК-38
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	33,63
	247,90

	152
	ЖК «Северный»
	КК-38
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,02
	73,86

	153
	КК-40
	КК-39
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,12
	96,71

	154
	Площадка ТКО
	КК-40
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	3,92
	28,90

	155
	ЖК «Северный»
	КК1
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,80
	64,87

	156
	КК-1-8
	КК1-9
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	36,28
	387,91

	157
	КК1-9
	КК1-10
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	8,84
	94,52

	158
	КК1-10
	КОС
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	13,70
	146,48

	159
	КОС
	р Охта
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	25,53
	272,97

	160
	ЖК Десяткино 2.0
	К3043
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,99
	103,13

	161
	К3043
	К3044
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	78,08
	496,62

	162
	ЖК Десяткино 2.0
	К3045
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	20,00
	147,43

	163
	К3045
	К3044
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	16,31
	103,74

	164
	К3044
	К3046
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	151,53
	963,79

	165
	К3046
	К3047
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	79,48
	505,53

	166
	ЖК Десяткино 2.0
	К3048
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	24,20
	178,39

	167
	ЖК Lampo
	К3049
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,64
	122,66

	168
	К3049
	К3050
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	99,65
	633,82

	169
	ЖК Lampo
	К3050
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,85
	109,46

	170
	К3050
	К3051
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	55,25
	351,41

	171
	К3051
	К3052
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	72,11
	458,65

	172
	ЖК Lampo
	К3053
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,80
	101,72

	173
	К3053
	К3052
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	74,82
	475,89

	174
	ЖК Lampo
	К3054
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,11
	111,38

	175
	К3054
	К3055
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	79,02
	502,60

	176
	К3052
	К3055
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	65,87
	418,96

	177
	К3047
	К160
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	56,36
	358,47

	178
	К3055
	К236
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	41,01
	260,84

	179
	К3048
	К160
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	35,26
	224,27

	180
	ЖК Материк
	К3031
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,78
	108,95

	181
	К3031
	К3032
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	31,57
	232,71

	182
	К3032
	К3033
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	48,52
	357,66

	183
	К3033
	К3034
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	58,35
	430,12

	184
	К3034
	К3035
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,65
	130,10

	185
	К3035
	К2202
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,39
	106,07

	186
	ЖК Три кита
	К1100
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	27,30
	201,24

	187
	ЖК Три кита
	К1016
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,57
	92,66

	188
	ЖК Три кита
	К1004
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,69
	108,29

	189
	К1004
	К1051
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	63,80
	470,29

	190
	К1100
	К33
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	58,07
	369,35

	191
	К1016
	К31
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	61,28
	389,77

	192
	К1051
	К30
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	57,36
	422,82

	193
	К1332
	К1284
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	31,38
	256,33

	194
	К1284
	К1328
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	32,33
	264,09

	195
	ЖК Витамин
	К1272
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	32,18
	237,21

	196
	К1272
	К1332
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	76,55
	486,89

	197
	К1328
	К19
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	35,00
	285,90

	198
	ЖК Квартал в Мурино
	К996
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	23,54
	173,52

	199
	ЖК Квартал в Мурино
	К992
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,90
	139,32

	200
	К996
	К1603
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	17,77
	113,02

	201
	К992
	К441
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	46,83
	297,86

	202
	ЖК Квартал в Мурино
	К987
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	20,03
	147,65

	203
	К987
	К980
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	30,72
	195,39

	204
	К980
	К364
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	20,00
	127,21

	205
	ЖК Авиатор
	К957
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,30
	120,15

	206
	ЖК Авиатор
	К955
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,43
	76,88

	207
	ЖК Авиатор
	К953
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	28,73
	211,78

	208
	К953
	К959
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	117,68
	748,49

	209
	ЖК Авиатор
	К951
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	23,20
	171,02

	210
	К951
	К949
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	53,70
	341,55

	211
	ЖК Авиатор
	К945
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	30,00
	221,14

	212
	К945
	К939
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	20,08
	127,72

	213
	ЖК Авиатор
	К934
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,82
	123,99

	214
	К934
	К949
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	14,24
	90,57

	215
	ЖК Авиатор
	К929
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	24,49
	180,52

	216
	ЖК Авиатор
	К908
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	25,32
	161,05

	217
	ЖК Авиатор
	К903
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,76
	130,92

	218
	ЖК Авиатор
	К899
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	25,00
	184,28

	219
	К894
	К888
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	43,14
	318,00

	220
	К888
	К882
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	75,23
	478,49

	221
	К949
	К364
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	28,38
	180,51

	222
	К939
	К480
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	13,86
	88,16

	223
	К959
	К3000
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	32,38
	205,95

	224
	К955
	К1225
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	12,71
	80,84

	225
	К882
	К1117
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	45,51
	289,46

	226
	К957
	К1117
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	17,25
	109,72

	227
	К899
	К1118
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	25,00
	159,01

	228
	К903
	К2255
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	58,36
	371,19

	229
	К908
	К971
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	32,73
	208,18

	230
	К929
	К1308
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	22,62
	143,87

	231
	ЖК Урбанист
	К1215
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	37,59
	277,09

	232
	К1215
	К1212
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	67,01
	426,21

	233
	К1161
	К1206
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	58,26
	370,56

	234
	ЖК Урбанист
	К1186
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	26,93
	198,51

	235
	ЖК Урбанист
	К1199
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	24,02
	177,06

	236
	К1199
	К1187
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	34,49
	219,37

	237
	ЖК Урбанист
	К1192
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	24,19
	178,31

	238
	К1192
	К1185
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	62,12
	395,11

	239
	ЖК Урбанист
	К1175
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,30
	90,67

	240
	К1175
	К1186
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	52,65
	334,88

	241
	ЖК Урбанист
	К1193
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,41
	113,59

	242
	К1193
	К1187
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	61,68
	392,31

	243
	К1187
	К1186
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	65,26
	415,08

	244
	ЖК Урбанист
	К1176
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	24,59
	181,26

	245
	К1176
	К1168
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	61,14
	388,88

	246
	ЖК Урбанист
	К1161
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	33,81
	249,23

	247
	К1185
	К2424
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	39,83
	253,34

	248
	К1168
	К2824
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	65,63
	417,43

	249
	К1186
	К508
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	24,21
	153,99

	250
	К1212
	К1401
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	55,45
	352,68

	251
	К1206
	К3020
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	17,93
	114,04

	254
	К26
	К377
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	154,72
	1263,82

	255
	К207
	К209
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,75
	79,24

	256
	К209
	К26
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,62
	78,28

	257
	МКД 15
	К16
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,08
	118,53

	258
	К16
	К1142
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	26,54
	195,64

	259
	К1142
	К1571
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	54,70
	397,36

	260
	К1571
	К2035
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	29,40
	213,57

	261
	К2035
	К2228
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	56,13
	407,75

	262
	К2228
	К2432
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	46,43
	295,31

	263
	К2432
	К2621
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	47,95
	348,33

	264
	К2621
	К2831
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	21,19
	153,93

	265
	К2831
	К26
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	55,88
	405,94

	266
	ДОУ 41
	К1812
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,35
	105,78

	267
	К1812
	К1571
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,15
	133,79

	268
	К3002
	К3019
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	55,45
	408,74

	269
	К3019
	К3012
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	90,68
	668,44

	270
	К3011
	К3012
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	15,71
	114,12

	271
	МКД 16
	К3013
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,68
	115,58

	272
	К3013
	К3010
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	33,36
	245,91

	273
	К3010
	К3014
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	41,80
	308,12

	274
	ДОУ 40
	К3015
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,77
	79,39

	275
	К3015
	К3014
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	22,69
	167,26

	276
	К3014
	К3016
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	75,40
	479,58

	277
	К3016
	К3011
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	91,13
	662,01

	278
	К922
	МКД 17
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,32
	90,82

	279
	МКД 17
	К3016
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	25,44
	161,81

	280
	МКД 18
	К3018
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,82
	131,36

	281
	К3018
	К3011
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	27,02
	199,17

	282
	К3012
	К3008
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	148,93
	1216,53

	283
	К43
	К2951
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	166,64
	1361,19

	284
	К377
	К924
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	178,27
	1456,19

	285
	К924
	К978
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	51,02
	416,75

	286
	МКД 9
	К924
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	58,03
	427,76

	287
	К2936
	К2887
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	27,79
	204,85

	288
	К1319
	К1406
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	169,03
	1380,72

	289
	К2853
	К2798
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	49,11
	362,01

	290
	К2871
	К2853
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	19,45
	143,37

	291
	МКД 4
	К2871
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,99
	81,01

	292
	К2887
	К2798
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	77,33
	714,71

	293
	К2905
	К2887
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	41,11
	303,04

	294
	К2921
	К2905
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,79
	94,28

	295
	МКД 5
	К2921
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,87
	80,13

	296
	К978
	К1319
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	113,62
	928,10

	297
	МКД 38
	К1240
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	18,09
	115,06

	298
	К1240
	К1150
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	60,63
	385,63

	299
	К1150
	К1035
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	22,30
	141,84

	300
	К1035
	К978
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	122,69
	780,36

	301
	МКД 10
	К656
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,20
	134,16

	302
	К656
	К521
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	24,49
	155,77

	303
	МКД 10
	К852
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,42
	91,55

	304
	К852
	К521
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	53,89
	342,76

	305
	МКД 10
	К779
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,75
	71,87

	306
	К779
	К521
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	28,34
	180,25

	307
	К521
	К377
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	30,10
	191,45

	308
	СОШ 39
	К3003
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,74
	123,40

	309
	К3004
	К3002
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	33,57
	247,46

	310
	К3003
	К3004
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,78
	138,43

	311
	К2951
	К2887
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	133,50
	1233,85

	312
	МКД 28
	К2965
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,55
	70,40

	313
	К2965
	К2951
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,64
	71,06

	314
	К1491
	К1507
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	33,79
	276,01

	315
	Отделение полиции
	К1507
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	29,64
	218,49

	316
	К1507
	К1521
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	183,27
	1497,03

	317
	К1521
	К1535
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	47,86
	390,94

	318
	Поликлиника
	К1521
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	23,37
	172,27

	319
	К2751
	К2729
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	23,18
	247,84

	320
	К2729
	К2709
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	32,89
	351,66

	321
	станция скорой помощ
	К1579
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	26,99
	198,95

	322
	К1470
	К1491
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	36,10
	294,88

	323
	К2668
	К2689
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	54,90
	586,99

	324
	К2689
	К1491
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	117,88
	1260,38

	325
	К2709
	К2668
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	66,69
	713,05

	326
	СОШ 37
	К2709
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	55,39
	408,30

	327
	К2558
	К2573
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	45,34
	334,22

	328
	К2589
	К2573
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	33,57
	247,46

	329
	К1535
	К1579
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	106,05
	866,27

	330
	К2769
	К2751
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	74,59
	797,52

	331
	К2624
	К2643
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	55,73
	354,47

	332
	К2573
	К2624
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	57,99
	368,84

	333
	К1406
	КНС
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	80,78
	659,85

	334
	КНС
	К3060
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	122,55
	1001,05

	335
	К3060
	К1470
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	12,00
	98,02

	336
	МКД 30
	К63В
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,29
	120,08

	337
	МКД
	К3008
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	23,14
	170,57

	338
	К63В
	К63А
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	124,12
	914,93

	339
	К3007
	К62
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	39,52
	251,36

	340
	К3008
	К3007
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	23,07
	188,45

	341
	К63А
	К62А
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,76
	108,80

	342
	К62А
	К62
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,70
	64,13

	343
	К62
	К43
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	32,28
	263,68

	344
	МКД 29
	К43
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	21,98
	162,02

	345
	МКД 32
	К2153
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,82
	123,99

	346
	К2153
	К2168
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	36,95
	272,37

	347
	К2168
	К2182
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	48,02
	353,97

	348
	К2182
	К2196
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	34,54
	254,61

	349
	К2196
	К2252
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	48,31
	307,27

	350
	ДОУ 54
	К2234
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,26
	60,89

	351
	К2234
	К2196
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,91
	109,91

	352
	МКД 33
	К2270
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,91
	65,68

	353
	К2270
	К2252
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	48,42
	356,92

	354
	К2292
	К2327
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	48,46
	308,23

	355
	МКД 34
	К2345
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,31
	61,26

	356
	К2345
	К2327
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,73
	101,21

	357
	МКД 26
	К2836
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,99
	66,27

	358
	К2836
	К2798
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,63
	78,36

	359
	МКД 27
	К2936
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,73
	71,72

	360
	К1599
	МКД 31
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,45
	62,29

	361
	МКД 31
	К2081
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	25,02
	159,14

	362
	К2063
	К1966
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	96,27
	612,32

	363
	К1966
	К1946
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	200,42
	1274,75

	364
	МКД 35
	К2041
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,44
	128,56

	365
	К2041
	К1983
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	26,98
	198,88

	366
	МКД 35
	К2000
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,44
	121,19

	367
	К2000
	К1983
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	22,82
	168,21

	368
	К1983
	К1966
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	32,20
	237,36

	369
	СОШ 53
	К2310
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,64
	78,43

	370
	ДОУ 55
	К2138
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,66
	137,55

	371
	К2138
	К2116
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	62,02
	457,17

	372
	К2116
	К2081
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	92,36
	587,45

	373
	К2081
	К2063
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	66,09
	420,36

	374
	К2252
	К2292
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	59,68
	379,59

	375
	К2310
	К2292
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	20,91
	154,14

	376
	К2327
	К2364
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	119,55
	760,39

	377
	К2798
	К2787
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	109,03
	1007,69

	378
	Газовая котельная
	К2382
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	20,80
	153,32

	379
	К2382
	К2364
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	136,51
	868,26

	380
	К1756
	К1735
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	30,49
	193,93

	381
	К1735
	К1712
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	111,85
	711,41

	382
	МКД 22
	К1735
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	26,89
	198,22

	383
	К2787
	К2769
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	40,88
	437,09

	384
	К1946
	К1927
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	83,35
	530,14

	385
	К2489
	К2453
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	38,47
	283,58

	386
	К1844
	К1756
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	98,08
	722,98

	387
	МКД 24
	К1868
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,60
	92,88

	388
	К1868
	К1844
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	47,18
	347,78

	389
	ДОУ 52
	К1889
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	22,14
	163,20

	390
	К1889
	К1844
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	49,49
	364,81

	391
	ДОУ 51
	К2489
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,01
	88,53

	392
	К2543
	К2558
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	29,07
	214,29

	393
	К1712
	К1669
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	24,46
	155,58

	394
	К1669
	К1622
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	85,40
	629,51

	395
	МКД 19
	К1690
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,44
	76,96

	396
	К1690
	К1669
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,76
	79,32

	397
	МКД 19
	К1647
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,73
	86,47

	398
	К1647
	К1622
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,67
	137,62

	399
	общественно-деловая
	К1600
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	27,52
	202,86

	400
	МКД 3
	К2527
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,03
	118,16

	401
	К2527
	К2543
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	35,09
	258,66

	402
	МКД 2
	К2589
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,92
	95,24

	403
	МКД 2
	К1821
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,50
	84,77

	404
	К1821
	К1775
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	45,07
	332,23

	405
	К1775
	К1756
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	54,65
	402,84

	406
	СОШ 53
	К2469
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	21,64
	159,52

	407
	МКД 25
	К2787
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,87
	116,98

	408
	К1927
	К1911
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	79,22
	503,87

	409
	К1911
	К1756
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	58,16
	369,92

	410
	МКД 23
	К1911
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	34,17
	251,88

	411
	К2364
	К2399
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	75,22
	478,43

	412
	К2399
	К2436
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	89,28
	567,86

	413
	К2436
	К2510
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	139,74
	888,80

	414
	МКД 20
	К2528
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,63
	122,59

	415
	К2528
	К2510
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,37
	128,04

	416
	МКД 21
	К2453
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,42
	128,41

	417
	К2453
	К2436
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	46,49
	342,69

	418
	МКД 19
	К3009
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,27
	134,67

	419
	К2469
	К2453
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	31,20
	229,99

	420
	К2643
	К2668А
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	115,20
	732,72

	421
	К2668А
	К2668
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	27,39
	174,21

	422
	спортивный комплекс
	К3022
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	55,85
	355,23

	423
	К1600
	К2596
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	67,63
	498,53

	424
	К1622
	К3021
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	81,55
	601,13

	425
	К3009
	К3020
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	52,80
	335,83

	426
	К2510
	К1465
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	132,00
	839,57

	427
	К1579
	К2447
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	254,59
	2079,61

	429
	ТРЦ
	К1857
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	135,29
	997,27

	430
	К1857
	К1901
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	93,90
	692,17

	431
	К1901
	К1880
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	85,03
	626,79

	432
	К1766
	К2944
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	579,40
	3685,22

	433
	К1880
	К1832
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	31,09
	229,18

	434
	АЗС
	К1786
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,83
	116,69

	435
	АЗС
	К1766
	100
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,88
	94,94

	436
	К1832
	К1786
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	128,33
	945,97

	437
	К1786
	К1766
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	38,46
	283,50

	438
	КНС
	Точка подключения
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	15,56
	113,03

	439
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-110
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,52
	48,06

	440
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-107
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,37
	46,96

	441
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-105
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,87
	43,27

	442
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-103
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,68
	41,87

	443
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-101
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,59
	41,21

	444
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-90
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,24
	97,60

	445
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-99
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,40
	61,92

	446
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-98
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,96
	51,30

	447
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-98
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,66
	49,09

	448
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-97
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,60
	56,02

	449
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-89
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,13
	89,41

	450
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-97
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,04
	59,27

	451
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-89
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,90
	95,09

	452
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-96
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,49
	62,58

	453
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-88
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,51
	92,22

	454
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-96
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,98
	66,19

	455
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-95
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,63
	56,24

	456
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-94
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,80
	64,87

	457
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-94
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,31
	68,63

	458
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-91
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,59
	92,81

	459
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-88
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,44
	99,07

	460
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-87
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,30
	90,67

	461
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-85
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,68
	63,98

	462
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-85
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,94
	51,16

	463
	ЖК «Полис Лаврики»
	КК-90
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,07
	88,97

	464
	КК-1
	Точка подключения к
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	5,00
	36,32

	465
	КК-3
	КК-134
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	142,73
	1036,85

	466
	КК-4
	КК-3
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	35,17
	255,49

	467
	КК-5
	КК-4
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	26,51
	192,58

	468
	КК-6
	КК-7
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	8,20
	52,16

	469
	КК-7
	КК-151
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	35,09
	223,19

	470
	КК-8
	КК-5
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	50,22
	364,82

	471
	КК-9
	КК-8
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	5,22
	37,92

	472
	КК-10
	КК-9
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	20,81
	151,17

	473
	КК-11
	КК-12
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	58,13
	369,73

	474
	КК-12
	КК-13
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	13,21
	84,02

	475
	КК-13
	КК-51
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	81,49
	518,31

	476
	КК-14
	КК-51
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	19,24
	122,37

	477
	КК-15
	КК-16
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	7,59
	55,14

	478
	КК-16
	КК-17
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	20,73
	150,59

	479
	КК-17
	КК-19
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	61,49
	446,69

	480
	КК-18
	КК-20
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	40,12
	291,45

	481
	КК-19
	КК-18
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	4,51
	32,76

	482
	КК-20
	КК-21
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	5,05
	36,69

	483
	КК-21
	КК-22
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	36,56
	265,59

	484
	КК-22
	КК-23
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	39,35
	285,86

	485
	КК-23
	КК-24
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	25,75
	187,06

	486
	КК-24
	КК-25
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	20,11
	146,09

	487
	КК-25
	КК-10
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	155,84
	1132,09

	488
	КК-26
	КК-27
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	48,18
	355,15

	489
	КК-27
	КК-28
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,79
	79,54

	490
	КК-28
	КК-82
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,20
	134,16

	491
	КК-29
	КК-30
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	2,70
	19,90

	492
	КК-30
	КК-5
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	66,98
	486,57

	493
	КК-31
	КК-29
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,30
	46,44

	494
	КК-32
	КК-31
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	51,86
	382,28

	495
	КК-33
	КК-32
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	20,99
	154,72

	496
	КК-34
	КК-33
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,68
	108,21

	497
	КК-35
	КК-34
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,91
	73,05

	498
	КК-36
	КК-36А
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	19,17
	141,31

	499
	КК-36А
	КК-35
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	21,54
	158,78

	500
	КК-37
	КК-47
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,19
	82,49

	501
	КК-38
	КК-37
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,61
	137,18

	502
	КК-39
	КК-40
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,62
	100,40

	503
	КК-40
	КК-41
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,70
	108,36

	504
	КК-41
	КК-42
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,23
	104,89

	505
	КК-42
	КК-43
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	21,09
	155,46

	506
	КК-43
	КК-44
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	37,15
	273,85

	507
	КК-44
	КК-45
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,78
	57,35

	508
	КК-45
	КК-31
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	26,52
	195,49

	509
	КК-46
	КК-36
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	23,51
	173,30

	510
	КК-47
	КК-46
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	21,54
	158,78

	511
	КК-48
	КК-50
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	31,74
	201,88

	512
	КК-49
	КК-50
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	36,87
	234,51

	513
	КК-50
	КК-14
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	83,95
	533,96

	514
	КК-51
	КК-15
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	44,53
	323,49

	515
	КК-52
	КК-55
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	27,54
	200,06

	516
	КК-53
	КК-52
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	26,20
	193,13

	517
	КК-54
	КК-59
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	9,02
	65,53

	518
	КК-55
	КК-54
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	11,04
	80,20

	519
	КК-56
	КК-52
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	43,32
	314,70

	520
	КК-57
	КК-56
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	10,75
	78,09

	521
	КК-58
	КК-57
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	106,09
	770,68

	522
	КК-59
	Перспективная КНС
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	9,55
	69,38

	523
	КК-60
	КК-68
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,63
	63,61

	524
	КК-61
	КК-60
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	34,89
	257,19

	525
	КК-62
	КК-61
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	35,34
	260,50

	526
	КК-63
	КК-64
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	36,37
	268,10

	527
	КК-64
	КК-65
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	26,94
	198,58

	528
	КК-65
	КК-66
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	36,83
	271,49

	529
	КК-66
	КК-62
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	22,63
	166,81

	530
	КК-67
	КК-68
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,39
	76,59

	531
	КК-68
	КК-69
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,49
	77,33

	532
	КК-69
	КК-70
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	3,16
	23,29

	533
	КК-70
	КК-59
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	202,75
	1472,86

	534
	КК-70
	КК-30
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	168,11
	1221,22

	535
	КК-71
	КК-73
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	4,21
	31,03

	536
	КК-72
	КК-74
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	4,00
	29,49

	537
	КК-73
	КК-67
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	22,61
	166,67

	538
	КК-74
	КК-73
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	4,01
	29,56

	539
	КК-75
	КК-74
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	4,75
	35,01

	540
	КК-76
	КК-75
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	41,19
	303,63

	541
	КК-77
	КК-79
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	4,26
	31,40

	542
	КК-78
	КК-81
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	4,36
	32,14

	543
	КК-79
	КК-76
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,57
	85,29

	544
	КК-80
	КК-79
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	2,70
	19,90

	545
	КК-81
	КК-80
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	2,70
	19,90

	546
	КК-82
	КК-81
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	27,41
	202,05

	547
	КК-83
	КК-53
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,54
	48,21

	548
	КК-84
	КК-83
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	20,59
	151,78

	549
	КК-85
	КК-83
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	46,83
	345,20

	550
	КК-86
	КК-85
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,87
	94,87

	551
	КК-87
	КК-86
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	22,92
	168,95

	552
	КК-88
	КК-87
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,17
	60,22

	553
	КК-89
	КК-88
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,33
	113,00

	554
	КК-90
	КК-89
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,98
	117,79

	555
	КК-91
	КК-90
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,34
	68,85

	556
	КК-92
	КК-91
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,68
	78,73

	557
	КК-93
	КК-92
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,86
	109,54

	558
	КК-94
	КК-93
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,03
	96,05

	559
	КК-95
	КК-94
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	21,09
	155,46

	560
	КК-96
	КК-95
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	22,12
	163,05

	561
	КК-97
	КК-96
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,23
	119,64

	562
	КК-98
	КК-100
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,04
	44,52

	563
	КК-99
	КК-98
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	2,54
	18,72

	564
	КК-100
	КК-84
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,81
	94,43

	565
	КК-101
	КК-102
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,87
	43,27

	566
	КК-102
	КК-100
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	18,11
	133,50

	567
	КК-103
	КК-104
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,40
	39,81

	568
	КК-104
	КК-102
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,29
	97,97

	569
	КК-105
	КК-106
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,75
	42,39

	570
	КК-106
	КК-104
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	26,67
	196,59

	571
	КК-107
	КК-108
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,03
	37,08

	572
	КК-108
	КК-106
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,30
	120,15

	573
	КК-109
	КК-108
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	24,96
	183,99

	574
	КК-110
	КК-109
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,23
	38,55

	575
	КК-111
	КК-112
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	20,27
	149,42

	576
	КК-112
	КК-113
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,07
	125,83

	577
	КК-113
	КК-115
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,37
	54,33

	578
	КК-114
	КК-113
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,08
	74,30

	579
	КК-115
	КК-116
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,98
	110,42

	580
	КК-116
	КК-117
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,10
	126,05

	581
	КК-117
	КК-118
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,99
	81,01

	582
	КК-118
	КК-126
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,05
	81,45

	583
	КК-119
	КК-120
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,51
	40,62

	584
	КК-120
	КК-58
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	27,45
	202,34

	585
	КК-123
	КК-120
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,56
	48,36

	586
	КК-124
	КК-125
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,17
	45,48

	587
	КК-125
	КК-123
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,91
	73,05

	588
	КК-126
	КК-125
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,33
	76,15

	589
	КК-127
	КК-126
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,23
	38,55

	590
	КК-128
	КК-146
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	21,47
	158,26

	591
	КК-129
	КК-149
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,29
	120,08

	592
	КК-130
	КК-129
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,24
	97,60

	593
	КК-131
	КК-130
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,20
	104,67

	594
	КК-132
	КК-131
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,22
	97,45

	595
	КК-133
	КК-132
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,25
	112,41

	596
	КК-134
	КНС
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	37,23
	270,46

	597
	КК-134
	КК-134
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	52,84
	383,85

	598
	КК-135
	КК-152
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	114,68
	729,41

	599
	КК-137
	КК-138
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,50
	77,40

	600
	КК-138
	КК-139
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,86
	80,05

	601
	КК-139
	КК-140
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	50,88
	375,05

	602
	КК-140
	КК-141
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	17,22
	126,93

	603
	КК-141
	КК-112
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	90,93
	670,28

	604
	КК-142
	КК-147
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	4,12
	30,37

	605
	КК-143
	КК-142
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,13
	67,30

	606
	КК-144
	КК-143
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	23,83
	175,66

	607
	КК-145
	КК-144
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,92
	117,35

	608
	КК-146
	КК-145
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	19,14
	141,09

	609
	КК-147
	КК-138
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	20,73
	152,81

	610
	КК-148
	КК-147
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	27,46
	202,42

	611
	КК-149
	КК-148
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,09
	59,63

	612
	КК-150
	КК-6
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	36,20
	230,25

	613
	КК-151
	КК-49
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	67,36
	428,44

	614
	КК-152
	КК-48
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	58,30
	370,81

	615
	КК-153
	КК-45
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	30,61
	225,64

	616
	КК-154
	КК-11
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	61,84
	393,33

	617
	КК-155
	КК-154
	200
	0,9
	1,00
	1,09
	6 483,60
	76,81
	488,54

	618
	МКД уч. 12
	КК-151
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,30
	120,15

	619
	МКД уч. 12
	КК-7
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,66
	78,58

	620
	МКД уч. 12
	КК-150
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,45
	106,52

	621
	МКД уч. 12
	КК-6
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,45
	99,14

	622
	МКД уч.13
	КК-135
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,80
	72,24

	623
	МКД уч.13
	КК-152
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,20
	53,07

	624
	МКД уч.14
	КК-13
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,76
	123,54

	625
	МКД уч.14
	КК-155
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	71,69
	528,45

	626
	МКД уч.14
	КК-154
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	10,64
	78,43

	627
	Площадка ТКО
	КК-137
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,86
	65,31

	628
	Площадка ТКО
	КК-38
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,75
	49,76

	629
	Площадка ТКО
	КК-111
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	4,04
	29,78

	630
	Площадка ТКО
	КК-39
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	4,63
	34,13

	631
	Площадка ТКО
	КК-67
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,93
	51,08

	632
	Площадки ТКО
	КК-26
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,12
	52,48

	633
	Площадки ТКО
	КК-27
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,69
	56,69

	634
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-43
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,37
	113,30

	635
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-43
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,88
	102,31

	636
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-44
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	16,02
	118,09

	637
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-44
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,70
	108,36

	638
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-153
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,16
	97,01

	639
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-46
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,18
	45,56

	640
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-47
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,07
	52,12

	641
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-66
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,16
	45,41

	642
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-65
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,52
	48,06

	643
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-28
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,48
	69,88

	644
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-64
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,22
	38,48

	645
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-63
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,18
	38,18

	646
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-71
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,04
	37,15

	647
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-72
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,37
	39,58

	648
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-75
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,12
	67,23

	649
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-75
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,26
	68,26

	650
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-76
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,33
	68,77

	651
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-77
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	5,09
	37,52

	652
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-80
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,43
	69,51

	653
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-78
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	4,94
	36,41

	654
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-82
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,28
	68,41

	655
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-82
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,46
	69,73

	656
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-36А
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,45
	47,55

	657
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-36
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,54
	48,21

	658
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-42
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,46
	99,22

	659
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-41
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,29
	97,97

	660
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-41
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,86
	109,54

	661
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-40
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,06
	103,64

	662
	пр-кт Ручьевский, уч
	КК-76
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,61
	70,84

	663
	ул. Романовская, уч.
	КК-116
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,44
	54,84

	664
	ул. Романовская, уч.
	КК-117
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,83
	65,09

	665
	ул. Романовская, уч.
	КК-118
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,05
	59,34

	666
	ул. Романовская, уч.
	КК-124
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	8,77
	64,65

	667
	ул. Романовская, уч.
	КК-127
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,49
	55,21

	668
	ул. Романовская, уч.
	КК-128
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,97
	58,75

	669
	ул. Романовская, уч.
	КК-149
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	9,76
	71,94

	670
	ул. Романовская, уч.
	КК-129
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,65
	49,02

	671
	ул. Романовская, уч.
	КК-130
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,19
	53,00

	672
	ул. Романовская, уч.
	КК-131
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	6,88
	50,71

	673
	ул. Романовская, уч.
	КК-132
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,30
	53,81

	674
	ул. Романовская, уч.
	КК-133
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,79
	57,42

	675
	ул. Романовская, уч.
	КК-115
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	7,96
	58,68

	676
	ул. Романовская, уч.
	КК-141
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,22
	82,71

	677
	ул. Романовская, уч.
	КК-143
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	11,07
	81,60

	668
	ул. Романовская, уч.
	КК-144
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	12,07
	88,97

	659
	ул. Романовская, уч.
	КК-145
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	13,07
	96,34

	650
	ул. Романовская, уч.
	КК-146
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	14,07
	103,72

	641
	ул. Романовская, уч.
	КК-114
	150
	0,9
	1,00
	1,09
	7 514,13
	15,07
	111,09

	632
	КК-2
	Перспективная КНС
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	380,00
	2760,49

	623
	КК-1
	Перспективная КНС
	250
	0,9
	1,00
	1,09
	7 405,14
	380,00
	2760,49

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	22993,89
	166298,35




[bookmark: _Ref185345871][bookmark: _Toc216450182]ВО Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству сетей водоотведения на территории перспективного развития согласно ППТ № 90 (Южное Мурино)
[bookmark: _Toc216450183]Строительство самотечных сетей водоотведения
	№ п/п
	Наименование сетей
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициенты
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Стесненности
	
	
	

	1
	Самотечные сети водоотведения
	300
	0,9
	1,00
	1,09
	8 326,67
	2363,90
	19309,43

	2
	Самотечные сети водоотведения
	400
	0,9
	1,00
	1,09
	9 421,29
	806,00
	7449,28

	3
	Самотечные сети водоотведения
	500
	0,9
	1,00
	1,09
	10 899,15
	6218,90
	66492,89

	4
	Самотечные сети водоотведения
	600
	0,9
	1,00
	1,09
	17 890,75
	2786,10
	48898,36

	5
	Самотечные сети водоотведения
	800
	0,9
	1,00
	1,09
	27 272,32
	1478,00
	39542,63

	
	Итого
	
	
	
	
	
	13 652,90
	181 692,6



[bookmark: _Toc216450184]Строительство напорных сетей водоотведения
	№ п/п
	Наименование сетей
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Коэффициенты
	Стоимость по 
НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. 
(без НДС)
	Общая протяженность участков, м
	Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	Территориальный
	Климатических условий
	Прокладка 
в 2 нитки
	Стесненности
	
	
	

	1
	Напорные сети водоотведения
	300
	0,9
	1,00
	1,70
	1,09
	16 542,80
	2 578,78
	71 144,46

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	2 578,78
	71 144,46






[bookmark: _Ref184803174][bookmark: _Toc216450185]Копии документов, использованных при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
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Копия протокола совещания в Правительстве ЛО от 03.10.2024 г. по вопросу актуализации схем водоснабжения
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Приложение 1 к протоколу совещания от 03.10.2024 г.
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[bookmark: _Ref184370486](1) Копия протокола совещания в Комитете ЖКХ ЛО от 24.10.2024 г. по вопросу переключения стоков от АО «НПО «Поиск»
	[image: X:\3. Инженер расчетчик\shara\Объекты\Мурино АВСиВО 2024\2. Исходные данные\Администрация\Страницы из 15.10.2024_5869_01-12_Опополь_А.В._ООО_Научно-технический_центр_ГИПРОГРАД__Страница_3.jpg]
	


 (2) Копия протокола совещания в Комитете ЖКХ ЛО от 24.10.2024 г. по вопросу переключения стоков от АО «НПО «Поиск»
[image: ]
Копия запроса у ООО «УК» Мурино» технических условий на подключение торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300
	

	



 (1) Копия выданных ООО «УК» Мурино» технических условий на подключение торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300
	

	


 (2) Копия выданных ООО «УК» Мурино» технических условий на подключение торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300
	

	



Копия договора холодного водоснабжения № 557-НВА между ООО «НВА» и ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) (первый и последний лист)
	

	



Акт разграничения балансовой принадлежности между ООО «НВА» и ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300)

[image: ]
Копия запроса у ООО «УК»Муррино» технических условий на подключение котельной, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158 
	

	


 Ответ ООО «УК» Муррино» на запрос технических условий для подключения котельной, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158
	

	



Копия договора холодного водоснабжения № 551-НВА между ООО «НВА» и ООО «ЕТК» (котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158) (первый и последний лист)
	

	



Акт разграничения балансовой принадлежности между ООО «НВА» и ООО «ЕТК» (котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158)

	

	



Информация о начале процедур по согласованию отчуждения имущества (в адрес ООО «УК «Мурино»)
	

	



Подтверждение технической возможности подключения жилой застройки ППТ 90 (Южное Мурино) от водоводов диаметром 1200 мм с использованием уступаемой подключенной мощности
	

	


Условия заключения соглашения об уступке прав на использование свободной подключённой мощности
[image: ]
Исполнительная схема сетей водоснабжения и водоотведения (защитных футляров для сетей водоснабжения и водоотведения) ООО «УК «Мурино» на территории ППТ №90 (Южное Мурино)
[image: ]
Письмо ООО «Эксплор» о включении в Схему водоотведения мероприятия по переключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»

[image: ]
Письмо ГУП «Петербургский метрополитен» о включении в Схему водоотведения мероприятия по переключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»
	

	



Приложение 1 к письму №152-219-13692 от 09.12.2025 г. 


Приложение 2 к письму №152-219-13692 от 09.12.2025 г. 


Приложение 3 к письму №152-219-13692 от 09.12.2025 г


[bookmark: _Ref184632962][bookmark: _Toc184641213][bookmark: _Ref185340827][bookmark: _Toc216450186]Гидравлический расчет сетей водоотведения для мероприятия по сценарию 3 переключения сброса стоков абонентов ООО «Новая водная ассоциация» с КОС АО «НПО «Поиск» в напорные коллекторы ООО «РСО 47».
Моделирование гидравлических режимов проведено для существующего и перспективного положения с учетом вариантов развития систем водоотведения Муринского городского поселения. Результаты моделирования гидравлических режимов представлены на продольных профилях участка сети водоотведения от камеры гашения напора ООО «РСО 47» в районе жилого дома по улице Новая, д. 7 корп. 2 (см. Рисунок 3.23). Расчет гидравлических режимов проводится без учета дополнительного притока осадков.
[bookmark: _Ref184634418][bookmark: _Toc184641214][bookmark: _Toc216450187]Моделирование гидравлического режима существующего положения сетей водоотведения ООО «РСО 47»
Результаты гидравлического расчета работы сетей водоотведения ООО «РСО 47» для существующего положения отражены на пьезометрическом графике, представленном на рисунке 3.24.
Моделирование существующего положения показывает объём притока сточных вод в камеру гашения в размере 81,9 л/с. При этом, в существующем положении можно отметить участки сети водоотведения с полным заполнением и заполнением более 70%: КГН-К749 (до 83%), 212а-11 (до 97%), 7а-184а (100%).
[bookmark: _Ref184634420][bookmark: _Toc184641215][bookmark: _Toc216450188]Моделирование гидравлического режима перспективного положения сетей водоотведения ООО «РСО 47»
Пьезометрический график работы сетей водоотведения ООО «РСО 47» для перспективного положения, представленный на рисунке 3.25 показывает объём притока сточных вод в камеру гашения в размере 86,5 л/с. При этом, в перспективном положении можно отметить участки сети водоотведения с полным заполнением и заполнением более 70%: КГН-К749 (до 89%), 212а-11 (до 99%), 7а-184а (100%). Объём дополнительного притока перспективных объектов водоотведения составит 4,6 л/с.


[bookmark: _Ref184634422][bookmark: _Toc184641216][bookmark: _Toc216450189]Моделирование гидравлического режима перспективного положения сетей водоотведения ООО «РСО 47» при подключении объектов ООО «Новая Водная Ассоциация»
Моделирование перспективного положения с учетом подключения объектов ООО «Новая водная ассоциация» (см. Рисунок 3.26) показывает объём притока сточных вод в камеру гашения в объеме 167,1 л/с, а также излив в объёме 10,12 л/с. Объём стоков от объектов ООО «Новая водная ассоциация» составляет 90,72 л/с. При этом, в перспективном положении можно отметить участки сети водоотведения с полным заполнением и заполнением более 70%: КГН-40а (100%). На основании п.3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 можно сделать вывод об отсутствии достаточного резерва пропускной способности участка сети водоотведения на территории ЖК «Новое Мурино» для подключения объектов ООО «Новая Водная Ассоциация». В связи с этим, для подключения объектов ООО «Новая Водная Ассоциация», предлагается рассмотреть возможность переключения части сточных вод ЖК «Северный», ЖК «Муринский посад», ЖК «Мурино Space», ЖК «Ромашки», ЖК «Силы природы» через резервную КНС на территории ЖК «Мурино Space» в напорные сети водоотведения ООО «Эксплор». Объём стоков требуемых для переключения возможно определить после уточнения фактических объёмов стоков объектов ООО «Новая Водная Ассоциация».
Предварительная оценка резерва пропускной способности составляет участка сети водоотведения на территории ЖК «Новое Мурино» составляет 14 л/с. При этом не наблюдается значительный рост статического давления стоков, однако заполнение канала будет составлять до 100% (см. Рисунок 3.27).
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Динамика потребления питьевой воды за 2020-2024 гг.
Население	2020	2021	2022	2023	2024	6845.0779999999995	8400.1779999999999	9222.8830000000016	10148.596	10612.535000000002	Бюджетные потребители	2020	2021	2022	2023	2024	46.403999999999996	90.63	80.706999999999994	105.148	128.09100000000001	Прочие потребители	2020	2021	2022	2023	2024	795.14100000000008	1012.0199999999999	832.69599999999991	363.81100000000004	242.85099999999994	
млн. куб. м.
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2 POKOMEHIOEATH  KOMMTETY 10 KWIHUIHO-KOMMYHATRHOMY  XOSallcTey
Jlemmmpazckolt  ofmactn comectzo ¢ I'VIT «/lenoGmBOTOKAnam  TOATOTORMTL
TPEAIOKEIINT 10 BHSCENNO. MINEIEHI B CXSM BOOCHAGHENI 1 BOZOOTBEEHIL
TByIpokcKaro i MyDHHGKOIO TODOCKIS Tocesiestll PCEROIOKCKOTO My HHIUNIATEHOTO
patioia JICHMHTPACKOH OBTACTH 11 HANDABHTL HH(OPMAILTO B ADEC AMIMICTDAIAT
‘moceremmit

Ore.: Tamior AM.; Tonorano C.H.
Cpox: 15.11.2024

Bamecrirmenn Mpencenare:
TleHHrpatcioii 0fTACTH 10 CTPOHTEARCTEY

i TTpanirennerna

RILTIINO KOMMYHATLHOMY Xo3scTRY L Baparoncxui
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TIphoskeHHe K IPOTOXOJTY COBSU@HIN [0 BONPOCY AKTY aH3AILH (KOPPEKTHPOBKI) CXeM
BojocHaGHe i BOA0OTBe e BYTPOBCKOTO 1t MyPHIICKOTO [OpOICKIX nocesteti
Beeroocroro vy

sTATEOTO pafiona Jlewnrpascrofi oGnacTi ot 03.10.2024

Tlepetierh 0GheKTOR, MOARIIOUEHHE (TEXHOONECKOE NHCORAMHEHIE) KOTODHX
WHEpyeTcE K ceraM BofocmaGenua u botoorsedenmui Macomsa «Llentpanbibiiiy
©. Byrpt

1) Muoroksaptpis
TPTICTPOHMIINA TIOMEMEHMAMI (¢ OSMATETHHEN PASMETCHNEM B TIEPBLX STARAX
EaHMil B0 NPOEYIOB, BHLACTEHHbX KDACHHIMI JIHHHAMM, HCTPOEHHO-TIDHCTPOCHHbIX
novemenIi) # TOMEMHOl aBTOCTOAKON), IEMETHHHI YUACTOK C KATACTPOBEIM
Hovepow 47:07:0722001:4123 o anpecy: Tlenmmrpajckas oGmacth, Beenonokckuii
MyHHITATb AT paifo, MypHHCKoe TOpofickoe Toceriere, Topoa Mypitio, mpocriekt
Pymencrnil,

2) (MHoOrOKBAPTHPHKTT  MHOTOSTAXHb  KIWON  JOM GO BCTPOGKHO-
IDIHCTPOSHHLI NOMEIEMETMI (¢ OGTITETLHEN PAIMCISHIEM b HEPBL STaEAX
aytasill BAOTe NPOEIOR, BHACEHHbIX. KPACKHIMI JIIHHAMI, BCTPOGHHO-TPHCTPOGHHEX
noemenif) 1 momieMioli aBTOCTOMMKOI, JeMCTLMMI YHACTOK ¢ KAMCTPOBEIM

sHoroyTaRHBI Ko

JOM GO BCTpOSHHO-

Homepom 47:07:0722001:4122 o aspecy: Jlemusrpajcxas oGnacth, Beesonomckuit
symmma s paifo, Mypiickoe roposckoe nocererte, ropoa Mypiio, npocriext
Pyusescuii,

3) Muorokmapupsmii  MmorosTaRHMIi Kol oM GO BeTpOgHHD-
NPHCTPOCHHIMI TOMEMEHIAMA (¢ OGAATETHHEN PASMEIICHIEM B TEPBHX STAKAX
AR RO MPOCYIOR, BHICTCHHRIX KDACHIMII JIHHHSAMH, BCTDOCHHO-IDHCTDOCHHEX
novemenni) # TOMeMHON aBTOCTOMNKON), SMETHHHI Y9ACTOK C KAMACTPOBEIM
Homepos 47:07:07220014121 no appecy: Jlemmurpajckas obmacts, Beenoroscxiit
My b paiion, Mypusckoe ToposeKoe nocertenie, 1opo Mypio, npocriext
Pyubcrcxntt,

4) Jletcroe JOWKONbHOE YUPERICHHE Ha 255 MecT», SeMeMbHbil yaacTok
© KaZacTpOBEIM HOMepoM 47:07:0722001:28765 mo agpecy: Jlemmmrpackas offacts,
Beeponokekuii MyHHUNTATbHbI paiion, MypHHCKOE TOOJICKOE TOCETEHHE, TOPO
Myputso, ipocriext Pyuserckni;

5) «OGmeoGpasopatensias mxona Ha 825  MecT», eMeNbHBIL  yuacToK
¢ kagacTpossM HoMepon 47:07:07220014127 mo aapecy: Jlemmmrpazckas oGmacts,
Beeonosckiii MyHmUIATBHEE paiion, MypHHCKOG TOPOACKOS MOCGICHHE, TFOPOA
Mypiso:

6) Muoroksaprupinli  Muorodramibli Kol oM co  BCTpoemo-
PHCTPOCHHEIMI TIOMEHICHIAMIL i NI0PEMHOI ABTOCTOAHKOIY, JeMebHE YUacTOK
¢ KagacTpoBsiM Hovepos 47:07:0722001:13183 no aapecy: Jemmurpascxai oGuacts,
ropoa

Beesor
Mypitio:

kUl MyHULMTATLENT pafion, MyDHHCKOe TODOACKOE HOGEIICHI
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7) «MrorokBapTHpHII  MHOTOSTaXHHH KON oM co  BCTpoeHHO-
TIPHICTPOGHHHIMIT TOMEISHWAMH 1 TIOMBEMHOH ABTOCTOARKON, 3eMerbHbi yuacTox
© KajacTpOREM HoMepom 47:07:0722001:13181 no afpecy: Tlewnmrpagckas oGmAcTs,
BeeronoRCKIii MyHIIUITATHHEI paiion, MypIHCKOE TOPOJICKOE MOCEMEHHE, rOpOT
Mypro;

8) (MHOTOKBADTHPHET  MHOTOSTARHb

KHTOH  JOM €O BCTPOGHHHIMIL
TOMEMENTAMIT Tt TOTIEMTON ABTOCTOSTROM), 3EMETLILH YUACTOK ¢ KafaCTpOBEIM
Homepom 47.07:0722001:13179 1o axpecy: JlenmHrpazckas oGnacts, Beeronokcknii
sy paiion, MypuEcKoe ropocKoe nocerere, ropoa Mypiio;

9) MsorokBapTipHill  MHOTOSTANHIl  KWION JOM O BCTPOGHHMMI

NOMGICHIMIL 1t TOA3eMHO ARTOCTOSHKOID), IeMeLME YHACTOR ¢ KAZACTPORBIM
HoMepon 47:07:0722001:13180 1o agpecy: Jlemmmrpazcxas obnacts, Beeponomexuit
MysTAT R pafion, Mypicoe ropoAckoe nocestenrie, ropoa Mypiko;

10) ¢Jlerckoe omKOMBEOE yupexienne Ha 200 MecTy. leMELHEI YHICTOX
C KaacTpOBR HoMepo 47:07:0722001:13189 1o aapecy: Jlewurpazckas oGTacTs,
Beeponowexiil MymmumIATLHLL paiion, Mypiickoe opoickoe moceriere, Topox
Mypitso.
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01.10.2024 TIp-ioRKx-50/2024
TIpOTOKO.T COBCIIARILA 1O BOTIPOCY PACCMOTPCHIT BO3MOKHOCTH MEPCHAPABICHNS
XO3AHCTBEHHO-GHITOBBIX CTOKOB W70 MACCHBA T. MyDIHO € 0%ICTHBX
coopycitii AO «IIT1O TToONCIo HA IHBIC OICTHELE COOPYACHIA

CvormsHoro yi1, 43, Kab. 2-131 «24» cennitps 2024 roza

TPLACEATES COBEIATTIS -
BANCCTIITEI, HPEACEAATEII KOMHTETA
I RTIHO-KoMMY HATEROMy KoaiioTey JleRurpazeKofi oSmcTit
Moposoma Hutewy Asexceentia

TIPHCYTCTBOBAJIL:
AQ HIIO JIONCK

AHAIIEHKO —

ot - ranmalt wivkenep

OCAJUYK SANSCTHTE TS TGREpRILHOTO | AWDeKTOPa 0

Termaut Baernsmon GesomacmooTit i pewmy

o — CAMCOTNCT  ROWBHIKL  YUpEIHIA Do

i oM GeiactiocTn, Oxpune Ty 1
oxpyskaromieli cpeae

MAFILDA -ANpEKTOp MO KODHOPATHEHOMY YHPAEACHIEO 11

Oxcana Bmamampossa mpagoBEnM Bompocan

TYIT «lenobanoosatin:

EEJIOMOWHA
Kprermia Bswponia

K YD N IEC T 11X
ormomenii

AnviucTpata MypHHCIOro FOpOICKOro HOceIeHIIR Benooacroro
MymmnaneHoro paiiona JeuHr pazcioit o acrit
SEFLAIION 30MECTITEIE FTABH aMIHNCTp AT 1o JKICK
Minan Cepreeni GraroyerpoticTay 1 Gesonactoctin
AavuHpcTpanits Ky3sEMOOBCKOT0 FOPOACKOro MoceeHus BeEoT0/KCI0r0

MO0 paiiora lennr Pt of.tacT
THATFMOBA T animsli CHemIATYICT OTACTA 1o COMATEROH pagoTe
atams Heanoesa amsmeTpa

000 AKOLIPOM,
KOTOB

ke . Tpexeraniren, 000 KOTPOM

000 dTosas EoaHan accounamsy

TOPOUKMH
Lennc Cepreepirt
Thosccrin copeuras;
O PACCMOTPENIII BOIMOKHOCTH NIEEHATPABTEHIE XOSHCTRERHO-GHITORKIX CTOKOB
MNP0 MaceEA T MypHED ¢ O'HCTHEX cappykemmit AO (IO ITbici> Ha MEEe
OTCTHHE CoOpY eHA

Tipencranurens OO0 (Homs Bojas acconmans,

Obcymen:
TipeacTagureners OO0 «Iloga eogsat accommamLs (zanee — 000 «HDAY) 20
COGICHI yuACTIMKOR  CORCHWN joncAcia  undoDNAIS  ©  BOIOWIHOCTH

IepeHANPABIENI XO3ATICTRCHHO-GHTOBH CTOKOR IUIOTO Macchpa r. Mypumo Ha

KQHAIIMAUHORKNE _ ouicTEHE coopymemma  AO PHII Ilpunamsas  snarn

et sosie 34U UL e Do D725
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(rnKymaomocxnii),  maxonmieen B apeine 000 @romposw.  Hoaysero
npeARpITeTbOe yatioe coraconamie AQ «PHI Tipiemuina xinatny i npiaric

orpeBHTener Acion macenna 1. Myp it

PeaTmsami TPETATAEMOTO BADHAHTG MOKET GHITh OCYMEOTETCHa TyTeM
CTpONTETHCTRS. KOTMEKTOpA OpHERTIPOROUHOH MpoTsIKeroCTEIO 1.5 K (o1 KHC Ha
Ofoporsoli ymime & My puso 1o KIIC #a Ipiokzassoil momadi)

KOMEKTOp MPEAONGRMTETLAG  MOKET OHTE DACHOTONEH Ha SeMTEX
MY BTG O COBCTBEHHOGTIL

Tipeactasurenam 00D «Jxampossr 1t 000 dIDAS B mewr peammsamm
OURYHEHIOND BADHAITE IICPCHANDAICHHA CTOKOR IPELIONCHO BLITONIITS IPOSKTIIO-
IBHCKATENECKHE 1 GTPONTENLH-MOHTWRKHE PAGOTEL TI0 MPOKTAAKE KOTOKTOpa 3 CBOii

JUis OCYIICOTIICHIN  HOIMOWIIOCTH  1ISPEHAIPANICHIN  CTOKOR  1E0SSOMMO
nonyuenne cormacix 000 «PCO 47» Ha HOMOMEIORAHNE OGHEKTOB POTOOTEACHIA,
xS b coGernenioctn 000 (PCO 47

1o undiopmatun  upexcTamIE I wAMIHETPAA MYPHICKOTO  TOPOACKOID
nocenenn BoesonoReKor0 MyImATEHOTG  pafiona JlemnmrpaAckoll o6TicTH B
HACTONNEE BENS AANHINCTPAIVS TDHCTYIIHIA K RUTONHENO NeponpusTiil 1o
AKTYATHIAINE CXeMEl BOTICHASKSHIA N BOTDOTEGISHAZ MYpIHCKGTO TOpOCKOTD
nocerennn. Tlo MHOHIO YUACTHUKOR COBCINAHIL B AKTYTHSMPOBAHEYIO CXeMY
EONOCRAGKEHIIA 1 BOIODTEEAEHAT MYPHECKOTO FOPOICKITD MDCETHILT IENecanipazHo
BHCCTH BCe TEpOTICKTHEHME BADUARTH @  CMOCOGH  peammamm  Bampoca
HEEHATIDARTEHII CTOKOR AHIOr0 MaccHsa 1. Mypio.

LA Maposoea, KD Geaosonsa, DD, Geseepxith, DA, Kotos, .1 Ocamv,

B.B. Beenwion, O.B. Mapiena, JLC. Koposri, M.C. Bepeaiof, H. M. Lannwon

1000 «PCO 47> Waipaniri, n KOMATET 10 HAIHINIO-KOMMYATLIONY
xosatiorsy Temmrpazckoli o6acTit nossmmo OO0 (PCO 475 B wacTin BOSMOKHOCTI
HCTOOBANIS OGHEKTON RONOTHEACHIS, NAXONIIUIXES B coficTnenioetn OO0 PCO
475, 217 pea TAAIIT BAPHAKT TIeEHATDABTIEHTL CTOKDB MOTpeSHTEelf KTTOND MACCHES
£ MyPIHO 18 KAHATHSAIIOHHEIE OUHOTHHE COOPY3KertiA AO «PHI] TTpmicna s XiMin)
Cpox nomomsesny 07.10.2024
Ots.: B.B. Beseepxni

2.000 Dwonpow» cosvecTHo ¢ 000 @IBA» HATPABHTE B KOMITET 10
RNTUIME-ROMMYRATEHOMY  XO3AlCTEY JISHHRTpATCROH OBMICTH  MHDOPMAIIO O
NPCIATGENIX TDOSKTHb PEMICHILTS, CPOKAX H CTONMOCTH NEPONPHATHI B A
PEATICANI BADHAHTA TIESHATDABTEHIA CTOKOB TOTPEOMTETel AMTOTO Macomea
1 MYPHI 12 KRS0 OSMCrILE Coopy e AQ «PHLL L Ipukaias xiis.
Cpox wenomenm: 09.10.2024
Ori: BA. Kovos, JLC. K0pousim

3. AnvmmucTpatmm  MypHHCROTO TOpockoro mocenchms  Beeroromekoro
MYHOIMILTBHOPO patona TeHHrPANCKOii 06 1aCTH D TpOBEAEHIN MeponpusTIi
O AKTYTISAITT CYeME! BOIOCHAGACHIA T BOT00TEENHIE MyPUECKATD TOPAIOKOra
MOCETEHNA, ¢ YIETaM OSEYCHHON YUIACTHIKAMI COBOMAHT MHQOPMALIN, BHECTH B
CXEMY BOOCHADHKEHIS 1 BO0OTRECHIE My HHITITATLHOTO OGPASOBAHIS TEPCTIEKTHRIIE
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BADHANTH W GIOGODH PEATHTAILIN BOPOGA TIEPENAPARICHIL CTOKOR JHIIOTO NACCHB
£ Mypio ¢ ourieTsix coopykerit AO (TToncks
Cpox Hertomieiis: 1 epok, yera
BRIMOTHEHIIC PAGOT 10 AKTYAMIBALEIL CXEME] BOTOCHAGKCHIIS I BOT0OTECICHIA.
Orn.: ILC. Bepeanoit

4.TVIT «lenobpomoranay Hampasurs 5 amammerpamno  Mypuscxoro
TOPOIGIOT TOGeTeHN BOEBOTORCKOT0 MYHHINTATLHOTO  pafioa JIemmHIpaZcKofi
OBMICTH MPOTIOKEHIA TO PHECEHIO IDMeHeHUH B OXEMY BOCHAGAeHNI It
BoACOTIGAEIHS  MYPHICKOND  TODOACKOIO  ocenein  (IHGKMO  atIkCTp At
MyPHHCKOTO TOPOACKOID MoGe-TesinA 0T 25.09.2024 N 5474/001-12),

Cpox uenonmens: 09.10.2024

O C.M. Ponouanon

5.000 @xor
noceius BECHOOREKOIO  MyNIBIAILIOr  pafioia IS packoi  obmeti
PEIONSHIA B UACTH PAcCMATPUBACMOTO Ha COBCHIAIN BOTPOCA 14 BHECCHW
AMEHEIAT R CXCMY IOAOCHATRENNS U NO/OTHACHI Ky3uMoI0mkoro top
‘mocetera DCeBOTIOHCKOrD MY RILMIATEHOTO paiinga TeRIHIpaICKoli oBmacTH
Cpox nenonsers: 11.10.2024
O15.: BA. Kotoe

0N ATIPAIITTL B &/ NHITHCTAILIO KYSLROIONCKOND 10pOSKoro

O
10 LILIO- KONy I IONY

xowdicry Jenumrpaerofi ofnactn Mopasosa
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000 «TK CnaBgHka»

{0112, ooy, s 25 o A o b
Terepansiiony ApeKTOpy
000 YK Mypuion
Terpovy ILO.

Hex. Ne 2607 01 26.07.2021

Tpowy DLGTL TeXulcKie YCIONM TORCHOYCHIN OGLEKT) KAITAILHOFO
CIPOICILCTIA K CCTAN IDKCHEPHO-TEXINFIECKOTO OGECIEEIIIA 11 XoSaHTBeno-GurToporo
sonoorezeis

s opramauin 000 (TK Crasikas

Tloawniosaewi oGeir npoexTupyexoro Toproboro KowmIeKea

SeneuHA YHACTOK, 13 KOTOPON TTAHHPYETCH:

osoe erpoteicrao

(cTpouTeLCTIO, pexonCTPYKIINA I AP)

nomTOuENOrS oGbera, miowao S0000 K. METPOB,

pacronomentoro no axpecy: Jlewmrpatekas o rects, Beenoosckuit yimmunalt paion
2eann CAOST Pysinn

Kazacrponsilowep 47:07:0722001:5300

TLaanupyessic arpysin
BozonorpeGcite ia youicTaemio-Gurtossic myacti 218 3y
Bozoorseseine 190 n/cyT.

Hyus nosaporywenuy

Buyrperniee 10 cer (KomricTso noaphX Kpasion Goree 12 urT)
Hapysatoe 30 weex
Crewnazuioe 30 weex
Sramocts oGexta- 3
Tlrarnpyesi cpor cavn of

Tetepansisit Apestop

.0, nenomrrens Mrnarosis Hrops Jlconmnaonirt
Konraxmisii Tenedon +7-921-367-63-25

TR T2 OO0
e TTZE 0R0EO208
A0 Ban aNCEH
e MBI
B0
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O6LecTBO C OrpaHUYEHHOI OTBETCTBEHHOCTLIO
«YnpaBnsitowas komnanusi «MypuHo»

10p. apec: 197198, Poccns, Cask-TlerepGypr, MuTHanckas a6, 4. 13, nuT. A, now. 42, 43
e (812) 4092995
VHH 7538474255 Plc NeA070261073030000153 » AO e cCaer-Tereptypes KR-2 . Cane-Tlerepeypr
o 0101810500000000790, EHK 044030750

£ mailuk musno@blry

or D5 0% o2 0504 oA - 359«

Texunteckne yeronus
ONKTIOUEIHS 00TeKTA KAIMTAILHOTO CTPOMTETCTER
K CETAM MHKHEDHO-TEXHH1ECKOr0 0becmesenns.

anpoc 000 «TK Caasarkay :

Ocxosare:
« hex. Xo 2607 ot 26.07.2021r.
o nex. N 05-04-22 01 26.07.2021r. ot 04.042022 1. (bx.
Ni0404-22-198-1 o7 04.04.2022r).
Tpwnna o6pamerms:  Hovoe crpowrenserso
E— Omectno ¢ orparenoft oTmeTcTRerIOCTHO (TK Crasika
Ofsexr: «Toprossii kownaexe»
nomansio 50000 k5. MeTpos,
pacronoxennsii o arpecy
Jlomirpazexas 061acTs, Boenooxciah MymIHATb
paion, sewm CAO3T Pyusin.
Howep ysacra | » coorsercrams ¢ [IITT o 200 o7 24.07.2014 1
Kamactpossit sowep 47:07:0722001:5300
semenbioro yiacTka:
SraxsiocTs OfserT 3 omama
Mnarapyest cpox Il keapran 2023 rona.

cnam obmexTa:

Bojonopetuene:

Tlonasa BOTs MATHEBOTO KatecTsa Ha:
* XOORHCTBEHHO-GHTOBHE HYAJIH 3 NEHTPATH3OBAHHOH CHCTENS! BOIOCHAGKEHHA
MAKCHMATHHEI PAcXOTon 143,0 » ky6/cyT. (6.0 M ky6sac)
© OTHB SeTCHHX HACHKICHWH W YTIHX MPOSIIOB C TEEPIGM MOKDEITHEM 75,0 M
Ky6leyT. (3,1 M KyGac)
B Komsecse 218,0 ¥ ky6/cyT. (9,1 M KyG/aac), Bomona.

YT CIABSUIATY MBCIIIT 200-500040022 o
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5? Cxema BogocHabxeHUs
MypUHCKOro ropoAcKoro nocerieHust
cylecTBylolee NnosioXeHue
3KCI1]1yaTaL|VIOHHbIe 30HbI
[J 000 «PCO 47>

47K-D65

JIM3-TypoAmom a3

Hogoe fleBATKNHO

Ho

MO MonoecT:

C)
3

C
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Hyxas noxaporymess:
« Buyrpennee 10 1/cex (omiecTso nOKapHsix kpaios Gozee 12 urr.)
 Hapyxioe - 35 /ce. (npu esinoanenu n.4 yeaosui).

o Cueunanuoe - 35 i/cex. (npu sunasenu n.4 yerocu)

Bonoorsenenne:
COpoc Ghrromhrx CTOWHBIX BOX OGLIN MAKCHMATLEM pacxozo 190,0 MYeyT. (8.0 s

KYG/MIC) B COTH  LCHTPAIHSOBANION  CHCTEMEI  XOMUCTREHHO-GBITOBOTO BO0OTECACHI
BowoReH

Veaonn

. OpreHTHPOBOWHb HANOP B CeTH BOIOCHAKEHHA COCTABMSCT He Meiee 15
M. B. CT., TIOVIEXMT YTOMHEHHIO IDH NPOEKTHPOBAHILH

2. Toux nokiodeHis a cerax, npurasiexaumx 000 «YK «Mypuson
CeTH BONIOCHAGKEIIA: Ha CeBEpO-BOCTOUHOH IPAHHIIE IEMEBIOTO YHaeTKa.
CeTH BOTIOOTRE IeHHS: Ha CEBEPO-BOCTOMHOM FPANIIE JEMETBHOTO YaCTA.

Upivesamne: Toskn TOTCHONEHNS W8 COTAX  XOTOTOTO BOAOCHAGKCHMA it
XousiicTaenRo-urToR0r0  BojooTRCICHNA, MpHHATTERaIEX 000 (VK «Mypusoy,
TOmIEKAT YTOHeHHIO HPH TpoeKTHpOBAHKL

3. VeloBHA MOIKIONEHHA BHINEYKIANHOTO OGHEKTA K CETAM HIDKEHEPHO-TEXHHHECKOrO
Ofecrieseris GYIyT BRIAHH PH 3AKTIONCHAH JOTOBOPOB O TOIKIOWCHHM K
UCHTPATIIOBAHLIM CCTAM  XOIONORO  BOOCHIGKCHNA H  XO3sHCTREHHO-GHITOBOTO
BOz00TBE 1€k HS.

4. Otnaratensioe ycronwe:

HacTosIIe TEXHHTECKHE YCIORHS BCTYTIAIOT B AciiCTBAC MocTe
« sasepuenun cmpoumenscmsa u 6600a 6 deiicmsue 6000600 ¢ noswiCumEHON
000nposodnoir  wacocnoii  cmawyueii  (IIBHC) 013 apanmuposannozo
©odocuatocenun 2. Mypuno, a maxace meppumopun, ozpanusennoil Gepezosoi
aunueir pexu  Oxma,  adsunucmpamusnoi  zpanuyens  depesiu  Jlaspust,
npoexmupyexoii mazucmparsio Ne 6, npoexmupyesoit xazucmparero N 5 u
npoekmupyexoil mazucmpareio 6doms sanadwoii epanyr MO «Mypuncoe
cemcxoe nocenenuen, Beesoroxeckozo mymuyunaronozo paiiona Jlenunzpadcroii
oGracmu no adpecy: Jewunzpaderas oGracmv, Mypuncroe zopodcxoe noceaente
Beeaonoaccoz0 MyHIIuaI0Z0 PailoNa, ceaepHee nepeceenus Oxmuncxoii anieu

€ 31 xu KAJL, xadacmpostit nomep 3Y 47:07:0722001:70289.

« ymsepacoenun Korumemow no mapupaw u yenosoir norumuxe fenunepaderoir
obnacmu_ (JlenPTK) mapugpos na nodkuouewue x yexmparusosannsi cucmenan

sodocnatacens u 6odoomeedenuz 000 «VK «Mypuon.

EULTH CIABAHIA-TY M 200 5300040422
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5. Cpok moOmKmoueHus OGLCKTOB KANHTANBHOIO CTPOMTETECTBA K COTAM HIDKCHEPHO-
TEXHAMCCKOrO OGecrIederi: 1§ MECAIIEB ¢ AaTH ATIONERHA I0T0BOPA O MOTCIIOEHHH

6. TapanTHpoBailioe BOAOCHAGKEHHE U BOIOOTBSIEHHE OGBEKTOB BOSMOXHE [OCITE
CTPONTELCTBA H BBOZA B SKCTUIYATAIIMIO BHY TPHKBAPTATHHbX CeTeh JaKaramKa,

7. Cpox melictous macTosumux Texsieckix yeiosnh 3 (rpu) roga. Tlo merewci
YKASAIIOTO CPOKA I1aPaMETP! BSUIQHHEIX TEXHIECKIX YCIOBH i MOTYT GSITS HIMCHEHH,

Tenepanbusit aupexrop M. 0. Tlerpos,

000 YK «Mypunor

01T 200300010423 g
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Jloronop e 557 HBA
P ——

£ Mypuio 155 wons 2024 roza
Obiteetno ¢ orpanmuennoii orercinennocTLio «Hoban Boaman Accommaumuny, mcryenoe s
Aanieiine (OpIaN3ANAA BOTOMPORONO-KEHATISAMORHOTO  XOIAHCTEAY, B THlie reepambioro
Awpectopa oyt Hinkite: Biajunypoairia, AeHcTsyiouero ta ockonaiii Verasa, ¢ ofioft croport
Obmeerno ¢ orpammenoii oTercTBeRH0CTIIO «TK Canamias, nyeHyemoe b AabHeimen
«ABOHGIT), B AWIE TEHEPATBIOTO ApexTopa Jlsmita Hpaa AJIeKCeCRitua, reficTnyroliro Ha ocHosaH
Vicrasa, ¢ Apyroii CTOpOIIk, saKI0uHH HacTosmuit Jlorosop o HiKecneayioueM:

L Mpeaver aoronopa
1. To uscrommewy moromopy opramksuusx  BONONOBONO-KANATHYAMOKOO  xowlcrsa,
OC/MECTATAIONLEL XO10/H08 BOXOCHAGKCHIC, OGH3YCTCS MOMABATS AGOHCHTY 4EPEs MPHEOCTHCHNYIO
BOTONPOROIIYIO CCT I3 CHTPATI3OBAHHLIX GHOTEM XOTIOTHOTO BONOCHAGACHILE XOTOHYio (THTEBYI0)
so1y.
ACoHCHT OGA3YEICA OILIAUBATY TPHIATY0 XOnOMHYIO (INITLeBYIO) BORY (Tatce - XOHOMNGA BOZE)
YETRHORICHNOT KatCC1M 1 CPUKH H IIOPAIKE, KOTOPEIE OITpeeIIeH ! HACTORILINN 10TOBOPOM, 1 COGTIORaTS,
TP2IYCMOTPEHNE MACTOILMM AOTOBOPOM PEAHM €& MOTPCGACHIA, OBCCHEMBATE 6e30MACHOCTS
OKCILIYATAILH HAXOIFMINGS B Cro. BEACHIN BOIONPOROTMBI CETeil 1 HCHPABHOCTS HCTONIYEMBIX M
1p 160pos yera.
2. Tpammus Ganawcosoil NPHHAUICKHOCTH H OKCTTYETAIMOMHOR OTHETCTBOHHOCTH OGEEKTOB
LGITPAIHSONAITEX CHETEM XOIOHONO HOA0CHAGKeHiS OPAHIALIH BOTONPOBOHO-KaNATIALMOHOTD
xousioTna W aGONENTA ONPENCIAOTCA B COOTRSTCTAWE C GKTOM PaSTpANAYEHHS GaiaHcosof
P/ IHAZICKHOCTH 1 SKCIUIYATALHONHO OTBETCTBEHOCTH 10 (JOpME CORIACHO MPIEIOKEHIO N 1.
3. AKr payrpasmuenms Gaiaconoli NPHHAIGKHOCTH H OKCIIYGTAINOROH OTBETCTACHIOCTH,
mpiBeenlt b npuroneinn N 1 K HACTOALCMY IOTOBOPY, NOMUIEKIT NIOATHCARHIO MpH 3aKIOvErI
HA(TOANICTO A0TOBOPA H ABTAETCS €10 HEOTBCMIEN O HACTEO.
MccTon ucrioiienis 00S3TEMLCTB O AOTOBOPY ABIAIOTCH TPAHWI paSIPRHIGEHHS GAIGHCOBON
TPIHATICAHOCTH i IKCILTY STaulORHOH OTRETCTBEHHOCTH COrTaco poKeHiio N 1 K A0rosopy

IL Cpoki um peiust monasm (novpedrenns) xooaoii Boxs
4. Jarofi nasiana monaws (noTpeGieHIA) XOTONHON BOIM ABIIETCA MATA NOAKTONEHHS dGOGHTA K
UCITPAIHSORAITION  CHETeMe  XOIOUOT  BOJOCHAOKEHHS,  OKCIYaTHpYeMOR  oprammate
BOZONPOBOANO-KAHATIBALHONHOTO XOSKHCTAG, COLNGCHO AKTY O TeXHOTOTHYeCKoM MpHCOCAHHeHMI
oGrexta
5. I'esun monat (ROTPEGEHILS) X0A02HOM BObY (TAPAHTHPOBAMHET OGHEM TORASH KO (B ToN UHicite
HA YA TOKAPOTYIICHILS), FAPAHTHPOBGHEH YPOBEHS ATBICHHA XOTOIHON BOTH B HCHTPAIORAHON
CHCTENE BOIOCHIGKEHILA B MCCTE MPHCOCTAIICHIIA) YKAIBIBIETES 10 (JOPME COTIACHO IPHANKEHIO N 2.
S(1). Cocsenis 0 NOAOUEHION (TEXHOOTHHECKH TPHEOCIMHCHKOIi) MOIHOCTH (HArpyKe), B Tom wiene
© PLCHIPEIEIEHHEN MOIIONEHHOF (TeXHOTOTH HECKH NPHCOCMEHROH) MOMHOCTH (arpy3Ki) o Kaxcioll
TOUKE  NIOAKMOHEHHA (TEXHOTOTUCCKOTO MpHCOSAMHEHWS), B NpeienaX KOTOpOM  Oprammams
BOZOUPOBOIO-KAHAHSAMOHHOTO XOSAICTSA IPHHHMACT Ha Ce0% OBAIATCILCTEA OGECTIENHTE XOTOMHOE
BONOCHAGKEHIE B OTHOLCHIIK OGLEKTOB AGONEITS, YKABHIBAIOTCA 0 (o COrTACHo nprToskesio N 6.

HL Cpoku u mopw10k onaas 10 A0roBopy

6. OIiata 1o HACTOUIENY AOTOROPY OCYUIECTBISEICH ABOHEHTOM Mo Taphdaw Ha MHTHERYIO BOTY
(mwesoe monocHabxene) n (Win) TAPUGIM HA TEXHIMECKYIO DOIY, YCTAHABTHBAENBIN B MOPAIKE,
ONPEIE/EHHON 3aKONOIATeNbCTHOM Pocciiickoli MelEpaii 0 rocy apCTBENHOM. pery HposaH nen
(tapugow).  Tlph  yCTAHORICHMN  OpramsAMH  BOIORPOROMIO-KANGTHILKOHHOTD  osaiicTn
Y CTaBOUHKX TapHOB YKAUBACTCH DAIMEp MOTKIOWGMHOR HATPYSKH, B OTHOLICHMH KOTOpofi
IPHVERACTCS CTABKA TApH(A 32 CONCPXANNE NEHTPATHIOBAIHOI CHCTEM! BOAOCHAGHeHHS.

Tap Q51 YTHCPKIAOTCR OPIAHOM HICTIORNTELION B1aC T JIeHMKIPAACKOlt OGIACTH, Y TOTHONOHCHIEN Ha
rocyAapeTBCKOe peryMponanue Tapugos (JlenPTK). B crywse nuenenns tapupa omamra mo
Hac-oteny Jloronopy mpmiNacTcs CIOpOREMH 10 DIOBI, YOTAHOBTERREM Tapuav co i,
YCTAHOREHHONO NPHKasoM Jlex
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nekoropuie airit Mpasirensersa Poccuickoll Menepaunn’, Mocranosrenne Tpamrenscroa P or
009.2013 N 776 "0G yraepscaesii [1pabiu oprausauu KOMMEPHECKOT YH€Ta BO, CTOMMAX BOA".
Tocranosseie Mpaiensctsa PO or 29.07.2013 N 645 "05 yraepicacitn THROBH 7oronopos »
olinacTit XoioaHoro BoxocaGemws . sozoorsecins’, OBKX mnpase b OIHOCTOpOHHOM. mopance
BIIOCHTh COOTBETCTRYIOMIHE WMEReHMA B Hactomui [loroop m mpusoRerHita k ewy. Hastenerns
Hipanaiores OBKCX B MHCLMEHHOM BT aSonenty w CHMTaioTes BCTYMMBIING B CHTY © MOMEHTa 1x
sweTabiar aBoncry.

5. Bec ynejowncus, KOTOpHE jOMAHM COBGPUIATICH B0 WCMOINNHE MACTOSIEFo AOroBops,
OOMIHISAINIR BOOPOROO-KAHATHIAIONNORD XO3AFiCTA BIpARE OGYUIECTAIATS MyTeM pasweltenty
CCOTBETCTRYIONCH WHABOPMALUH Ha OGMIATLION CRIITE D MhopMAHONHO-TEnexoNMyIKAMIHOMION
cert "HIIepHer'. VAeAMICHiHe, COBCPUICHHO YCTAHOWICHISIM b HACTOAIIIEM MyHKTe AOTOBOp criocoSon,
CUMTACTES 07Ty SCHHLIN ADECATON B Tewene | (0Hor0) taca ¢ MOMeHTa ero paswemtenis

4. TIpi HenomHcittN HACTOANIET A0rOROPA CTOPOHE OBH3YIOTCA PYKOBOACTROBATSC SAKOHOATETECTHON
Peccuiicxoii denepauin, B ToM wcAC TonOXeHHMI BeAcpATbNOT0 saKona 'O BonocHaGKeHHH 1
BOTOOTRECHMM' 1t WHLIMGL HOPMATHDHSMM NpasomMi aKTawi Poceriickoll Qenepann . cepe
BOXOCHAGKCHITA 1 BoA0OTRCACHILA

35 Hactommutlt 10r0BOp COTARNGH b 2 SKSEMITTADEX, INEIOILUEX PABIYI0 IOPTIHAEEKYIO Cizy.

56 TIPHIOKEHHS K HACTOALICMY AOTOBOPY SBIRIOTCA €F0 HEOTHENTEMON YACTHIO,

«AGoners «Opranisains 5oz0MposO0-
KAHQTHSAWOHHONO XoasiicTnay

000 ¢TK Caansnicar 000 «Hopas Boman Acconnaumsn

191124 r-Canwr-TlerepOypr ChOMI IDT 16 1T Mecromaxomacranc: 199053, 1. Cankr-[erep6ypr,

Atow. 1-H o7 B.O.. Cpemi np., 1.4, . A,

HHH 7842176978 KITTT 784201001 rea/ faxc: 32331-66

OFPH 1197847231779 VHH/ KT 7801426040 780101001

Pic_40702810800000032509 OFPH 1079847003763

8 AO Basx TICKB» Pleu 40702810555410001052

/= 30101810000000000852 5 11AO "Coepbiank Poccu”,

BIIK 044030852 r. Canr-Terepoypr

OXTMO 40911000 Kleu 30101810500000000653

OKBI 68202 K 044030653

Ten703-15.95

cmail: slavyanka 2022@ml,
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Tpunomerme N |
KAOTOROPY XQUIOHOTD BOOCHGKCi
No SS7-HBA ot 15.06.2024 1

AKT
PASTDAIIIETTHS GATIHCORO IPHIAUIEXHOCTH i DKCIVIYATALGONTION OTHOTCTBEHHOCTH
110 BOROMPOBOEBIN CeTRN

Obimectso ¢ orpammientioii otserersennoetbio HBAY, mvenyenoe » garsieiies
«OprRIISAII BOZOTPODOTIO-KAHATHSAIIORHOTO X034 HCTAR, B AL [EHEPATBIOND HPEKTOp
Tloatyzu Hiirrst BAaunatpopitua, feficrnyiomero ma ocsonanun Yerasa,

Obmeerso ¢ orpamnuennoit orsercruennoersio «TK Caanmmean, nuenyewoe s
et B IE [CHEPLIIOND AUpeKTOpa Jlma Mana Afexceenmia,
AelieTsyIOUIEro A OCHOBUIMI YCTURY, ¢ APYrOll CTOPOHbI, COCTABWIN HACTOMLUN aKT o

enyioue:

1. Bozonpobossie cern

1.1 BoaocHaixeiie 0GseKra CAGOHEHTA) OCyImeCTRIACTCH 0T BOTONpOBOAA «OprassaL
SOOMPOBOHO- RAMISANICHIOTO Xoswernay L35S W (WiA), WPOTOPKEHKOTO ¢ cenepo-sana o
cropors ysacrka «AGonerray, coracio npiTaracoit cxenc.

e
XOTIOAHON BOXET

Jo 31500

Toproso-passiiexates it
Kommzexe

YenoBable 0603HAYeHIS:
—— - CETII BOAOCHAOKEHI
Q - BonompoBoHBt KoTOKEI
D - 3a1BIKKa
) - TPAHTIIA IKCILIYATIIOKHOIL
OTBETCTBEHHOCTH 11
6aNaHCOBOI MPHHALTERHOCTH

3eMeNBHEI y4acToK ¢
KaIaCTpOBBIM HOMEPOM
47:07:0722001:5300

12, Tpaniiicii pasiean GaanCoRO 1DHHALIEXHOCTH 1 KCTLAYATAINONIION OTRETCTEILOCTH
10 BOTOMPOBOIHEIN CeTaht Mexay «Opramsaeli BOTONPOBOHO-KIHAIBILIHONIOND XosuficTsa 1
GABORGHTOM) ARVIOTCH BTOPHIE BMAHIB (0 XONY ABMACHIA BOAL) OTCTIOYNOLI SUABMKEK
BORONpoRO X KoT0AUAX BK1 1 BK2,





image6.jpeg
Cxema BoZOCHabXeHusA
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13, Ha Gaiice W n okcnayaraum «OpraGAUA BoToORpOROIHO-KIATAHOHON
NosaileThy HaxonaTon
~ monoNponoa /1y3SS mw (i) co Kce yTaHORICHNBIM Ha Hew oBopyomaHen
14, HaGarance 1 w sKcryaratum «AGoHoIT Haxogrea
TpyGonponon sosocraGacun Jiy315 wu, nposnosenmsi ox ropssx e (o xoy
BHOCHIA BO1) OTKIIOURIOIIN HABIGKEK, YCTAHOBTGHIILI b BORONPOROHBX Konoauax BKI 1 BK? au
OBherra «Abonetran;
I YHTA B ROAOMPOROIHX Kotonuax BK| 1 BIC;
~ BHYTpeNIMe BozopoOmAe cemn saat «AGonenTan;
< RYTpIION0WTE BoAOpONO e cert «AGonenTa

2. GAGONCIT» NECET OTMCTCTACHHOGTL 3 ompasoe_cocromnne, GecriepeSofiuyto paGory,
CYUIECTRET PEMOKT SKCTTYaTaLIo Geret, puGopos yseta XBC (it ausuu) n smy penmn cerch
BOIOCHAGKEIL GO BCO. YOTUHOMICHHBM 13 HAX. OGOPYZOBTIEN 70 rpamMubt ¢ «Opramesatiie
BOAOMPOBONO-KAHAISAMOHHOTD XorsicTsa)

3. COpramsaUiA _BOROMPOBONHO-KINATHSAHONHOTO  XOMIICTRAY HeGeT oTBeTCTRCHHOGTS 3
HETPABIOS COCTOANHE, GeCTEPEGOTinyio PAGOTY, DEYLIECTATACT PosOHT H SKCTIYRTALNO cetel, 60 peent
‘YCTAHORICHHBIN 12 X OGOPYIOBIHHEN 10 TPaHuLL ¢ AGoHeiTom.

4 BCHAX 00MOTPA, 0 Take KOMTPOI COGHOTEHILAOFOROPIIIX YCIORHH M PEX)MOR 0TaH BOT
fiepeonn COpaaLAI BOTOPOROIO-KANMISANOHHORO  XoueTay INCET Mpano AocTyna X
BOOIPOROMBIM CCTAW, NpWOPAM W APYTHM TEXHHHCCKIN  cpoacTRIM yvera  notpeteriia
XOSCTRCHNO-Ticnol BO (ASOHHTIY, & TAIGKS OcyUECTATATL onepaTtBisie MeHcTort < sanopiol
SpNATYpOii, CTAHOBAGHIOF H FPAITII Paiean GalaHCOROH MpHIIEAHOCTH,

5. 060 nceX HapywieHHRX B paGOTe OGOPYOBANS M CoTcii CAGOHENT OGWIH MeMeATCHIO
coofiuams. oneparuswoli MCHETIGPoKoi GTyKGe (OpraRNIALI BOAONPOBOANO-KAHATHALIO IO
xousiiersay no Tencrbony viricrcpa 8 (81370) 92-297 wiw oG HoMy Tenecbory (921) 417-05-89.

6. TlpH WSMEHEHHI CXEMbI TPHCOGLUHENHA K CETAM BOTONpOBOA, HAXOTSILAVCA HA Gatafice K 1
OKETYATAIUH y «OPFAHM3ALIH BOTONIPOBOTIO-KIHATSAAONHOTO X0 HETE, COCTATACTEA Tobe k.
parpascin.

Tenepazsii Tpexrop
000 «HBA»

HB. Tonyza

Tetepansisii aupextop
000 «TK Cransina
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OBLWECTBO C OrPAHWMYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO
BERE. <haiieouamsan anapeerinseinen nownasman

VS22, Cor ey, yn. Auranosxse, .14, 0.2 WHH 7804217684 780401001
Tengakc S E1D291407  Emal phnakyanducs

Tenepasomy AnpexTopy
000 «YK «Mypuno»
Herposy H.O.
HCx 38 FFH om 185 wontin 2022..
O nanpassenu dosyuenmony

Veamaembiii Arops Oneronus!

B CBUM CO CTPOMTCTICTBOM Ia30BOH  KOTENBHOA Mo  ampecy:
Jemmnrpazekas o6nacts, Beesoxoxckuit pation, sewm CAO3T « Iiemennoli 3ason
«Pyubi, eMETLH YHACTOK C KAJACTPOBEM HOMepom 47:07:0722001:13158,
pociM Bac 3aKOUHTS AOTOBOP O TIOAKTIOTEHHH M BHIETh YC/IOBHA TOTKTOYEHHS
0GbeKTa  KANMTANGHOTO ~CIDOMTENECTEE K CETAM  HIKHEPHO-TEXHHYECKOMD
OeCTIeNeHH i XO3AHCTBEHHO-GHITOROrO BOAOOTBENCHHS.

Tpunoxenue:
. 3axmia— p 1ok, Ha 2 mHCTaX;

. Bananc BofocHabkenus 1 Bof00ThexeRHs — B 1 5k3. Ha 3 MHCTAX;
. Jlorosop aperysi — B 1 5. Ha 6 mHCTaX;

. Bumycka us EPH ~ 5 | 9x3. wa 11 ncrax;

. Curyauvommiii mnar — 1 513, Ha | mere;

Buumuexa 13 ETPIOJI — 5 1 K3 a 9 merax;

Verax— 5 1 93, Ha 17 ametax;

Cauzeremscrso OIPH — 5 1 oka. Ha | mucre;

9. Comreremscrso MHH ~ b 1 oxs. na 1 mere;

10.TIporoxon Ne§ — 5 1 3% ma 3 mucrax;

11.TIpmscas Nel — 5 1 ax3. ma 1 wiore;

12.Ifporoxon Nel — 5 1 oics. na 4 ametax;

13.TIpotoxon Ned — 5 1 k. Ha 2 ctax;

14.Toocsemra semensHoro yuactxa — 8 | o3, Ha | mHcTe;
15.Josepenmocts — B 1 53 wa 1 mycre,
16.Kaproska opramsan — 5 |

(‘%WW
Teuépansibiit mapexrop

Her: Kopunion ILA.
Tex: +7.911-168-23-13

PN E W

AB. Mosrosoii
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OB11ecTBO C OrPAaHUYEHHOI OTBETCTBEHHOCTHIO
«¥Ynpasasiomas komnanus «Mypuno»

HOp. apec: 197198, Pocenn. Canwr-Tetepdypr, Mbrmickas Has., 1. 13, T47. A, now. 42, 43
1 dose (612 109295
I PS34T425 P X028 09033005 A e -Car-Tgpes £ Cae ety
o 1S RN, GHK 4405790

Mex Yo 00 1)-00 73/,

Teneparuony nupexropy
000 "Haumonasuas nepreraeckan xowoauus"
Mosrosomy AB.

Vaamaewui Anexccanap Baaauwnposnst

B oraer Ha Bawe sassaenie ot 18112022 1. uex. Ne 77-U 0 3akmoscamn forosopa
TEXHOTOIMACEKOTO. MPHCOSIITHENMA H HOLLNH 1EXHASECKHX YCIOBHA LA UPHCOCTHHEHH K
UEHTPATHIOBAHHMM  CETAM  XOMOTHOTO  BOIOCHADKCHAS W  XOIWCTBOHHO  GbTOBOTO
ROROOTBeR€HNA OBseKTa: (KOTENEHARY, PACTIOIOKERHOTO N0 apecy: Jlenunrpaickas o6nacts,
Beesotoxckuii Mywumanbih paiton, sewan CAO3T laementoit 3a8ox <Py,
IEMENBHLH YHACTOK ¢ KAZACTPOBIM HOMEpo 47:07:0722001:13158, coobmaro cenytormee.

B sactonuiee Bpews y 000 «VK «Mypino» oTeyTeTayet apud Ha TexHOTOMmECKOE
NIPHCQEAHHENHE K YKL CCTAM, B STOft CBA3M ¥ OPTAHH3ALIAH HET BOIMORTOCTH JAKTIOUTE
AOFOBOP TEXHOOTHYCCKOTO TPHCOSHHENHS bl s HTFEHGAM b TEXHHECKHE YEIOBHA

¢ 2
Tenepamuutii mupextop /i

000 YK Mypation H.0. Merpon
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Jlemmirpacias o6 e

Horonop Ne 551-HBA
X04041070 BoxocHAGKEHIN

«25» mmaps 2024 rona

Ofmectno ¢ orpamsiennoit otsercrBennocTh0 «Hoban Boanan Accomaumm (000

HBA»), uenyeroe b
B e renepansioro
Verasa, u

Obmecrso ¢ ory

IBHCHTIIN ((OpFamH3aLILs KOIOPOBOO-KAHATHIANIOMHORD xossdicTBAY,
extopa Iosyas HikuTs Baammmponias, AcHcTsyioutero na octonariu

HUNCINOl oTnetcrnennocTbio «Eunan Tenocerenan Kowmanms

(000 «ETK»), mcnyeyoe v amieiiess "AGornent", b e rencpateioro mpextopa Mosrosoft

Harasit Bukroponisi,

HiCTBYIOUICTO 1A OCHOBAHIN VCTaBa, ¢ Apyrofi CTOPOHL, MMeHyeMC &

ARIkHCIHILEN CTOPOHAMM, RAKTIONIIH HACTOSIIUTH JOTOBOP O HIDKECTEAYIOME:

1. Tlo macrosmeny
ocymecTaasomas  Xo

L Tpeaver aoronopa
OrOBOpY  OPIANHIALIA  BOIOTIPOBO/HO-KANATHIUNONNOTO  Xo3aicras,
oC  BoRockabKenHe,  OGRIYeTCA  mogasars  aGomenty  vepes

TIPHEOSMIEHIYIO BOXONFOBOINYIO CCTh W3 ICHTPATHIORAILX CHETEN XOTOTHOD RotocHaGxei

Xonoay1o (iTheyio) noj
AGorenT obmyeres o
yeraoBI€HOTo. RaccTs:
cobmonate. npeayeMOTpe
GesonaciocTs akenayara
HCIOMBS yeMEIY W rpiGo)
2. Tpamus Gasaiicono
ueHTpATIORANIX  on
KaRaIM3ARONHOrO X035
Guiaiicosoll - npacic
npioKenio N 1.

3. Axt pasrpaniseni
IpHBCICHIT B mpio
SAKIOYHL HACTOSTIETO
Mecrow nenomicri oo
pHRAUCRHOCTH 1 3Ker

I
4. Mlaroh wasana nogau (

ST TPHHSTYIO XOI0INYIO (THTHeRYIO) BOTY (Aaice - Xonomias 8o1a)
B CPOIH 1 MOPAAKe, KOTOpLie OMPEACEIEI HACTOAIYM AOTOBOPOM, it
MG HACTORLUIM JOTOROOM peHM ce NOTDeSTCHMS, ofecneummaTs
i HIXOBAULIXCA b STO BCeHHH BOIOMPOBOAHLIX CETel H MenpanocTs
s yuera

TIPHHQIERHOCTI 1 IKCIIYATAUHONKON  OTBOTCTBCHIIOCTH 0BbexTOR
TN XOTOTHOTO  BONOCHAGACHHA  OPIANMZAUHN  BOTOTDOBOHO-
T84  aBOHEHTA ONPEACIAIOTCA B COOTACTCTNI ¢ GKTOM pA3PANIACHI
OCTH W KCIUIYQTALMONION  OTBETCTBCHROCTH M0 dopve  cortacuo

1aHCOBO/l NPHEAUICKIOCTH W IKCIUIYATAIMORHOM OTBeTCTBEHHOCTH,
s N 1 K HACTOAUMY J0TOBODY. MOATCAKHT nommMCammo mpi
0r0BOpa K ABIACTCH €70 HEOTHEMTEMOlE HACTHO.

1ICTR 110 J0TOBOPY ABISIOTCA TPNMIG PASTPANNSEHIA Garariconoli
(ATALKOHHON OTBETCTACHIOCTH Cornachio mpuoskcrio N 1 K 10roBopy.

Cpotcn u peauv moads (wovpefients) X000 Boxt
OTPEGTeHIN) XOTOMON o7 AHIAETEs (25 AitBaps 2024 rora

5. Pexin nozaun (noTpegnenna) Xonoauoli BOAbI (FAPANTHPOBAHHKIF OGHEM Mofawn OIS (8 Tos
HMCIE HA MY NOKAQOTYIICHNS), TapaNTHpORAHHA YPOBeHb AQIEHNA XOTOHON BOTH B

HeHTpaNHsOBAHON cHCTeS
cormaciio npusoskenio N
5(1). Coenenns o nomxmor
unee ¢ pacnpeseneimen

€ BOIOCHAGHCHIA B MecTe mpHCOEMMHENNA) YKISHBACTCR 10 (opye

FCHHOI (TEXHONOTHUCCKY IPHCOSHIIENTON) MOTHOCTH (RAFpYSKE), B Tow
(OAKIIOERHOH (EXHOIONHYCCKH MPHCOEHHEHHOI) MOLLHOCTH (Harpy ki)

70 KAIIOH TOSKE NOAOCHMA (TEXHOTOINCEKOTO MPHCOSAMICHNA), 8 MPEAEIEX KOTOPOi
OPFAHINALA BOTONPOBOAHO-KAHATSAKONNOTO XOIRHCTBA NPHMMMACT Ha CedR oGwaaTenbeTaa
GeCrIEIT: X070.1H0e BOIDCHAGCINE B OTHOMENIH OGheKTOR ATOIEHTa, YKAIHBAIOTEA MO Hopuc

cornacuo npusioxeio N

6. Onmara no wactosen

HL Cpoku it mops10k 0TS Mo T0romopy
JIOrOBOPY OCYIWIGCTRIACTCA aGOKEHTON 0 Tapithas Ha MHTLEBYIO ROy

(mrricnoe Boxocabkeste) i (1) TAPHGAM 1A TEXHHNECKYIO BOLY, YCTANATHBAENGM B HOPAIKS,
ONIPEIETCHHOM SaKOHOLATENLCTROM Pocouiickoli (DeAePAII O Tocy1apeTackHom pery.mpopaiii
uen (1apuhon). TIpi yCTAHOBTHMI OPFAHH3AINM  BOLONPOBOO-KAHAMIAOHOFD. XossficTsa

Amyxcranowssx Tapugon

KGSHIBACTCA PAIMCP TIOAKIIOHCHROTi HATPY3KH, B OTHOIEIHN KOTOOfi

TpHMERAETCK CranKa Tapifa 3 Co1eIAHIE LERTPATIBOBAIIOI CHCTENH BOIOCHADAEHIA
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BHOGHTLOOTIGTCTBYIONUE MaNeHerne B Hacromuu Jloronop
erenia sanpasasiorcs OBKX b mickyennon aue aGoney 1 cumrasore
MHT X 0CTAKH aBOHCHTY.

TOpHIE JOTIKHL COBCPIATCA BO MCMOICHHC HACTORIETO. AOTOBOP:
OHO-KANATIAMNONNOrD  XO3AHCTSA  BpaBe  OcyltecTmss  myTe
ottt Wipopuamn wa ouunatsioN cafite B AIopMAMONHO
ceri "Hiepher”. Vaemownene, corcpuicuioe  yeranonzemmsn
DA CTI0C0G0M, CATITACTE HOAVHCHHKI ATpecaTom B Teveie | (oTHore
e

HACTOAIICTO JOTOROPA  CTODOMEI  OGH3YIOTCR  pyKomoicTHORATE
HCKof Denepaui, B TOM HHeie nonoKeHHANI DEIEPATHIOTD JaKOHA "C
OTOEXEHIH" W WHLMH HOPMOTHBHGIMM pasoBhMK akrami Pocciiickol
HAGKeHHS 1 BOA0OTHE et

OGTABCI B 2 KSCMITAA, HMEIOUEX PABHYIQ IOPHAINEEKYIO CHy.
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000 ETK»
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Obmecrso ¢ or)
«Oprammaums sozorpor
Moyt Huncurss Brazi

Obmectso ¢ orj
"AGonent", n mme renc
‘ocoBanmn Yerasa, ¢ Apyi

Tpmaowenne Ne 1
K 20T0B0py X0T0IHOTO BoROCHATKCHIN
Yo 3S1-HBA or 25.01.2024 roa

AKT
IAHCOBOM IPHKAIVIEXHOCTIN H KCTLTYATAIMONEIOI OTBETeTRerItocTR
0 BOAOPOBOIEI cersia

annennoii ornerersennocthio «HBA». uxeiyenoe 5 gwrneien
O KAMATISANONIOD. oicTbay, 5 JIULE [CHEPATLHONO. AUPCKTOp
tposizsa, JeicTByOEro Ha ocORaIN YeTana, 1

anienoii oTBerernennoetuio «ETKy, mvekyesoe » satschies
azsoro anpextopa Mosrosas Haraibn Bktopoma, JefCTBYIOWCro fa
O CTOPORE! COCTABIIH HACTORULIT KT 0 HiTKECICAYIOMEN:

1. Boxonposozuse cbrn.

11, Bonocrat;
«Opranwzam Boxonpo
ceBepo-sanamioti cropoi

12 Tpammeit
omseTcrsentocTH o
KAHQIHSALONHOro Xo3ak
Bo) oTKTIORBOmEH S8t

13 Ha Ganancj
XosseTay HaxoTCS:

- sozomposoq d

14, HaGanance
- TpySonpor
nponoemIH o1 BTOp
yetaonTentoit B oM
- ysenysera

- buympermi

- ypamo

2. «AGosent» necer,
ocymecTBISET peNOHT 1
cereil BozoCHaGKERH
«Oprasmssaunefi 501011por
3. «Oprammsamms Bo;
nenpastioe cocrose, Gel
BOON YCTAHOTEHIIM Ha
4. B easx ocmoTpa.
OB nepeoan «Opranirs:
K BOTONPOBOINLING CeTa)
XosslicToeso-nseB0l
aanaproli apuarypo, yor:
5. OG0 Beex mapywe

mHe  OObeKTa  CAGOMCHTa»  OCYWICTRAETCH 0T  BOJONpOBOia
0-KanaTatoHoro Xo3sicTaay d — 100 My (yr.), npotoKEHHOKG ¢
YHACTKE (AGOHEHTAY, COTACHO IPHIArAEMOff CXeMe.

pajena  Garancosofi NPHHALIEKHOCTH M OKCIIYATamHOMHO
poTompoRo;mEM  cetaM  Meauy  «Opramusaniell  BOOMPOBOINO-
B2 1 (AGOMEHTOM» ABISIOTCH BTOPbie (iaimhi (0 XOAY ABMCHEE
it Jly-100 Mt B BOZOTIPOBOAHOM K00t BK-1

W B axenayarawm «OpranMsaiMs  HOONPOBOAHO-KANATIIAIONHONO

100 MM (4yT) CO Bee yCTanonTeRHEI Ha Hew aBopyAoBAIIEN:

8 SKenyaTaLIK «ASoeNTay RaXomACa:

A BOAOCHIGHCHNA Ha TeppHTOpHIO «Aonentan d — 110 s (I19),
1o ramua (1o Xoiy BWwXeN BOIN) OTKMOSGONICH AIBILAKE,
oo Kooane BK-1 10 ofkexra «ABonentay;

BK-1;

BoTompOBOKHIE cerit yiakHs «Aboseirray;

(TOTHEIE BOTONpOBOIIbE CeTH (ABOHEHTA):

OTBCTCTBEHHOCTS, 3a HCTIDABHOE COCTOSHHE, Gecnepeboiinyio paoty,
crityataio cerell, npn6apos yiera XBC (mpn mamuk) n suyTpemmY
0 BCCM  YCTAHOBICHNM A MUX OOOpYIOBAHMEM 0 rpamM C
AHO-KAHATHSAIONHOTD X03HCTS)

(ONPOBO.UHO-KAHI3AUNONHOTD XOWHCTBE) HECeT OTDETCTRERHOCT: 3a
TepeGofiiyio pAGOTY. OCYIeCTRISET POMONT i RCINYATALING cereil, co
X OGOPYAOBAIIICM 70 FPANHIIE! ¢ (AGOHEITON.

TaiKe KONTPO1A CGOICHIR JOTOBOPHBIX YCTORMH H PEXIMOR oz
K 5OAOTTPOBOHO-KAHATH S2IHONOTO XOACTIR ST NABO AOCTYITA
, MPHGODAM H PYTHA TEXHHSCCKAM CPEACTRAN YVHCTA ROTpeBeHIUA
Ollbl (AGOHEINTay, @ TaKKE OCymeCTATATS onepaTHBHbC IelicTRI ¢
IHOB Tetoli 1 rpaIIE PaYETa GATAHEOROR MpHRATTEAROCTI
HIX B PaGOTE OGOPYIOBANIH # CETEH CAGONEHT) OO%3IH HEMCUICHHO

€00GIIATS OIEPATUBHOM iCTeTEPCKOf CiyAGe «OPra3ANIS BOAONPOROTHO-KAHATHIALHOHHOTD

XossiicTsan o Tenedony

6. Tlpn mamenerin o
axcnayarauwmm y «Opranm
act pasrpanmcs,

criersepa § (81370) 92-297 wam MoGwisHoMy Tesedony (921) 417-05-89.
LI TIPHCOGTITHRILA K COTAM BOI0NPOBOR, HAXOIAIANCS H2 GIANCE 1 B
LA BOTIONPOBOHO-KEHAIMSAIOHOTO XO3KHCTEY, COCTARASCTCH HOBLE
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Yenoste oGosHaseHs:
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© - sononposoeii xonogey ¢ yanou yuera
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Tencpumnut pextop

000 HBA» H.B. Toryma

Tenepatksill upextop

000 dETK» H.B. Mosronas
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YGTHOE BKUNONEPHOE 06 IECTRO Telepasiony JpexTOpy
Teppuropwanskas 000 «YK «Mypusion
reHepupyOLas KOMnaKs Nets

(MAQ «TrK-1»)
Terposy K.0.
B
07812 .+ 12 8577

; ol

e o

Voawaewsii Hrops Orerosa!

B tonomense x micowy TTAO «TTK-1» ot 15.11.2024 Ne 187-01/70 mipopwrpyto Bac o masiae
IIPOIEZYP 10 COFAACOBANIO OTHY KACHHS HMYIIECTBA H HMYIIECTBHHEX TPaB, BITOTAONIHX B CEOR:

- BonoBon cramsof Kanopusii d=1200 m (2 TpyGompoona npoTKenHOCTEO 40 004 1)
(maee — Bozosoz) # TpyGonposos manopisit d=800 (npotsenocTsio 21 598 w);

- HHICITEKTOPCKA aBTONOPOr BA0.TH BOIOBOOB, MPOTAKEHHOCTSO 10,2 K04;

- 37aNHE BOTOMEPHOTO Y3Ta IWIOMATHO 51,8 KB.M, PACTOTORENHOE HA IMETHHOM YIACTKE
romansto 103 k8. (seMertsHEH ysactok menomssyeres IAO «TTK-1» a 0CHOBaHHH 1OTOBODA aper st
o1 12.04.2019 No 47/3]1-040526, saxmoseioro ¢ KHO CII6);

- Hacoc «HpTsim 30110 C ONABKOBEIM BHIKTOETEEN;

- suekIpoeOeKa 11 3,2 1

- yen yuera (oBopynosaie).

- caasantia ¢ BOZOBOI0M CROGOIER MONIIOCTS XOTIOTTIOND BOROCHAGACHHA B OGHENe He Neriee
17290 3/eyr.

TLAQHKpYEMEIE CPOKH PEATH3ALAH MEPONPHSTHI 10 COTIACOBANHIO 0Ty K/IEHHH IPHHAVICKAAX
TTAO «TTK-1» 0GEKTOB HMYIIIECTBA IpECTANIEI b IPAIOKCHHH K HACTORLIENY THCEMY.

B CAlytac RATH4IA IAHITEPECORIINOCTH B IPHOGPETEHYH YKASANIIOTO BHIIIE HMYIIECTR IPOTITY
COOGTIATE 06 9ToM OTBETHENM MHCEMOM. [IpH YCTOBHH HATHYILA SAHITEPECOBAHHOCTA CO CTOPOHE
000 «VK «Mypiro», TTAO «TTK-1», B CBoK) 04Epes, TOTOBO HE(OPMHPOBATS 0 XOe PeATHIA
YKAIAHHIX BT MEPONDHSTHH.

(s rcccene
J

Tipunosene: wa 11 1 5%

3aMCCTHTb YIPABIAIONIETO AMPEKTOpa.
110 PASBHTIIIO  YNPARICHHIO HMYIIECTROM

= DH. lncumaii

| 560 3K ypmor
| BRISEH
[Py a7
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[L1BHpYeMEIC CPOKI PeaTI3aLIH MEPOTIPHATH 110 COrACOBARIIO
oTayKenis nprraIexamix TTAO (TTK-1» muymectsa

Jleitctsne

Tamnpyensi cpox

TIoySCHHE CONTACOBARMS OTHECCHAE HMYIIECTE

K KaTCTOpHH HCTpOQAIBHEIX SXTHBOB H YCIOBHl CICTKE
‘a Kowsccus [TAO I &31ipos» 10 Henpopisie
axTsan

10.07.2025

BITIOUCIHE MNYITICCTBA B eccTp HEMpoHIBHEN
aKTBoB Ra acenamiH CoBTa SHPEKTOPOB
TIAO «TTK-1»

01.08.2025

‘OprasHsaA 1 NPOBCIEHHE KOHKYPEHTIAIX MPOTICAYP
B anexrpontoli popwe 1a dreKTpoHHOH TOproBolt
momaaxe 000 1T ITIH

TlyGmiekannis nepaoit nponexypst
Topron 10.08.2025
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[IPABHTE/IbCTBO CAHKTTIETEPBYPIA

FOCYIAPCTBEHHOF. N
YHUTAPHOE NPEANPHATHE TenepanuHomy aupekTopy

«BOJIOKAHAJI CAHKT-MIETEPEYPTA» 000 YK Mypusion

(CYT1 (Bonoraman Canir-erepypran)

oumAL
EAMHBIA PACHETHbIf LIEHTP»

a1, Coe e, 154158
T 130 e 434
ik Gmadstmai s

oK s oo st Mairanricias 1a6., 1,13, 1uT.A,

UMK TE3000026730202002 nom.42, 43

L4 10 2122 « L or v’f[fyﬁéﬂ) Canr-Tlerep6ypr, 197198

Ha )6 0309724318 o7 03.09.2024

erposy H.0.

Vaamaemsii Hrops Onerosus!

B oteer na Bame oSpamenne ot 03.09.2024 Ne0309-24-318 o motepenim
TEXHHECKOH BOIMOKHOCTH MOKIIONEHHS 0BbeKTa: «CeTH LCHTPAIIOBAHHOH CHETEMBI
XOIOMHOTO  BOAOCHAGKCHHS A MONCTONCHHS KBADTATA OKHIOH  3ACTPOWKW
Ha TeppUTOpHH MIOMALEH0 235,281 B 10r0-BOCTONHO HaCTH .MypHHO, OrpaHHYEHHO/
© cesepa — rpammuei NPOWISOLCTBCHHOH 3om «MypHHO», C iora rpamMueii
Canxr-TlerepGypa, ¢ socroka MO  «Topox  BceBonokck»  BCenoloxckoro
MyHHUTATBHOTO paiona JICHHHTpAZCKO/i 0B7ACTH, C 3aNaia — MPABBIM Geperom p.
Oxta» 0T BofOBOXOB AMaMerpom 1200y Ha TIL[ «Cemepuasy C WCHONBIOBAHHCM
yeTynaemoii noMmONEHHOR MomHOCTH (HArpyskk) B pasmepe 10 500,00m3/cyr.,
cooGusaro creayouiee.

VTl «Bogoxaan Canr-TlerepGypran MOATBEPAIACT HATHIHE TEXHHIECKOH
BOIMOXHOCTH MOMITIONCHHA C HCIIOM30BAHAEM YCTYTASMOM TIOKITIOMEHHOH MOLIHOCTH
(rarpyskw) B pasmepe 10 500,00m3/cyT.

Topazox nomaToeHIs (rexsonorHiEcKoro nprcoeIMHeHI)
K LICHTPATHIOBAHKBIM CHCTEMAM XOTOZIHOTO BOAOCHAGKEHIIS H BOTOOTBEACHH OGHEKTOR
onpenensercs B coomsercrswM ¢ [IpaBATAMH MOXKIONCHHA (TEXHONOTHYETKOTO
NPHCOCIMHEHNA) OGLEKTOB KANMTANBHOTO CTPOMTCASCTBA K  LCHTPATH3OBAHHBIM
CHCTOMAM  TODANCTO  BONOCHAGAEHHA, XONOZHOTO  BOXOCHRGKeHHE m  (win)
BOMOOTBGNCHAS,  yTBEpXEHHBIME TOCTAHOBNCHHEM  [IpasuTensctsa  Poccuiickoit
@enepaunn ot 30.11.2021 Ne 2130 (naee - Ipasiia).

TominioueHHe K UEHTPATHIOBAHHON CHCTEME XOMIOAHOTO BOXOCHAGKEHHA K (k)
BOZOOTBGICHKA B COOTBETCTBUN C TpeGoBaNMIMH nyHKTa 23 [Ipamun ocymectaiACTCR

[~ 000 VK Mypmwon

7 -
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Ha OCHOBAHUH [IOTOBOPA O NIOAKIIOHEHHH (TEXHOTOTHHECKOM NPHCOSTHHERMH) (1aiee —
JloroBop 0 noakoueHH).

{lynxrasn 25, 26 [pasn OIPEAC/EH MepeNCHS CREACHMH H JOKYMEHTOB, KOTOPHIC
HEOGXOMIMMO NPEICTABHTE JAABHTEO NP NIONAYE IATBIEHHA U1 3AKTOUCHHA LIorosopa
© noxKIOYeRHH.

Bo HeobXonMas MHGOPMAIINS, KACRIOIIASCA MOAKIIONEHHH OGHEKTOB (B TOM
umcie oBpasusl sasmienwii) pasvemena Ha opumanbHom caiite TVII «Bozoxasan
Canxr-TTerepGypra» 5 pasiene «[ToaKmodeHHE K CeTAMY:

http://www.vodokanal.spb.ru/podklyuchenie_k_setyam/podklyuchenie;

B cryac BOSHHKHOBCHHS AONO/HATEALHBIX BONDOCOR, KACAIOIHXCS IOXKIIOHEH
oGbekta, Bh Mowere OGpaTdThCS B CHyKGy npHema aGOHeRToB (wiHaa
TV «Bogoxana Casxr-TlerepGypray «Eauibiit pacieTrbiii LEKTP» M0 PaGOHM JHAM:
nosepemsuk-versepr ¢ 9.00 go 18.00, mimmwma ¢ 9.00 xo 17.00 mo apecy:
ya. Komcomona, 4. 19, Tenedors 438-44-13, 438-44-30.

Tlepasiii sameeTurens ~

Aupextopa duanana il JLH. Careicon

erposiiea Pycnan Buuxroposis, 438-47-74 (206.50-009)
Banyucana [Onies Oseronia, 326-52-73 (106.67-119)
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I'YII Bonoxanaja Cankr-Ilerepdypra
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06 YCIOBHAX 3AKTHOEHHS COTTAIIERHS
06 YCTyIIKe Mpasa Ha HOTOTH0BAIHE
CBOBOIHOM MOTKTIOHEHHON MOIHOCTH
(sarpyskw) BonocHAGKeHH

Vsaaewsti Mrops Onerosses!

B omser na Bawe nkewo or 01.10.2024 Ne 0110-24-368 (zasee ~ OGpamerwe) 1o sompocy
Yool JAKTIOEHHS COTAMICHHS 06 YCTYIKE IPABA HA HCIOA3OBAHKE CBOGOTHOH MOTKIIOUERHOM
MommocTH (Harpysic) BonocaGewns (1anee — Cornamense), coobmaio o ramrms y TAO «TTK-1»
‘cBoBomHOf MOTKTIONERHOH MOMHOGTH B paswepe, yKasanzow 5 OGpatery (10 500 M KyG/cyT.).

Mepopmams 0 Cpoxax H YCIOBHAX 3aKmOdcHHs COTAICHEA B TOPEIKE, YCTAHOBTEHHOM
TIpaBiTaMH TOTKTIOSEHE (TEXHOTOTHHECKOTO MPHCOS MHEHyA) OGHEKTOR KATHTATBHOFO CTPOHTECTEE
K HEHTpAIM3OBAHHE CHCTEMaM TOPSEro BOJOCHAGKEHHA, XOTOTEOTO BOTOCHAOKEHNS W (WTh)
BOTOOTREHNR, YTBEpKICHHBIMA TOCTaHOBNCHHEN TIpapiTenkeTsa PoccwiicKoli Meaepaiti  or
30.11.2021 Ne 2130 (naee ~ Ipanina), Gyt nanpannena b Bau anpec nossee.

Jlis saxmoserns COTTAIGHHS OT NPHOGPETATENH MOUHOCTH HOTPCOYIOTCH GIEyIONE
AokyMenTH:

1. Hommeepxaenne  TVIT Bozoxaan  Caswr-TletepGypra»  Teximmdeckoli  BOSMORHOCT
OIKTIOYERNS ¢ HCMOTHIOBAHHEN YCTymAeMON NOTKTOWEHHON MOWWOCTH (HATpYIKE) W HATHE
TexiHecKof BOSMOKHOCTH TOTKTIOUEHH C HCTOTHIOBAHHEN YCTYIACMOM TIOTKTIONEHHOH MOWHOCTH
(rarpysin)

2. 3usmxa a0 saxmoserve COTTAIIENHS © YKISaHHeM coexexii 10 nepesuo . 25 Tipanr 1 ¢
NPRTOKEHHEM TONTBEPAIAIOTTS JOKYMERTOB 10 TIepedtio 1. 26 TIaBIT ¢ YHeToM XepaKTepHCTHK
oK TIOsaEMOT0 06BeKTa.

4
3aMECTHTE YIPARTIONIEr0 MpEXTOpa L’_>
10 pASBHTHIO 1 YIIPABTEHHIO WYIECTBOM & - D H, Jucnmi

000 YK <Mypmon

s AT ES e
S5 A »
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OBULECTBO C OTPAHUHEHHOT OTBETCTBEHHOCTBIO
"DKCMNAOP"

194292 r. Canr-NleTepBypr. ya. AoMocTROUTEARNGA, A.16, AT. A, nom.13-H
WHH 7802958859; OFPH 1247800112097 Explor2024@mai.ru

Ne2025/3-202 T'ase apMHBHCTP AL
07109.12.2025 MO «Mypittickoe ropoackoe
nocerenier
AJO. Benosy
kan-murino@yandex.ru

Vaamaewuiii Anexceit IOphennal

Tlpouty Bac mpHHATS Cleiyloinyio UHGOPMAIINIO pU AKTYQIHIAUMH CXEMEL B HaCTH
BOACOTREICHIA Ha NIEpEIEKTHBHOE MoKTIO4eHHe B 2026 T0ZY IOWAKH YeKTpoerlo «CenepHoen
TV lerepGyprexuii  metponomren» k  cetam 000  «Dkeiiops, @  MMEHHO:
- XosslicTBeHO-GHITOBME CTOMHHIE BOZM  OT IUIOW@IKM iektpojeno «Cesepioe» T'VIT
letepGypreiii MeTponoITeI» Gy YT NIOCTYIaTS Hepes npoekTHpyeshie cet 000 «kerliop» Ha
KHC y soma 42 anpecy : Jlennurpazckas o6nacs, r. Mypusio, ya. Lllocce s Jlaspuit 1 Aasee no
"HAIIOpHAIM KOJLICKTOpaM Ha OSHCTHEIE coopykenis OO0 «IKCILIop, paclo/lokeHHEIE 10 AIpecy:
Jlennurpazckas o6aacts, m.r.r. Kyssworoscknii, yi. 3anoackas, 23 repputopis ®I'VIT «PHIL
lpurazsas Ximis».

Tenepansasii unpertop

000 «IKCTUIOP» E.B. Mirxaros





image205.png
Tnase anvmmcTpaun
MO @Mypiicroe roposickoe noceserien
BCeBOJIOACKOTO MYHIIIATHOTO pajiora

e o Temmrpazcoit obnact

Email?info@metro sphru

Benony AO.
o110 03232055 0PI 1027810223407
Wi sonaim70
P Kan-murino@yandex.ru
Ha Ne or Jlnst ceenenim:
000 «Hencxas smepreriia
O noakoe info@nevaenergy.ru

K HeHTPATIIOBANHON cHCTEME
Box00TReACHMS I. Mypino

Vamaewbiii Anexceii IOphesia!

TVIT lerepSyprekiii METPONOIITeR) OCYUIECTRIACT COPOC CTOMHAIX BOA 110 BHITYCKY
Nel onextpozeno «Ceseproer (JleHmHrpanckas 002acTs, BCeBOIOKCKI MyHMBIEAN S
pafion, MypiicKoe TOPOACKOe HOCe:eHHe, TEPPHTOPIS 21eKTPOZeno «CeBepHOe», YHacTok 61)
8 pyseii JlecHoii

€ UeNbl0  CHIDKeHUS  HETATMBHOTO  BOEliCTBMS  HA  OKDYKAIOWYIO  CPey
T'VIT dlerepOyprexitii METPONOINTE D, IIMIPYETCA MEPONPITHE 110 NIRPEKIIONEHIO BHITYCKA
No | B UHTPAINIOBANRYIO CHCTeMY BOZOOTBEEHS . Mypitko.

B mcTosmee BpeMA  mONyieHo IDOUIOKCHAS O TONKCUONCHMM K COTAM
000 OKCILIOP» 0123062025 Ne 2025/3-67 (npiiowene Ne 1), o1 07.07.2025 Ne 2025/3-
77 (npinoseniie Ne 2).

Ha OCHOBA BHIEINIOASHHOTO IpouIy Bac BHECTH MEPOUPISTHE 110 NOAKITIONCHIO
VI dlerepoyprekii  Merporomrres & uempamsosamiofi cucrene 000 KCIUIOP»
Bexemy BojocHaKemsi M BojooTsedems MO «MypiCKOE  [OPOACKOE  TOCeleHHe
BCeBOJIOACKOTO MyHHII2IL HOTO paiiota Jlewrpatckofi 00aacTi

JIOroBOp 0 NOAKIOMEHIH (TEXHOJIOTIMECKOM  NPHCOCMHENIN) K LeHTPAIIBOBAHON
CHCTeMe  BOZOOTROICHWN WIMMYETCH K dakimodewno B 2026 roxy,  MepompiTis
110 NOAKIONEHIO GYAYT OCYILECTRICHS! B CPOK, 0003Ha4eHHA B 0TOROPE.

Tpinoskentie: 1. Tlo Texery wa 218 1 953,
2.Tlo Texery wa 1215 1 9%,
3.0Mcsmo  TVIL  lerepOyprekii  merponommen» ot 09.12.2025
Ne219-01-09-1430 1 1 1.2 1 53,

T S OO R § SR ST
v EYPCKMIMETPONOTHTEN-

Jamecraren HavATbHIKA et OIDBAECE DBFOFOODIAGASH3S 50002

MeTponamTena Hmaos L0V 04308 0113036

ompamocn. Kalebi-1c-E2e 56 BSOITE
e o 09042007

JLJL Bypun
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‘OBULECTBO C OfPAHWMEHHOW OTBEICTBEHHOCTHO.

"3KCNAOP"

194292 Comer Mevepeyer ya Aswostponresmues. o1
WK 780295885, OTPH 1247800112077 ExplorZS2Aomaify

-

N2025/-67 Haanssky S1EKTPOMEXHHACCKOH CTyKGit
0123062025 VTN dlerepbyproxai Merponomirei»
Kapwanony A M.

Voaxacusih Anexcelt Haanonus!

Yacaownsen B 0 10w, 110 000 <KA0D OCYLESTRTAET TP CTOROR NSBRAETICHIO-
GHTOROR KAIATISALIN 1 TEPPHTOp N MPHEKOFD FOPOSEKOFD HocErNA

B coomercriin ¢ npeasaylien nepenickon ¢ 000 (RO 0 0MORKNGKTH
HOAKTONEINA(TEXHOOTIAEEXOTO MPHCOCANCINA) X CHETENE XOAHETAGHNO-GAToROF Kaatatnn
© ofueuou momomsesenns 2000 wieyr miomaxn sneirposeno «Cencpioes TYT1
«lleTepGyproxmli  wetpononmuten» mo  anpecy: Jlewwnrpanckas ofmacts, Boesonomckufi
MYHRATRT PO, MYPHACKOS FOPOCKOE MOCETEHIC, TEpPATOpHS 1EETPOAEND (CErcpoes,
JUACTOX 61, HOMTOpHO 0G1ARM B © BTMORIHOCTH OGCCTEHCHTAR NOAKTIAGHIN T AN
ST TR 30 TOTKTONCINE, SETIORIEHNOR 5 WNBISATUION NODUIKE ¢ yicTow
e ——
Homcuoneina noskoscHoro ofecta (46 3 1. 16 Tlocranonseins Mpamrenscrea N 2130 or
30 wostpa 2021 ),  nuero:

- MPOCKTMPOBAHME W CTPOWTENLCTBO Hanopweix cetedi posooteenenus 2Jlyl10 mm ofuie
[ ——

 WpOSKTHPORRIHE 1 EKORCTPY KU CYICCTOYOUSH KAHLISAIIORHON HaCoSHOR CTann
apormsoTeIMOcTS 150 MIEYT, 10 atpecy: Tlenmirpatckaa oGaacrs, Beesoroac pafon,
. Mypito, . occe » laspic . 42:

 npockTupoRsIE 1 CTPONTCTLCTRO NORO KINBTIBUAGIIGR. WACOCKOR ST N TpANIE
Sencamors yacria amrens:

Poc peRONCTPYX 1 PEKOHCTPY it <Y HECTRYONICH KaFATISHONOR NAGoEHOR Canionn
70 apecy: Jipaachas o6acts, BesaoroeK pao, . Mypino, v MpAposaias . 315,
BT PEMONT TDEX HAGOGOS  SENENY RCHTATAIHONIAX YCTANOROK:

- TPOCKT PEKOHCTFYKIUIN W PeKOHCTPYKIUIA CYLIECTRYOULCH KAHATIRUHONHOR HACOGHOR cran
00 apecy: ewnnrpacias o6acrs, Becsorccxn paon, . Hosoe s yr. Gorckas 29,
JLERARE - ————

Corraco .48 Mocrancwera Mpamirenserna PO or 30.11.2021 N 2130 <08 yracpcaenn
lpaBin KT (EXOTOTHECKOTo TPHGGEANNEHI) O5LEKTOR KATHTAIORD CTPONTEACTES
K LCHTPaAIORNN HCTONAN TOIYER0 ROOCKAGAEHIE, NONOAOTO BOTOCHAGKCIHA 1 (17n)
SogoeRCI, 0 BHECeIN HEMEHEHH  OTAGIE KT TpABTEACTE PoccHRcKof Bescpatton
TR S — e —————————
nonoxer oraenumax axron Mpasuremersa. Poccufcroh eacpan npi oreyrersn
TENIMGSKOH 8OMORHOETH NOAKIIONENIX 13 NONCHT OGPALICHIN SSRBHTETA © Sutcicn o
[ e e —————————y
RS A ———————
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194292 Concr-erapeyor v Acmosrponreswas, A6 ae. A now13-H

WHH TRGEASS8SY, OTPH 1247800112097 Explorabsdamaiin
T TCTIMN TEXIIGEKOI BOSMOAHOCTH HOZKTIOHENI W OTCYTETBIN B HiseCTHLMOOR MporpaMHE
HCTOTNATET MEPODARTH, OGECTICHMRSIOIINX TEXHIIEEKYI0 BooMORMOCTS nozHOsIS, ¢
IPCATOAEHHEN O BCCCIN SAEHTENEN ITATH 38 TOSKTKEHIE, YeTAHORTCHHOH B Ay OM
TIOPAAKE € YNCTOM HEOGXOANMOSTH PEISALUN NCPOTDHATHL, OGccTewsaOUU. TexmICO kYD
BOINGKHOGTS MOKTHONEHHA MOIKTIONIENOTO 0BLeKTa (3 HCkMOTENHEM OTyTeTanA TexHCCROf
BOSMORHOCTIL OIIONCHIN i HECOBIOACHHM YCIONH, YKGSAIITIX 8 TomyIKTE ar nyia 44
[ —

B coomaercrau ¢ nonccrnasi nyikTa 48 [paswn nonkoserus npocin Ba nampasirs o
2apec 00O DKEIAOP» MHCHMCHHMR OTHET ¢ YKESaHEN BHIGOPA OIOTO W EACAYIOLUN BapHatTon
pewenni
© O COMIGHN ¢ NpCAIOACHNOM O BHECSWN MASTH % MOMKTONEMME, yCTAHOMTCHHOR
MHAUBHAATLION NOPUAK, € YACTOM MEOGXOMMOCTH PEATHSALIN MepOTpHATIN, GGecherm by
TENIHHECKYIO BOMOANOCTS MoKV,

- 06 oTKane oT noKTIONeN MOAXOUACNLX OGsexTon.

TIpEBapHTE i (OpHeNTHpOBO ) paswep s — 74 . pyGincil,

ORORUATEIoHi PASME MIATH 32 NOIKAIONCHNE (FEXHONOTHYECKORO. MpHCOSHEINE) K
HSHTPAIIOORIION GHCTENE BOOOTICICHNR GYACT YOTUNORIGH B NAIMSWIYATIfON nopTxe
Koureron o tapupan u uewonol nomrmke Jlennnrparcroft obnacra (arce — NenPTK)
‘COUTACTETRYIOUUAM PACTIOPRACIUIEH  YHETON PICKOAOR Ha. BINOTHCHHE MEPOTpHATHF, & Tarxe
PacX008 10 yanare wazoros.

Pacuer u yoranonrenne opranow rapubuoro peryauposains JewTK s sa
TIOACTIONCHE B HIIWBMAYATLHOM FOPAAKE OcYULECTBETEA B COOTHCTCTEMN C HOAOKEAAMM Ty KT
13 craru 18 03 01 07122011 Ned16-03 O mosocsaernni i bozooTsetenmiy  nonoseeiummin
nocranomnenun Tpanurenicraa Pocenfcroh Geaepawni or 13.052013 «O rosyaapersemon
Peryaponaen Tapon b cepe boRoCHAGKENIA N BORGOTECAEHNAY.

B c1yiac ornIGHA G Tipeen MepOnpHATHA OO0 (IKCNIOPY, & TAKKE MPEARIPHTEALHO
PICCTMTHNLN  PISMEPOM LT 32 MOIKTIOWCHHE  (TEXHOIOTHACCKORO  MpicosneHts) &
HCHTPANIROBINON GHETEME Boz00TRETeHHs OO0 (IKCTIAOP FOTORG HApARHTS, HeoGxomMH
AKET AOKYMEHTOD B Oprall TapHGHOTO pery:unposaa — JenPTK.

(CPOK IIOAKHIOYEIINA OHEKTa KAHTALHOTO CIPONTENLCTSA K CTAM HIEKEHEPHO-TEXNINGOROTD
OBecrieuci HE GOiGE |8 MEcAILEn ¢ ATH 3aKIOHEHS AOTOBOP 0 TOTKTIONCHIH (rExonOT KON
IPHEOCINNEHHN) K LEHTPATIOBANHIAN CHTENAN WIKEHEPIO-TeXHHIGEKoro oBecnonemy,

Fencpuunuit anpextop

000 KCILIOP, EB. Mixaron
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‘OBULECTBO C OFPAHWYEHHOH OTBEICTBEHHOCTBIO

"3KCMAOP"

194292 - Cancr NTepoypryn Acmostporresmcs, a1 . A, nom1-H
WHH 7802958855, OTPH 1247800112077 Explor20248mairy

Ne20253-77 Hasarssney srextpomexaimicckolt cayasut
01 07.072025 VI allerepypreit Metponoens
Kapuarosy A H.

Veaxaeui Anexceil Haationnu!

B sonomnenn  nex. Ne2025/3-67 or 23.06.2025 cooGusaem Baw o Tow, 170 000 Ixeniop
SBETCS pecypeOCHITKUOUIER OpRAHIBACH B Cepe BOTOOTHEACHH CTOKOB. XonaiicTBCHHO-
(GMTOBOH KaNIASALIH Ha TEPPITOPHI MyPHHCKOT0 FOPOICKOFD ToceEINA.

TR SKTYAIIAILNK TEPENH MEPONDHSTHF, OBCCTMBUOUIRX TEXHIECKYIO BOMCHHOCTS
OTKTIONEHHA(TEXHOTOHNECKOTD PHCOSIAEHIE) K CHCTENE XOSAHCTOEHHO-GHTOBOR KanaTILAN
© obuewon mozoommernus 2000 MI/cyr Ha MioWAIKe Siekrpoleno «Cesepioer IVI
IETCpOYPICKUR  MSTPOMOTNTCHY, ~ PACOTOKCHHOR 110 apecy:  lcwmrpazckan oGacrs,
BechoromCkH  MyWAUMIAILHI  paiot, MyYPHICKOE [OPOACKDE NOGEACHHE,  TEPPHIODHS.
SNEKTPOTEIO (CCBPHOSH, YAACTOR 61, HEOGROMMMO HCKIOWNTE WS TICPEWHA MCPOAATIH
TPOCKTHPOBIHIE W CTPOMTEILCTBO HOBOH KBHAMISAIORHOR HACOCHOTI CTaMumM Ha rpanwe.
IMERHOFD YHACTKA 308HTEA. OCTAToHHE YHKTS! IEPEAIA NEPONPHATIH CHHTATS AKTYATbHHA

CyueTOM KoppeKTMpORKI cocTasa pAGOT NpeSSPHICILHBIH (OHENTHPOBONHIIH) PESMED.
14 AT 32 NOAKAIONCHHE (TEXHOTOTICEKOS MPHCOEAMIENHE) K UENTPATASORIMNON CHCTENE
BoaooTacACHN cocTammses 71 . pyGaci.

B coommercram ¢ nookemuss nynkra 48 MocTawosnenns [lpassrenscrsa PO or 30.11.2021
N 2130 OB yroepitenn TIpasii NOAKAIONEHNS (TEXHOTOMHECKOTD PHCOLIANENHS) OGLEKTOD
KAINTATHOTO | CTPOKTCACTSA K UCHTPATWSOBSHHN CHCTCNAM OPRYEID  BOIOCHACACHA,
XOIOLHOTO. BOOGHAGACHMA # (1) BOAOOTECACHHA, O BHCCEHHI UIMCHCHWI B OTICILHAC aKTh
Tpasrenscrss Pocculickol Deiepauuin . TpHIHaHIH YTPATHBLIAMH CHIY OTACTAHBX IKTOB
Tlpaswrcacrss PoccHiickon (Deacpaui i NOTCKENHH OTICTLAX aKToB TIpaBHTCICTS
Poceuticxoll Dexepaunior 10AKHOYENNA Tpock Bac NaTpasTL B atpec 000 «IKEnIOp)
HCLMEHILIF OTOET ¢ YKASAIMEN DLIGOPA OZOFD H) CICAYIOLLIAX BIPHANTOD pEwiH:

0 COrICHN ¢ NpELIOMCHHOM O BHECOMMA WITH 31 NONCIONEMNE, YCTAMOMIENOR o

INIBHIYATLHOM TIODAIKE, C YHETOM HEOGXOTHMOCTH PERTHSaLIAH MePOTIDHRTI, OECTENHBEIOI.
TEXHHAECKYI0 BONOKHOSTS HOTKTIONEHIK;

- 05 OTKA%E OT AOZKTIOHENHS NOTKIIOHEMbiX OGHEKTON.

EB. Miaron
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O npcoeTnsesmn
‘HeRTpaTI3OBARHO cricTeNe
BoT00TBETCHR

Veaxaessiit Erennii Bukroposma!

B oreer 5a Bame npeXokenme 0 MOTCTOTEHAN XO3HCTBERHO-GHITOBO0 BHITYCKA
momama  amextpozeno  «Ceseproey  T'VIT leTepOyprexiii  MeTpomOTHTERD
(Tlemmmrpazckas 061acTs, BeepOTOXCK MyEHIMIATS I paios, MypHECKOE TOpOICKOE
IOCeTeEHe, TepPHTOPIA TEKTOTero «CeBepEOe, YIACTOK 61) oBenon 67,64 TeIC. M3/rox.
2000 M3CyT K meHTpaTHIOBAEESD CHCTeMaM Bofooreeemms OO0 (IKCILIOP
cOOGmAEM O COTTACHE C IpENTOREHHEM 00 JCTAHOBTEHNH WWTSl 3 NOTKTOTEHHE
B EEIMBRIVATIEOM TOPEIKE C YIeTOM HeOSXOTMMOCTH DEATHSANMH MePOMPHSTEE,
OGECTESMBAIOMIX TEXHIECKYI0 BOMOKHOCTS MOTKTIMEHHA, HUIOKERERX B MHCEME
0723062025 Ne 2025/3-67. MpeIyCMOTPeHESIX ablamew 3 W 3 HOCTAHOBTEHEE
Tipammtencrsa 06 yrmepactemm  [Ipasw  NOTKTOWeRET  (TEXHOTOTIeCKoro
IIpHCOS TEeRA) 00BEKTOB KAHTATHHOTO CTPOMTETHCTEA K HERTPATIOBAHERDM CHCTEMAM
"TODAYErD BOTOCHAGKEHNA, XOTOTHOTO BOTOCHACKEHI H (HTH) BOTOOTBEICEIIR, O BHECEHHH
mMeHeRME B OTIemsEHe akTst [IpaBwTeTsCTEA PoccHiickol belepamm  mpmsEa
yipamEmmm  cmly omensEsx  axtos Ilpasmrericrea Poccmickol  denepami
 moToRerHi OT1eTRESIX akTos [TpasHTesCTE PoceiicKof dexepammm)

Jlono e 80, ¢ yaeTon mposeerms T'VII «TeTepGyprexii MeTpomOTHTeR) paor
IO mepeyCIpORCTBY  BHYIDHITOWRIOX CeTefi KAHATIAINN C  TeXHEMeCKI
IEDEBOOPYAERREN KAHATHSINOEEOR HACOCHOR CTAHIMH [IOWATK TEKTpOZEmO
«Ceseptoey. mpocine Bac PACCMOTPET BODMOKHOCTS NPHEMA B COCTaBe CTOTHBIX BOX
IEDEKTIOTAEUOrO BHITYCKA TOTOTHHTE EHOTO O0beMa THEHEBIX CTOTHEIX BOX B PAIMEDE
3645 Taic. a3frox

————
Hovammn cryatn SIEE ., A Kapunon

Py
ety s

Consa Exena Basropossa 3M)
Tex (512) 301-98.59 305, 2.91.97)
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